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Til rette vedkommende,

Tillykke med kebet af dit Qlima klimaanlaeg. Du har kebt et produkt af hgj kvalitet, der,
hvis det bruges ansvarligt, vil give dig mange ars glaede.

Laes brugsanvisningen farst for at sikre, at dit klimaanlaegs levetid er optimal.

Pa fabrikantens vegne giver vi 24 maneders garanti for alle materiale- og produktionsfejl

0g 48 maneders garanti pa klimaanleeggets kompressor.

God forngjelse med dit klimaanleeg.

Med venlig hilsen

PVG Holding b.v.

Kundeserviceafdelingen

1. LAS BRUGSANVISNINGEN FORST.

2. | TVIVLSTILFALDE HENVEND DEM TIL DERES FORHANDLER.

man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 2

09-11-2021 09:06



INDHOLDSFORTEGNELSE
A. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
B. ENHEDSSPECIFIKATIONER OG FUNKTIONER

DISPLAY PA INDEND@RS ENHED
DRIFTSTEMPERATUR

SPECIELLE FUNKTIONER

INDSTILLING AF LUFSTROMSVINKEL

MANUEL BETJENING (UDEN FJERNBETJENING)

C. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

D. FEJLFINDING

E. TILBEHOR

F. INSTALLATIONSRESUME — INDEND@RSENHED
G. ENHEDSDELE

H. INSTALLATION AF DEN INDEND@RS ENHED

VALG INSTALLATIONSPLACERING
FASTGOR MONTERINGSPLADEN TIL VAGGEN
BOR HUL | VAGGEN TIL FORBINDELSESR@R
FORBERED KOLEMIDDELR@R
TILSLUT AFLOBSSLANGEN
@ TILSLUT SIGNAL-KABEL @
PAK ROR OG KABLER IND
MONTER INDEND@RSENHEDEN.

. INSTALLATION AF DEN UDEND@RS ENHED
VALG INSTALLATIONSPLACERING
INSTALLER DRANSAMLING
FORANKRING AF UDENDO@RSENHED
TILSLUT SIGNAL- OG STROMKABLER

J. KOLEMIDDELR@RFORBINDELSE
K. ELEKTRISK- OG GASLAKAGETJEK
L. PROVEK@RSEL

M. GARANTIBESTEMMELSER

VIGTIGE BEMARKNINGER:
Lees denne vejledning omhyggeligt, fer du installerer eller betjener din nye
klimaanleeg. Serg at gemme denne vejledning til fremtidig brug.
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A SIKKERHEDINSTRUKTIONER

Lees sikkerhedsforanstaltningerne for brug og installation
Forkert installation pa grund af ignorering af instruk-
tioner kan forarsage alvorlig skade eller personskade.
Alvorligheden af potentiel skade eller personskader er klas-
sificeret som enten en ADVARSEL eller FORSIGTIG.

A ADVARSEL

Dette symbol angiver risikoen for personskade eller
dad.

A FORSIGTIG
Dette symbol angiver risikoen for skade pa ejendom
eller alvorlige konsekvenser.

ADVARSEL

Dette apparat kan bruges af bern i alderen fra 8 ar og
derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de
er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet pa en
sikker made og forstar de involverede farer. Barn ma ikke
lege med apparatet. Rengering og brugervedligeholdelse
ma ikke foretages af barn uden opsyn(EU-lande).

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (her-
under bgrn) med nedsat fysiske eller mentale evner eller
sanseevner eller manglende erfaring og viden, medmindre
de har modtaget opsyn og vejledning vedrgrende brug af
maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Barn ber holder under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med symaskinen.

ADVARSLER FOR PRODUKTANVENDELSE

 Hvis der opstar en unormal situation (som en breendende
lugt), skal du straks slukke for enheden og afbryde strom-
men. Ring til din forhandler for at fa instruktioner for at
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undga elektrisk stad, brand eller personskade.

o Stik aldrig fingre, pinde eller andre genstande i luftind-
taget eller -udlgbet. Dette kan forarsage personskade, da
bleeseren kan rotere ved hgje hastigheder.

o Brug ikke braendbare sprayer som harspray, lak eller
maling i neerheden af enheden. Dette kan forarsage
brand eller forbreending.

o Betjen ikke klimaanlaegget i naerheden af eller omkring
breendbare gasser. Udsendt gas kan samle sig omkring
enheden og forarsage eksplosion.

e Brug ikke klimaanleegget i et vadt rum, sasom et badevee-
relse eller et vaskerum. Overdreven eksponering for vand
kan medfgre kortslutning af de elektriske komponenter.

o Udseet ikke din krop direkte for kalige luft i en a leengere
periode masse tid.

e Lad ikke bgrn lege med klimaanlaegget. Born skal altid
holdes under opsyn, hvis de er i naerheden af enheden.

e Hvis klimaanlaegget bruges sammen med braendere eller
andre varmeapparater, skal rummet ventileres grundigt
for at undga iltmangel.

o | visse funktionelle miljger, sasom kekkener, serverrum
osv., anbefales det staerkt at bruge specialdesignede kli-
maanlaeg.

RENGORING OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSLER
o Sluk for enheden, og afbryd stremmen fer rengering.
Hvis dette ikke gares, kan det forarsage elektrisk stad.

o Rengoar ikke klimaanleegget med stgrre maengder vand.

e Renggr ikke klimaanlaegget med breendbare renggrings-
midler. Breendbare renggringsmidler kan forarsage brand
eller deformation.

FORSIGTIG

o Sluk for klimaanlaegget, og afbryd strammen, hvis du ikke
skal bruge det i lang tid.

e Sluk og tag enheden ud af stikkontakten under storme.

e Sgrg for, at kondensvand kan Igbe uhindret ud af enheden.

{DKJ
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o Betjen ikke klimaanleegget med vade haender. Det kan
forarsage elektrisk stad.

o Brug ikke enheden til andre formal end den er beregnet til.

o Klatre ikke op pa eller placer genstande oven pa uden-
darsenheden.

o Lad ikke klimaanleegget fungere i lange perioder med
dore eller vinduer abne, eller hvis luftfugtigheden er
meget hgi.

ELEKTRISKE ADVARSLER
e Brug kun det medfglgende stramkabel. Hvis du er forsy-
ningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabri-
kanten eller dennes serviceforhandler eller en lignende
kvalificeret person for at undga fare.

e Hold stromstikket rent. Fjern stov og snavs, der samler
sig pa eller omkring stikket. Snavsede stik kan forarsage
brand eller elektrisk stad.

o Trek ikke istromstikket for at tage enheden ud. Hold fast
i stikket, og treek det ud af stikkontakten. Hvis du traekker
direkte i kablet, kan det beskadiges, hvilket kan fore til
brand eller elektrisk stad.

e Undga at &ndre pa ledningens laengde eller at bruge en
forleengerledning til apparatet.

o Del ikke stikkontakten med andre apparater. Forkert eller
utilstraekkelig streamforsyning kan forarsage brand eller
elektrisk stod.

o Produktet skal veere korrekt jordet pa installationstids-
punktet, ellers kan der opsta elektrisk stad.

o Folg alle lokale og nationale ledningsstandarder, forskrif-
ter og installationsmanualen for alt elektrisk arbejde.
Tilslut kablerne taet, og deemp dem sikkert for at for-
hindre, at andre genstande beskadiger terminalen. e
Forkerte elektriske forbindelser kan overophedes og for-
arsage brand og kan ogsa forarsage stad. Alle elektriske
forbindelser skal foretages i henhold til det elektriske til-
slutningsdiagram, der er placeret pa panelerne pa inden-
ders og udendgrsenheder.

@D
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o Alle ledninger skal placeres ordentligt for at sikre, at kon-
trolpanelets daeksel kan lukke ordentligt. Hvis kontrol-
panelets daeksel ikke er lukket ordentligt, kan det fore
til korrosion og fa forbindelsespunkterne pa terminalen
til at varme op, bryde i brand eller forarsage elektrisk
stad. Hvis du er at streammen faste ledninger, en hel-po-
let frakoblingsanordning, som har mindst 3 mm frirum i
alle poler, og har en leekstrgm, der kan overstige 1 OmA,
en fejlstromsafbryder (RCD) med en normeret resterende
drift pa ikke over 30 mA samt frakobling, skal integreres
| de faste ledninger i overensstemmelse med reglerne for
ledningsfering.

BEMARK SIKRINGSSPECIFIKATIONER

Klimaanlaeg printkort (PCB) er udformet med en sikring til
at give beskyttelse mod overstrom. Specifikationerne for sik-
ringen er trykt pa printkortet pa denne made:
T3.15A1/250VAC, T5AI/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC,
T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.

BEMARK: Til enheder Brug R32- eller R290-kolevaeske ma
kun den spraengfaste keramiske sikring bruges.

UV-C-lampe (gaelder kun for enheden og indeholder kun en

UV-C-lampe)

Dette apparat indeholder en UV-C-lampe. Laes venligst fol-

gende instruktioner, inden du abner apparatet.

1. Brug ikke UV-C-lamper uden for apparatet.

2. Apparater, der tydeligvis er beskadigede, ma ikke
anvendes.

3. Utilsigtet brug af apparatet eller beskadigelse af
kabinettet kan resultere i udslip af farlig UV-C-straling.
UV-C-straling kan, selv i sma doser, forarsage skade pa
gjne og hud.

4. For du abner dore og adgangspaneler, der er forsynet
med det faresymbolet for ULTRAVIOLET STRALING for
at udfere BRUGERVEDLIGEHOLDELSE, anbefales det at
afbryde streammen.

[ DK
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5. UV-C-lampen kan ikke renggres, repareres og udskiftes.
6. UV-C-BARRIERER, der berer faresymbolet for
ULTRAVIOLET STRALING, bgr ikke fjernes.

A ADVARSEL
Dette apparat indeholder en UV-emitter. Stir ikke pa
lyskilden.

ADVARSLER FOR PRODUKTINSTALLATION

1. Installation skal udfgres af en autoriseret forhandler
eller specialist. Defect installation kan forarsage vand-
lekage, elektrisk stad eller brand.

2. Installation skal foretages i henhold til installationsvej-
ledningerne. Forkert installation kan forarsage vand-
leekage, elektrisk stad eller brand. (I Nordamerika skal
installationen udfaeres i overensstemmelse med krav til
NEC og CEC af autoriseret personale.)

3. Kontakt en autoriseret servicetekniker for reparation
og vedligeholdelse af denne enhed. Apparatet skal
installeres i overensstemmelse med nationale regler for
ledningsfering.

4. Brug kun de medfelgende tilbehgr , og bestemte dele
til installation. Brug af ikke-standardiserede dele kan
forarsage vandlaekage, elektrisk sted, brand og kan fa
enheden til at ga i stykker.

5. Installer enheden pa et fast sted, der kan understot-
te enhedens vaegt. Hvis den valgte placering ikke kan
understagtte enhedens veegt, eller installationen ikke
udferes korrekt, kan enheden falde og forarsage alvor-
lig personskade og skade.

6. Installer draenrer i henhold til instruktionerne i denne
vejledning. Forkert draening kan forarsage vandskade
pa dit hjem og ejendom.

7. For enheder, der har et ekstra elektrisk varmelege-
me, ma enheden ikke installeres inden for 1 meter fra
braendbare materialer.

@D
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8. Hvis der akkumuleres breendbar gas omkring enheden,
kan det forarsage brand.

9. Teend ikke for strammen, for alt arbejde er afsluttet.

10. Nar du flytter klimaanleegget, skal du kontakte erfarne
serviceteknikere for afbrydelse og geninstallation af
enheden.

11. Hvordan du installerer apparatet pa beslaget, lees venligst
oplysningerne for detaljer i afsnittene "installation af
indendersenhed" og "installation af udendarsenhed"”.

Bemaerkning om fluorholdige gasser (Gzelder ikke for enhe-

den, der anvender R290-kglemiddel)

1. Dette klimaanlaeg indeholder fluorholdige drivhusgas-
ser. For specifikke oplysninger om gastypen og maeng-
den henvises til den relevante etiket pa selve enheden
eller "Brugervejledning - Produktoversigt" i emballa-
gen pa udendgrsenheden. (Kun EU-produkter).

2. Installation service, vedligeholdelse og reparation af
denne enhed skal udferes af en autoriseret tekniker.

3. Afinstallation og genbrug af produktet skal udfgres af
en autoriseret tekniker.

4. For udstyr, der indeholder fluorerede drivhusgasser i
mangder pa 5 ton COz-&kvivalent eller mere, men pa
mindre end 50 ton COz-aekvivalent. Hvis systemet har et
system til laekage-registrering installeret, skal det kon-
trolleres for laekager mindst hver 24. maned.

5. Nar enheden kontrolleres for leekager, anbefales det at
fore journal over alle kontroller.

ADVARSEL for brug af kelemidlet R32/R290

o Nar der bruges brandfarligt kelemiddel, skal apparatet
opbevares i et godt ventileret omrade, hvor rummets
storrelse svarer til rummets specifikke funktion.
Til R32 kelende modeller:
apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et rum
med et gulvareal, der er stgrre end 4 m2. Til R290 kalende
modeller: apparatet skal installeres, betjenes og opbeva-
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res i et rum med et qulvareal, der er stgrre end:
<=9000 Btu/h enheder: 13 m?

>9000Btu/h et <=12 000 Btu/h enheder: 17 m?
>12 000 Btu/h et <=18 000 Btu/h enheder: 26 m?
>18 000 Btu/h et <=24 000 Btu/h enheder: 35 m?

o Genanvendelige mekaniske stik og flammesamlinger er
ikke tilladt indenders. (EN standardkrav).

o Mekaniske stik, der bruges indendgrs, skal have en hastig-
hed pa hgjst 3 g/ar ved 25 % af det maksimalt tilladte tryk.
Nar mekaniske stik genbruges indendgrs, skal teetnings-
dele fornyes. Nar flammesamlinger genbruges indendgrs,
skal flammedelen fremstilles igen. (UL-standardkrav)

o Nar mekaniske stik genbruges indendgrs, skal teetnings-
dele fornyes. Nar flammesamlinger genbruges indendgrs,
skal flammedelen fremstilles igen. (IEC-standardkrav)

o Mekaniske stik, som anvendes indendgrs, skal overholde
1SO 14903.

Europzeiske retningslinjer for bortskaffelse

Denne maerkning, der er vist pa produktet eller dets litteratur, angiver, at affald af elektrisk og elektrisk
udstyr ikke bgr blandes med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af produktet
(Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

Dette apparat indeholder kglemiddel og andre potentielt farlige materialer. Ved
bortskaffelse af dette apparat kraever loven seerlig indsamling og behandling.
Dette produkt ma ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald.

Nar du kasserer dette apparat, har du felgende muligheder:

o Bortskaf apparatet pa det lokale elektroniske affaldsindsamlingssted.

Nar du keber et nyt produkt, vil forhandleren tage det gamle produkt tilbage gratis.
o Producenten vil tage det gamle produkt tilbage gratis, hvor.
o Salg apparatet til autoriserede skrotforhandlere.

BEM ARK
Bortskaffelse af dette apparat i skoven eller andre naturlige omgivelser bringer dit helbred i fare
og er skadeligt for miljget. Farlige stoffer kan sive ud i grundvandet og komme ind i fedekaeden.

@D

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 10 @ 09-11-2021 09:06 ‘




ENHEDSSPECIFIKATIONER OG FUNKTIONER

Display pa indenders enhed

BEMAZRK: Forskellige modeller har forskellige frontpaneler og displayvinduer. lkke alle displaykoder, som
beskrevet nedenfor, er tilgeengelige for det klimaanleeg, du har kgbt. Kontroller venligst displaypanelet

pa den indvendige side af den enhed, som du har kgbt.

Billederne i vejledningen er til forklaring. Den faktiske form pa din indendersenhed kan veere lidt ander-

ledes. Den faktiske form bar veere fremherskende.

Frontpanel

]

Gitter —

Fjernkontrol

Funktionelt filter
(Pa bagsiden af hovedfilteret - nogle enheder)

Stremkabel (nogle enheder)

Fjernbetjeningsholder

(nogle enheder)

T Display-vindue
CI EI? fresh defrost run timer
I o O o)
@) | (B)

“fresh ” nar Fresh og UV-C lampe (hvis nogen) er aktiveret
«defrost~ nar Afrimningsfunktionen er aktiveret
# FUN # nar enheden er teendt
“timer” nar Timeren er indstillet
““= " nar tradles kontrolfunktion er aktiveret (nogle enheder)
"BB " Viser temperatur, driftsfunktion og fejlkoder:
" DH « i3 sekunder, nar:

° TIMER ON er indstillet (hvis enheden er OFF, forbliver = [m #  taendt, nar TIMER ON er

indstillet)

° FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO eller SILENCE-funktioner er teendt

T ﬂF » i3 sekunder, nar:
° TIMER OFF er indstillet

o FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO eller SILENCE-funktioner er slukket

" dF " nar afl’imning

“FP » nar 8 °C opvarmningsfunktionen er slaet til(nogle enheder)
» LL » nar Active Clean-funktionen er slaet til (for inverter splittype)

nar enheden er selvrensende (for fast hastighedstype)

Driftstemperatur

Nar dit klimaanlaeg bruges uden for fglgende temperaturintervaller, kan visse sikkerhedsfunktioner

aktiveres og fa enheden til at deaktivere.
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Vekselretter splittype

(Til specielle tropiske
modeller)

COOL-tilstand HEAT-tilstand DRY-tilstand
Rumtemperatur 16 °C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C
(50°F - 90°F)
0°C-50°C 0°C-50°C
-15°C-50°C
Udendars temperatur | (For modeller med et kele- | -15 °C - 30 °C
system med lav temperatur)
0°C-52°C 0°C-52°C

(32°F - 126°F)

(Til specielle tropiske
modeller)

TIL UDEND@RSENHEDER MED EKSTRA ELEKTRISK VARME

Nar udetemperaturen er under 0 °C, anbefaler vi pa det kraftigste at holde enheden tilsluttet hele tiden for

at sikre en jaeevn Igbende ydelse.

Fast hastighedstype

(Til specielle tropiske mo-
deller)

COOL-tilstand HEAT-tilstand DRY-tilstand
Rumtemperatur 16 °C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C

18°C-43°C 11°C-43°C

-7°C-43°C

(For modeller med et kole- 18°C-43°C
Udenders temperatur :ﬁsr';em med lav tempera- -7°C-24°C

18°C-52°C 18°C-52°C

(Til specielle tropiske mo-
deller)

BEMARK: Luftfugtighed i rummet mindre end 80 %. Hvis klimaanleegget betjenes over en relativ

luftfugtighed af dette tal, kan overfladen pa klimaanleegget tiltraekke kondens. Indstil det lodrette

luftspjeeld til den maksimale vinkel (lodret mod gulvet), og indstil ventilatoren til hej hastighed.

Gor fglgende for at optimere din enheds ydelse yderligere:

o Hold dere og vinduer lukkede.

o Begraens energiforbrug ved at bruge funktionerne TIMER ON og TIMER OFF.
o Bloker ikke luftindtag eller -udlgb.

o Efterse og renger luftfiltre regelmaessigt.

@D
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En vejledning om brug af den infrarede fjernbetjening er ikke inkluderet i denne litteraturpakke. Ikke alle
funktioner er tilgeengelige for klimaanleegget. Kontroller indenders displayet og fjernbetjeningen til den
enhed, du har kobt.

Andre funktioner
o Automatisk genstart (visse enhed)

Hvis enheden mister strom, genstarter den automatisk med de tidligere indstillinger, nar streammen

er genoprettet.

° Anti-meldug (nogle enheder)

Nar enheden slukkes fra COOL, AUTO (COOL) eller DRY, vil klimaanlaegget fortsat fungere ved

meget lav effekt for at torre kondenseret vand og forhindre meldugvaekst.

o Tradlgs kontrol (nogle enheder)

Tradles kontrol giver dig mulighed for at styre dit klimaanleeg ved hjeelp af din mobiltelefon og en

tradles forbindelse. For adgang til USB-enheden skal udskiftning, vedligeholdelse udferes af

professionelt personale.
o Lamelvinklens hukommelsesfunktion(nogle enheder)

Nar du teender for din enhed, genoptager lamellen automatisk sin tidligere vinkel.
o Aktiv rengeringsfunktion(nogle enheder)

- Active Clean-teknologien vasker stgv veek, nar det klaeber til varmeveksleren ved automatisk
at fryse og derefter opte frosten hurtigt. Der hgres en "pi-pi"-lyd. Active Clean-funktionen
bruges til at producere mere kondenseret vand for at forbedre renggringseffekten, og den
kolde luft blaeser ud. Efter rengering fortsaetter det indre vindhjul derefter med varm luft
for at fonterre fordamperen, hvilket holder indersiden ren.

- Nar denne funktion er sldet til, viser indendersenhedens displayvindue “CL". Efter 20 til 130

@ minutter slukker enheden automatisk og annullerer Active Clean-funktionen. @

-- Rer ikke ved enheden. Og dette ville fare til en stigning af rumtemperaturen.

. Breeze away (nogle enheder)

Denne funktion undgar, at direkte luftstrom blaeser pa kroppen og far dig til at fele dig forkeelet

med silkeagtig kelighed.

o Detektion af laekage af kelemiddel (nogle enheder)

Indendgrsenheden viser automatisk "ELOC" eller blinkende lysdioder (modelafhaengig), nar den

registrerer laekage af kglemiddel.

o Sevndrift

SLEEP(Dvale)-funktionen bruges til at seenke energiforbruget, mens du sover (hvis du ikke har brug

for de samme temperaturindstilliinger for at fele dig veltilpas). Denne funktion kan kun aktiveres

med fjernkontrol.Og Sleep(Sevn)-funktionen kan ikke bruges i FAN(Ventilator)- eller

DRY(Ter)-tilstand.Tryk pa knappen SLEEP, nar du er klar til at ga i seng. | COOL-tilstand vil enheden

oge temperaturen med 1 °C efter 1 time og @ge yderligere 1 °C efter endnu en time. | HEAT-tilstand

vil enheden saenke temperaturen med 1 °C efter 1 time og ege yderligere 1 °C efter endnu en

time. Sevnfunktionen stopper efter 8 timer, og systemet fortseetter med at kere med den endelige

situation.

{DKJ
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SLEEP-drift

Cool-tilstand (+1°C) pr. time
i de forste to timer

Indstil Hold kerende
temperatur ‘ ‘ 1‘ ’ 1-
t t

Heat-tilstand (-1°C) pr. time
i de forste to timer

D 0:

10 R
\ ol 4 \'ﬁ
]

BEMZRK: For multi-split klimaanlaeg er felgende funktioner ikke tilgeengelige: Active clean-
funktion, Silence-funktion, Breeze away-funktion, Kglemiddelleekage detekteringsfunktion og Eco-
funktion.

Indstilling af lodret luftstremsvinkel

Indstilling af lodret luftstremsvinkel
Mens enheden er teendt, skal du bruge knappen SWING/DIRECT pa fjernbetjeningen til at indstille retningen
(lodret vinkel) for luftstremmen. Der henvises til vejledning til fjernbetjening for flere detaljer.

BEMARKNING OM LAMELVINKLER

Nar du bruger COOL eller DRY -tilstand, ma du ikke indstille lamellen i en for lodret vinkel i la&engere
perioder. Dette kan fa vand til at kondensere pa lamellen, hvilket vil falde pa dit gulv eller inventar.

Ved brug af COOL- eller HEAT-funktion kan indstilling af lamellen i en for lodret vinkel reducere enhedens
ydeevne pa grund af begraenset luftstrom.

BEMARK: | henhold til de relative standardkrav, indstil venligst den lodrette luftstremslamel til sin
maksimale vinkel under test af varmekapacitet.

Indstilling af vandret luftstrom

Den vandrette vinkel pa luftstrammen skal indstilles manuelt. Hold fast i afbgjningsstangen (se fig. B)

og juster den manuelt til din foretrukne retning. For nogle enheder kan den vandrette vinkel pa
luftstrommen indstilles med fjernbetjening. Se venligst fijernbetjeningsmanualen.

Manuel betjening (uden fjernbetjening)

FORSIGTIG

Den manuelle knap er kun beregnet til test og neddrift. Brug venligst ikke denne funktion,
medmindre fjernbetjeningen er blevet veek, og det er absolut ngdvendigt. For at genoprette
normal drift, skal du bruge fjernbetjeningen til at aktivere apparatet. Apparatet skal slukkes, for
det betjenes manuelt.

@D
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Sadan betjenes dit apparat manuelt:

Abn indendersenhedens frontpanel.

Find MANUAL CONTROL-knappen pa panelet i hgjre side af apparatet.

Tryk pa MANUAL CONTROL-knappen én gang for at aktivere FORCED AUTO-tilstanden.
Tryk pa knappen MANUAL CONTROL igen for at aktivere FORCED COOLING-tilstanden.
Tryk pa MANUAL CONTROL-knappen en tredje gang for at slukke for apparatet.

Luk frontpanelet.

o vk WwN =

BEMAZRK: Bevaeg ikke lamellen med handen. Dette far lamellen til at komme ude af synkronisering. Hvis
dette sker, skal du slukke for enheden og tage stikket ud i et par sekunder, og derefter genstarte enheden.
Dette vil nulstille lamellen.

FORSIGTIG
@ Put ikke dine fingre i eller i neerheden af blaeseren og sugesiden af enheden. @
Hgjhastighedsventilatoren inde i enheden kan forarsage personskade.

Afleder

Knap til manuel styring

C PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengering af din indendersenhed

FOR RENGORING ELLER VEDLIGEHOLDELSE
SLUK ALTID DIT KLIMAANLAG OG FRAKOBLE STROMFORSYNINGEN FOR RENGORING ELLER
VEDLIGEHOLDELSE.

{DKJ
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FORSIGTIG
A Brug kun en blad, ter klud til at terre enheden af. Hvis enheden er seerlig snavset, kan du bruge

en klud gennemblgdt i varmt vand til at terre den af.

o Brug ikke kemikalier kemisk behandlet klud til at rengere enheden

o Brug ikke benzen, fortynder, skurepulver eller andre oplgsningsmidler til rengering af

enheden. Disse kan fa plastoverfladen til at revne eller deformeres.
o Brug ikke vand, der er varmere end 40 °C, til at renggre frontpanelet. Dette kan fa

panelet til at blive deformeret eller misfarvet.

Rengoring af luftfiltret

Et tilstoppet klimaanlaeg kan reducere enhedens koleeffektivitet og kan ogsa vaere darligt for dit helbred.

Serg for at rense filteret hver anden uge.

Abn indendersenhedens frontpanel.
2. Tryk forst pa tappen for enden af filteret for at lasne spaendet, loft
det op, og treek det derefter mod dig selv.
3. Traek nu filteret ud.
Hvis dit filter har et lille luftfriskningsfilter, skal du fjerne det fra det
starre filter. Renger dette luftfriskningsfilter med en handstevsuger.
5. Rengeor det store luftfilter med varmt seebevand. Serg for at bruge
et mildt renggringsmiddel.
Skyl filteret med frisk vand, og ryst derefter overskydende vand af.
Tor det pa et koligt, tort sted, og uden at udseette det for direkte

sollys.
8. Nar det er tort, skal du klippe luftfriskningsfilteret tilbage til det
storre filter, og derefter skubbe det tilbage ind i indendgrsenheden.
9. Abn indendersenhedens frontpanel.

A FORSIGTIG
Ror ikke ved det luftfriskende (Plasma) filter i mindst 10 minutter, efter at enheden er slukket.

FORSIGTIG

Fanen Filter

fra bagsiden af det storre filter

(nogle enheder)

o Inden du skifter eller renger filteret, skal du slukke for enheden og afbryde

stramforsyningen.

o Nar du fjerner filteret, ma du ikke rgre metaldele i enheden. Du kan skeere dig pa de

skarpe metalkanter.

o Brug ikke vand til at rengere indersiden af indendersenheden. Dette kan gdeleegge

isoleringen og forarsage elektrisk sted.

o Udseet ikke filteret for direkte sollys i forbindelse med terring. Dette kan krympe

filterpanelet for at deformere eller blive misfarvet.

Luftfilterpamindelser (valgfrit)

Pamindelse om rengering af luftfilter

Efter 240 timers brug blinker displayvinduet pa indendersenheden "CL". Dette er en pamindelse om at

rense dit filter. Efter 15 sekunder vender enheden tilbage til sin tidligere visning.

@D
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For at nulstille pamindelsen skal du trykke pa LED -knappen pa din fjernbetjening 4 gange eller trykke
pa MANUAL-knappen 3 gange. Hvis du ikke nulstiller pamindelsen, blinker “CL"-indikatoren igen, nar du

genstarter enheden.

Pamindelse om udskiftning af luftfilter

Efter 2.880 timers brug blinker displayvinduet pa indendersenheden "nF." Dette er en pamindelse om at

udskifte dit filter. Efter 15 sekunder vender enheden tilbage til sin tidligere visning.

For at nulstille pamindelsen skal du trykke pa LED -knappen pa din fjernbetjening 4 gange eller trykke
pa MANUAL-knappen 3 gange. Hvis du ikke nulstiller pamindelsen, blinker “nF”-indikatoren igen, nar du

genstarter enheden.

FORSIGTIG

A.

forhandler eller en autoriseret serviceudbyder.

Enhver vedligeholdelse og rengering af udendgrsenheden bor udferes af en autoriseret

o Enhver reparation af enheden skal udferes af en autoriseret forhandler eller en

autoriseret serviceudbyder.

Vedligeholdelse - Lange perioder uden brug

Hvis du planleegger ikke at bruge dit klimaanlaeg i en laengere periode, skal du gere fglgende:

)

. . J L

Sla FAN-funktionen til, indtil
enheden torrer helt ud

Sluk for enheden, og

Rengor alle filtre
afbryd stremmen

Fjern batterierne fra
fjernbetjeningen

{DKJ
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Vedligeholdelse - Inspektion for saesonen
Efter lange perioder uden brug eller for perioder med hyppig brug, skal du gere felgende:

I ™

Kontroller for beskadi- Rengor alle filtre Tjekker for leekager Udskift batterierne
gede ledninger

ED

~ -

Serg for, at intet blokerer alle
luftindtag og -udlgb

D FEILFINDING

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Hvis EN af felgende forhold opstar, skal du slukke for enheden gjeblikkeligt.

@ o Netledningen er beskadiget eller unormalt varm @
o Du lugter en breendende lugt
o Enheden udsender hgje eller unormale lyde
o En sikring gar, eller afbryderen falder ofte ud
o Vand eller andre genstande falder ind i eller ud af enheden

FORS@G IKKE AT L@SE DET SELV! KONTAKT EN GODKENDT SERVICEUDBYDEREN OMGAENDE!

@D
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Almindelige problemer

Folgende problemer er ikke en funktionsfejl og kraever i de fleste situationer ikke reparationer.

Problem

Mulige arsager

Apparatet teendes ikke, nar du tryk-
ker pa ON-/OFF-knappen

Apparatet har en 3-minutters beskyttelsesfunktion, der forhindrer det
i at blive overbelastet. Apparatet kan ikke genstartes inden for tre
minutter, efter at det er blevet slukket.

Apparatet skifter fra COOL/HEAT-
tilstand til FAN-tilstand

Apparatet kan skifte indstilling for at forhindre, at der dannes frost pa
apparatet. Nar temperaturen stiger, vil apparatet vende tilbage til den
tidligere valgte tilstand.

Temperaturen, som apparatet er indstillet til at slukke for kompresso-
ren ved, er ndet. Apparatet vil fortseette med at kare, nar temperatu-
ren gor udsving igen.

Indendarsenheden udsender hvid
tage

| fugtige omrader kan en stor temperaturforskel mellem rummets luft
og den konditionerede luft forarsage hvid tage.

Bade indenders- og udendgrsenheden
udsender hvid tage

Nar enheden genstarter i HEAT-tilstand efter afrimning, kan der mulig-
vis opsta hvid tdge pa grund af fugt, der opstar som felge af afrim-
ningsprocessen.

Indendgrsenheden laver lyde

Der kan forekomme en susende luftlyd, nar ventilen nulstiller sin posi-
tion.

Der kan forekomme en pibende lyd, nar du har kert apparatet i
HEAT-tilstand pa grund af udvidelse og sammentraekning af enhedens
plastikdele.

Bade indendersenheden og udender-
senheden laver lyde

Lav hveesende lyd under drift: Dette er normalt og skyldes kelemiddel,
der strammer gennem bade indenders- og udendersenheden.

Lav hvaesende lyd, nar systemet starter, lige er stoppet med at kore el-
ler afrimes: Denne lyd er normal og skyldes, at kelemidlet stopper eller
skifter retning.

Pibende lyd: Normal udvidelse og sammentraekning af plast- og me-
taldele, forarsaget af temperaturaendringer under drift, kan forarsage
pibende lyde.

Udendgrsenheden laver lyde

Apparatet laver forskellige lyde, afhaengigt af dets aktuelle driftstil-
stand.

Stov udsendes fra enten indendars-
eller udendgrsenheden

Apparatet kan opsamle stev under laengere perioder, hvor det ikke er i
brug, som vil blive udsendt, nar apparatet teendes. Dette kan mindskes
ved at deekke apparatet til under lange perioder uden brug.

Apparatet udsender en darlig lugt

Apparatet kan absorbere lugte fra miljeet (sdésom mgbler, madlavning,
cigaretter osv.), som bliver udsendt, nar det er i brug.

Enhedens filtre er blevet mugne og skal rengores.

Ventilatoren pa udendgrsenheden
fungerer ikke

Under drift styres bleeserhastigheden for at optimere produktets drift.

Driften er uregelmaessig, uforudsige-
lig, eller apparatet reagerer ikke

Forstyrrelser fra mobiltelefontarne og fjernforsteerkere kan forarsage

funktionsfejl i apparatet.

I sa fald skal du preve felgende:

e  Afbryd stremmen, og tilslut derefter igen.

e Tryk pa ON-/OFF-knappen pa fjernbetjeningen for at genstarte
driften.

modelnummer.

{DKJ

BEMAZRK: Hvis du er problemet vedvarer, skal du kontakte en lokal forhandler eller dit neermeste
kundeservicecenter. Giv dem en detaljeret beskrivelse af apparatets funktionsfejl savel som dit

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 19

09-11-2021 09:07‘



Fejlfinding

Nar der opstar problemer, bedes du kontrollere fglgende punkter, for du kontakter et reparationsfirma.

Problem

Mulige arsager

Lasning

Darlig keleevne

Temperaturindstillingen kan veere
hojere end den omgivende rum-
temperatur

Seenk temperaturindstillingen

Varmeveksleren pa indenders- eller
udendoersenheden er snavset

Renger den bergrte varmeveksler

Luftfilteret er snavset

Fjern filteret, og renger det i ove-
rensstemmelse med instruktionerne

Enhedens luftindlgb eller -udleb er
blokeret

Sluk for apparatet, fjern blokerin-
gen, og teend det igen

Dore og vinduer er dbne

Sorg for, at alle dere og vinduer er
lukket, nar du betjener apparatet

Der genereres overdreven varme pa
grund af sollys

Luk vinduer og gardiner i perioder
med hgj varme eller skarpt sollys

For mange kilder til varme i rum-
met (mennesker, computere, elek-
tronik osv.)

Reducer meengden af varmekilder

For lidt kelemiddel pa grund af
lekage eller langvarig brug

Kontroller for laekager, taet dem om
nedvendigt, og fyld kelemiddel pa

SILENCE-funktionen er aktiveret
(valgfri funktion)

SILENCE-funktionen kan reducere
produktets ydeevne ved at redu-
cere driftsfrekvensen.

Sla SILENCE-funktionen fra.

Apparatet virker ikke

Stremsvigt

Vent, til stremmen virker igen

Stremmen er slukket

Taend for strammen

Sikringen er gaet

Skift sikringen

Batterierne til fjernbetjeningen er
dode

Udskift batterierne

Apparatets 3-minutters beskyttelse
er aktiveret

Vent tre minutter efter genstart af
apparatet

Timeren er aktiveret

Sla timeren fra

Enheden starter og stopper ofte

Der er for meget eller for lidt kole-
middel i systemet

Kontroller for leekager, og fyld
kelemiddel pa systemet.

Der er kommet inkompressibel gas
eller fugt ind i systemet.

Teom og genopfyld systemet med
kelemiddel

Kompressoren er i stykker

Udskift kompressoren

Speendingen er for hgj eller for lav

Installer en manostat for at regu-
lere speendingen

Darlig opvarmningsevne

Udendgrstemperaturen er ekstremt
lav

Anvend et ekstra varmeapparat

Der kommer kold luft ind gennem
dore og vinduer

Serg for, at alle dgre og vinduer er
lukket, nar apparatet er i brug

For lidt kelemiddel pa grund af
leekage eller langvarig brug

Kontroller for laekager, teet dem om
ngdvendigt, og fyld kelemiddel pa

Kontrollampen fortsaetter med at
blinke

Fejlkode vises og begynder
med bogstaverne som fglgende
i vinduesvisningen pa

i ndendersenheden:

E(x), P(x), F(x)

EH(xx), EL(xx), EC(xx)

PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Apparatet kan stoppe med at kore eller fortseette med at kare sikkert.
Hvis indikatorlamperne blinker, eller der vises fejlkoder, skal du vente i ca.

10 minutter.
Problemet Igses muligvis af sig selv.

Hvis du er ikke skal du afbryde stremmen og tilslutte den igen. Teend
for apparatet. Hvis problemet fortseetter, skal du afbryde stremmen og
kontakte det neermeste kundeservicecenter.

BEMAZRK: Hvis dit problem fortseetter efter at have udfert kontrollerne og diagnosen ovenfor, skal du

straks slukke for din enhed og kontakte et autoriseret servicecenter.

@D
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E TILBEHGR

Klimaanleegget leveres med folgende tilbeher. Brug alle installationsdele og tilbehgr til at installere kli-
maanlaegget. Ukorrekt installation kan resultere i vandlaekage, elektrisk sted og brand eller fa udstyret til
at ga i stykker. Elementerne er ikke inkluderet i klimaanlaegget, og skal kebes separat.

Navn pa tilbehor Maengde | Facon Navn pa tilbehor Maengde Facon
(pc) (pc)

Vejledning 2~3 Fjernbetjening 1 %

Afleb (til nedkglende | 1 Batteri 2

og opvarmende mo- -%[D

deller)

Forsegling (til ned- 1 Holder til 1 =~
kelende og opvar- @ fjernbetjening(valgfri) ﬂm

mende modeller)

Monteringsplade 1 Fikseringsskrue til 2
fjernbetjeningsholder -q
(valgfri)
Forankring 5~8 Lille filter 1~2
(afheen- (skal installeres pa (afheengig
gig af b S bagsiden af hovedluft- | af model- L
model- filteret af den autorise- | len)
len) rede tekniker i forbin-
Fikseringsskrue til 5.8 delse med installation
monteringsplade (afheen- af maskinen)
gig af (|
model-
len)
Navn Facon Meengde (pc)
Samling af tilslutningsrer Veeskeside ®6,35 (1/4") Dele, du skal kebe separat.
- Kontakt forhandleren for at fa den
9,52 (3/8") korrekte rarstorrelse pa den enhed,
Gasside ®9,52 (3/8") du har kebt.
12,7 (1/2")
»16 (5/8")
®19 (3/4")

Magnetisk ring og beelte Varierer efter model
(hvis det folger med, se ledningsdi-
agrammet for at installere det pa

forbindelseskablet).

For beeltet igennem
hullet i magnetringen
for at fastgere det pa
kablet.

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 21 @ 09-11-2021 09:07 ‘



F INSTALLATIONSRESUME - INDEND@RSENHED

1 C

— -
12cm 12cm I ’—J |
(4.75in) (4.75in)

=

2.3m (90.55in)

1. Veelg installationsplacering 2. Bestem veeghullets position 3. Fastger monteringspladen

6

D@

®

>

4. Bor vaeghul 5. Tilslut rer 6. Tilslut ledninger

(ikke geeldende for nogle

steder i Nordamerika)

) ) S
8. Pak rer og kabler ind

7. Forbered aflgbsslangen (ikke geeldende for nogle steder i Nordamerika)

9. Monter indendgrsenheden.
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(G ENHEDSDELE

BEMARK: Installationen skal udfgres i overensstemmelse med kravene i lokale og nationale standarder.
Installationen kan veere lidt anderledes pa forskellige omrader.

Belastningsafbryder

®0

1. Veegmonteringsplade 5. Funktionsfilter (pa bagsiden af 9. Fjernkontrol
hovedfilteret — nogle enheder).

2. Frontpanel 6. Aflobsror 10. Holder til fjernbetjening
(nogle enheder)

3. Stremkabel (nogle enheder) 7. Signalkabel 11. Netledning til udendersenhed
(nogle enheder)

4. Gitter 8. Kolemiddelror

NOTE OM ILLUSTRATIONER
Billederne i vejledningen er til forklaring. Den faktiske form pa din indendersenhed kan veere lidt
anderledes. Den faktiske form bor veere fremherskende.

H INSTALLATION AF DEN INDEND@RS ENHED

Installationsvejledning - Indendarsenhed
Inden installation

Inden indendgrsenheden installeres, skal du se etiketten pa produktboksen for at sikre, at
indendarsenhedens modelnummer matcher udendgrsenhedens modelnummer.

{DKJ
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Trin 1: Veelg installationsplacering

Inden indendersenheden installeres, skal du veelge en passende placering. Falgende er standarder, der
hjeelper dig med at veelge en passende placering til enheden.

Korrekte installationsplaceringer opfylder falgende standarder:

God luftcirkulation

Praktisk draening

Stgj fra enheden forstyrrer ikke andre mennesker

Fast og solid — placeringen vil ikke vibrere

Steerk nok til at beere vaegten af enheden

En placering mindst en meter fra alle andre elektriske enheder (f.eks. tv, radio, computer)

Installer IKKE enheden pa felgende placeringer:

e | neerheden af enhver kilde til varme, damp eller braendbar gas
I neerheden af brandfarlige genstande sasom gardiner eller tgj
Neer enhver hindring, der kan blokere luftcirkulationen

| neerheden af deren

Pa et sted, der er udsat for direkte sollys

NOTE OM VAGHUL

Hvis der ikke er faste kelemedierer: Nar du veelger en placering, skal du veere opmaerksom

pa, at du ber efterlade rigelig plads til et veeghul (se Bor et vaeghul for tilslutningsrertrin) til
signalkablet og kelemediergr, der forbinder indenders og udendgrsenheder. Standardpositionen
for alle rgr er hgjre side af indendgrsenheden (mens den vender mod enheden). Enheden kan
dog rumme ror til bade venstre og hgjre siden.

Se fglgende diagram for at sikre korrekt afstand til veegge og loft:
15 cm eller mere

i

12 cm eller mere 12 cm eller mere

— —

ALY o/

I

2,3 m eller mere

Trin 2: Fastger monteringspladen til vaeggen
Monteringspladen er den enhed, som du vil montere indendersenheden pa.
e Fjern skruen, der fastger monteringspladen pa bagsiden af indendgrsenheden.

e Fastger monteringspladen til vaeggen med de medfelgende skruer. Serg for, at monteringspladen
monteres flad pa veeggen.

NOTE TIL BETON- ELLER MURSTENSVAG

Hvis veeggen er lavet af mursten, beton eller lignende materiale, skal du bore huller med en
diameter pa 5 mm (0,2 in) i veeggen og indszette de medfelgende muffeankre.

Fastger derefter monteringspladen til veeggen ved at stramme skruerne direkte i
klemmeankerne.

@D
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Trin 3: Bor hul i veeggen til forbindelsesrar

1. Bestem placeringen af veeghullet baseret pa placeringen af monteringspladen. Se monteringspladens
dimensioner.

2. Bor et hul i veeggen med en 65 mm eller 90 mm (afheengig af modeller) kernebor. Serg for, at hullet
bores i en let nedadgaende vinkel, sa hullets udvendige ende er lavere end den indendars ende med
cirka 5 mm til 7 mm. Dette vil sikre korrekt vandafledning.

3. Anbring den beskyttende veegmanchet i hullet. Dette beskytter hullets kanter og hjelper med at f
orsegle det, nar du er feerdig med installationsprocessen.

FORSIGTIG
A Nar du borer vaeghullet, skal du serge for at undga ledninger, VVS og andre fglsomme

komponenter.

Veeg

Udendars

Indendgrs

AN

?j

5-7mm
(0.2-0.275i

WY

MONTERINGSPLADENS DIMENSIONER
Forskellige modeller har forskellige monteringsplader. For de forskellige tilpasningskrav kan
monteringspladens form veere lidt anderledes.

Se for eksempel Type A og Type B:

Korrekt orientering af monteringspladen
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MODEL E
BEMARK: Nar forbindelsesroret pa gassiden er ® 16 mm eller mere, skal veeghullet vaere 90 mm.

Trin 4: Forbered kolemiddelrar

Kelemiddelrgret er inde i en isolerende muffe fastgjort til bagsiden af enheden. Du skal forberede

rorledningen, for du passerer det gennem hullet i veeggen.

1. Baseret pa veeghullets position i forhold til monteringspladen, skal du veelge den side, hvor rgrene

forlader enheden.

2. Hvis veeghullet er bag enheden, skal du holde udslagspanelet pa plads. Hvis veeghullet er pa siden af
indendgrsenheden, skal du fjerne plastikudslagspanelet fra den side af enheden. Dette vil skabe en
abning, hvorigennem dine rgr kan forlade enheden. Brug en naletang, hvis plastpanelet er for sveert

at fjerne i handen.

Knock-out-panel

3. Huvis eksisterende forbindelsesror allerede er indlejret i vaeggen, skal du ga direkte til trin Tilslut
aflebsslangen. Hvis der ikke er nogen indlejrede rgrledninger, skal du slutte indendersenhedens
kolemiddelrer til det forbindende rer, der vil forbinde indenders og udendgrsenheder. Se afsnittet

Tilslutning af kelemiddelrgr i denne vejledning for detaljerede instruktioner.
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BEMARKNING VEDR. RORVINKEL
Koleveeskerer kan forlade indendgrsenheden fra venstre bagside (nar du kigger pa bagsiden af
enheden)

FORSIGTIG
A Veer yderst forsigtig for ikke at knaekke eller beskadige rerene, mens du bejer dem veek fra
enheden. Eventuelle kneek i rersystemet pavirker enhedens ydeevne.

Trin 5: Tilslut aflebsslangen

Som standard er aflgbsslangen fastgjort til venstre side af enheden (nar du ser bagsiden af enheden). Den
kan dog ogsa fastgeres til hajre side. For at sikre korrekt draening skal du montere aflgbsslangen pa samme
side, som dit kelemiddelrer forlader enheden. Fastger aflobsslangernes forlaengelse (kebes separat) til
enden af aflgbsslangen.
e Tape forbindelsespunktet fast med teflonband for at sikre en god taetning og for at forhindre

lekager.
e For den del af aflgbsslangen, der forbliver indenders, skal du pakke den ind med skumrersisolering

for at forhindre kondens.
e Fjern luftfilteret, og heeld en lille maengde vand i aflgbspanden for at sikre, at vand stremmer jeevnt

ud fra enheden.

NOTE OM PLACERING AF AFLOBSSLANGE
Serg for at arrangere aflgbsslangen i henhold til falgende figurer.

%x

KORREKT IKKE KORREKT
Serg for, at der ikke er knaek Knaek i aflebsslangen vil
eller buler i aflebsslangen skabe vandl&se.

for at sikre korrekt draening.

X X

IKKE KORREKT
IKKE KORREKT Anbring il_(ke enden a_f aflebs-
slangen i vand eller i behol-
dere, der opsamler vand.
Dette forhindrer korrekt
dreening.

Kneek i aflgbsslangen vil
skabe vandlase.
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Luk det ubrugte draenhul
For at forhindre ugnskede leekager skal du lukke det ubrugte dreenhul
med den medfelgende gummiprop.

AL/ES DISSE FORSKRIFTER FOR UDFORELSE AF ELEKTRISK ARBEJDE

1.

10.

11.

12.

Alle ledninger skal overholde lokale og nationale elektriske standarder, forskrifter og skal installeres
af en autoriseret elektriker.

Alle elektriske forbindelser skal foretages i henhold til det elektriske tilslutningsdiagram, der er
placeret pa panelerne pa indenders og udendgrsenheder.

Hvis der er et alvorligt sikkerhedsproblem med stremforsyningen, skal arbejdet straks stoppes. Forklar
din begrundelse for klienten, og afvis at installere enheden, indtil sikkerhedsproblemet er lgst korrekt.
Stremspaending skal ligge inden for 90-110 % af den nominelle spaending. Utilstreekkelig
stramforsyning kan forarsage funktionsfejl, elektrisk sted eller brand.

Hvis der tilsluttes strom til faste ledninger, skal der installeres en overspaendingsbeskytter og
hovedafbryder.

Hvis der tilsluttes strom til faste ledninger, skal en switch eller afbryder, der afbryder alle poler og har
en kontaktseparation pa mindst 3 mm (1/8 in), indarbejdes i de faste ledninger. Den kvalificerede
tekniker skal bruge en godkendt afbryder eller kontakt.

Tilslut kun enheden til en individuel afgreningskredslgb. Tilslut ikke et andet apparat til stikkontakten.
Serg for, at klimaanleegget er korrekt jordet.

Hver ledning skal veere fast forbundet. Lase ledninger kan forarsage overophedning af terminalen,
hvilket kan resultere i produktfejl og mulig brand.

Lad ikke ledninger rore eller hvile mod kelemiddelslanger, kompressoren eller andre beveegelige dele
i enheden.

Hvis enheden har et ekstra elektrisk varmelegeme, skal den installeres mindst 1 meter (40in) fra
braendbare materialer.

For at undga elektrisk sted ma du aldrig rere ved de elektriske komponenter kort tid efter, at
stremforsyningen er blevet slukket. Nar du har slukket for stremmen, skal du altid vente 10 minutter
eller mere, for du rerer ved de elektriske komponenter.

ADVARSEL
For du udferer el- eller ledningsarbejde, skal du slukke for streammen til systemet.

Trin 6: Tilslut signalkabel og stremkabler

Signalkablet muligger kommunikation mellem indendgrs og udendersenheder. Du skal forst vaelge den

rigtige kabelsterrelse, for du forbereder den til tilslutning.

BEMAZRK: Kabelforbindelsen til indendarsenheden er blevet feerdiggjort pa fabrikken.

Kabeltyper

Indendgrs stremkabel (hvis relevant): HO5VV-F eller HO5V2V2-F
Udendars stremkabel: HO7RN-F eller HO5RN-F
Signalkabel: HO7RN-F

Minimum tveersnitsomrade for strem- og signalkabler (til reference)

@D
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Apparatets nomi- | Nominelt tvaersnitsareal
nelle strem (A) (mm?2)
>309<6 0,75
>609<10 1
>100g <16 1,5
> 16 og < 25 2,5
>250g9=<32 4
>32 09 <40 6

VALG DEN RETTE KABELSTORRELSE
Stagrrelsen pa det nedvendige stramforsyningskabel, signalkabel, sikring og kontakt bestemmes af

enhedens maksimale stremstyrke. Den maksimale stromstyrke er angivet pa typeskiltet, der sidder pa til

sidepanelet af enheden) Se dette typeskilt for at veelge det rigtige kabel, sikring eller kontakt.

ADVARSEL

A Alle ledninger skal treekkes i overensstemmelse med ledningsdiagrammet pa bagsiden af
indendersenhedens frontpanel.

1. Abn indendgrsenhedens frontpanel.

2. Brug en skruetraekker til at dbne tradboksdaekslet pa hejre side af enheden. Dette viser terminalblokken.

FORSIDEN
inalblok
Traddeeksel

Skrue

Kabelklemme

BEMZRK:

e  For at enhederne med ledningsrer kan tilsluttes kablet, skal du fjerne det store plastikudtagnings-
panel for at skabe en abning, hvorigennem rorreret kan installeres.

e  For enhederne med fem-ledningskabel fjernes det midterste lille plastikudtagningspanel for at skabe
en abning, hvorigennem kablet kan komme ud.

e  Brug en naletang, hvis plastpanelet er for sveert at fjerne i handen.

o vk W

tilslut u-tappen og skru hver ledning fast til den tilsvarende terminal.

FORSIGTIG

A BLAND IKKE LIVE- OG NULL-LEDNINGER.
Dette er farligt og kan forarsage funktionsfejl i klimaanleegget.

7. Efter at have kontrolleret, om hver forbindelse er sikker, skal du bruge kabelklemmen til at fastgere
signalkablet til enheden. Skru kabelklemmen fast.

Skru kabelklemmen af under terminalblokken, og laeg den til siden.

Vendt mod bagsiden af enheden, fjern plastpanelet i nederste venstre side.

For signalkablet gennem denne abning, fra bagsiden af enheden til forsiden.

Vendt mod enhedens forside, tilslut ledningen i henhold til indendersenhedens ledningsdiagram,

SET BAGFRA
(Kun for nogle enheder)

Knock-out-panel

8. Genmonter kabeldakslet pa forsiden af enheden og plastpanelet pa bagsiden.

{DKJ
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NOTE OM LEDNINGER
Ledningsforbindelsesprocessen kan variere lidt mellem enheder og regioner.

Trin 7: Pak ror og kabler ind
Inden ledningen, aflgbsslangen og signalkablet fores gennem vaeghullet, skal du samle dem for at spare
plads, beskytte dem og isolere dem (Ikke relevant i Nordamerika).

1. Saml aflgbsslangen, kelemiddelrgrene og signalkablet som vist herunder:

Indendars enhed

Afstand bag enheden
j— Kelemiddelror
—— Isoleringstape

Signaltrad Aflgbsslange

AFLOBSSLANGEN SKAL VZARE NEDERST
Serg for, at aflebsslangen er i bunden af bundtet. Hvis aflebsslangen leegges gverst pa bundtet, kan
aflebsbeholderen lgbe over, hvilket kan fore til brand eller vandskade.

FLET IKKE SIGNALKABLET SAMMEN IKKE MED ANDRE KABLER
Mens du samler disse emner, ma du ikke sammenflette eller krydse signalkablet med andre ledninger.

@ 2. Ved hjeelp af kleebende vinylband fastgeres aflebsslangen til undersiden af kelemiddelrgrene. @
3. Brug isoleringstape til at pakke signaltraden, kelemiddelrarene og aflgbsslangen taet sammen.
Dobbelttjek, at alle emner er samlet.

PAK IKKE RORAFSLUTNINGER IND

Nar du pakker bundtet, skal du holde enderne af rerledningen uindpakket. Du skal kunne fa adgang til
dem for at teste for uteetheder i slutningen af installationsprocessen (se afsnittet Elektriske kontroller og
leekagekontroller i denne vejledning).

Trin 8: Monter indendgrsenheden.
Hvis du installerede nye forbindelsesror til udendgersenheden, geres folgende:

Hvis du allerede har fort kelemiddelrgret gennem hullet i veeggen, skal du fortseette til trin 4.

2. Ellers skal du kontrollere, at enderne af kelemediererene er forseglet for at forhindre snavs eller
fremmedlegemer i at komme ind i rerene.

3. Fer langsomt det indpakkede bundt af kelemiddelrer, aflebsslange og signaltrad gennem hullet i
veeggen.
Fastgar toppen af indendersenheden pa den gverste krog pa monteringspladen.

5.  Kontroller, at enheden er fastgjort ved montering ved at trykke let pa venstre og hgjre side af enheden.
Enheden ma ikke rystes eller forskydes.

6. Brug jeevnt tryk ved at skubbe den nederste halvdel af enheden ned. Bliv ved med at skubbe ned,
indtil enheden klikker pa krogene langs bunden af monteringspladen.

7. Kontroller igen, at enheden er fast monteret ved at laegge et let tryk pa venstre og hojre side af
enheden.

@D
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Hvis kelemiddelroret allerede er indlejret i vaeggen, skal du gere folgende:

1. Fastger toppen af indendersenheden pa den gverste krog pa monteringspladen.

2. Brug en beslag eller en kile til at stotte enheden, hvilket giver dig nok plads til at forbinde
kelemiddelrer, signalkabel og aflebsslange.

o | _— Kile

3. Tilslut aflebsslange og kelemedierer (se afsnittet Tilslutning af kelemiddelrer i denne vejledning for
instruktioner).

4. Hold rerforbindelsespunktet udsat for at udfere laekagetesten (se afsnittet Elektriske kontroller og
leekagekontroller i denne vejledning).

5. Efter laekagetesten pakkes tilslutningspunktet ind med isoleringstape.
Fjern beslaget eller kilen, der statter enheden.

7.  Brug jeevnt tryk ved at skubbe den nederste halvdel af enheden ned. Bliv ved med at skubbe ned,
indtil enheden klikker pa krogene langs bunden af monteringspladen.

ENHEDEN ER JUSTERBAR
Husk, at krogene pa monteringspladen er mindre end hullerne pa bagsiden af enheden. Hvis du opdager,

@ at du ikke har nok plads til at forbinde indlejrede ror til indendgrsenheden, kan enheden justeres til venstre @
eller hgjre med ca. 30-50 mm, afheengigt af modellen.

30-50 mm 30-50 mm

1 ]

Flyt til venstre eller hojre

| INSTALLATION AF DEN UDEND@RS ENHED

Installer enheden ved at folge lokale regler og forskrifter, der kan veere lidt forskellige mellem
forskellige regioner.

60 cm jover

30 cm fra bagveeggen

30 cm til e

— . |\-|
—

60 cm til hejre

200 cm faedn

Installationsinstruktioner — Udendgrsenhed

{DKJ
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Trin 1: Veelg installationsplacering
Inden udendgrsenheden installeres, skal du veelge en passende placering. Faglgende er standarder, der
hjeelper dig med at veaelge en passende placering til enheden.

Korrekte installationsplaceringer opfylder falgende standarder:

o Opfylder alle rumlige krav vist i installationskravene ovenfor.

o God luftcirkulation og ventilation

o Fast og solid — placeringen kan understgtte enheden og vil ikke vibrere

o Stej fra enheden forstyrrer ikke andre

o Beskyttet mod laengere perioder med direkte sollys eller regn

o Nar der forventes snefald, skal enheden haeves over bundpladen for at forhindre isopbygning og

beskadigelse af spoler. Monter enheden hgjt nok til at veere over det gennemsnitlige
akkumulerede niveau med snefald. Minimumshgjden skal veere 46 cm (18 in)

Installer IKKE enheden pa folgende placeringer:

o | neerheden af en forhindring, der vil blokere luftindtag og udlgb

o I neerheden af en offentlig gade, overfyldte omrader eller hvor stgj fra enheden vil forstyrre andre
o | neerheden af dyr eller planter, der vil blive skadet af varm luftudledning

o | neerheden af enhver kilde til braendbar gas

o Pa et sted, der er udsat for store maengder stov

o Pa et sted udsat for store maengder salt luft

SARLIGE HENSYN OMKRING EKSTREMT VEJR
Hvis enheden udsaettes for kraftig vind:
@ Installer enheden, sa luftudblaesningsventilatoren er i en 90° vinkel i forhold til vindens retning. Hvis det @
er ngdvendigt, skal du bygge en barriere foran enheden for at beskytte den mod ekstremt hard vind.
Se tallene herunder.

g e

e
A St

Steerk vind

Steerk vind
Hvis enheden ofte udseettes for kraftig regn eller sne:
Byg beskyttelse over enheden for at beskytte den mod regn eller sne. Veer forsigtig med ikke at blokere
luftstremmen omkring enheden.

Hvis enheden ofte udsaettes for salt luft (ved havet):
Brug en udendarsenhed, der er specielt designet til at modsta korrosion.

Trin 2: Installer draensamling (kun varmepumpeenhed)

Inden udendgrsenheden boltes pa plads, skal du installere draensamlingen i bunden af enheden. Bemaerk,
at der er to forskellige typer draensamlinger afheengigt af typen af udendersenhed.

@D
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Hvis dreensamlingen leveres med en gummipakning (se fig. A), skal du gere felgende:

1. Monter gummipakningen pa enden af dreensamlingen, der tilsluttes udendersenheden.

2. Iseet dreensamlingen ind i hullet i enhedens bundform.

3. Drej draensamlingen 90°, indtil den klikker pa plads mod forsiden af enheden.

4. Tilslut en aflebsslangeforleenger (medfelger ikke) til dreensamlingen for at omdirigere vand fra
enheden under opvarmningstilstand.

Hvis dreensamlingen ikke leveres med en gummipakning (se fig. B), skal du gere felgende:

1. Iseet dreensamlingen ind i hullet i enhedens bundform. Dreensamlingen klikker pa plads.

2. Tilslut en aflebsslangeforleenger (medfalger ikke) til draensamlingen for at omdirigere vand fra
enheden under opvarmningstilstand.

Hul til basispande pa den udendars enhed

& — Forsegling

1 ] — Forsegling
=

__ Afleb
1 | 1

(A) (8)

| KOLDE KLIMAER
A | kolde klimaer skal du serge for, at aflebsslangen er sa lodret som muligt for at sikre hurtig
vandafledning. Hvis vandet lgber langsomt ud, kan det fryse i slangen og oversveamme enheden.

Trin 3: Forankring af udendgrsenhed
Udendgrsenheden kan forankres til jorden eller til et veegmonteret beslag med et bolt (M10). Forbered
installationsbasen til enheden i henhold til nedenstaende dimensioner.

ENHEDSMONTERINGSDIMENSIONER

Det felgende er en liste over forskellige udendersenhedsstgrrelser og afstanden mellem deres

monteringsfedder. Forbered installationsbasen til enheden i henhold til nedenstaende dimensioner.
A

Luftindtag
Luftindtag G

E=t,
N4

AT
Y
ST
S gl Y
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Storrelse af udendgrs enhed (mm) Monteringsmal afstand A (mm) Monteringsmal afstand B (mm)
BxHxD

681 x 434 x 285 460 292
700 x 550 x 270 450 260
700 x 550 x 275 450 260
720 x 495 x 270 452 255
728 x 555 x 300 452 302
765 x 555 x 303 452 286
770 x 555 x 300 487 298
805 x 554 x 330 511 317
800 x 554 x 333 514 340
845 x 702 x 363 540 350
890 x 673 x 342 663 354
946 x 810 x 420 673 403
946 x 810 x 410 673 403

Hvis du installerer enheden pa jorden eller pa en beton monteringsplatform, skal du gere felgende:
Markér positionerne for fire ekspansionsbolte baseret pa maldiagrammet.

Forbor huller til ekspansionsbolte.

Placer en mgatrik pa enden af hver ekspansionsbolt.

Hammer ekspansionsbolte i de forborede huller.

Fjern motrikkerne fra ekspansionsbolte, og anbring udendersenheden pa boltene.

Seet en spaendeskive pa hver ekspansionsbolt, og udskift derefter motrikkerne.

N o v ks WwN

Stram hver mgtrik med en skruenggle, indtil den sidder godt fast.

A ADVARSEL
Ved boring i beton anbefales gjenbeskyttelse til enhver tid.

Hvis du installerer enheden pa et veegmonteret beslag, skal du gere felgende:

FORSIGTIG
Serg for, at veeggen er lavet af massiv mursten, beton eller af lignende steerkt materiale. Veeggen
skal kunne understgtte mindst fire gange veegten af enheden.

1. Marker placeringen af beslaghuller baseret pa dimensioner.

2. Forbor huller til ekspansionsboltene.

3. Placer en mgtrik pa enden af hver ekspansionsbolt.

4. Traek ekspansionsbolte gennem huller i monteringsbeslag, seet monteringsbeslag pa plads og
hammer ekspansionsbolte i veeggen.

5. Kontroller, at monteringsbeslagene er i vater.

6. Loft forsigtigt enheden, og placer dens monteringsfedder pa beslag.

7. Bolt enheden godt fast i beslagene.

8. Hvis det er tilladt, skal du installere enheden med gummipakninger for at reducere vibrationer og stgj.

Trin 4: Tilslut signalkabel og stremkabler
Den udvendige enheds terminalblok er beskyttet af et elektrisk ledningsdeeksel pa siden af enheden. Et
omfattende ledningsdiagram er trykt pa indersiden af ledningsdeekslet.

@D
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A ADVARSEL
For du udferer el- eller ledningsarbejde, skal du slukke for streammen til systemet.

1. Forbered kablet til tilslutning:

BRUG DET RETTE KABEL
Veelg det rigtige kabel, se “Kabeltyper”.

VLG DEN RETTE KABELSTORRELSE

Sterrelsen pa det nedvendige stramforsyningskabel, signalkabel, sikring og kontakt bestemmes af

enhedens maksimale stremstyrke. Den maksimale stremstyrke er angivet pa typeskiltet, der sidder pa til

sidepanelet af enheden)

a. Brug afisoleringsveerktgj til at fjerne gummikappen fra begge ender af kablet for at blotleegge
omkring 40 mm af ledningerne indeni.

b. Fjern isoleringen fra enderne af ledningerne.

¢. Ved hjaelp af en krympetang, krympe u-tapperne pa enderne af ledningerne.

PAS PA STROMFORENDE LEDNINGER
Mens du krymper ledninger, skal du sgrge for, at du adskiller den stremferende ("L") ledning fra andre
ledninger.

ADVARSEL
Alle ledninger skal traeekkes i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som er placeret indeni
ledningsdeekslet af udendgrsenheden. @

Skru det elektriske ledningsdeeksel af, og fjern det.
Skru fugtig under terminalblokken, og laeg den til siden.
Tilslut ledningen i henhold til ledningsdiagrammet, og skru u-tappen pa hver ledning fast til den
tilsvarende terminal.

5. Efter at have kontrolleret, om alle forbindelser er sikre, skal du koble ledningerne rundt for at
forhindre regnvand i at stramme ind i terminalen.
Fastger kablet til enheden ved hjeaelp af kabelklemmen. Skru fugtig fast.
Isoler ubrugte ledninger med elektrisk PVC-tape. Arranger dem, sa de ikke rgrer ved elektriske dele
eller metaldele.

8. Seet ledningsdaekslet pa siden af enheden, og skru det pa plads.

BEM/RK: Hvis kabelklemmen ser sadan ud, skal du veelge det passende gennemgaende hul i henhold til
ledningens diameter.
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Hul i tre starrelser: Lille, mellem, stort

Nar kablet ikke er fastgjort nok, skal du bruge spaendet til at skubbe det op, sa det kan klemmes teet

sammen.

KOLEMIDDELRORFORBINDELSE

Ved tilslutning af kelemiddelrer ma ikke andre stoffer eller gasser end det angivne kelemiddel komme ind

i enheden. Tilstedeveerelsen af andre gasser eller stoffer vil seenke enhedens kapacitet og kan forarsage

unormalt hgjt tryk i kelekredslgbet. Dette kan forarsage eksplosion og personskade.

Note om rerleengde

Leengden af kalemiddelrar vil pavirke enhedens ydeevne og energieffektivitet. Nominel effektivitet testes

pa enheder med en rgrleengde pa 5 meter (i Nordamerika er standard rerlaengde 7,5 m).

Et minimum rgrleengde pa 3 meter er pakraevet for at minimere vibrationer og overdreven stgj.

| seerlige tropiske omrader kan der ikke tilseettes kelemiddel til R290-kglemodeller, og kelemiddelrgrets

maksimale laengde ma ikke overstige 10 meter.

Se nedenstaende tabel for specifikationer om rerets maksimale leengde og faldhgjde.

Maksimal leengde og faldhgjde pa kelemiddelror efter enhedsmodel

Model Kapacitet (BTU/t) Max. Leengde (m) Max. Faldhgjde (m)
R410A, R32 Inverter split | < 15000 25 10
klimaanlzg > 15 000 0g < 24 000 30 20
> 24 000 og < 36 000 50 25
R22 Split klimaanleeg med | < 18 000 10 5
fast hastighed > 18 000 og < 21 000 15 8
> 21000 og < 35 000 20 10
R410A, R32 Split klimaan- | < 18 000 20 8
leeg med fast hastighed > 18 000 og < 36 000 25 10

Tilslutningsinstruktioner - Kalemiddelrar

Trin 1: Rerledninger

Nar du forbereder kglemiddelrgr, skal du veere ekstra forsigtig med at

skaere dem til og breende dem ordentligt. Dette vil sikre effektiv drift og
minimere behovet for fremtidig vedligeholdelse.

1.  Mal afstanden mellem indenders og udendersenheder.

gm_ ______ Skra

v X X X

Preeget Forvridet

slsls

2. Skeer roret lidt leengere end den malte afstand ved hjeelp af en rorskeerer.

@D
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DEFORMER IKKE ROR UNDER SKARING
A Veer ekstra forsigtig med ikke at beskadige, bule eller deformere rgret, mens du skeerer. Dette vil
reducere enhedens varmeeffektivitet drastisk.

Trin 2: Fjern spaner

Spaner kan pavirke den luftteette forsegling af kelemiddelfgringsforbindelsen. De skal fjernes helt.

1. Hold rgret nedad for at forhindre, at spaner falder ned i roret.

2. Fjern alle spaner fra rorets afskarne sektion ved hjeelp af en braender eller afgratningsveerktgj.

Rar
Praecisionsskaerer
Peg ned

Trin 3: Braend rgrenderne

Korrekt braending er afgerende for at opna en luftteet forsegling.

1. Efter fjernelse af spaner fra afskaret rer forsegles enderne med PVC-tape for at forhindre

fremmedlegemer i at komme ind i roret.

2. Bekleed roret med isolationsmateriale.

3. Anbring flammetrikker i begge ender af roret. Serg for, at de vender i den rigtige retning, fordi du
ikke kan montere dem eller eendre deres retning efter braending.

Flare-matrik

Kobberrgr%

Fjern PVC-tapen fra enderne af roret, nar du er klar til at udfere braendingsarbejdet.

5. Klem breendingsformen pa enden af rgret. Rgrets ende skal streekke sig ud over kanten af

breendingsformen i overensstemmelse med malene vist i nedenstaende tabel.

RORUDVIDELSE UDEN FOR BRANDINGSFORM

Udvendig diameter A (mm)

pa ror (mm) Min. Max.
06,35 (2 0,25") 0,7 (0,0275") 1,3 (0,05")
© 9,52 (@ 0,375") 1,0 (0,04") 1,6 (0,063")
© 12,7 (©0,5") 1,0 (0,04") 1,8 (0,07")
0 16 (2 0,63") 2,0 (0,078") 2,2 (0,086")
© 19 (@ 0,75") 2,0 (0,078") 2,4 (0,094")

Flareform

ps

Y

Ror

{DKJ
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endda opblusning.

Trin 4: Tilslut rer

Leeg breendingsveerktaj pa formen.

Drej handtaget pa breendingsveerktejet med uret, indtil reret er fuldt breendt.

Fjern braendingsveerktoejet og breendingsformen, og inspicér derefter enden af rgret for revner og

Nar du tilslutter kelemiddelrer, skal du passe pa ikke at bruge et for stort drejningsmoment eller at defor-
mere rgrene pa nogen made. Du skal ferst forbinde lavtryksrgret og derefter hgjtryksroret.

MINIMUM B@JNINGSRADIUS
Ved bgjning af forbindende kalemiddelror,

er den mindste bgjningsradius 10 cm.

Instruktioner for tilslutning af rer til indendersenhed
1.

Juster midten af de to rer, som du vil forbinde.

IndenJms enheds ror

Flare-matrik

Spaend flammemetrikken sa teet som muligt i handen.
Tag fat i metrikken pa enhedens slange med en skruenggle.
Mens du holder fast i motrikken pa enhedens slange, skal du bruge

en momentnggle til at stramme flammemaeotrikken i henhold til

momentvaerdierne i tabellen med krav til moment nedenfor.

Lasn flammemaetrikken lidt, og stram derefter igen.

DREJNINGSMOMENTKRAV

Udvendig diameter pa Tilspeendingsmoment Flaredimension (B) Flareform

ror (mm) (Nem) (mm)

9 6,35 (@ 0,25") 18~20 8,4~8,7 (0,33~0,34") S

© 9,52 (©0,375") 32~39 13,2~13,5 (0,52~0,53") ’ ‘ B«-’iﬁ%{,\\
© 12,7 (©0,5") 49~59 16,2~16,5 (0,64~0,65")

216 (2 0,63") 57~71 19,2~19,7 (0,76~0,78") W“-Ma
© 19 (2 0,75") 67~101 23,2~23,7 (0,91~0,93")

A\

Instruktioner for tilslutning af ror til udendersenhed
1.

2.
3.
4

@D

BRUG IKKE OVERDREVEN MOMENT
Overdreven kraft kan knaekke matrikken eller beskadige kelemiddelrerene. Du ma ikke overstige
kravene til moment vist i tabellen ovenfor.

Fjern beskyttelseskapper fra enden af ventilerne.

Skru deekslet af den pakkede ventil pa siden af udendersenheden.

Juster flammergrenden med hver ventil, og stram flammemgatrikken sa teet som muligt i handen.
Tag fat i ventilens krop med en skruenggle. Tag ikke fat i motrikken, der forsegler serviceventilen.
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Ventildaeksel

5.  Mens du holder fast i ventilens krop, skal du bruge en momentnggle til at stramme flammemgtrikken
i henhold til de korrekte momentveerdier.
Losn flammemgtrikken lidt, og stram derefter igen.
Gentag trin 3 til 6 for det resterende ror.

BRUG EN SKRUENQ@GLE FOR AT TAGE FAT | HOVEDVENTILEN
Moment fra stramning af flammemgatrikken kan klemme andre dele
af ventilen af.

LUFTEVAKUERING
Forberedelser og forholdsregler

Luft og fremmedlegemer i kglemiddelkredslgbet kan forarsage unormale trykstigninger, som kan beskadige
klimaanlaegget, reducere dets effektivitet og forarsage personskade. Brug en vakuumpumpe og manifoldmaler
til at evakuere kolemiddelkredslgbet og fjerne ikke-kondenserbar gas og fugt fra systemet.

Luftevakuering ber udferes ved farste installation og nar enheden flyttes.

FOR UDFORELSE AF EVAKUERING

e Kontroller, at forbindelsesrerene mellem indenders og udendgrsenheder er korrekt
forbundet.

e Kontroller, om alle ledninger er tilsluttet korrekt.

Evakueringsinstruktioner
1. Tilslut manifoldens maleslange til serviceporten pa udendersenhedens lavtryksventil.

2. Tilslut en anden opladningsslange fra manifoldmaleren til vakuumpumpen.
3. Abn lavtrykssiden af manifoldmaleren. Hold hojtrykssiden lukket.
4. Teend for vakuumpumpen for at evakuere systemet.
5.  Ker vakuummet i mindst 15 minutter, eller indtil compound meter viser -76cmHG (-10 Pa).
Manifoldmaler
Manovakuummeter .
Trykmaler
-76 cmHg < 3 2 [S
Lavtryksventil o "> Hojtryksventil
Trykslange Slange
Slange

Vakuumpumpe

Lavtryksventil
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6. Luk lavtrykssiden af manifoldmaleren, og sluk for vakuumpumpen.

7. Venti 5 minutter, og kontroller derefter, at der ikke er sket nogen aendring i systemtrykket.
Hvis der er en eendring i systemtrykket, kan du se afsnittet Gaslaekagekontrol for at fa oplysninger
om, hvordan du Tjek for laekager. Hvis der ikke er nogen andring i systemtrykket, skrues haetten
af den pakkede ventil (hajtryksventil).

9. Seet en sekskantnegle i den pakkede ventil (hgjtryksventil), og abn ventilen ved at dreje skruengglen
1/4 omgang mod uret. Lyt efter gas der forlader systemet, og luk derefter ventilen efter 5 sekunder.

10. Hold gje med manometeret i et minut for at sikre, at der ikke er nogen eendring i trykket.
Trykmaleren skal aflaese en lidt hgjere tryk end atmosfaerisk tryk.

11. Fjern opladningsslangen fra serviceporten.

Flare-matrik

Ventilkrop
Ventilstamme
12. Brug sekskantnggle til at abne bade hejtryks- og lavtryksventilerne helt.
13. Speend ventilhatterne pa alle tre ventiler (serviceport, hejt tryk, lavt tryk) i handen. Du kan stramme
den yderligere ved hjeelp af en momentnggle, hvis det er nedvendigt.

ABN VENTILSTANGERNE FORSIGTIGT
A Nar ventilsteengerne abnes, drejes den sekskantede skruenggle, indtil den rammer mod proppen.
Forseg ikke at tvinge ventilen til at abne yderligere.

NOTE OM PAFYLDNING AF KGLEMIDDEL

Nogle systemer kraever yderligere opladning afheengigt af rerleengder. Standard rgrlaengde varierer i
henhold til lokale regler.For eksempel i Nordamerika er standard rerleengden 7,5 m. | andre omrader er
standard rgrleengden 5m. Kglemidlet skal pafyldes fra serviceporten pa udendersenhedens lavtryksventil.
Det ekstra kelemiddel, der skal pafyldes, kan beregnes ved hjaelp af falgende formel:

YDERLIGERE KOLEMIDDEL PR. RORLANGDE

Metode til Ekstra kelemiddel

luftudrensning

Rarets leengde (m)

< Standard rerleengde Vakuumpumpe Ikke relevant
Veeskeside: @ 6,35 (9 0,25") Veeskeside: @ 9,52 (9 0,375")
R32: R32:
(Rerleengde — standardleengde) x 12g/m (Rerleengde — standardleengde) x 24g/m
R290: R290:
> Standard rerleengde (Rorlengde — standardlaengde) x 10g/m (Rorleengde — standardleengde) x 18g/m
Vakuumpumpe

R410A:
(Rerleengde — standardlaengde) x 15g/m

R410A:
(Rerleengde — standardlaengde) x 30g/m

R22:
(Rerleengde — standardleengde) x 20g/m

R22:
(Rerleengde — standardleengde) x 40g/m

For kglemiddelenhed R290 er den samlede maengde kelemiddel, der skal pafyldes, ikke mere end: 387 g

(<=9000 Btu/h), 447 g (>9000 Btu/h et <=12 000 Btu/h), 547 g (>12 000 Btu/h et <=18 000 Btu/h), 632 g

@D
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A FORSIGTIG
Bland IKKE forskellige kelemiddeltyper.

K ELEKTRISK- OG GASLAKAGETIEK

Inden testkorsel

Udfer kun testkersel, nar du har gennemfeort fglgende trin:

e Elektriske sikkerhedstjek — Kontroller, at enhedens elektriske system er sikkert og fungerer korrekt

e Gaslekagekontrol — Kontroller alle tilslutningsmetrikforbindelser, og kontroller, at systemet ikke
leekker

e Kontroller, at gas- og vaeskeventiler (hejt og lavt tryk) er helt abne

Elektriske sikkerhedskontroller
Efter installationen skal du kontrollere, at alle elektriske ledninger er installeret i overensstemmelse med
lokale og nationale forskrifter og i henhold til installationsmanualen.

INDEN TESTK@RSEL

Kontroller jordforbindelse Mal jordmodstand ved visuel detektion og med jordingsmodstandstester.
Jordmodstand skal vaere mindre end 0,10.

BEMARK: Dette er muligvis ikke nedvendigt for nogle lokationer i USA.

UNDER TESTK@RSEL
Tjek for elektrisk leekage Under testkarslen skal du bruge en elektrode og multimeter til at udfere en
omfattende elektrisk leekagetest.

Hvis der opdages elektrisk leekage, skal du straks slukke for enheden og ringe til en autoriseret elektriker
for at finde og lgse arsagen til leekagen.
BEMARK: Dette er muligvis ikke nedvendigt for nogle lokationer i USA.

ADVARSEL - FARE FOR ELEKTRISK ST@D
A Alle ledninger skal overholde lokale og nationale elektriske standarder, og skal installeres af en
autoriseret elektriker.

Gaslakagetjek
Der er to forskellige metoder til at kontrollere for gasleekager.

Saebevandsmetoden
Brug en bled berste og pafer seebevand eller flydende vaskemiddel pa alle rarforbindelsespunkter pa
indendersenheden og udendersenheden. Tilstedeveerelsen af bobler indikerer en leekage.

Metode til leekagedetektorer af leekage
Hvis der bruges leekagedetektor, henvises til enhedens betjeningsvejledning for korrekte brugsanvisninger.

EFTER UDFORELSE AF GASLAKAGEKONTROLLER

Efter at have bekreeftet, at alle rgrforbindelsespunkter IKKE laekker, skal ventildeekslet pa den udvendige
enhed udskiftes.

{DKJ
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Kontrolpunkt pa indendersenheden

Kontrolpunkt pa udendg

A: Lavtryks stopV
B: Hojtryks stopventil

C & D: Indendgrsenhed flam-
motrikker

L PROVEKGRSEL

Testkarselsinstruktioner

Du skal udfgre testkarslen i mindst 30 minutter.

1. Tilslut strem til enheden.
2. Tryk pa ON/OFF-knappen pa fjernbetjeningen for at teende den.
3. Tryk pa MODE-knappen for at gennemga felgende funktioner én efter én:
o COOL - Veelg den lavest mulige temperatur
o HEAT - Veelg den hgjest mulige temperatur
4. Lad hver funktion kere i 5 minutter, og udfer falgende kontroller:
Liste over kontroller, der skal udferes BESTAET / IKKE BESTAET @

Ingen elektrisk leekage

Enheden er korrekt jordet

Alle elektriske terminaler er korrekt deekket

Indendgrs og udendgrsenheder er solidt installeret

Alle rerforbindelsespunkter laekker ikke Udenders (2): Indendors (2):

Vand draenes korrekt fra dreenslangen

Alt ror er korrekt isoleret

Enheden udferer COOL-funktionen korrekt

Enheden udferer HEAT-funktionen korrekt

Indendgrsenhedens lameller roterer korrekt

Indendersenheden reagerer pa fjernbetjeningen

DUBBELKONTROLLER RORFORBINDELSER

Under drift vil trykket i kelemiddelkredslgbet stige. Dette kan afslgre laekager, der ikke var til stede under din
forste laekagetjek. Tag dig tid under testkerslen til at kontrollere, at alle tilslutningspunkter for kelemiddelrgr
ikke har uteetheder. Se afsnittet Gasleekagekontrol for instruktioner.

5. Efter at testkarslen er gennemfart, og du bekrzefter, at alle kontrolpunkter i Liste over kontroller, der skal
udferes, er BESTAET, skal du gore folgende:
a. Brug fjernbetjeningen til at returnere enheden til normal driftstemperatur.
b. Brug isoleringstape til at pakke de indendgrs kglemiddelrerforbindelser ind, som du efterlod
afdeekket under installationen af indendgrsenheden.

@D
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HVIS OMGIVELSESTEMPERATUREN ER UNDER 16 °C
Du kan ikke bruge fjernbetjeningen til at teende COOL-funktionen, nar omgivelsestemperaturen er under 16 °C.
| dette tilfeelde kan du bruge knappen MANUEL CONTROL til at teste COOL-funktionen.

Laft frontpanelet pa indendgrsenheden, og laft det, indtil det klikker pa plads.

2. Knappen MANUAL CONTROL er placeret pa enhedens hgjre side. Tryk pa den 2 gange for at veelge
COOL-funktionen.

3. Udfer testkersel som normalt.

O )

Knap til manuel styring

M GARANTIBESTEMMELSER

Klimaanleaegget leveres med en 48 maneders garanti pa kompressoren og en 24 maneders garanti pa andre
komponenter, der begynder pa kgbsdatoen. Der gaelder felgende regler:

Vi neegter udtrykkeligt alle yderligere skadekrav, herunder krav om folgeskader .

2. Reparationer eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medferer ikke en forlaengel-
se af garantien.

3. Garantien bortfalder, hvis der er foretaget aendringer, monteret ikke-originale dele, eller hvis reparati-
oner udferes af en tredjepart.

Komponenter, der udseettes for normalt slid, sasom filteret, er ikke deekket af garantien.

5. Garantien er kun gyldig, nar du preesenterer den originale, daterede kebsfaktura og hvis der ikke er
foretaget nogen aendringer.

6. Garantien deekker ikke skader forarsaget af forsemmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er
angivet i denne brugsvejledning.

7. Transportomkostninger og de risici, der er forbundet med transporten af klimaanlaegget eller klimaan-
leegskomponenter skal altid veere for keberens afregning.

8. Skader der er forarsaget ved brug af ikke-egnede filtre er ikke deekket af garantien.

9. Koelemiddeltab og/eller lekage pa grund af forkert afbrydelse/ tilslutning af enhederne og/eller afbry-
delse/ tilslutning af ikke kvalificeret personale er ikke daekket af de garantibetingelser, der geelder for
dette produkt. Skader pa enheder, der ikke bliver monteret, tilsluttet og/eller afbrudt i henhold til lokal
lovgivning og/eller ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning, er ikke omfattet
af de garantibetingelser, der geelder for dette produkt.

{DKJ
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Kontakt din forhandler vedrgrende reparation, hvis disse instruktioner ikke giver en lgsning. Serg for, at
afbrydelsen altid foretages af kvalificeret, autoriseret personale og i henhold til din lokale lovgivning, hvis
det er ngdvendigt at afbryde forbindelsen.

Kast ikke elektrisk utstyr som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsanlegg.
Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger vedrgrende tilgeengelige indsamlingssyste-
mer. Hvis elektriske apparater bortskaffes pa lossepladser eller affaldsdepoter, kan farlige
stoffer sive ned i grundvandet og ga ind i fedekaeden og dermed skade dit helbred og din

I sundhed. Nar gamle apparater erstattes af nye, er forhandleren lovmaessigt forpligtet til
i det mindste at tage gratis imod dit gamle apparat til bortskaffelse. Kast ikke batterier i
ilden, da de kan eksplodere eller frigive farlige veesker. Hvis du udskifter eller gdeleegger
fjernbetjeningen, skal du tage batterierne ud og smide dem vaek i overensstemmelse med
de geeldende regler, da de er skadelige for miljoet.

Miljooplysninger: Dette udstyr indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen.
Den ber kun betjenes eller afmonteres af fagligt uddannet personale.

Dette udstyr indeholder R32-kglemiddel i maengden, som angivet i tabellen ovenfor. Lad ikke R32 slippe
ud i atmosfaeren: R32 er en fluorholdig drivhusgas med et potentiale for global opvarmning (GWP) = 675

Internet:

For nemheds skyld kan du downloade den nyeste version af bruger-, installations- og/eller servicehandbo-
gen pa www.Qlima.com

@D
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Hyva asiakas

Onnittelut Qlima-ilmastointilaitteen hankinnasta. Olet hankkinut korkealaatuisen

tuotteen, joka vastuullisesti kaytettyna toimii vuosia.

Luo nama kayttoohjeet ensin, jotta varmistat ilmastointilaitteesi parhaan mahdollisen

kayttoian.

Valmistajan puolesta tarjoamme 24 kuukauden takuun kaikille materiaali- ja

tuotantovioille seka 48 kuukauden takuun ilmastointilaitteen kompressorille.

Toivomme, etta ilmastointilaitteesta on hyotya ja iloa.

Ystavallisin terveisin

PVG Holding b.v.

Asiakaspalveluosasto

1. LUE KAYTTOOHJEET ENSIN.

2. JOS ET OLE VARMA, OTA YHTEYTTA PAIKALLISEEN JALLEENMYYJAAN.
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SISALLYSLUETTELO

A. TURVATOIMET

B. YKSIKON TEKNISET TIEDOT JA OMINAISUUDET
SISAYKSIKON NAYTTO
KAYTTOLAMPOTILA
ERITYISOMINAISUUDET
ILMAVIRRAN ASETUSKULMA
MANUAALINEN KAYTTO (ILMAN KAUKOSAADINTA)

C PUHDISTUS JA YLLAPITO

D. VIANETSINTA

E. LISAVARUSTEET

F. ASENNUKSEN YHTEENVETO - SISAYKSIKKO
G. YKSIKON OSAT

H. SISAYKSIKON ASENNUS

VALITSE ASENNUSPAIKKA
KIINNITA ASENNUSLEVY SEINAAN
PORAA SEINAAN REIKA LITANTAPUTKELLE
VALMISTELE KYLMAAINEPUTKI
LITA TYHJENNYSLETKU
@ LITA SIGNAALIKAAPELI @
KIEDO PUTKISTO JA KAAPELIT
ASENNA SISAYKSIKKO

. ULKOYKSIKON ASENNUS
VALITSE ASENNUSPAIKKA
ASENNA TYHJENNYSLHITOS
ANKKUROI ULKOYKSIKKO
LIITA SIGNAALI- JA SAHKOJOHDOT

J. KYLMAAINEPUTKISTON LITANTA

K. SAHKO- JA KAASUVUOTOJEN TARKASTUKSET
L. TESTIKAYTTO

M. TAKUUEHDOT

TARKEA HUOMAUTUS:
Lue tdama ohje huolellisesti ennen uuden ilmastointilaiteyksikkdsi asennusta tai
kayttoa. Sailyta tdama ohje tulevaa kayttoa varten.

B
L
D
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A TURVALLISUUSOHIJEET

Lue Turvatoimet ennen kayttoa ja asennusta

Virheellinen asennus ohjeiden noudattamatta jattami-
sen vuoksi voi aiheuttaa vakavan vahingon tai vamman.
Mahdollisen vahingon tai vammojen vakavuus luokitellaan
joko merkinnoilla VAROITUS tai HUOMIO.

A VAROITUS
Tama symboli osoittaa henkilévahingon tai kuoleman
mahdollisuuden.

A HUOMIO
Tama symboli osoittaa omaisuusvahingon tai vakavien
seurausten mahdollisuuden.

VAROITUS

Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joiden
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla
ei ole kokemusta tai tietdmysta laitteen kaytosta, jos heita on
opastettu tai ohjattu laitteen turvallisessa kayt6ssa ja jos he
ymmartavat kayttéon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia
laitteen kanssa. Lapset eivat saa suorittaa laitteen puhdistusta
ja huoltoa ilman valvontaa(Euroopan unionin maat).

Laite ei ole tarkoitettu henkildiden kaytt6dn (mukaan lukien
lapset), joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alen-
tuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietdmysta laitteen kay-
tésta, ellei heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva hen-
kild6 ole opastanut tai ohjannut heitd laitteen turvallisessa
kaytossa. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivat leiki laitteella.

TUOTTEEN KAYTTOA KOSKEVAT VAROITUKSET

e Jos epatavallinen tilanne syntyy (kuten palaneen haju),
sammuta yksikké valittdmasti ja irrota sahkéjohto. Ota
yhteytta jalleenmyyjddn saadaksesi ohjeet sahkdiskun,
tulipalon tai loukkaantumisen valttamiseksi.

D
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Ala laita sormia, tankoja tai muita esineitd ilmansisdanotto-
tai ulostuloaukkoihin. Se voi aiheuttaa loukkantumisen,
koska tuuletin voi pyéria korkeilla nopeuksilla.

Ala kayta yksikon lahelld tulenarkoja suihkeita, kuten
hiussuihke, lakka tai maali. Se voi aiheuttaa tullpalon tai
rajahdy ksen.

AIa kayta ilmastointilaitetta paikoissa, joissa on tai joiden
lahelld on palavia kaasuja. Kaasu voi keraantya yksikén
ymparille ja aiheuttaa rajahdyksen.

Ald kayta ilmastointilaitetta kosteassa huoneessa, kuten
kylpyhuone tai pesutilat. Liiallinen altistuminen vedelle
voi aiheuttaa sahkékomponenttien oikosulun.

Al3 altista kehoasi suoraan viilealle ilmalle pitkaksi ajaksi.
Al3 anna lasten leikkia ilmastointilaitteen kanssa. Lapsia
taytyy aina valvoa yksikén lahella.

Jos ilmastointilaitetta kdytetdan yhdessa polttimien tai
muiden ldmmityslaitteiden kanssa, jarjesta tilan huolellinen
tuuletus hapenpuutteen ehkaisemiseksi.

Tietyissa toiminnallisissa ymparistdissa, kuten keittiét,
palvelinsalit jne., erityisesti suunniteltujen ilmastointiyksi-
kéiden kayttd on erittdin suositeltua.

PUHDISTUKSEN JA YLLAPIDON VAROITUKSET

e Sammuta laite ja katkaise virta ennen puhdistusta. Jos
nain ei tehda, seurauksena voi olla sahkéisku.

Ala puhdista ilmastointilaitetta liiallisella vesimaaralla.
Al4 puhdista ilmastointilaitetta helposti syttyvalla puh-
d|stusa|neella Helposti syttyvat puhdistusaineet voivat
aiheuttaa tulipalon tai vaantymisen.

HUOMIO
o Sammuta ilmastointilaite ja katkaise virta, jos et kayta laitetta

pitkadn aikaan.

e Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta myrskyn

ajaksi.

e Varmista, ettd kondensoitunut vesi voi valua pois esteetta
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yksikdsta.

o Ala kdyta ilmastointilaitetta marilla kasilla. Se voi aiheut-
taa sahkoiskun.

o Ald kadyta laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on
tarkoitettu.

o Al3 kiiped ulkoyksikén paalle tai laita esineita sen paalle.

o Al3 anna ilmastointilaitteen toimia pitkia aikoja, jos ovet
tai ikkunat ovat auki tai jos kosteus on erittain korkea.

SAH KOON LITTYVA VAROITUKSET
o Kayta vain madritettyd sahkdéjohtoa. Jos virtajohto on
vahingoittunut, valmistajan, valmistajan huoltoliikkeen
tai vastaavasti patevan henkilén taytyy vaihtaa se, jotta
valtetdan vaaratilanne.

e Pida pistoke puhtaana. Poista pistokkeeseen tai pistok-
keen ymparille keraantynyt poély tai lika. Likaiset pistok-
keet voivat aiheuttaa tulipalon tai sahkéiskun.

o Al3 irrota pistoketta vetamalla virtajohdosta. Pida pis-
tokkeesta napakasti kiinni ja veda se pois pistorasiasta.
Vetdminen suoraan johdosta voi vahingoittaa sitd, mika
voi johtaa tullpaloon tai sahkoéiskuun.

o Ald muokkaa sahkdjohdon pituutta tai kayta jatkojohtoa
yksikkda varten.

o Ald jaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa. Virheellinen
tai riittdamatén virransyétté voi aiheuttaa tulipalon tai
sahkdiskun.

o Tuote tdytyy asennettaessa maadoittaa oikein tai voi
aiheutua sahkaoisku.

* Noudata kaikissa sahk6tdissa paikallisia ja kansallisia kyt-
kentastandardeja, saadoksia ja asennusohjetta. Kytke
kaapelit tiukasti. Kiinnita ne huolellisesti, jotta estetaan
ulkoisia voimia vahingoittamasta laitetta. Virheelliset
sahkoéliitannat voivat ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon
tai sahkoéiskun. Kaikki sahkéliitannat tulee tehda sisa- ja
ulkoyksikéiden paneeleissa olevan sahkékaavion mukaan.

o Kaikki kytkennat taytyy jarjestda asianmukaisesti, jotta
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varmistetaan ohjaustaulun kannen sulkeutuminen kun-
nolla. Jos ohjaustaulun kantta ei suljeta kunnolla, se voi
johtaa korroosioon ja aiheuttaa kytkentakohtien kuume-
nemisen, tulipalon tai aiheuttaa sahkdiskun.

o Jos virtaa kytketdan kiintedaan johdotukseen, tulee asen-
taa moninapainen virrankatkaisulaite, jossa on vahintaan
3 mm:n etdisyys kaikkiin napoihin ja vuotovirta, joka saa
ylittad 10 mA, vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellinen lau-
kaisuvirta ei saa ylittda 30 mA, ja katkaisu taytyy olla lii-
tetty kiintedan kytkentaan kytkentasaantéjen mukaisesti.

HUOMIOI SULAKEMAARITYKSET

lImastointilaitteen piirilevy on suunniteltu sulakkeen kanssa
tarjoamaan ylivirtasuojauksen. Sulakkeen tekniset tiedot on
painettu piirilevyyn seuraavalla tavalla:

T3.15AI/250VAC, T5AI/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC,
T20A/250VAC, T30A/250VAC, jne.

HUOM: Yksikdissa, joissa on R32- tai R290-jaahdytysainetta,
voi kayttaa vain rajahdyksen kestavaa keraamista sulaketta.

UV-C-lamppu (koskee vain yksikkoa, jossa on UV-C-lamppu)
Laitteessa on UV-C-lamppu. Lue seuraavat ohjeet ennen
laitteen avaamista.

1. Ala kayta UV-C-lamppuja laitteen ulkopuolella.

2. Selvasti vahingoittuneita laitteita ei saa kayttaa.

3. Laitteen ei-toivottu kayttd tai kotelon vaurioituminen-
voivat aiheuttaa vaarallisen UV-C-sateilyn vapautumisen.
UV-C-sateily saattaa jopa pienind madrina aiheuttaa
haittaa silmille ja iholle.

4. Ennen kuin avaat ovia ja luukkuja, joissa on

ULTRAVIOLETTISATEILY-vaarasymboli, KAYTTAJAN

suorittamaa YLLAPITOA varten, suosittelemme virran

katkaisua.

UV-C-lamppua ei voi puhdistaa, korjata tai vaihtaa.

UV-C-SUQIJIA, JOlssa on ULTRAVIOLETTISATEILY-

vaarasymboli, ei tule poistaa.

o U
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A VAROITUS

Laitteessa on UV-séteilija. Al4 katso valonlihteeseen.

TUOTTEEN ASENNUSTA KOSKEVAT VAROITUKSET

1.

8.
9.

Asennuksen saa suorittaa valtuutettu jalleenmyyja tai
asiantuntija. Vaara asennus voi aiheuttaa vesivuodon,
sahkdiskun tai tulipalon.

. Asennus tulee suorittaa asennusohjeiden mukaan.

Virheellinen asennus voi aiheuttaa vesivuodon, sahkois-
kun tai tulipalon. (Pohjois-Amerikassa vain valtuutettu
henkiléstd saa suorittaa asennuksen NEC:n ja CEC:n
vaatimusten mukaan.)

. Ota yhteytta valtuutettuun huoltoon yksikén korjausta

tai yllapitoa varten. Laite taytyy asentaa kansallisten
kytkintasaaddsten mukaan.

. Kayta vain mukana toimitettuja lisdvarusteita ja osia

seka asennukseen tarkoitettuja osia.Muiden kuin vakio-
osien kayttd voi aiheuttaa vesivuodon, sahkdiskun,
tulipalon ja aiheuttaa yksikén toimintahairién.

. Asenna yksikké vakaaseen paikkaan, joka kestaa

yksikdn painon. Jos valittu paikka ei kesta yksikén
painoa tai asennusta ei tehda oikein, yksikké saattaa
pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen ja vaurion.

. Asenna tyhjennysputki tdman oppaan ohjeiden mukaan.

Virheellinen tyhjennys voi aiheuttaa vesivahingon kotiisi
ja kiinteistéon.

. Yksikoille, joissa on lisasahkélammitin, ala asenna yksik-

kda alle 1 metrin (3 jalkaa) etaisyydelle helposti syttyvis-
ta materiaaleista.

Jos palavat kaasut keraantyvat yksikon ymparille, ne voivat
aiheuttaa tulipalon.

AI? kytke sahkda paalle ennen kuin kaikki tyét ovat
valmiit.

10.Kun ilmastointilaitetta liikutetaan tai siirretdaan uuteen
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paikkaan, kysy neuvoa kokeneilta huoltoasentajilta

yksikén irrottamisesta ja uudelleenasennuksesta.
11.Lue ohjeet laitteen asennuksesta sen tukeen kohdista

"Sisayksikdn asennus” ja "Ulkoyksikén asennus”.

Fluorattuja kaasuja koskeva huomautus (ei koske yksikkoa,
jossa kdytetaan R290-kylmaainetta)

. Tama ilmastointiyksikko sisaltaa fluorattuja kasvihuone-
kaasuja. Katso lisatietoja kaasutyypista ja madrasta itse
yksikdn tarrasta tai “Omistajan ohje — Tuoteseloste”
ulkoyksikdn pakkauksessa. (Vain Euroopan unionin
tuotteet).

2. Valtuutetun asentajan taytyy suorittaa yksikén asennus,
huolto, yllapito ja korjaus.

3. Valtuutetun asentajan taytyy suorittaa tuotteen
asennuksen purku ja kierratys.

4. Laitteelle, joka sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja
5 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia tai enemman mutta

® vahemman kuin 50 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, Jos ®

jarjestelmassa on vuodonhavaintojarjestelma, se taytyy
taqkistaa vuotojen varalta vahintaan 24 kuukauden
valein.

5. Kun yksikkéa tarkistetaan vuotojen varalta, suosittelem-
me kaikkien tarkistusten huolellista muistiinpanoa.

VAROITUS R32/R290-kylmaaineen kaytossa

o Kun laitteessa kaytetaan helposti syttyvaa kylmaainetta,
laite tdytyy varastoida hyvin ilmastoituun tilaan, jonka
huonekoko vastaa laitteen toimintaa varten maariteltya
huonealan kokoa.
R32-kylmaainemallit:
Laite taytyy asentaa ja sitd saa kayttaa ja varastoida tilas-
sa, jonka lattiapinta-ala on suurempi kuin 4 m2. R290-
kyImaamemaIIln laite taytyy asentaa ja sitd saa kayttaa ja
varastoida tilassa, jonka lattiapinta-ala on suurempi kuin:
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<=9 000 Btu/h:n yksikét: 13 m?

>9 000 Btu/h:n ja <=12 000 Btu/h:n yksikét: 17 m?
>12 000 Btu/h:n ja <=18 000 Btu/h:n yksikét: 26 m?
>18 000 Btu/h:n ja <=24 000 Btu/h:n yksikét: 35 m?

e Uudelleenkaytettavia mekaanisia liittimia ja kaulusliitok-
sia ei sallita sisatiloissa. (EN-standardivaatimukset).

o Sisatiloissa kdytettavien mekaanisten liittimien arvo ei
saa olla suurempi kuin 3 g/vuodessa 25 %:n suurimmalla
sallitulla paineella. Kun mekaanisia liittimia kaytetaan
uudelleen sisatiloissa, tiivisteosat tulee uusia. Kun kaulus-
liitoksia kaytetdaan uudelleen sisatiloissa, kaulusosa tulee
valmistaa uudelleen. (UL-standardivaatimukset)

e Kun mekaanisia liittimia kaytetdan uudelleen sisatilois-
sa, tiivisteosat tulee uusia. Kun kaulusliitoksia kaytetaan
uudelleen sisatiloissa, kaulusosa tulee valmistaa uudel-
leen. (IEC-standardivaatimukset)

o Sisatiloissa kaytettyjen mekaanisten liittimien tulee olla
ISO 14903:n mukaisia.

Eurooppalaiset havitysohjeet

Tuotteessa tai sen kirjallisessa materiaalissa oleva tdma merkinta osoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalai-
teromua ei saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen joukossa.

Tuotteen oikea havittdminen
(Sahko- ja elektroniikkalaiteromu)

Laite sisaltaa kylmaainetta ja muita mahdollisesti vaarallisia materiaaleja. Laitetta havitettdessa laki vaatii
erityisten kerdamisen ja kasittely.

Ala havita tata tuotetta kotitalousjatteens tai lajittelemattomana yhdyskuntajatteena.

Laitetta havitettaessa sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

o Vie laite havitettavaksi kunnalliseen jatehuoltolaitokseen.
Ostettaessa uutta laitetta jalleenmyyja ottaa vanhan laitteen vastaan maksutta.
o Valmistaja ottaa vanhan laitteen takaisin maksutta.
o Myy laite sertifioidulle metallijatteen kasittelijalle.
D

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 54 @ 09-11-2021 09:07 ‘




HUOM
Laitteen havittdminen metsaan tai muualle luontoon vaarantaa terveytesi ja on vahingollista
ymparistolle. Vaarallisia aineita saattaa vuotaa pohjaveteen ja siirtya ravintoketjuun.

B YKSIKON TEKNISET TIEDOT JA OMINAISUUDET

Sisdayksikon naytto
HUOM: Eri malleissa on erilaiset etupaneelit ja nayttoikkunat. Kaikkia alla kuvattuja nayttékoodeja ei ole
kaytettavissa ostamassasi ilmastointilaitteessa. Katso ostamasi yksikon sisanayttoikkuna.

Taman kayttoohjeen kuvat ovat vain selventavia. Sisayksikkosi todellinen malli saattaa olla hieman erilai-
nen. Todellinen malli on ensisijainen.

Etupaneeli
|
f" | T ] — Sahkojohto (jotkin yksikot)
' s g Kaukosaatimen pidike
= Kauk d
Saleikkd — . aueopaadn (jotkin yksikét)

Toiminnallinen suodatin

@ (Paasuodattimen takana — Jotkin yksikot) L @
Nayttoikkuna
CI EI? fresh defrost run timer
e O O O o
A | (8)

“fresh " kun Fresh- ja UV-C-lamppuominaisuus (jos olemassa) on aktivoitu (joissakin yksikéissa)
«defrost~ kun huurteenpoisto-ominaisuus on aktivoitu.
“run » kun yksikk®d on paalla.
»timer” kun TIMER asetetaan.
““= " kun langaton ohjaustoiminto on aktivoitu (jotkin yksikét)
"BB " nayttaa lampétilan, kayttdominaisuuden ja virhekoodit:
“ DH # 3 sekunnin ajan, kun:
« TIMER ON asetetaan (jos yksikko; on POIS PAALTA, « [l # pysyy paalla, kun TIMER ON asetetaan)
e FRESH-, UV-C lamp-, SWING-, TURBO-, ECO- tai SILENCE-toiminnot ovat kayt6ssa
" EF # 3 sekunnin ajan, kun:
° TIMER OFF on asetettu
° FRESH-, UV-C lamp-, SWING-, TURBO-, ECO- tai SILENCE-toiminnot ovat pois kaytosta
" dF " huurteenpoiston aikana
“FP " kun 8 °C-lammitysominaisuus on paalla (jotkin yksikét)
» LL » kun Active Clean -ominaisuus on paalla (Inverter split -tyypille)
kun yksikon puhdistus on kdynnissa (kiintean nopeuden tyypille)
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Kayttolampdotila

Jos ilmastointilaitetta kaytetdaan seuraavien lampétila-alueiden ulkopuolella, tietyt turvaominaisuudet

saattavat aktivoitua ja aiheuttaa yksikén kytkeytymisen pois paalta.

Inverter split -tyyppi

(Erityiset trooppiset mallit)

COOL-tila HEAT-tila DRY-tila
Huonelampétila 16 °C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C
0°C-50°C 0°C-50°C
-15°C-50 °C
Ulkolampétila (Mallit, joissa on alhaisen -15°C-30°C
[ampdtilan jadhdytysjarjes-
telméat.)
0°C-52°C 0°C-52°C

(Erityiset trooppiset mallit)

ULKOYKSIKOT, JOISSA ON LISASAHKOLAMMITIN

Kun ulkolampétila on alle 0 °C, suosittelemme yksikén pistokkeen pitamista kytkettyna kaikkina aikoina,
jotta varmistetaan sujuva ja jatkuva toiminta.

Kiintedn nopeuden tyyppi

(Erityiset trooppiset mallit)

COOL-tila HEAT-tila DRY-tila
Huoneldampétila 16 °C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C

18 °C-43°C 11°C-43°C

-7°C-43°C

(Mallit, joissa on alhaisen 18°C-43°C
Ulkolampétila lampétilan jadhdytysjarjes- | -7 °C- 24 °C

telmat.)

18 °C-52°C 18 °C-52°C

(Erityiset trooppiset mallit)

HUOM: Huoneen suhteellinen kosteus alle 80 %. Jos ilmastointilaite toimii tdtd korkeammassa kosteudessa,

ilmastointilaitteen pinnalle saattaa kerddntya kondensaatiota. Aseta pystysuuntaisen ilmavirran saleikké
suurimpaan mahdolliseen kulmaan (pystysuuntaan lattiaan nahden) ja aseta HIGH-tuuletintila.
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Voit optimoida yksikon suorituskykya edelleen seuraavalla tavalla:

Pida ovet ja ikkunat suljettuina.

Rahoita energian kulutusta kayttamalla TIMER ON- ja TIMER OFF -toimintoja.
Al3 peitd ilman ilmansisdanottoa ja ulostuloaukkoja.

Tarkasta ja puhdista ilmansuodattimet saannoéllisesti.

Opas infrapunakaukosaatimen kaytosta eivat ole mukana tassa kirjallisen materiaalin paketissa. Kaikkia

toimintojen ei ole kaytettavissa ilmastointilaitteelle. Tarkista ostamasi yksikon sisanaytto6 ja kaukosaadin.

Muut ominaisuudet

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 57 @ 09-11-2021 09:07 ‘

Automaattinen uudelleenkdynnistyminen (jotkin yksikot)

Jos yksikosta haviaa virta, se kdynnistyy automaattisesti uudelleen edellisilléd asetuksilla, kun

sahkonsyottd palautetaan.

Homeen esto (jotkin yksikot)

Kun yksikkdé sammutetaan COOL-, AUTO- (COOL)- tai DRY-tiloista, ilmastointilaite jatkaa toimintaa

erittdin alhaisella teholla kondensoituneen veden kuivaamiseksi ja homeen estamiseksi.

Langaton ohjaus (jotkin yksikot)

Langattoman ohjauksen avulla voit ohjata ilmastointilaitetta matkapuhelimen ja langattoman

yhteyden avulla. USB-laitekaytto, vaihto, yllapitotoiminnot taytyy suorittaa ammattihenkilostolla.

Séaleikkojen kulman muisti (jotkin yksikot)

Kun kaynnistat yksikon, saleikkd jatkaa automaattisesti edellisessa kulmassa.

Active Clean -toiminto (jotkin yksikot)

-- Active Clean -teknologia pesee pois polyn, kun se tarttuu lammaédnvaihtimeen jaatymalla
automaattisesti ja sitten sulattamalla huurteen pois. "Pi-pi”-aani kuuluu. Active Clean
-toimintoa kaytetdan tuottamaan enemman kondensoitua vetta puhdistusvaikutuksen
parantamiseksi ja kylmaa ilmaa puhalletaan ulos. Puhdistuksen jalkeen sisdinen tuulipy6ra
jatkaa toimimista kuumalla ilmalla ja se puhaltaa haihduttimen kuivaksi. Tama pitaa
sisdpuolen puhtaana.

-- Kun toiminto on paalla, sisayksikdn nayttdikkunassa nakyy “CL”. 20-130 minuutin jalkeen
yksikk® sammuu automaattisesti ja peruuttaa Active Clean -toiminnon.

-- Joissakin yksikdissa jarjestelmaa kaynnistaa korkean lampétilan puhdistusprosessin ja ilman
ulostulosta tulevan ilman [ampétila on erittdin korkea. Pysy kaukana ulostulosta. Lammin
ilma aiheuttaa huonelampétilan nousun.

Breeze Away (jotkin yksikot)

Tama ominaisuus estda suoran ilmavirran puhaltamisen keholle ja saa olon tuntumaan mukavan

viilealta.

Kylmaaineen vuodon tunnistus (jotkin yksikot)

Sisayksikossa nakyy automaattisesti “ELOC” tai LED-valot vilkkuvat (mallista riippuen), kun se

havaitsee kylmaaineen vuodon.

Sleep-toiminto

SLEEP-toimintoa kaytetaan vahentamaan energian kayttéa nukkuessasi (jos et tarvitse samoja

l[ampotila-asetuksia, jotta olosi pysyisi mukavana). Tdman toiminnon voi aktivoida vain

kaukosaatimen kautta. SLEEP-toiminto ei ole kaytettavissa FAN (Tuuletus)- tai DRY (Kuivaus) -tiloissa.

Paina SLEEP-painiketta, kun olet valmis nukkumaan. COOL (Jaahdytys) -tilassa yksikk®é nostaa

[ampéotilaa 1 °C:lla tunnin jalkeen ja nostaa viela 1 °C:lla toisen tunnin jalkeen. HEAT (L&mmitys)

-tilassa yksikk® laskee [ampétilaa 1 °C:lla tunnin jalkeen ja laskee vield 1 °C:lla toisen tunnin jalkeen.
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Sleep-toiminto pysahtyy 8 tunnin jalkeen ja jarjestelma jatkaa toimintaa viimeisen tilanteen mukaan.

SLEEP-toiminta

Cool-tila (+1 °C) tunnissa
ensimmaisten kahden tunnin aikana

Aseta Pida
lampétila —( . == . — kaynnissé
1h

1h

Heat-tila (-1 °C) tunnissa
ensimmaisten kahden tunnin aikana

D 0%
b4 1

o)
O, WA

\

HUOM: Multi-split-ilmastointilaitteissa seuraavat toiminnot eivat ole kaytettavissa: Active Clean
-toiminto, Silence-toiminto, Breeze away -toiminto, kylmaaineen vuodon tunnistustoiminto ja Eco-
toiminto.

llmavirran kulman asettaminen

limavirran pystysuuntaisen kulman asettaminen
Kun yksikkdé on paalla, kdaytd SWING/DIRECT-painiketta kaukosdatimessa ilmavirran suunnan
(pystysuuntainen kulma) asettamiseksi. Katso lisatietoja kaukosaatimen oppaasta.

HUOMAUTUS SALEIKON KULMISTA

Kaytettaessa COOL- tai DRY-tilaa ala aseta saleikk6a liian pystysuuntaiseen kulmaan pitkaksi aikaa. Tama
voi aiheuttaa veden kondensoitumisen saleikké6n ja vetta voi tippua lattialle tai kalusteille.

Kaytettdessa COOL- tai HEAT-tilaa saleikén asettaminen liian pystysuuntaiseen kulmaan voi vahentaa
yksikdn suorituskykya rajoitetun ilmavirran vuoksi.

HUOM: Aseta liittyvien standardivaatimusten mukaisesti pystysuuntainen ilmavirtasaleikk® sen
enimmaiskulmaan lammityskapasiteettitestin aikana.

llmavirran vaakasuuntainen kulman asettaminen
IImavirran vaakasuuntainen kulma taytyy asettaa manuaalisesti. Tartu ilmanohjaimen kahvaan (katso kuva
B) ja séada se manuaalisesti haluamaasi suuntaan. Joissakin yksikoissa ilmavirran vaakasuuntainen kulma

voidaan asettaa kaukosaatimella. Katso lisatietoja kaukosaatimen oppaasta.

Manuaalinen kaytto (ilman kaukosaadinta)
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HUOMIO

Manual-painike on tarkoitettu vain testaukseen ja hatakayttéa varten. Ala kayta tata toimintoa,
ellei kaukosaadin ole hukassa tai jos se ei ole ehdottoman valttamatonta. Palauta saannollinen
toiminta kayttamalla kaukosaadinta yksikon aktivointiin. Yksikko taytyy sammuttaa ennen
manuaalista kayttoa.

Yksikon kaytté manuaalisesti:

Avaa sisayksikén etupaneeli.

Etsi MANUAL CONTROL -painike yksikén oikeanpuoleisesta sivupaneelista.

Paina MANUAL CONTROL -painiketta kerran aktivoidaksesi FORCED AUTO -tilan.

Paina MANUAL CONTROL -painiketta uudelleen aktivoidaksesi FORCED COOLING -tilan.
Paina MANUAL CONTROL -painiketta kolmannen kerran sammuttaaksesi yksikon.

o vk WwN =

Sulje etupaneeli.

HUOM: Al4 siirra saleikk®a kasin. Tdméa aiheuttaa saleikén epatahtisuuden. Jos ndin tapahtuu, sammuta
yksikkd ja irrota se muutamaksi sekunniksi. Kaynnista yksikko sitten uudelleen. Saleikkd nollautuu.

HUOMIO
Al3 laita sormeasi puhaltimeen tai sen lahelle tai yksikén imupuolen ldhelle. Suurinopeuksinen
tuuletin yksikon sisapuolella voi aiheuttaa loukkaantumisen.

D
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IlImanohjain

Manual control -painike

C PUHDISTUS JA YLLAPITO

Sisdyksikon puhdistus

ENNEN PUHDISTUSTA TAI YLLAPITOA
SAMMUTA AINA ILMASTOINTILAITEJARJESTELMASI JA IRROTA SE VIRRANSYOTOSTA ENNEN
PUHDISTUSTA TAI YLLAPITOA.

HUOMIO
A Kayta vain pehmeaa, kuivaa liinaa yksikon pyyhkimiseen puhtaaksi. Jos yksikkd on erityisen
likainen, voit kayttaa lampimaan veteen kostutettua liinaa sen puhdistamiseen.

o Al3 kayta kemikaaleja tai kemikaaleilla kasiteltya liinaa yksikén puhdistukseen.
o Al kayta puhdistukseen bensiinia, tinneri, kiillotusainetta tai vastaavia liuottimia.
Ne voivat aiheuttaa muovipinnan halkeamisen tai vaantymisen.
o Al kayta 40 °C kuumempaa vetté etupaneelin puhdistukseen. Se voi aiheuttaa paneelin

vaantymisen tai varinmuutoksen.

limansuodattimien puhdistus
Tukkeutunut ilmastointilaite voi laskea yksikon jaahdytystehokkuutta ja se voi myos olla haitaksi
terveydellesi. Muista puhdistaa suodatin kahden viikon vélein.

1. Nosta sisayksikdon etupaneeli.

2. Paina ensin suodattimen paadyssa olevaa lappaa, nosta se ylos [_

ja veda sita sitten itseasi kohti.

. Ved3 in ulos.
3 eda nyt suodatin ulos Suodattimen FrrE

Jos suodattimessasi on pieni ilmanraikastimen suodatin,

irrota se suuremmasta suodattimesta.
Puhdista tdma ilmanraikastimen suodatin rikkaimurilla.
5. Puhdista suuri ilmansuodatin lampimassa saippuavedessa. Kayta

mietoa pesuainetta.

6. Huuhtele suodatin raikkaalla vedella ja ravista sitten liika vesi pois.

7. Kuivata viileass, kuivassa paikassa. Al4 altista suodatinta suoralle

aurlngonvaloue' Poista ilmanraikagtimen suodatin

suuremman suodattimen takaa

8. Kun suodatin on kuiva, kiinnita ilmanraikastimen suodatin takaisin (otkin yksikot)

suurempaan suodattimeen. Liu'uta se sitten takaisin sisayksikkoon.

A

9. Sulje sisayksikén etupaneeli.

D
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HUOMIO
A Ala kosketa ilmanraikastinsuodatinta (Plasma) véhintaan 10 minuuttiin yksikén sammuttamisen

jalkeen.
HUOMIO
A o Ennen kuin suodattimen vaihtoa tai puhdistusta sammuta yksikko ja irrota se

virransyotosta.

o Kun vaihdat suodatinta, ala koske yksikén metallisiin osiin. Teravat metallireunat voivat
aiheuttaa viiltovammoja.

o Ala kayta vetta ilmastointilaitteen sisdosan puhdistukseen. Se voi tuhota eristyksen ja
aiheuttaa sahkaoiskun.

o Al4 altista suodatinta suoralle auringonvalolle kuivattaessa. Se voi kutistaa

suodatinpaneelin ja aiheuttaa vaantymia tai varinmuutoksia.
Ilmansuodattimen muistutukset (valinnainen)

limansuodattimen puhdistuksen muistutus

240 kayttdétunnin jalkeen sisayksikon nayttdikkunassa vilkkuu "CL”. Tdma on muistutus suodattimen
puhdistamisesta. 15 sekunnin jalkeen yksikkd palaa edelliseen nayttoon.

Muistutuksen nollaamiseksi paina LED-painiketta kaukosaatimessa 4 kertaa tai paina MANUAL CONTROL
-painiketta 3 kertaa. Jos et nollaa muistutusta, “CL" vilkkuu uudelleen, kun kaynnistat yksikén uudelleen.

llImansuodattimen vaihdon muistutus

2 880 kayttotunnin jalkeen sisayksikon nayttdikkunassa vilkkuu “nF”. Tama on muistutus suodattimen
vaihtamisesta. 15 sekunnin jalkeen yksikk6 palaa edelliseen nayttoon.

Muistutuksen nollaamiseksi paina LED-painiketta kaukosaatimessa 4 kertaa tai paina MANUAL CONTROL
-painiketta 3 kertaa. Jos et nollaa muistutusta, “nF” vilkkuu uudelleen, kun kaynnistat yksikén uudelleen.

HUOMIO

A o Kaikki ulkoyksikon yllapito- ja puhdistustoimet tulee jattaa valtuutetun jalleenmyyjan tai
lisensoidun palveluntarjoajan tehtavaksi.
o Kaikki ulkoyksikon korjaukset tulee jattaa valtuutetun jalleenmyyjan tai lisensoidun

palveluntarjoajan tehtavaksi.

Yllapito - Pitkdaikainen kayttamattomyys
Jos et aio kayttaa ilmastointilaitetta pitkdan aikaan, toimi seuraavasti:

f R © . ' b f ™
~———X\
tﬁ
p S A - - A J
Puhdista kaikki suodattimet. Kaynnista FAN-toiminto, Sammuta yksikko ja Poista paristot/akut
kunnes yksikko on taysin katkaise virta. kaukosaatimesta.
kuiva
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Yllapito - Tarkastus ennen kauden alkua
Pitkan kayttamattomyyskauden jalkeen tai ennen jatkuvan kdytén kautta, toimi seuraavasti:

I ™

L3

Tarkasta vahingoittuneet Puhdista kaikki suodattimet. Tarkasta vuodot Vaihda paristot:
johdot

X7\

~ -

Varmista, etta mikaan ei tuki ilman
sisadnottoja ja ulostuloaukkoja

D VIANETSINTA

TURVATOIMET
A Jos MIKA TAHANSA seuraavista asioita tapahtuu, sammuta yksikko valittdmasti!

° Virtajohto on vaurioitunut tai epatavallisen lammin
@ o Haistat palaneen hajua @
o Yksikosta kuuluu kovia tai epdnormaaleja aania
o Sulake palaa tai virrankatkaisin laukeaa usein
o Yksikkoon on kaatunut vetta tai muita esineita tai yksikosta valuu vetta tai muita esineita

ALA YRITA KORJATA NAITA ITSE! OTA YHTEYTTA VALTUUTETTUUN PALVELUNTARJOAJAAN
VALITTOMASTI!

Tavalliset ongelmat
Seuraavat ongelmat eivat ole toimintahairidé ja useimmissa tilanteissa ne eivat vaadi korjauksia.

D
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Ongelma

Mahdolliset syyt

Yksikko ei kaynnisty ON/OFF-painiket-
ta painettaessa.

Yksikéssa on 3 minuutin suojaominaisuus, joka estaa yksikon ylikuu-
menemisen. Yksikkda ei voi kdynnistaa uudelleen kolmen minuutin
kuluessa sen sammuttamisesta.

Yksikko vaihtaa COOL/HEAT-tilasta
FAN-tilaan

Yksikko voi vaihtaa asetustaan estaakseen huurteen muodostumista
yksikkéon. Kun lampétila nousee, yksikko alkaa taas toimia aikaisem-
min valitussa tilassa.

Asetettu lampétila on saavutettu, jolloin yksikké sammuttaa kompres-
sorin. Yksikko jatkaa toimintaansa, kun lampétila vaihtelee uudelleen.

Sisdyksikosta nousee valkoista sumua.

Kosteilla alueilla suuri lampé&tilaero huoneen ilman ja ilmastointi-
laitteen ilman valilla voi aiheuttaa valkoista sumua.

Seka sisa- etta ulkoyksikdsta voi
nousta valkoista sumua

Kun yksikkd kaynnistyy uudelleen HEAT-tilassa huurteenpoiston
jalkeen, valkoista sumua voi nakya huurteenpoistoprosessin aiheut-
taman kosteuden takia.

Sisdyksikosta kuuluu aania

Syoksahtavan ilman aani voi kuulua, kun saleikk6 saataa asentoaan.

Vinkuva aani voi kuulua yksikdn muoviosien laajenemisen ja supistumi-
sen vuoksi, kun yksikk®a on kaytetty HEAT-tilassa.

Seka sisa- etta ulkoyksikdsta voi
kuulua dania.

Matala sihiseva aani kaytén aikana: Tama on normaalia ja sen aiheut-
taa kylmaaineen virtaus seka sisa- etta ulkoyksikon lapi.

Matala sihiseva aani, kun yksikkd kaynnistyy, on juuri pysahtynyt tai
suorittaa huurteenpoistoa: Tama aani on normaali ja sen aiheuttaa
kylmaaineen pysahtyminen tai suunnan muuttaminen.

Vinkuva aani: Muovi- ja metalliosien normaali laajeneminen ja supistu-
minen lampéo6tilan muuttuessa voi aiheuttaa vinkuvat danet.

Ulkoyksikosta kuuluu aania

Yksikosta voi kuulua eri aania sen toimintatilasta johtuen.

Joko sisa- tai ulkoyksikdsta nousee
polya.

Yksikkd voi kerata polya, jos sité ei ole kaytetty pitkaan aikaan, ja poly
nousee nakyviin yksikdn kdynnistyttyd. Tama voidaan estaa peittamalla
yksikko pitkien kayttokatkojen ajaksi.

Yksikosta tulee paha haju

Yksikkd voi imed ymparistosta hajuja (kuten huonekalut, ruuanlaitto,
savukkeet jne.) ja hajut poistuvat kdyton aikana.

Yksikon suodattimet ovat homehtuneet ja ne tulisi puhdistaa.

Ulkoyksikon tuuletin ei toimi

Kayton aikana tuulettimen nopeutta sdadetaan tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.

Toiminta on epasaanndllista, ennalta-
arvaamatonta tai yksikko ei reagoi

Matkapuhelintornien ja tehostimien hairinta voivat aiheuttaa yksikén

toimintahairiot.

Kokeile talldin seuraavia toimia:

e Katkaise virta ja kytke sitten uudelleen.

e Paina kaukosaatimen ON/OFF-painiketta laitteen kdynnistamiseksi
uudelleen.

NOTE: Jos ongelma ei poistu, ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan asiakaspalveluun.

Kuvaile heille yksityiskohtaisesti yksikén toimintahairidé ja anna mallinumero.

man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 63

09-11-2021 09:07



Vianetsinta

Kun ongelma tapahtuu, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteytta korjaajaan.

Ongelma

Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Huono jaahdytysteho

Lampéotila-asetus voi olla korkeam-
pi kuin huonelampétila.

Laske lampéotila-asetusta

Sisa- tai ulkoyksikén lammaénvaih-
din on likainen

Puhdista lammadnvaihdin.

llmansuodatin on likainen

Irrota suodatin ja puhdista se
ohjeiden mukaan.

Jommankumman yksikén ilman
sisdantulo tai poistoaukko on tukossa

Sammuta yksikko, poista tukos ja
kdynnista yksikk® uudelleen.

Ovet ja ikkunat ovat auki

Varmista, etta kaikki ovet ja ikkunat
on suljettu yksikdn kayton aikana.

Auringonvalon aiheuttama
litallinen [ampo

Sulje ikkunat ja verhon korkean
lammon tai kirkkaan auringonvalon
aikana.

Huoneessa on liian paljon [am-
monlahteita (ihmisia, tietokoneita,
elektroniikkaa jne.)

Vahenna lammonlahteiden maaraa

Alhainen kylmaaineen taso vuodon
tai pitkaaikaisen kaytéon vuoksi

Tarkista vuodot, tiivista tarvittaessa
uudelleen ja lisaa kylmaainetta

SILENCE-toiminto on aktivoitu
(valinnainen toiminto)

SILENCE-toiminto voi alentaa
tuotteen tehoa laskemalla toimin-
tataajuutta.

Ota SILENCE-toiminto pois paalta.

Yksikko ei toimi

Sahkokatkos

Odota sahkon palautumista.

Sahko on kytketty irti

Kytke sahko paalle

Sulake on palanut.

Vaihda sulake

Kaukosaatimen paristot ovat tyhjat

Vaihda paristot:

Yksikén 3 minuutin suojaus on
aktivoitu

Odota kolme minuuttia yksikén
uudelleenkdynnistymisen jalkeen

Ajastin on aktivoitu

Ota ajastin pois paalta

Yksikkd kdynnistyy ja sammuu
usein

Jarjestelmassa on liian paljon tai
lilan vahan kylmaainetta

Tarkista vuodot ja lisda jarjestelma-
an kylmaainetta.

Jarjestelmaan on paassyt puristu-
matonta kaasua tai kosteutta.

Tyhjenna ja lisaa jarjestelmaan
kylmaainetta.

Kompressori on rikki

Vaihda kompressori

Jannite on liian korkea tai liian
alhainen

Asenna manostaatti jannitteen
saatamiseksi

Huono lammitys-teho

Ulkoilman lampétila on erittain
alhainen

Kayta lisalammityslaitetta

Kylmaa ilmaa paasee sisdan ovista
ja ikkunoista

Varmista, etta kaikki ovet ja
ikkunat on suljettu kayton aikana.

Alhainen kylmaaineen taso vuodon
tai pitkaaikaisen kayton vuoksi

Tarkista vuodot, tiivista tarvittaessa
uudelleen ja lisaa kylmaainetta

Merkkivalot jatkavat vilkkumista

Virhekoodi tulee nakyviin sisayksik-
on ikkunandytossa:ja alkaa kirjai-
mella seuraavien mallien mukaan:

E(x), P(x), F(x)
EH(xx), EL(xx), EC(xx)
PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Yksikko saattaa pysahtya tai jatkaa toimintaa turvallisesti. Jos merkkivalo
jatkaa vilkkumista tai virhekoodi tulee nakyviin, odota noin 10 minuuttia.

Ongelma saattaa ratketa itsestaan.

Jos nain ei kdy, katkaise virta ja liita se sitten uudelleen. Kaynnista
yksikkd. Jos ongelma ei poistu, katkaise virta ja ota yhteytta 1ahimpaan

asiakaspalveluun.

HUOM: Jos ongelma ei poistu tarkastuksen ja ylla olevan vianetsinnan suorittamisen jalkeen, sammuta

yksikko valittomasti ja ota yhteytta valtuutettuun huoltoon.
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E  LISAVARUSTEET

[Imastointijarjestelma toimitetaan seuraavien lisdvarusteiden kanssa. Kayta kaikkia asennusosia ja lisava-

rusteita ilmastointilaitteen asennukseen. Virheellinen asennus voi johtaa vesivuotoon, sahkoiskuun ja tuli-

paloon tai aiheuttaa laitteen toimintahairion. Osat, joita ei toimiteta ilmastointilaitteen mukana, taytyy

ostaa erikseen.

Lisdvarusteiden nimet | Maara Muoto Lisdvarusteiden nimet | Maara (kpl) | Muoto
(kpl)
Kayttoohje 2~3 [I Kaukosaadin 1 %
Tyhjennysliitos (jaah- | 1 Paristo 2
dytys- ja lammitysmal- %{D
lit)
Tiiviste (jaahdytys-ja |1 Kaukosaatimen pidike | 1 S~
[ammitysmallit) @ (valinnainen) |]IFJ
Asennuslevy 1 Kiinnitysruuvi kau- 2
kosaatimen pidikkeelle
(valinnainen) -a
Ankkuri 5~8 Pieni suodatin 1~2
(malleista (Valtuutetun asen- (malleista T
riippuen) =g tajan taytyy asentaa riippuen)
paailmansuodattimen
Asennuslevyn kiinni- | 5~8 taakse konetta asen-
tysruuvi (malleista nettaessa)
riippuen) s |
Nimi Muoto Maara (kpl)
Liitosputkikokoonpano Nesteen puoli ® 6,35 (1/4") Osat, jotka sinun taytyy ostaa
erikseen
®9,52(3/8") Kysy jalleenmyyjaltd ostamaasi yk-
Kaasupuoli ® 9,52 (3/8") sikkdon sopivasta putken koosta.

® 12,7 (1/2")
® 16 (5/8")
® 19 (3/4")

Magneettirengas ja hihna

(Jos toimitettu, katso kytkenta-
kaaviosta sen asennus liitantakaa-
peliin.)

tirenkaan reian lapi
kiinnittaaksesi sen kaa-
peliin

Veda hihna magneet-

Vaihtelee mallista riippuen
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F  ASENNUKSEN YHTEENVETO - SISAYKSIKKO

o 15¢m (sigin) % 9

12em 12cm %

(4.750n) — (4.75in) I F L* Lé
e ..
= . )H

1. Valitse asennuspaikka 2. Maarita seinan reian paikka 3. Kiinnita asennuslevy

5 6

D@

= S

®

p

5. Liita putket 6. Tee kytkennat

(ei koske joitakin paikkoja

4. Poraa seinan reika

Pohjois-Amerikassa)

) ) o
8. Kiedo putket ja kaapeli

7. Valmistele tyhjennysletku (ei koske joitakin paikkoja Pohjois-Amerikassa)

9. Asenna sisayksikko
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G  YKSIKON OSAT

HUOM: Asennus taytyy suorittaa paikallisten standardien vaatimusten mukaisesti.
Asennus voi olla hieman erilainen eri alueilla.

IIman katkaisukytkin

(1) (2)

®0

1. Seindasennuslevy 5. Toiminnallinen suodatin (paasuo- 9. Kaukosaadin

dattimen takana - jotkin yksikot)

2. Etupaneeli 6. Tyhjennysputki 10. Kaukosaatimen pidike
(jotkin yksikot)

3. Séhkojohto (jotkin yksikot) 7. Signaalikaapeli 11. Ulkoyksikén sahkdjohto
(jotkin yksikot)

4. Saleikkd 8. Kylmaaineputki

HUOMAUTUS KUVISTA

Taman kayttdohjeen kuvat ovat vain selventavia. Sisayksikkosi todellinen malli saattaa olla

hieman erilainen. Todellinen malli on ensisijainen.

H SISAYKSIKON ASENNUS

Asennusohjeet - sisdyksikko

Ennen asennusta

Katso ennen asennusta tarraa tuotteen laatikosta ja varmista, etta sisayksikdbn numero vastaa ulkoyksikon

mallinumeroa.

D

‘ man_S60xx SCAN (21) V4.indd 67 @

09-11-2021 09:07‘



Vaihe 1: Valitse asennuspaikka

Ennen sisayksikon asennusta sinun taytyy valita sopiva paikka. Seuraavat ovat vaatimuksia, jotka auttavat
sinua valitsemaan yksikolle sopivan paikan.

Asianmukaiset asennuspaikat ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

Hyva ilmankierto

Kateva tyhjennys

Melu yksikodsta ei hairitse muita ihmisia

Vankka ja kiintea paikka ei tarise

Riittdvan vahva tukemaan yksikén painon

Vahintaan yhden metrin padssa muista sahkolaitteista (esim. TV, radio, tietokone)

ALA asenna yksikkéa seuraaviin paikkoihin:

e Lahelle ldammodn, hoyryn tai syttyvien kaasujen lahteita
Lahelle helposti syttyvia kohteita, kuten verhot tai vaatetus
Lahelle esteita, jotka saattavat estda ilmankierron

Lahelle ovea

Paikassa, johon kohdistuu suora auringonvalo

HUOMAUTUS SEINAN REIASTA

Jos kiinteda kylmaaineputkea ei ole:

Paikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon, etta seinan reidlle pitaa jattaa runsaasti tilaa
(katso Poraa seinaan reika liittantaputkelle) signaalikaapelia ja kylmaaineputkea varten, jotka
liittavat sisa- ja ulkoyksikot. Oletuspaikka kaikille putkille on sisdyksikon oikea puoli (yksikkoa
katsottaessa). Yksikkoon voi kuitenkin liittaa putken seka vasemmalle etta oikealle.

Katso seuraavaa kaaviota varmistaaksesi oikea etdisyys seinista ja katosta:

Vahintaan 15 cm

Vahintaan 12 cm Vahintaan 12 cm

— —

ALY o/

I

Véhintaéan 2,3 m

Vaihe 2: Kiinnita asennuslevy seindan
Asennuslevy on laite, johon kiinnitat sisayksikon.
e Poista ruuvi, joka kiinnittda asennuslevyn sisayksikén taakse.

e Kiinnita asennuslevy seindan mukana toimitetuilla ruuveilla. Varmista, ettd asennuslevy on
littedna seinaa vasten.

HUOMAUTUS BETONI- TAI TIILISEINISTA

Jos seina on valmistettu tiilestd, betonista tai vastaavasta materiaalista, poraa halkaisijaltaan
5 mm:n reikia seindan ja laita mukana toimitetut holkkiankkurit.

Kiinnita sitten asennuslevy seinaan kiristamalla ruuvit suoraan ankkuriproppuihin.
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Vaihe 3: Poraa seindan reika liitantaputkelle

1. Maarita seinan reian paikka asennuslevyn paikan perusteella. Katso asennuslevyn mitat.
Kayta 65 mm:n (2,5") tai 90 mm:n (3,54") (mallista riippuen) poran teraa ja poraa reika seinaan.
Varmista, etta reika on porattu hieman alaspain suuntautuvassa kulmassa, jotta reidan ulkopuolinen
paa on alempana kuin sisdpuolella oleva paa 5-7 mm (0,2-0,275"). Tama varmistaa veden oikean tyhj-
ennyksen.

3. Laita suojaholkki reikdan. Se suojaa reidn reunoja ja auttaa tiivistamaan sen, kun viimeistele asennus-
prosessin.

HUOMIO

A Varmista seindan porattaessa, etta et poraa johtoihin, putkistoihin tai muihin herkkiin
komponentteihin.

Sisa

?f

5-7mm
(0.2-0.275i

WY

ASENNUSLEVYN MITAT
Eri malleille on eri asennuslevyt. Eri mukautusvaatimusten mukaan asennuslevyn muoto voi olla hieman
erilainen.

Katso esimerkiksi tyyppi A ja tyyppi B:

Asennuslevyn oikea kohdistus
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HUOM: Kun kaasupuolen liitantaputken ® on 16 mm (5/8") tai enemman, seinan reian tulee olla 90 mm (3,54").

Vaihe 4: Valmistele kylm&aineputki

Kylmaaineputki on eristavan holkin sisalla kiinnitettyna yksikén taakse. Sinun taytyy valmistella putki

ennen sen sydttamista seina lapi.

. Valitse puoli, jolta putki poistuu yksikosta seinan reian paikan perusteella suhteessa asennuslevyyn.
2. Jos seinan reika on yksikdn takana, jata irrotettava paneeli paikalleen. Jos seinan reika on sisayksi-
koén puolella, poista muovinen paneeli yksikdn silta puolelta. Talloin nakyviin jaa aukko, jonka kautta
putki poistuu yksikdsta. Kayta nokkapihteja, jos muovinen paneeli on liian vaikea poistaa kasin.

Irrotettava paneeli

3. Jos olemassa oleva liitantaputki on jo upotettu seindan, jatka suoraan vaiheeseen Liitd tyhjennysletku.
Jos upotettua putkea ei ole, liita sisayksikdn kylmaaineputki liitantaputkeen, joka liittaa sisa- ja
ulkoyksikot. Katso yksityiskohtaiset ohjeet taméan kayttdohjeen kohdasta Kylmaaineputkiston liitanta.

HUOMAUTUS PUTKEN KULMASTA
Jaahdytysaineputkisto voi poistua sisayksikosta takaa vasemmalta (kun katsot yksikkoa takaa)

D
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HUOMIO
A Ole erittain varovainen, jotta et vahingoita putkistoa taivuttaessasi niita poispain yksikosta.
Putkiston mutkat vaikuttavat yksikon suorituskykyyn.

Vaihe 5: Liita tyhjennysletku

Oletuksena tyhjennysletku liitetaan yksikon vasemmalle puolelle (kun katsot yksikon takaosaa). Sen voi
kuitenkin kiinnittda myos oikealle puolelle. Asianmukaisen tyhjennyksen varmistamiseksi liita tyhjennysletku
samalle puolelle, jolta kylmaaineputki poistuu yksikosta. Liita tyhjennysletkun jatke (ostetaan erikseen)
tyhjennysletkun paahan.

o Kiedo liitantapaikkaan huolellisesti teflonteippia hyvan tiivistyksen varmistamiseksi ja vuotojen
estamiseksi.

o Kiedo tyhjennysletkun sisdapuolelle jadavaan osaan vaahtoeristeputki kondensaation estamiseksi.

o Poista ilmansuodatin ja kaada pieni maara vetta tyhjennysastiaan varmistaaksesi, etta vesi virtaa

yksikdsta sujuvasti.

HUOMAUTUS TYHJENNYSLETKUN PAIKASTA
Muista jarjestaa tyhjennysletku seuraavien kuvien mukaan.

4 4

OIKEIN VAARIN
Varmista, ettd tyhjennysletkussa Mutkat tyhjennysletkussa
ei ole mutkia tai lommoja oikean aiheuttavat veden
tyhjennyksen varmistamiseksi. virtauksen estymisen.
» »
» e
VAARIN VAARIN
Mutkat tyhjennysletkussa Al3 laita tyhjennysletkun paata
aiheuttavat veden veteen tai sailidihin, joihin
virtauksen estymisen. vetta kerataan.

Se estdd oikean tyhjentymisen
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Laita tulppa kdyttdmattomaan tyhjennysreikain
Vuotojen estamiseksi sinun taytyy laittaa kdayttamattémaan tyhjennysreikaan
mukana toimitettu kumitulppa.

ALUE NAMA OHJEET ENNEN SAHKOTOIDEN SUORITTAMISTA

1.

10.

11.

12.

Kaikkien johdotusten tulee olla paikallisten ja kansallisten sadddsten mukaisia ja lisensoitujen
sahkoasentajien asentamia.

Kaikki sahkoliitannat tulee tehda sisa- ja ulkoyksikdiden paneeleissa olevan sdhkékaavion

mukaan.

Jos virransy6tossa on vakava turvallisuusongelma, lopeta tyot valittdmasti. Selita syy asiakkaalle ja
kieltaydy asentamasta yksikk6a ennen kuin turvallisuusongelma on ratkaistu.

Jannitteen tulisi olla 90-110 % nimellisjannitteesta. Riittdamaton virransy6ttd voi aiheuttaa
toimintahairion, sahkoiskun tai tulipalon.

Jos virtaa kytketaan kiintedan johdotukseen, tulee asentaa ylijannitesuoja ja virtakytkin.

Jos virtaa kytketaan kiintedaan johdotukseen, kiintedan johdotukseen tulee sisallyttaa kytkin tai
virrankatkaisin, joka kytkee irti kaikki navat ja jossa kontaktien etaisyys on vahintdan 3 mm. Patevan
asentajan tulee hyvaksya kytkin tai virrankatkaisin.

Liita yksikk® vain yksittaiseen pistorasiaan. Al liitd samaan pistorasiaan toista laitetta.

Varmista ilmastointilaitteen asianmukainen maadoitus.

Jokaisen johdon taytyy olla kunnolla liitetty. Irrallinen johto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja johtaa
tuotteen toimintahairiodn ja mahdolliseen tulipaloon.

Al3 anna johtojen koskettaa tai nojata kylméaaineputkistoon, kompressoriin tai mihinkdan muuhun
lilkkuvaan osaan.

Jos yksikdssa on lisasahkodlammitin, se taytyy asentaa vahintdan 1 metrin paahan helposti syttyvista
materiaaleista.

Sahkoiskun valttamiseksi ala koskaan kosketa sahkdkomponentteja pian sen jalkeen, kun virransy6tto
on kytketty pois paalta. Kun virta on kytketty pois paalta, odota aina vahintdan 10 minuuttia ennen
kuin kosketat sahkdkomponentteja.

VAROITUS
Ennen sahko- tai kytkentatdiden tekemista kytke jarjestelman verkkovirta pois paalta.

Vaihe 6: Liitd signaalikaapeli ja sahkéjohdot

Signaalikaapeli mahdollistaa tiedonsiirron sisa- ja ulkoyksikdiden valilla Sinun taytyy ensin valita

oikeankokoinen kaapeli ennen sen valmistelua liitantaa varten.

HUOM: Sisayksikon kaapeliliitanta on viimeistelty tehtaalla.

Kaapelityypit

Sisasahkojohto (jos kuuluu toimitukseen): HO5VV-F tai HO5V2V2-F
Ulkosahkdjohto: HO7RN-F tai HO5RN-F
Signaalikaapeli: HO7RN-F

Sahko- ja signaalikaapeleiden poikkileikkausala vahintaan (viitteeksi)
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Laitteen nimellis- [ Nimellinen poikkileikkau-
virta (A) sala (mm?2)

>3 ja <6 0,75

>6 ja <10 1

>10ja <16 1,5

>16 ja =25 2,5

>25ja <32 4

>32 ja <40 6

VALITSE OIKEA KAAPELIKOKO
Yksikdn enimmaisjannite maarittaa tarvittavan virransyottokaapelin, signaalikaapelin, sulakkeen ja

kytkimen koon. Enimmaisjannite on merkitty yksikén sivupaneelissa olevaan arvokilpeen. Katso arvokilven

tiedot ja valitse oikea kaapeli, sulake tai kytkin.

VAROITUS
Kaikki kytkennat tulee tehda kytkentakaavion mukaisesti, joka sijaitsee yksikon etupaneelin takana.

1. Avaa sisayksikon etupaneeli.

2. Avaa kytkinlaatikon kansi ruuvimeisselilla yksikén oikealta puolelta. Nakyviin tulee riviliitin.

EDESTA

Riviliitin

Johtosuojus

Ruuvi
Kaapelikiinnike

HUOM:

e  Poista yksikdissa, joissa on johtoputki kaapelin liittamista varten, suuri muovinen irrotettava paneeli
reidan muodostamiseksi johtoputken asennusta varten.

e Yksikdissa, joissa on viisiytiminen kaapeli, poista keskimmainen muovinen irrotettava paneeli reian
muodostamiseksi kaapelin ulosvientia varten.

e  Kayta nokkapihteja, jos muovipaneeli on liian vaikea irrottaa kasin.

o vk W

Ruuvaa kaapelikiinnike irti riviliittimen alta ja laita se sivuun.
Poista muovipaneeli alhaalta vasemmalta yksikon takaa katsoen.
Syo6ta signaalijohto reian lapi yksikon takaa eteen.

jokainen johto vastaavaan liittimeen.

HUOMIO

A ALA SEKOITA JANNITEISIA JA NOLLAJOHTOJA.
Se on vaarallista ja voi aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahairion.

TAKAA
(Vain jollekin yksikoille)

Irrotettava paneeli

Liita yksikon edesta katsoen johto sisdayksikon kytkentdkaavion mukaan liitéa u-kaapelikenka ja ruuvaa

7. Kun olet tarkistanut jokaisen liitdnnan kiinnityksen, kiinnita signaalikaapeli kaapelikiinnikkeella

yksikké6n. Ruuvaa kaapelikiinnike tiukasti paikalleen.
8. Laita johtosuojus yksikon eteen ja muovipaneeli taakse.
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HUOMAUTUS KYTKENNOISTA
Kytkentaprosessi voi olla hieman erilainen yksikéiden ja alueiden valilla.

Vaihe 7: Putkien ja kaapeleiden kietominen
Ennen putken, tyhjennysletkun ja signaalikaapelin viemista seinan reidn lapi sinun taytyy niputtaa ne
yhteen tilan saastamiseksi, niiden suojaamiseksi ja niiden eristamiseksi (ei koske Pohjois-Amerikkaa).

1. Niputa tyhjennysletku, kylmaaineputki ja signaalikaapeli alla naytetylla tavalla:

Sisayksikko

Tila yksikon takana

j— Kylmaaineputki
i—— Eristysteippi

Signaalikaapeli Tyhjennysletku

TYHJENNYSLETKUN TAYTYY OLLA ALLA
Varmista, etta tyhjennysletku on nipun alla. Jos tyhjennysletku laitetaan nipun paalle, se voi aiheuttaa
tyhjennysastian ylivuodon, mika voi johtaa tulipaloon tai vesivaurioon.

ALA KIEDO SIGNAALIKAAPELIA MUIDEN JOHTOJEN KANSSA
Kun nama johdot niputetaan, ala kiedo signaalikaapelia muiden johtojen kanssa tai kiedo sita ristiin
muiden kanssa.

2. Kiinnita tyhjennysletku vinyyliteipilla kylmaaineputkien alapuolelle.
3. Kiedo signaalikaapeli, kylmaaineputket ja tyhjennysletku eristeteipilla tiukasti yhteen. Tarkista, etta
kaikki on niputettu.

ALA KIEDO PUTKEN PAITA
Kun kiedot nippua, jata putken paat vapaiksi. Sinun taytyy paasta niihin kasiksi, jotta voit testata vuotoja
asennusprosessin lopussa (katso tdman oppaan osia Sahkotarkastukset ja Vuotojen tarkastukset).

Vaihe 8: Asenna sisayksikko
Jos asensit uuden liitantaputken ulkoyksikkdon, toimi seuraavasti:

Jos olet jo vienyt kylmaaineputken seinan reian lapi, jatka vaiheeseen 4.

2. Tarkista muussa tapauksessa, etta kylmaaineputkien paat on suljettu lian tai vieraiden aineiden
paasyn estamiseksi.

3. Vie kylmaaineputkien, tyhjennysletkun ja signaalikaapelin kiedottu nippu hitaasti seinan reian lapi.
Kiinnita sisayksikon yldosa asennuslevyn ylempaan koukkuun.

5. Tarkista, etta yksikké on kiinnitetty kunnolla asennuslevyyn painamalla yksikdn vasemman- ja
oikeanpuoleisia sivuja kevyesti. Yksikon ei tulisi heilua tai siirtya.

6. Paina tasaisella paineella yksikon alaosaa alas. Jatka painamista alaspain, kunnes yksikké napsahtaa
koukkuihin asennuslevyn alaosaa pitkin.

7. Tarkista uudelleen, etta yksikk® on kiinnitetty kunnolla painamalla yksikdn vasemman- ja
oikeanpuoleisia sivuja kevyesti.
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Jos kylmaaineputki on jo upotettu seindan, toimi seuraavasti:

1. Kiinnita sisayksikon yldosa asennuslevyn ylempaan koukkuun.

2. Kayta kannatinta tai kiilaa yksikon kannattelemiseksi, jotta saat riittavasti tilaa kylmdaineputken,
signaalikaapelin ja tyhjennysletkun liittamiseksi.

Kiila

3. Liitd tyhjennysletku ja kylmaaineputki (katso ohjeet tdman oppaan osasta Kylmaaineputkiston liitan-
ta).

4. Pida putkiliitdnnan kohta nakyvissa, jotta voit suorittaa vuototestauksen (katso taman oppaan osia
Sahkotarkastukset ja Vuotojen tarkastukset).

5.  Kiedo vuototestauksen jalkeen liitantakohta eristeteipilla.
Poista yksikkéa kannatteleva kannatin tai kiila.

7. Paina tasaisella paineella yksikon alaosaa alas. Jatka painamista alaspain, kunnes yksikké napsahtaa
koukkuihin asennuslevyn alaosaa pitkin.

YKSIKKO ON SAADETTAVA

Ota huomioon, ettd koukut asennuslevyssa ovat pienemmat kuin yksikén takana olevat reiat. Jos huomaat,
etta sinulla ei ole riittavasti tilaa upotettujen putkien liittamiseen sisayksikkdon, yksikkéa voi saataa vasem-
malle tai oikealle 30-50 mm mallista riippuen.

30-50 mm 30-50 mm

1 ]

Siirra vasemmalle tai oikealle

| ULKOYKSIKON ASENNUS

Asenna yksikkd paikallisten sdadosten mukaisesti, alueiden valilla voi olla eroja.

60 cm ylapuolella

30 cm takaseinasta

30 cm vasemmalla

R ) |\1
200 cm —

edessa 1 60 cm oikealla
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Asennusohjeet - ulkoyksikko
Vaihe 1: Valitse asennuspaikka
Ennen ulkoyksikdn asennusta sinun taytyy valita sopiva paikka. Seuraavat ovat vaatimuksia, jotka auttavat

sinua valitsemaan yksikolle sopivan paikan.

Asianmukaiset asennuspaikat ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

o Vastaa kaikkia ylla esitettyja asennuksen tilavaatimuksia.

o Hyva ilmankierto ja tuuletus

o Vankka ja kiintea — paikka tukee yksikkda eika tarise

o Melu yksikdsta ei hairitse muita

o Suojattu pitkiltd suoran auringonvalon tai sateen jaksoilta

o Jos odotettavissa on lunta, nosta yksikko alustan paalle estdmaan jaan muodostuminen ja kelan

vaurioituminen. Asenna yksikko riittavan korkealle keskimaaraisen lumirajan ylapuolelle.
Vahimmaiskorkeuden taytyy olla 18 tuumaa

ALA asenna yksikkoa seuraaviin paikkoihin:

o Lahelle estettd, joka tukkii ilmansisédnoton ja ulostuloaukot

o Lahelle yleista tietd, ruuhkaisia alueita tai paikkoja, joissa yksikk® hairitsee muita
o Lahelle eldimia tai kasveja, jotka kuuman ilman purkaus voi vahingoittaa

o Lahelle syttyvien kaasujen lahteita

o Paikkaan, joka altistuu suurelle pélymaaralle

° Paikkaan, joka altistuu runsaalle suolaisen ilman maaralle

ERITYISTA HUOMIOITAVAA AARIMMAISISSA SAAOLOISSA

Jos yksikko altistuu voimakkaalle tuulelle:Asenna yksikkd niin, etta poistotuuletin on 90 asteen kulmassa
tuulen suuntaan. Rakenna tarvittaessa suoja yksikdn eteen suojaamaan sita voimakkailta tuulilta.

Katso kuvat alla.

B s Voimakas tuuli

Voimakas tuuli =
et

Tuulenvaimennin

Voimakas tuuli

Jos yksikko altistuu usein voimakkaalle sateelle tai lumelle:Rakenna suoja yksikon paalle suojaamaan sita
sateelta tai lumelta. Ole varovainen, ettet esta ilmavirtaa yksikén ymparilla.

Jos yksikko altistuu usein suolaiselle ilmalle (meren aarelld):Kayta ulkoyksikkoa, joka on erityisesti suunniteltu
kestamaan korroosiota.

Vaihe 2: Asenna tyhjennysliitos (vain ldmpépumppu)

Ennen ulkoyksikdn kiinnittamista paikalleen, sinun taytyy asentaa tyhjennysliitos yksikon pohjalle.
Huomaa, etta tyhjennysliitoksia on kahta eri tyyppia ulkoyksikdn tyypista riippuen.

D
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Jos tyhjennysliitoksessa on kuminen tiiviste (katso kuva A), toimi seuraavasti:

1.

2.
3.
4

Kiinnita kuminen tiiviste tyhjennysliitoksen paahan, joka liitetdan ulkoyksikkdon.

Laita tyhjennysliitos yksikdén pohjassa olevaan reikaan.

Kaanna tyhjennysliitosta yksikon edesta katsoen 90°, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Liita tyhjennysletkun jatke (ei mukana toimituksessa) tyhjennysliitokseen veden ohjaamiseksi
uudelleen yksikdsta lammitystilan aikana.

Jos tyhjennysliitoksessa ei ole kumista tiivistetta (katso kuva B), toimi seuraavasti:

1.
2.

Laita tyhjennysliitos yksikdn pohjassa olevaan reikaan. Tyhjennysliitos napsahtaa paikalleen.
Liita tyhjennysletkun jatke (ei mukana toimituksessa) tyhjennysliitokseen veden ohjaamiseksi
uudelleen yksikosta lammitystilan aikana.
1K 4
Ulkoyksikén pohjan reika
© — Tiiviste

15 - % Tiiviste %m

— Tyhjennysliitost

(A) (8)

KYLMISSA ILMASTOISSA

A Muista kylmissa ilmastoissa, etta tyhjennysletkun tulisi olla mahdollisimman pystysuorassa, jotta

varmistetaan veden nopea tyhjennys. Jos vesi tyhjenee liian hitaasti, se voi jaatya letkun ja
aiheuttaa yksikon tulvimisen.

Vaihe 3: Ankkuroi ulkoyksikko
Ulkoyksikko voidaan ankkuroida maahan tai seinalle kiinnitettyyn telineeseen pultilla (M10). Valmistele

yksikdn asennusalusta alla olevien mittojen mukaan.

YKSIKON ASENNUSMITAT
Seuraavassa on luettelo eri kokoisista yksikdista ja etdisyys niiden asennusjaloista. Valmistele yksikén asen-

n

usalusta alla olevien mittojen mukaan.

llman sisdanotto

llman sisaanotto _F -
= o —3—-
r |

AT
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e N
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Ulkoyksikén mitat (mm) LxKxS Asennusmitat etaisyys A (mm) Asennusmitat etaisyys B (mm)
681 x 434 x 285 460 292
700x550x270 450 260
700x550x275 450 260
720x495x270 452 255
728x555x300 452 302
765x555x303 452 286
770x555x300 487 298
805x554x330 511 317
800x554x333 514 340
845x702x363 540 350
890x673x342 663 354
946x810x420 673 403
946x810x410 673 403

Jos asennat yksikdon maahan tai betoniselle asennusalustalle, toimi seuraavasti

Merkitse neljan jatkopultin paikat mittakaavion mukaan.

Vasaroi jatkopultit valmiiksi

N o v ks WwN

VAROITUS

Porattaessa betoniin silmasuojaus on suositeltava kaikkina aikoina.

Poraa reiat valmiiksi jatkopulteille.
Laita mutteri jokaisen jatkopultin paahan.

porattuihin reikiin.

Poista mutterit jatkopulteista ja laita ulkoyksikko pulteille.
Laita aluslevy jokaiseen jatkopulttiin ja laita mutterit takaisin.
Kirista jokainen mutteri kiintoavaimella tiukaksi.

Jos asennat yksikon seindlle kiinnitettavaan telineeseen, toimi seuraavasti:

HUOMIO

Varmista, etta seina on valmistettu kiinteasta tiilesta, betonista tai vastaavasta vahvasta
materiaalista. Seinan taytyy pystya tukemaan vahintaan nelja kertaa yksikon paino.

A wnN =

seinaan.

© N o w

Vaihe 4: Liita signaali- ja sdhkdjohdot

Ulkoyksikdn riviliitin on suojattu suojuksella yksikon sivulla. Kattava kytkentakaavio on painettu suojuksen

sisapuolelle.

D

Merkitse telineen reikien paikat mittakaavion mukaan.
Poraa reiat valmiiksi jatkopulteille.
Laita aluslevy ja mutteri jokaisen jatkopultin paahan.

Tarkista, ettd asennuskiinnikkeet ovat tasassa.
Nosta yksikk®a varovaisesti ja laita sen asennusjalat kiinnikkeille.
Kiinnita yksikko pulteilla kiinnikkeisiin.

Kierra jatkopultit reikien lapi asennuskiinnikkeisiin, laita kiinnikkeet paikalleen ja vasaroi jatkopultit

Jos se on sallittua, asenna yksikkd kumisilla tiivisteilla tarinan ja melun vahentamiseksi.
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A VAROITUS
Ennen sahko- tai kytkentatdiden tekemista kytke jarjestelman verkkovirta pois paalta.

1. Valmistele kaapeli liitantaa varten:

KAYTA OIKEAA KAAPELIA
Valitse oikea kaapeli, katso ohjeet kohdasta “Kaapelityypit”.

VALITSE OIKEA KAAPELIKOKO
Yksikdn enimmaisjannite maarittaa tarvittavan virransyottokaapelin, signaalikaapelin, sulakkeen ja kytki-
men koon. Enimmaisjannite on merkitty yksikdn sivupaneelissa olevaan arvokilpeen.

a. Kuori johdonkuorimispihtien avulla kaapelin molemmista paista kuorta noin 40 mm.
b. Kuori eriste johtojen molemmista paista.
c. Purista johtopihdeillad u-kaapelikengat johtojen paihin.

KIINNITA HUOMIOTA JANNITTEISIIN JOHTOIHIN
Kun puristat johtoja, varmista, etta erotat selkeasti jannitteiset (“L") johdot muista johdoista.

VAROITUS
Kaikki kytkennat tulee tehda kytkentdkaavion mukaisesti, joka sijaitsee ulkoyksikon
johtosuojuksen sisapuolella.

Ruuvaa sahkojohtojen suojus auki ja ota se pois. @
3. Ruuvaa kaapelikiinnike irti riviliittimen alta ja laita se sivuun.
Liita johto kytkentdkaavion mukaan ja ruuvaa u-kaapelikenka jokaiseen johtoon sen vastaavaan
liittimeen
5.  Kun olet tarkistanut, etta jokainen liitdnta on varma, kiedo johdot lenkille, jotta estetdan sadeveden
paasy sisaan.
6. Kiinnita kaapeli yksikk6on kaapelikiinnikkeelld. Ruuvaa kaapelikiinnike tiukasti paikalleen.
7. Erista kayttamattomat johdot PVC-sahkoteipilla. Jarjesta ne niin, ettd ne eivat kosketa mitaan
sahko- tai metalliosia.
8. Laita johtosuojus yksikoén sivuun ja ruuvaa se paikalleen.

HUOM: Jos kaapelikiinnike ndyttaa alla olevalta kiinnikkeeltd, valitse sopiva reika johdon halkaisijan
mukaan.
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Kolme reiéan kokoa: Pieni, suuri, keskikoko

Jos kaapeli ei kiristy kunnolla, tue se tapilla, jotta sen voi kiinnittaa tiukasti.

KYLMAAINEPUTKISTON LIITANTA

Kun kylmaaineputkea liitetaan, ala paasta yksikon sisadn muita aineita tai kaasuja kuin maaritetty kylma-
aine. Muiden kaasujen tai aineiden ldasndolo alentaa yksikon kapasiteettia ja voi aiheuttaa epanormaalin
korkean paineen kylmaainekierrossa. Tama voi aiheuttaa rajahdyksen ja loukkaantumisen.

HUOMAUTUS PUTKEN PITUUDESTA

Kylmaaineputken pituus vaikuttaa yksikon suorituskykyyn ja energiatehokkuuteen. Nimellinen tehokkuus

on testattu yksikoilla, joiden putken pituus on 5 metriad (Pohjois-Amerikassa putken vakiopituus on 7,5 m).
Vahintaan 3 metria pitka putki vaaditaan minimoimaan tarina ja liiallinen melu.

Erityisilla trooppisilla alueilla R290-kylmaainemalleihin ei voi lisata kylmaainetta ja kylmaaineputken enim-
maispituuden ei tulisi olla yli 10 metria.

Katso alla olevasta taulukosta tiedot putkien enimmaispituudesta ja pudotuskorkeudesta.

Kylmaaineputkien enimmaispituus ja pudotuskorkeus yksikkdmalleittain

Malli Kapasiteetti (BTU/h) Enimmaispituus (m) Enimmaispudotuskorkeus
(m)
R410A, R32 Inverter Split | <15 000 25 10
-ilmastointilaite >15 000 ja <24 000 30 20
=24 000 ja <36 000 50 25
R22 Kiintean nopeuden <18 000 10 5
split air -ilmastointilaite >18 000 ja <21 000 15 8
=21 000 ja <35 000 20 10
R410A, R32 Kiintean <18 000 20 8
nopeuden split air -ilmas- >18 000 ja <36 000 25 10
tointilaite
Liitantaohjeet — Kylmaaineputki Vv X X X
Vaihe 1: Leikkaa putket 90

o~
/’ Vino  Epatasainen Kiero

lefs

Kun valmistelet kylmaaineputkia, leikkaa ja levenna ne huolellisesti. Se
varmistaa tehokkaan toiminnan ja minimoi tulevan yllapidon tarpeen.
1. Mittaa sisa- ja ulkoyksikdn valinen etaisyys.

2. Leikkaa putki putkileikkurilla hieman pidemmaksi kuin mitattu etaisyys.
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ALA VAANNA PUTKEA LEIKATESSASI
A Ole erityisen varovainen, jotta et vahingoita, kolhaise tai vaanna putkea leikatessasi. Se vahentaa
huomattavasti yksikon [ammitystehokkuutta.

Vaihe 2: Poista purseet

Purseet voivat vaikuttaa kylmaaineputkiston liitdnnan ilmatiiviyteen. Ne taytyy poistaa kokonaan.

1. Pida putkea alaspain osoittavassa kulmassa, jotta estetaan purseiden putoamisen putkeen.

2. Kayta purseiden poistotyokalua tai levennyskonetta ja poista kaikki purseet putken leikkausosasta.

Putki
Purseiden poistotydkalu
Osoita alas

Vaihe 3: Levenna putken paat

Riittava levennys on kriittisen tarkeaa ilmatiiviyden saavuttamiseksi.

1.  Kun purseet on poistettu, tiivista paat PVC-teipilla, jotta estetdan vieraiden materiaalien paasy put-
keen.

2. Suojaa putki eristemateriaalilla.

3. Laita levennysmutterit putken molempiin paihin. Varmista, ettd ne ovat oikein pain, koska ei voi lait-

taa niita paikalleen tai muuttaa niiden suuntaa levennyksen jalkeen.

Levennysmutteri
Kupariputki \’y

Poista PVC-teippi putken molemmista paista, kun olet valmis tekeméaan levennyksen.
5. Kiinnita levennysmuotti putken paahan. Putken paan taytyy ulottua levennysmuotin reunan yli alla
olevassa taulukossa ndytettyjen mittojen mukaisesti.

PUTKEN JATKE LEVENNYSMUOTIN YLI

Putken ulkohalkaisija A (mm) Levennysmuotti
(mm) Min. Max. A
@ 6,35 (0 0,25") 0,7 (0,0275") 1,3 (0,05") EEZZZ;
© 9,52 (@ 0,375" 1,0 (0,04" 1,6 (0,063"
( ) ( ) ( ) O\>
©12,7(@0,5") 1,0 (0,04") 1,8 (0,07") \
@ 16 (@ 0,63") 2,0 (0,078") 2,2 (0,086") Putki
© 19 (@ 0,75") 2,0 (0,078") 2,4 (0,094")
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6. Laita levennystydkalu muottiin.

7. Kaanna levennystydkalun kahvaa myotapaivaan, kun putki on kokonaan levennetty.

Poista levennystyokalu ja levennysmuotti. Tarkasta sitten putken paa halkeamien varalta ja tasaisen

levennyksen varmistamiseksi.

Vaihe 4: Liita putket

Kun kylmaaineputkia liitetaan, ole varovainen, ettet kayta liikaa voimaa tai vaanna putkia millaan tavalla.

Sinun tulee ensin liittaa alhaisen paineen putki ja sitten korkean paineen putki.

VAHIMMAISTAIVUTUSSADE

Taivutettaessa liitettavia kylmaaineputkia

vahimmaistaivutussade on 10 cm.

Ohjeet putken liittdmisesta sisdyksikkoon

1. Kohdista niiden kahden putken keskikohta, joita olet liittdmassa.

Sisayksikon letkusto

Kiristd levennysmutteri kasin niin tiukkaan kuin mahdollista.

3. Tartu jakoavaimella mutteriin yksikén putkessa.
Samalla kun pidéat tiukasti kiinni mutterista yksikon putkesta,
kayta momenttiavainta kiristdmaan levennysmutteria alla
olevan Momenttivaatimukset taulukon arvojen mukaan. Loysaa
levennysmutteria hieman ja kirista sitten uudelleen.

Levennysmutteri

MOMENTTIVAATIMUKSET

Putki

Putken ulkohalkaisija Kiristysmomentti (Nem) Levennyksen mitat (B) Levennyksen muoto
(mm) (mm)

06,35 (92 0,25") 18~20 8,4~8,7 (0,33~0,34") S

© 9,52 (@ 0,375") 32~39 13,2~13,5 (0,52~0,53") ’ ‘ ;-’iﬁgg\\
© 12,7 (©0,5") 49~59 16,2~16,5 (0,64~0,65")

? 16 (© 0,63") 57~71 19,2~19,7 (0,76~0,78") W‘“““"- .
©19(@0,75") 67~101 23,2~23,7 (0,91~0,93")

ALA KAYTA LIIKAA VAANTOA

A Liiallinen voima voi murtaa mutterin tai vahingoittaa kylmaaineputkea. Et saa ylittaa ylla olevassa

taulukossa naytettyja momenttivaatimuksia.

Ohjeet putken liittdmisestd ulkoyksikkdon

1. Ruuvaa kansi auki venttiilista ulkoyksikon sivulla.

2. Poista suojakannet venttiilien paista.

3. Kohdista levennetty putken paa jokaisen venttiilin kanssa ja kirista levennysmutteri kasin niin tiukkaan

kuin mahdollista.
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4. Tartu jakoavaimella venttiilin runkoon. Al tartu mutteriin, joka tiivistad huoltoventtiilin.

Venttiilisuojus

5. Samalla kun pidat tiukasti kiinni venttiilin rungosta, kdytd momenttiavainta kiristamaan levennysmut-
teria oikeiden momenttiarvojen mukaan.
Loysaa levennysmutteria hieman ja kirista sitten uudelleen.
Toista vaiheet 3-6 jaljella olevalle putkelle.

TARTU JAKOAVAIMELLA VENTTIILIN PAARUNKOON
Momentti levennysmutterin kiristamisesta voi irrottaa venttiilin muita osia.

ILMAN POISTO
Valmistelut ja varotoimet

Ilma ja vieraat aineet kylmaainekierrossa voivat aiheuttaa paineen epanormaalia nousua, joka voi vauri-
oittaa ilmastointilaitetta, laskea sen tehokkuutta ja aiheuttaa loukkaantumisen. Kayta tyhjiépumppua ja
putkiston mittaria kylmaainekierron tyhjentamiseksi, nesteytymattoman kaasun ja kosteuden poistamiseksi
jarjestelmasta.Tyhjennys tulee suorittaa alkuasennuksen yhteydessa ja kun yksikkoa siirretaan paikasta toi-

seen.
ENNEN ARVOINNIN SUORITTAMISTA
e Tarkista varmistaaksesi, etta liitantaputket sisa- ja ulkoyksikoiden valilla on liitetty oikein.
e Tarkista varmistaaksesi, etta kaikki kytkennat on tehty oikein.

Tyhjennysohjeet

1. Liita putkiston mittarin latausletku ulkoyksikdn alhaisen paineen huoltoporttiin.

Liita toinen latausletku putkiston mittarista tyhjiopumppuun.

Avaa putkiston mittarin alhaisen paineen puoli. Pida korkean paineen puoli suljettuna.
Kaynnista tyhjiopumppu jarjestelman tyhjentamiseksi.

s wN

Kayta tyhjiota vahintaan 15 minuuttia tai kunnes kompoundimittarin lukema on -76 cmHG (-10 Pa).

Putkiston mittari
Kompoundimittari

Painemittari

Alhaisen paineen venttiili 2~ R
Paineletku —
Latausletku

Latausletku
Tyhjiépumppu
P .

Alhaisen paineen venttiili

6. Sulje putkiston mittarin alhaisen paineen puoli ja sammuta tyhjiépumppu.
7. Odota 5 minuuttia. Tarkista sitten, etta jarjestelman paineessa ei ole ollut muutosta.
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8. Jos jarjestelmapaineessa on muutos, katso tietoja kaasuvuotojen tarkastuksesta osasta Kaasuvuotojen
tarkastus. Jos jarjestelmapaineessa ei ole muutosta, ruuvaa suojus irti venttiilista (korkean paineen
venttiili).

9. Laita kuusiovaannin venttiiliin (korkean paineen venttiili) ja avaa venttiili kdantamalla vaanninta 1/4
kierrosta vastapaivaan. Kuuntele, ettd kaasu poistuu jarjestelmastd, ja sulje sitten venttiili 5 sekunnin
jalkeen.

10. Katso painemittaria yhden minuutin ajan varmistaaksesi, etta paineessa ei ole muutosta. Painemittarin
lukeman tulisi olla hieman korkeampi kuin ilmanpaine.

11. Poista latausletku huoltoportista.

Levennysmutteri

venttiilin runko
venttiilikara
12. Avaa kuusiovaantimella kokonaan seka korkean paineen etta alhaisen paineen venttiilit.
13. Kirista venttiili venttiilin kansia kaikissa kolmessa venttiilissa (huoltoportti, korkea paine, alhainen
paine) kasin. Voit kiristaa sitd edelleen imomenttiavaimella tarvittaessa.

AVAA VENTTIILIKARAT VAROVAISESTI
A Kun avaat venttiilikaroja, kdanna kuusiovéanninta, kunnes se osuu pysdyttimeen. Al3 yrit4
pakottaa venttiilia avautumaan enempaa.

HUOMAUTUS KYLMAAINEEN LISAAMISESTA

Jotkin jarjestelmat vaativat lisdysta putkeen pituuksista riippuen. Putken vakiopituus vaihtelee paikallisten
sdadosten mukaan. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa putken vakiopituus on 7,5 m. Muilla alueilla vakiopi-
tuus on 5 m. Kylmaaine tulisi ladata huoltoportista ulkoyksikén alhaisen paineen venttiilissa. Ladattava
lisakylmaaine voidaan laskea seuraavaa kaavaa kayttamalla:

LISAKYLMAAINE PUTKEN PITUUTTA KOHTI

Liitettavan putken pituus (m)

lIman poistome- Lisékylmaaine

netelma
< Putken vakiopituus Tyhjiopumppu -
Nesteen puoli: @ 6,35 (9 0,25") Nesteen puoli: @ 9,52 (@ 0,375")
R32: R32:
(Putken pituus — vakiomitta) x 12 g/m (Putken pituus — vakiomitta) x 24 g/m
R290: R290:
> Putken vakiopituus (Putken pituus — vakiomitta) x 10 g/m (Putken pituus — vakiomitta) x 18 g/m
Tyhjiopumppu

R410A:
(Putken pituus — vakiomitta) x 15 g/m

R410A:
(Putken pituus — vakiomitta) x 30 g/m

R22:
(Putken pituus — vakiomitta) x 20 g/m

R22:
(Putken pituus — vakiomitta) x 40 g/m

R290-kylmaaineyksikolle ladattava kylm&daineen kokonaisméaara ei ole enemman kuin: 387 g (<=9 000 Btu/

h:n), 447 g (>9 000 Btu/h:n ja <=12 000 Btu/h:n), 547 g (>12 000 Btu/h:n ja <=18 000 Btu/h:n), 632 g

(>18 000 Btu/h:n ja <=24 000 Btu/h:n).
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A HUOMIO
ALA sekoita kylmaainetyyppeja.

K SAHKO- JA KAASUVUOTOJEN TARKASTUKSET

Ennen testikdytt6a

Suorita testikaytto vain, kun olet suorittanut seuraavat vaiheet:

e Sahkoturvallisuuden tarkastukset — Varmista, etta yksikon sahkdjarjestelma on turvallinen ja toimii
oikein

e Kaasuvuodon tarkastukset — Tarkasta kaikki levennysmutteriliitannat ja varmista, etta jarjestelma ei
vuoda

e Varmista, etta kaasu- ja nesteventtiilit (korkea ja alhainen paine) ovat taysin auki

Sahkéturvallisuuden tarkastukset
Varmista asennuksen jalkeen, etta kaikki sahkokytkennat on asennettu paikallisten ja kansallisten saadosten
mukaisesti ja asennusohjeen mukaan.

ENNEN TESTIKAYTTOA

Tarkasta maadoitus Mittaa maadoitusresistanssi visuaalisella tunnistuksella ja maadoitusresistanssitesterilla.
Maadoitusresistanssin taytyy olla alle 0,10.

HUOM: Tata ei ehka vaadita kaikissa paikoissa Yhdysvalloissa.

TESTIKAYTON AIKANA
@ Tarkasta sahkovuoto Kayta testikayton aikana sdhkotesteria ja yleismittaria suorittaaksesi kattavan @
sahkovuototestin. Jos séhkdvuoto havaitaan, sammuta yksikkd valittémasti ja kutsu lisensoitu sahkdasentaja
ratkaisemaan vuodon syy.
HUOM: Tata ei ehka vaadita kaikissa paikoissa Yhdysvalloissa.

VAROITUS - SAHKOISKURISKI!
A Kaikkien johdotusten tulee olla paikallisten ja kansallisten saadésten mukaisia ja lisensoitujen
sahkdasentajien asentamia.

Kaasuvuodon tarkastukset
On olemassa kaksi eri menetelmaa kaasuvuotojen tarkastamiseksi.

Saippua ja vesi -menetelma
Levita pehmedn harjan avulla saippuavetta tai nestemaista pesuainetta kaikkiin putken liitantakohtiin
sisd- ja ulkoyksikossa. Kuplat osoittavat vuotokohdan.

Vuodontunnistusmenetelma
Jos kaytetaan vuodonilmaisinta, katso laitteen kayttéohjeesta asianmukaiset toimintatavat.

KAASUVUODON TARKASTUSTEN SUORITTAMISEN JALKEEN

Kun olet varmistanut, ettd mitkaan putken liitdntakohdat EIVAT vuoda, laita venttiilisuojus takaisin
ulkoyksikkoon.
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Sisayksikon tarkistuskohta

Ulkoyksikon tarkistuskohta

A: Alhaisen paineen sulkuventtiili
B: Korkean paineen sulkuventtiili
C & D: Sisayksikon levennysmutterit

TESTIKAYTTO

Testikdyton ohjeet

Sinun tulisi suorittaa testikayttd vahintaan 30 minuutin ajan.

1. Liita virta yksikkoon.

2. Paina paalle/pois-painiketta kaukosaatimella laittaaksesi sen paalle.

3. Paina MODE-painiketta selataksesi seuraavien toimintojen lapi yksi kerrallaan:

e COOL - Valitse alhaisin mahdollinen 1ampétila
e HEAT - Valitse korkein mahdollinen Iampétila

4. Anna jokaisen toiminnon kdyda 5 minuuttia ja suorita seuraavat tarkastukset:

Suoritettavien tarkastusten luettelo

LAPAISY/HYLKAYS

Ei sahkovuotoa

Yksikk6 on maadoitettu oikein

Kaikki sahkéliittimet on suojattu oikein

Sisa- ja ulkoyksikot on asennettu vankasti

Mikaan putken liitantapiste ei vuoda

Ulko (2):

Sisa (2):

Vesi tyhjentyy tyhjennysletkusta oikein

Kaikki putket on eristetty oikein

Yksikk6 suorittaa COOL-toiminnon oikein

Yksikk6 suorittaa HEAT-toiminnon oikein

Sisayksikon saleikot pyorivat oikein

Sisayksikko vastaa kaukosaatimeen

TARKISTA JA VARMISTA PUTKILITANNAT

Kayton aikana kylmaaineen paine nousee. Tama saattaa paljastaa vuotoja, joita ei nakynyt alkuvuototarkas-
tuksessa. Varmista huolellisesti testikayton aikana, ettd missaan kylmaaineputkiston liitannoissa ei ole vuotoja.

Katso ohjeet Kaasuvuodon tarkastukset -osasta.

5. Kun Testikdyttd on suoritettu onnistuneesti ja voit vahvistaa, etta kaikki tarkastuskohdat Suoritettavien

tarkastusten luettelossa on LAPAISTY, toimi seuraavasti:

a. Palauta yksikkd kaukosdatimelld normaaliin kayttélampétilaan.
b. Kiedo eristysteipilla kylmaaineputkiston liitdnnat, jotka jatit peittamatta sisdyksikon asennuksen aikana.

JOS YMPAROIVA LAMPOTILA ON ALLE 16 °C

Et voi kayttaa kaukosaadinta ottamaan COOL-toimintoa kayttéon, kun ympardiva lampétila on alle 16 °C. Tassa

tapauksessa voit kayttdd MANUAL CONTROL -painiketta COOL-toiminnon testaukseen.
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Nosta sisdyksikdon etupaneeli ja nosta sitd, kunnes se naksahtaa paikalleen.

2. MANUAL CONTROL -painike sijaitsee yksikdn oikeanpuoleisessa sivupaneelissa. Paina sita 2 kertaa
COOL-toiminnon valitsemiseksi.

3. Suorita testikdyttd normaalisti.

Manual control -painike

M TAKUUEHDOT

IImastointilaitteella on 48 kuukauden takuu kompressorille ja 24 kuukauden takuu muille komponenteille
ostopaivamaarasta alkaen. Takuuta koskevat seuraavat saannot:

1. Kieltdydymme nimenomaisesti kaikista vahingonkorvausvaatimuksista, mukaan lukien sivuvaikutukset
tai muut vahingot.

2. Komponenttien korjaukset tai vaihto takuuaikana ei johda takuun pidentamiseen.

3. Takuu on mitaton, jos laitteeseen on tehty muutoksia, kdytetty muita kuin aitoja osia tai kolmannet
osapuolet ovat tehneet korjaukset.

Takuu ei kata normaalille kulumiselle altistuvia komponentteja, kuten suodattimia.

5. Takuu on voimassa vain silloin, kun esitat alkuperaisen, paivaykselld varustetun ostokuitin ja jos mitaan
muokkauksia ei ole tehty.

6. Takuu on mitaton, jos vahingot aiheutuvat laiminlyénnista tai toimista, jotka poikkeavat tdman kaytto-
ohjeen sisaltamista ohjeista.

7. llmastointilaitteen tai ilmastointilaitteen komponenttien toimituskulut ja kuljetukseen liittyvat riskit
ovat aina ostajan vastuulla.

8. Takuu ei kata muiden kuin sopivien suodattimien kaytosta aiheutuvia vaurioita.

9. Epapatevan henkildstdn aiheuttama kylmaaineen menetys ja/tai vuoto yksikdiden kytkennan tai irtikyt-
kennan vuoksi eivat kuulu tdman tuotteen takuuehtojen piiriin. Vauriot yksikdille, jotka on asennettu,
kytketty ja/tai irtikytketty paikallisten lakien ja /tai saaddsten vastaisesti ja/tai noudattamatta taman
kayttdoppaan ohjeita, eivat kuulu tdman tuotteen takuuehtojen piiriin.

Ota yhteytta jalleenmyyjan laitteen korjaamista varten, jos nama ohjeet eivat ratkaise ongelmaa. Varmista,
etta jos laite epatodennakdisessa tapauksessa pitaa kytkea irti, irtikytkennan suorittaa aina pateva, valtuu-
tettu henkil®stod ja paikallisten lakien ja sdaddsten mukaan.

Ala havitd sahkolaitteita lajittelemattomana talousjatteend, kaytd kierratyspistettd. Ota
yhteytta paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisatietoja kierratyksesta. Jos sahkolaitteet havi-
tetdan kaatopaikoilla, vaaralliset aineet voivat vuotaa pohjaveteen ja paatya ravintoketjuun
ja vaurioittaa nain terveyttasi ja hyvinvointiasi. Kun vaihdat vanhat laitteet uusiin, jalleen-
I myyja on lain mukaan velvoitettu ottamaan vanhan laitteen takaisin havittamista varten
maksutta. Al3 heité paristoja tuleen. Ne voivat réjahtaéa tai vapauttaa vaarallisia nesteita. Jos
vaihdat tai havitat kaukosaatimen, irrota kaikki paristot ja toimita ne asianmukaiseen kera-
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Ymparistotiedot: Tama laite sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja, jotka ovat Kioton poytakirjan alaisia.
Vain ammattikoulutuksen saaneen henkil¢ston tulee huoltaa tai purkaa laite.

Laite sisaltdd R32-kylmaainetta alla olevassa taulukossa ilmoitettujen maarien mukaan. Ala paastd R410A-
kylmaainetta ilmaan: R32 on fluorattu kasvihuonekaasu, jonka lammitysvaikutus (Global Warming Potential,

GWP) on 675

Internet:

Voit ladata uusimmat versiot kayttoé-, asennus- ja/tai huolto-oppaista osoitteesta www.Qlima.com
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Dear Sir, Madam,

Congratulations on the purchase of your Qlima air conditioner. You have acquired a high
quality product that, if used responsibly, will give you many years of pleasure.

Please read these instructions for use first in order to ensure the maximum life span of your
air conditioner.

On behalf of the manufacturer, we provide a 24-month guarantee on all material and
production defects and a 48-month guarantee on the compressor of the air conditioner.

@ Please enjoy your air conditioner. @
Yours sincerely,

PVG Holding b.v.

Customer service department

1. READ THE DIRECTIONS FOR USE FIRST.

2. IN CASE OF ANY DOUBT, CONTACT YOUR DEALER.
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IMPORTANT NOTE:
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ning unit. Make sure to save this manual for future reference.
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A SAFETY INSTRUCTIONS

Read Safety Precautions Before Operation and Installation

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause
serious damage or injury. The seriousness of potential dam-
age or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.

A WARNING
This symbol indicates the possibility of personnel
injury or loss of life.

A CAUTION
This symbol indicates the possibility of property
damage or serious consequences.

WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the haz-
ards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by chil-
dren without supervision(European Union countries).

This appliance is not intended for use by persons(including
children) with reduced physical, sensory or mental capabili-
ties, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
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WARNINGS FOR PRODUCT USE
o |f an abnormal situation arises (like a burning smell),
immediately turn off the unit and disconnect the power.
Call your dealer for instructions to avoid electric shock,
fire or injury.

e Do not insert fingers, rods or other objects into the air
inlet or outlet. This may cause injury, since the fan may be
rotating at high speeds.

e Do not use flammable sprays such as hair spray, lacquer or
paint near the unit. This may cause fire or combustion.

e Donotoperate the air conditioner in places near or around
combustible gases. Emitted gas may collect around the
unit and cause explosion.

e Do not operate your air conditioner in a wet room such
as a bathroom or laundry room. Too much exposure to
water can cause electrical components to short circuit.

e Do not expose your body directly to cool air for a pro-
longed period of time.

e Do not allow children to play with the air conditioner.
Children must be supervised around the unit at all times.

e |f the air conditioner is used together with burners or
other heating devices, thoroughly ventilate the room to
avoid oxygen deﬂaency

e In certain functional environments, such as kitchens, server
rooms, etc., the use of specially deS|gned air- cond|t|on|ng
units is highly recommended.

CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS

o Turn off the device and disconnect the power before
cleaning. Failure to do so can cause electrical shock.

e Do not clean the air conditioner with excessive amounts
of water.

e Do not clean the air conditioner with combustible cleaning
agents. Combustible cleaning agents can cause fire or
deformation.
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CAUTION
o Turn off the air conditioner and disconnect the power if
you are not going to use it for a long time.

e Turn off and unplug the unit during storms.

o Make sure that water condensation can drain unhindered
from the unit.

e Do not operate the air conditioner with wet hands. This
may cause electric shock.

e Do not use device for any other purpose than its intended
use.

e Do not climb onto or place objects on top of the outdoor
unit.

e Do not allow the air conditioner to operate for long peri-
ods of time with doors or windows open, or if the humidity
is very high.

ELECTRICAL WARNINGS
e Only use the specified power cord. If the power cord is
damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.

o Keep power plug clean. Remove any dust or grime that
accumulates on or around the plug. Dirty plugs can cause
fire or electric shock.

e Do not pull power cord to unplug unit. Hold the plug
firmly and pull it from the outlet. Pulling directly on the
Cﬁrdkcan damage it, which can lead to fire or electric
shock.

e Do not modify the length of the power supply cord or use
an extension cord to power the unit.

e Do not share the electrical outlet with other appliances.
Improper or insufficient power supply can cause fire or
electrical shock.

e The product must be properly grounded at the time of
installation, or electrical shock may occur.

o For all electrical work, follow all local and national wir-
ing standards, regulations, and the Installation Manual.
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Connect cables tightly, and damp them securely to prevent
external farces from damaging the terminal. Improper
electrical connections can overheat and cause fire, and
may also cause shock. All electrical connections must be
made according to the Electrical Connection Diagram
located on the panels of the indoor and outdoor units.

o All wiring must be properly arranged to ensure that the
control board cover can close properly. If the control
board cover is not closed properly, it can lead to corrosion
and cause the connection points on the terminal to heat
up, catch fire, or cause electrical shock.

e |f connecting power to fixed wiring, an all-pole disconnec-
tion device which has at least 3mm clearances in all poles,
and have a leakage current that may exceed 1 OmA, the
residual current device(RCD) having a rated residual oper-
ating current not exceeding 30mA, and disconnection
must be incorporated in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.

TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS

The air conditioner’s circuit board (PCB) is designed with a
fuse to provide overcurrent protection. The specifications of
the fuse are printed on the circuit board ,such as
T3.15Al/250VAC, T5AI/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC,
T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.

NOTE: For the units using R32 or R290 refrigerant , only the
blast-proof ceramic fuse can be used.

UVI% lamp(Applicable to the unit contains an UV-C lamp

only

This appliance contains a UV-C lamp. Please read the follow-

ing instructions before opening the appliance.

1. Do not operate UV-C lamps outside of the appliance.

2. Appliances that are obviously damaged must not be
operated.
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3. Unintended use of the appliance or damage to the
housing may result in the escape of dangerous UV-C
radiation. UV-C radiation may, even in small doses, cause
harm to the eyes and skin.

4. Before opening doors and access panels bearing the

ULTRAVIOLET RADIATION hazard symbol for the con-

ducting USER MAINTENANCE, it is recommended to dis-

connect the power.

The UV-Clamp can not be cleaned, repaired and replaced.

UV-C BARRIERS bearing the ULTRAVIOLET RADIATION

hazard symbol should not be removed.

A WARNING
This appliance contains an UV emitter. Do not stare at
the light source.

o U

WARNINGS FOR PRODUCT INSTALLATION

1. Installation must be performed by an authorized
dealer or specialist. Defective installation can cause
water leakage, electrical shock, or fire.

2. Installation must be performed according to the
installation instructions. Improper installation can cause
water leakage, electrical shock, or fire.

(In North America,installation must be performed
in accordance with the requirement of NEC and CEC by
authorized personnel only.)

3. Contact an authorized service technician for repair or
maintenance of this unit. This appliance shall be installed

in accordance with national wiring regulations.

4. Only use the included accessories, parts, and specified
parts for installation. Using non-standard parts can
cause water leakage, electrical shock, fire, and can cause
the unit to fail.

5. Install the unit in a firm location that can support the
unit’s weight. If the chosen location cannot support the
unit's weight, or the installation is not done properly,
the unit may drop and cause serious injury and damage.
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6. Install drainage piping according to the instructions in
this manual. Improper drainage may cause water
damage to your home and property.

7. For units that have an auxiliary electric heater, do not
install the unit within 1 meter (3 feet) of any
combustible materials.

8. Do not install the unit in a location that may be exposed
to combustible gas leaks. [f combustible gas accumulates
around the unit, it may cause fire.

9. Do not turn on the power until all work has been
completed.

10. When moving or relocating the air conditioner, consult
experienced service technicians for disconnection and
reinstallation of the unit.

11. How to install the appliance to its support, please read
the information for details in “indoor unit

installation” and “outdoor unit installation” sections.

Note about Fluorinated Gasses(Not applicable to the unit

using R290 Refrigerant)

1. This air-conditioning unit contains fluorinated
greenhouse gasses. For specific information on the type
of gas and the amount, please refer to the relevant label
on the unit itself or the “Owner’s Manual - Product
Fiche” in the packaging of the outdoor unit. (European
Union products only).

2. Installation, service, maintenance and repair of this unit
must be performed by a certified technician.

3. Product uninstallation and recycling must be performed
by a certified technician.

4. For equipment that contains fluorinated greenhouse
gases in quantities of 5 tonnes of CO2 equivalent
or more, but of less than 50 tonnes of COz equivalent, If
the system has a leakdetection system installed, it must
be checked for leaks at least every 24 months.

5. When the unit is checked for leaks, proper
record-keeping of all checks is strongly recommended.
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WARNING for Using R32/R290 Refrigerant

e When flammable refrigerant are employed, appliance
shall be stored in a well -ventilated area where the room
size corresponds to the room area as specifiec for opera-
tion.

For R32 frigerant models:

Appliance shall be installed, operated and stored in a
room with a floor area larger than 4m2 . For R290 refrig-
erant models, appliance shall be installed, operated and
stored in a room with a floor area larger than:
<=9000Btu/h units: 13m2

>9000Btu/h and <=12000Btu/h units: 17m?

> 12000Btu/h and <=18000Btu/h units: 26m?

> 18000Btu/h and <=24000Btu/h units; 35m?

Reusable mechanical connectors and flared joints are not
allowed indoors. (EN Standard Requirements).
Mechanical connectors used indoors shall have a rate of
not more than 3g/year at 25% of the maximum allow-
able pressure. When mechanical connectors are reused
indoors, sealing parts shall be renewed. When flared
joints are reused indoors, the flare part shall be re-fabri-
cated. (UL Standard Requirements)

When mechanical connectors are reused indoors, sealing
parts shall be renewed. When flared joints are reused
indoors, the flare part shall be re-fabricated. (IEC Standard
Requirements)

Mechanical connectors used indoors shall comply with ISO
14903.

European Disposal Guidelines

This marking shown on the product or its literature, indicates that waste electrical and

eletrical equipment should not be mixed with genera/ household waste.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
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This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of
this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as
household waste or unsorted municipal waste.

When disposing of this appliance, you have the following options:

o Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
o When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
o The manufacturer will take back the old appliance free of charge.
o Sell the appliance to certified scrap metal dealers.
NOTE

Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and
is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the
food chain.

B  UNIT SPECIFICATIONS AND FEATURES

Indoor unit display
NOTE: Different models have different front panels and display windows. Not all the display codes
describing below are available for the air conditioner you purchased. Please check the indoor display

window of the unit you purchased.

[llustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be
slightly different. The actual shape shall prevail.

Front panel

i — — Power Cable (Some Units)

E, " Control Remote Control Holder
= emote Contro (Some Units)

Functional Filter
(On Back of Main Filter - Some Units)

e Display Window
CI EI? fresh defrost run timer
I © O o0 o
@) | (B)

“fresh ” when Fresh and UV-C lamp(if any) feature is activated(some units)

«defrost» when defrost feature is activated.

= fun » when the unit is on.

»timer” when TIMER is set.

““= " when Wireless Control feature is activated(some units)

"BB " Displays temperature, operation feature and error codes:

" DH « for 3 seconds when:

° TIMER ON is set (if the unit is OFF, = [m # K remains on when TIMER ON is set )
o FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO,or SILENCE feature is turned on
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" EF » for 3 seconds when:
o TIMER OFF is set
° FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO,or SILENCE feature is turned off
" dF # when defrosting

“FP " when 8°C heating feature is turned on(some units)
» Lb » when Active Clean feature is turned on(For Inverter split type)
when unit is self-cleaning(For Fixed-speed type)

Operating temperature

When your air conditioner is used outside of the following temperature ranges, certain safety protection

features may activate and cause the unit to disable.

Inverter split type

COOL mode

HEAT mode

DRY mode

Room temperature

16°C-32°C
(60°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C-32°C
(50°F - 90°F)

Outdoor
Temperature

0°C-50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

(For models with low temp.
cooling systems.)

0°C-52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

-15°C-30°C
(5°F - 86°F)

0°C-50°C
(32°F - 122°F)

0°C-52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

FOR OUTDOOR UNITS WITH AUXI LIARY ELECTRIC HEATER

When outside temperature is below 0° C (32 ° F ), we strongly recommend keeping the unit plugged in at

all time to ensure smooth ongoing performance.
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Fixed-speed Type

COOL mode

HEAT mode

DRY mode

Room temperature

16°C-32°C
(60°F - 90°F)

0°C-30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Outdoor
Temperature

18°C-43°C
(64°F - 109°F)

-7°C-43°C
(19°F - 109°F)

(For models with low temp.
cooling systems.)

18°C-52°C
(64°F - 126°F)

(For special
tropical models)

-7°C-24°C
(19°F - 75°F)

11°C-43°C
(52°F - 109°F)

18°C - 43°C
(64°F - 109°F)

18°C-52°C
(64°F - 126°F)

(For special
tropical models)

NOTE: Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this figure, the

surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air flow louver to its

maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.

To further optimize the performance of your unit, do the following:

o Keep doors and windows closed.

o Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.
o Do not block air inlets or outlets.

o Regularly inspect and clean air filters.

A guide on using the infrared remote is not included in this literature package. Not all the functions

are available for the air conditioner, please check the indoor display and remote control of the unit you

purchased.

Other features

° Auto-Restart(some units)

09-11-2021 09:07‘
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If the unit loses power, it will automatically restart with the prior settings once power has

been restored.

Anti-mildew (some units)

When turning off the unit from COOL, AUTO (COOL), or DRY modes, the air conditioner will

continue operate at very low power to dry up condensed water and prevent mildew growth.

Wireless Control (some units)

Wireless control allows you to control your air conditioner using your mobile phone and a wireless

connection. For the USB device access, replacement, maintenance operations must be carried out by

professional staff.

Louver Angle Memory(some units)

When turning on your unit, the louver will automatically resume its farmer angle.

Active Clean function(some units)

- The Active Clean Technology washes away dust when it adheres to the heat exchanger by
automatically freezing and then rapidly thawing the frost. A “pi-pi” sound will be heard.
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The Active clean operation is used to produce more condensed water to improve the
cleaning effect, and the cold air will blow out. After cleaning, the internal wind wheel then
keeps operating with hot air to blow-dry the evaporator, this keeping the inside clean.

-- When this function is turned on, the indoor unit display window appears “CL" , after 20 to
130 minutes, the unit will turn off automatically and cancel Active Clean function.

- For some units, the system will start hightemperature cleaning process, and the temperature

of air outlet is very high. Please keep away from it. And this would lead to the rising of the

room temperature.

° Breeze Away (some units)

This feature avoids direct air flow blowing on the body and make you feel indulging in silky coolness.

° Refrigerant Leakage Detection (some units)

The indoor unit will automatically display “ELOC “or flash LEDS (model dependent ) when it detects

refrigerant leakage.
o Sleep Operation

The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don’t need the same
temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

And the Sleep function is not available in FAN or DRY mode.

Press the SLEEP button when you are ready to go to sleep. When in COOL mode, the unit will
increase the temperature by 1 °c (2° F) after 1 hour, and will increase an additional 1 °c (2° F) after
another hour. When in HEAT mode, the unit will decrease the temperature by 1 °C (2° F) after

1 hour, and will decrease an additional 1 °c (2° F) after another hour.

The sleep feature will stop after 8 hours and the system will keep running with final situation.

Set
temperature

SLEEP operation

Cool mode(+ 1°C/2°F) per hour
for the first two hours

- e

Heat mode ( -1°C/2°F) per hour
for the first two hours

Thr

| —-—

Keep
running

o)
WA

NOTE: For multi-split air condtioners, the following functions are not available: Active clean
function, Silence feature, Breeze away function, Refrigerant leakage detection function and

Eco feature.

Setting Angle of Air Flow

Setting vertical angle of air flow

While the unit is on, use the SWING/DIRECT button on remote control to set the direction (vertical angle) of

airflow. Please refer to the Remote Control Manual for details.
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NOTE ON LOUVER ANGLES

When using COOL or DRY mode, do not set louver at too vertical an angle for long periods of time. This can
cause water to condense on the louver blade, which will drop on your floor or furnishings.

When using COOL or HEAT mode, setting the louver at too vertical an angle can reduce the performance of
the unit due to restricted air flow.

NOTE: According to the relative standards requirement, please sets the vertical air flow louver to its
maximum angle under heating capacity test.

Setting horizontal angle of air flow

The horizontal angle of the airflow must be set manually. Grip the deflector rod (See Fig.B)

and manually adjust it to your preferred direction. For some units, the horizontal angle of the airflow can
be set by remote control. please refer to the Remote Control Manual.

Manual Operation(without remote)

CAUTION

The manual button is intended for testing purposes and emergency operation only. Please do not
use this function unless the remote control is lost and it is absolutely necessary. To restore regular
operation, use the remote control to activate the unit. Unit must be turned off before manual
operation.

To operate your unit manually:

Open the front panel of the indoor unit.

Locate the MANUAL CONTROL button on the right-hand side of the unit.

Press the MANUAL CONTROL button one time to activate FORCED AUTO mode.
Press the MANUAL CONTROL button again to activate FORCED COOLING mode.
Press the MANUAL CONTROL button a third time to turn the unit off.

Close the front panel.

o vk wN =

NOTE: Do not move louver by hand. This will cause the louver to become out of sync. If this occurs, turn off
the unit and unplug it for a few seconds, then restart the unit. This will reset the louver.

CAUTION
Do not put y our fingers in or near the blower and suction side of the unit. The high-speed fan
inside the unit may cause injury.

@D

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 103 @ 09-11-2021 09:07 ‘



Deflector
rod

C CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Indoor Unit

BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE
ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

CAUTION
A Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. If the unit is especially dirty, you can use a cloth
soaked in warm water to wipe it clean.

o Do not use chemicals or chemically treated cloths to clean the unit

o Do not use benzene, paint thinner, polishing powder or other solvents to clean the unit.
They can cause the plastic surface to crack or deform.

o Do not use water hotter than 40°C (104°F) to clean the front panel. This can cause the

panel to deform or become discolored.

Cleaning Your Air Filter
A clogged air conditioner can reduce the cooling efficiency of your unit, and can also be bad for your
health. Make sure to clean the filter once every two weeks.

Lift the front panel of the indoor unit.
2. First press the tab on the end of filter to loosen the buckle, lift it up, then

pull it towards yourself.

3. Now pull the filter out.

. . . . . i
If your filter has a small air freshening filter, unclip it from the larger Filter tab

filter. Clean this air freshening filter with a hand-held vacuum.

5. Clean the large air filter with warm, soapy water. Be sure to use a
mild detergent.
6. Rinse the filter with fresh water, then shake off excess water.
7. Dry it in a cool, dry place, and refrain from exposing it to direct sunlight.
8. When dry, re-clip the air freshening filter to the larger filter, then slide —
it back into the indoor unit. \ .
9. Close the front panel of the indoor unit. :}rin;?;zcaki; larhg‘ﬁter'e
(some units)

A
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A CAUTION
Do not touch air freshening (Plasma) filter for at least 10 minutes after turning off the unit.

CAUTION
o Before changing the filter or cleaning, turn off the unit and disconnect its power supply.
o When removing filter, do not touch metal parts in the unit. The sharp metal edges
can cut you.
o Do not use water to clean the inside of the indoor unit. This can destroy insulation and
cause electrical shock.
o Do not expose filter to direct sunlight when drying. This can shrink the filter.panel to

deform or become discolored.

Air Filter Reminders (Optional)

Air Filter Cleaning Reminder

After 240 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “CL.” This is a reminder to clean
your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL CONTROL
button 3 times. If you don’t reset the reminder, the “CL" indicator will flash again when you restart the
unit.

Air Filter Replacement Reminder

After 2,880 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “nF.” This is a reminder to replace
your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL CONTROL
button 3 times. If you don't reset the reminder, the “nF” indicator will flash again when you restart the

unit.
CAUTION
A o Any maintenance and cleaning of outdoor unit should be performed by an authorized
dealer or a licensed service provider.
o Any unit repairs should be performed by an authorized dealer or a licensed

service provider.

Maintenance - Long Periods of Non-Use
If you plan not to use your air conditioner for an extended period of time, do the following:

' ~ r = o \ - 3
7
aS
~\ 4 N
N . "y . S . J
Clean all filters Turn on FAN function until Turn off the unit and Remove batteries
unit dries out completely disconnect the power from remote control
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Maintenance - Pre-Season Inspection
After long periods of non-use, or before periods of frequent use, do the following:

I ™

Check for damaged wires Clean all filters Check for leaks Replace batteries

- ~~

&

Make sure nothing is blocking all air
inlets and outlets

~ -

D TROUBLESHOOTING

SAFETY PRECAUTIONS
A If ANY of the following conditions occurs, turn off your unit immediately!

o The power cord is damaged or abnormally warm
@ o You smell a burning odor @
o The unit emits loud or abnormal sounds
o A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips
o Water or other objects fall into or out of the unit

DO NOT ATTEMPT TO FIX THESE YOURSELF! CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE PROVIDER
IMMEDIATELY!

Common Issues
The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.
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Issue

Possible Causes

Unit does not turn on when pressing
ON/OFF button

The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the unit from
overloading. The unit cannot be restarted within three minutes of
being turned off.

The unit changes from COOL/HEAT
mode to FAN mode

The unit may change its setting to prevent frost from forming on the
unit. Once the temperature increases, the unit will start operating in
the previously selected mode again.

The set temperature has been reached, at which point the unit turns
off the compressor. The unit will continue operating when the tempe-
rature fluctuates again.

The indoor unit emits white mist

In humid regions, a large temperature difference between the room’s
air and the conditioned air can cause white mist.

Both the indoor and outdoor units
emit white mist

When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white mist may
be emitted due to moisture generated from the defrosting process.

The indoor unit makes noises

A rushing air sound may occur when the louver resets its position.

A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT mode
due to expansion and contraction of the unit’s plastic parts.

Both the indoor unit and outdoor
unit make noises

Low hissing sound during operation: This is normal and is caused by
refrigerant gas flowing through both indoor and outdoor units.

Low hissing sound when the system starts, has just stopped running, or
is defrosting: This noise is normal and is caused by the refrigerant gas
stopping or changing direction.

Squeaking sound: Normal expansion and contraction of plastic and me-
tal parts caused by temperature changes during operation can cause
squeaking noises.

The outdoor unit makes noises

The unit will make different sounds based on its current operating
mode.

Dust is emitted from either the indoor
or outdoor unit

The unit may accumulate dust during extended periods of non-use,
which will be emitted when the unit is turned on. This can be mitiga-
ted by covering the unit during long periods of inactivity.

The unit emits a bad odor

The unit may absorb odors from the environment (such as furniture,
cooking, cigarettes, etc.) which will be emitted during operations.

The unit’s filters have become moldy and should be cleaned.

The fan of the outdoor unit does not
operate

During operation, the fan speed is controlled to optimize product
operation.

Operation is erratic, unpredictable, or
unit is unresponsive

Interference from cell phone towers and remote boosters may cause
the unit to malfunction.

In this case, try the following:

e Disconnect the power, then reconnect.

e Press ON/OFF button on remote control to restart operation.

NOTE: If problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service center. Provide them with
a detailed description of the unit malfunction as well as your model number.
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Troubleshooting

When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.

Problem

Possible Causes

Solution

Poor Cooling Performance

Temperature setting may be higher
than ambient room temperature

Lower the temperature setting

The heat exchanger on the indoor
or outdoor unit is dirty

Clean the affected heat exchanger

The air filter is dirty

Remove the filter and clean it
according to instructions

The air inlet or outlet of either unit
is blocked

Turn the unit off, remove the
obstruction and turn it back on

Doors and windows are open

Make sure that all doors and
windows are closed while
operating the unit

Excessive heat is generated by
sunlight

Close windows and curtains during
periods of high heat or bright
sunshine

Too many sources of heat in the
room (people, computers,
electronics, etc.)

Reduce amount of heat sources

Low refrigerant due to leak or
long-term use

Check for leaks, re-seal if necessary
and top off refrigerant

SILENCE function is activated
(optional function)

SILENCE function can lower product
performance by reducing operating
frequency. Turn off SILENCE
function.

The unit is not working

Power failure

Wait for the power to be restored

The power is turned off

Turn on the power

The fuse is burned out

Replace the fuse

Remote control batteries are dead

Replace batteries

The Unit's 3-minute protection has
been activated

Wait three minutes after restarting
the unit

Timer is activated

Turn timer off

The unit starts and stops frequently

There’s too much or too little
refrigerant in the system

Check for leaks and recharge the
system with refrigerant.

Incompressible gas or moisture has
entered the system.

Evacuate and recharge the system
with refrigerant

The compressor is braken

Replace the compressor

The voltage is too high or too low

Install a manostat to regulate the
voltage

Poor heating performance

The outdoor temperature is extre-
mely low

Use auxiliary heating device

Cold air is entering through doors
and windows

Make sure that all doors and win-
dows are closed during use

Low refrigerant due to leak or
long-term use

Check for leaks, re-seal if necessary
and top off refrigerant

Indicator lamps continue flashing

Error code appears and begins with
the letters as the following in

the window display of indoor unit:
E(x), P(x), F(x)

EH(xx), EL(xx), EC(xx)

PH(xx), PL(xx), PC(xx)

The unit may stop operation or continue to run safely. If the indicator
lamps continue to flash or error codes appear, wait for about 10 minutes.

The problem may resolve itself.

If not, disconnect the power, then connect it again. Turn the unit on.
If the problem persists, disconnect the power and contact your nearest

customer service center.

NOTE: If your problem persists after performing the checks and diagnostics above, turn off your unit

immediately and contact an authorized service center.

@D
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E ACCESSORIES

The air conditioning system comes with the following accessories. Use all of the installation parts and
accessories to install the air conditioner. Improper installation may result in water leakage, electrical shock
and fire, or cause the equipment to fail. The items are not included with the air conditioner must be
purchased separately.

Name of Accessories | Q'ty(pc) | Shape Name of Accessories Q'ty(pc) Shape
Manual 2~3 D Remote controller 1 %
Drain joint (for 1 Battery 2
cooling & heating -%[D
models)
Seal (for cooling & 1 Remote controller 1 =~
heating models) @ holder(optional) l@
Mounting plate 1 Fixing screw for 2
remote controller -q
holder(optional)
Anchor 5~8 Small Filter 1~2
(depen- (Need to be installed (depending
ding on ﬁl on the back of main air | on models) i
models) filter by the authorized
Mounting plate fixing | 5-8 t_echn|C|an Wh_lle instal-
screw (depen- ling the machine)
ding on e
models)
Name Shape Quantity(PC)
Connecting pipe Liquid side ©6.35( 1/4 in) Parts you must purchase
assembly - separately. Consult the dealer
©9.52( 3/8in) about the proper pipe size of
Gas side ©9.52( 3/8in) the unit you purchased.
®12.7(1/2in)
®16( 5/8in)
®19( 3/4in)

Magnetic ring and belt

(if supplied ,please refer to
the wiring diagram to install
it on the connective cable.)

Varies by model

Pass the belt through
\the hole of the

Magnetic ring to fix it
on the cable
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F INSTALLATION SUMMARY - INDOOR UNIT

1 C

— -
12cm 12cm ’—J
(4.75in) (4.75in) I

2.3m (90.55in)

1. Select Installation Location

5

= S

4. Drill Wall Hole 5. Connect Piping

@ 8

2. Determine Wall Hole Position

6

3. Attach Mounting Plate

D@

®

P _

6. Connect Wiring

(not applicable for some
locations in North America)

i

‘——

8. Wrap Piping and Cable

7. Prepare Drain Hose

@D

19

(not applicable for some locations in North America )

9. Mount Indoor Unit
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GG UNIT PARTS

NOTE: The installation must be performed in accordance with the requirement of local and national

standards. The installation may be slightly different in different areas.

@ s o

Air-break switch

6
@
®
i i
i i
: :
LLL R LR N 1} ] L @
(1 (2)
1. Wall Mounting Plate 5. Functional Filter (On Back of 9. Remote Controller

Main Filter - Same Units)

(Some Units)

(Some Units)

2. Front Panel 6. Drainage Pipe
3. Power Cable (Some Units) 7. Signal Cable
4. Louver 8. Refrigerant Piping

NOTE ON ILLUSTRATIONS

10. Remote controller Holder

11. Outdoor Unit Power Cable

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit

may be slightly different. The actual shape shall prevail.

H INDOOR UNIT INSTALLATION

Installation Instructions - Indoor unit

Prior to installation

Before installing the indoor unit, refer to the label on the product box to make sure that the model

number of the indoor unit matches the model number of the outdoor unit.

@D
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Step 1: Select installation location

Before installing the indoor unit, you must choose an appropriate location. The following are
standards that will help you choose an appropriate location for the unit.

Proper installation locations meet the following standards:

Good air circulation

Convenient drainage

Noise from the unit will not disturb other people

Firm and solid-the location will not vibrate

Strong enough to support the weight of the unit

A location at least one meter from all other electrical devices (e.g., TV, radio, computer)

DO NOT install unit in the following locations:

e Near any source of heat, steam, or combustible gas
Near flammable items such as curtains or clothing
Near any obstacle that might black air circulation
Near the doorway

In a location subject to direct sunlight

NOTE ABOUT WALL HOLE

If there is no fixed refrigerant piping:

While choosing a location, be aware that you should leave ample room for a wall hole (see Drill
wall hole for connective piping step) for the signal cable and refrigerant piping that connect the
indoor and outdoor units. The default position for all piping is the right side of the indoor unit
(while facing the unit). However, the unit can accommodate piping to bath the left and right.

Refer to the following diagram to ensure proper distance from walls and ceiling:

15cm (5.9in) or more

i

12cm (4.75in) or more

—

12cm (4.75in) or more

ALY o/

I

2.3m 90.55in) or more

Step 2: Attach mounting plate to wall
The mounting plate is the device on which you will mount the indoor unit.
e Remove the screw that attaches the mounting plate to the back of the indoor unit.

e Secure the mounting plate to the wall with the screws provided. Make sure that mounting plate is
flat against the wall.

NOTE FOR CONCRETE OR BRICK WALLS

If the wall is made of brick, concrete, or similar material, drill 5mm-diameter (0.2in-diameter)
holes in the wall and insert the sleeve anchors provided. Then secure the mounting plate to the
wall by tightening the screws directly into the clip anchors.

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 112 @ 09-11-2021 09:07 ‘



Step 3: Drill wall hole for connective piping

1. Determine the location of the wall hole based on the position of the mounting plate. Refer to
Mounting Plate Dimensions.

2. Using a 65mm (2.5in) or 90mm(3.54in) (depending on models )care drill, drill a hole in the wall. Make
sure that the hole is drilled at a slight downward angle, so that the outdoor end of the hole is lower
than the indoor end by about 5mm to 7mm (0.2-0.275in). This will ensure proper water drainage.

3. Place the protective wall cuff in the hole. This protects the edges of the hole and will help seal it
when you finish the installation process.

CAUTION
When drilling the wall hole, make sure to avoid wires, plumbing, and other sensitive components.

Indoor Outdoor

NANE

?j

5-7mm
(0.2-0.275i

WY

MOUNTING PLATE DIMENSIONS
Different models have different mounting plates. For the different customization requirements, the
shape of the mounting plate may be slightly different.

See Type A and Type B for example:

Correct orientation of mounting plate

09-11-2021 09:07‘
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348.4mm(13.7in) )
179mm(7.1in 403mm{15.9in)
101mm{4.0i 36mmi{5.4in E‘g
Y
Srl= T cae £ . 5
& ' £ 18
Eli= i, —=Indoor unit outline it
E == =
§ E | = E EE
i’ 8 P : =
_________ o
Left rear wall 74 T \-It_(ight rear wall hole = % ht 1l hol
hole 65mm (2.5in) 122mm(28.5in) 65mm (2.5in) Left rear wall ! 6'59 r‘z—‘;;.\’v; ole
hole 65mm (2.5in), \_°>mm {2.5in
MODEL A
MODEL B
418mm(16.5in) i
244mm(S.6in) 246mmie.7in ‘?;"“:f Sin) S2Tmm(207in) |
190mm(7.5in haimmasn] o _ dnio 14?mm§.?ini -
E =, c
e | ¢ - o A T E<
gl e a = me
- e £s [']
E|lE 5 & ; e
[feln fam - =&
E q{!— ; i[ Left rear LT G/ Tl - B
- = 3.3in =
Left rear wall d / 835mm(32,9in) I ight rear wall . v;:&l;]ol(; 5in) ARV Right rear wall
hole 65mm (2.5in) / Mﬂ (2.5in) . \\hole 65mm (2.5in)
MODEL C MODEL D
199mm(7.8in) 603mm(23.7in) 643.6mm (25.3in)
5 : : 389mm(|5_3m} 257mm (10.1in)
i ,w = 172mm (6.8 mJ mm('ls usln] |
= e | &~
i} nd =
e = "] __Indoor unit
Eles = 3 outline
Al &= —_—
™ 5 5 ; Left rear wa [ "
Left rear wall v i 1082mm(42 6in) ! \ JTRight rear hole 90mm ﬁ )~ Jszrom @osie \ I?":;a'“s'"]
hole 90mm (3.54in) ' %~ wall hole (3.54in) N il bty
: 90mm (3.54in) f 1259mm (49.55in) _wall hole
90mm (3.54in)

MODEL E MODEL F

NOTE: When the gas side connective pipe is ® 16mm(5/8in) or more, the wall hole should be 90mm(3.54in).

Step 4: Prepare refrigerant piping

The refrigerant piping is inside an insulating sleeve attached to the back of the unit. You must prepare the

piping before passing it through the hole in the wall.

1. Based on the position of the wall hole relative to the mounting plate, choose the side from which the
piping will exit the unit.

2. If the wall hole is behind the unit, keep the knock-out panel in place. If the wall hole is to the side of
the indoor unit, remove the plastic knock-out panel from that side of the unit. This will create a slot
through which your piping can exit the unit. Use needle nose pliers if the plastic panel is too difficult

to remove by hand.

Knock-out Panel

3. If existing connective piping is already embedded in the wall, proceed directly to the Connect Drain
Hose step. If there is no embedded piping, connect the indoor unit's refrigerant piping to the con-
nective piping that will join the indoor and outdoor units. Refer to the Refrigerant Piping Connection

section of this manual for detailed instructions.

@D
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NOTE ON PIPING ANGLE
Refrigerant piping can exit the indoor unit from Left-rear side(when you're facing the back of the
unit)

CAUTION
A Be extremely careful not to dent or damage the piping while bending them away from the unit.
Any dents in the piping will affect the unit’s performance.

Step 5: Connect drain hose

By default, the drain hose is attached to the lefthand side of unit (when you're facing the back of the
unit). However, it can also be attached to the right-hand side. To ensure proper drainage, attach the drain
hose on the same side that your refrigerant piping exits the unit. Attach drain hose extension (purchased
seperately) tot the end of the drain hose.
o Wrap the connection point firmly with Teflon tape to ensure a good seal and to prevent leaks.
o For the portion of the drain hose that will remain indoors, wrap it with foam pipe insulation to
prevent condensation.
o Remove the air filter and pour a small amount of water into the drain pan to make sure
that water flows from the unit smoothly.

NOTE ON DRAIN HOSE PLACEMENT
Make sure to arrange the drain hose according to the following figures.

& 4

CORRECT NOT CORRECT

~ Make sure there are no Kinks in the drain hose will
kinks ordent in drain hose to create water traps.

ensure proper drainage.

g @

NOT CORRECT
NOT CORRECT Do not place_the end of _the
drain hose in water or in
containers that collect water. This
will prevent proper drainage.

Kinks in the drain hose will
create water traps.
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Plug the unused drain hole
To prevent unwanted leaks you must plug the unused
drain hole with the rubber plug provided.

A BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL WORK, READ THESE REGULATIONS

1. All wiring must comply with local and national electrical codes, regulations and must
be installed by a licensed electrician.

2. All electrical connections must be made according to the Electrical Connection Diagram
located on the panels of the indoor and outdoor units.

3. If there is a serious safety issue with the power supply, stop work immediately. Explain your
reasoning to the dient, and refuse to install the unit until the safety issue is properly resolved.

4. Power voltage should be within 90-110% of rated voltage. Insufficient power supply can
cause malfunction, electrical shock, or fire.

5. If connecting power to fixed wiring, a surge protector and main power switch should
be installed.

6. If connecting power to fixed wiring, a switch or circuit breaker that disconnects all poles

and has a contact separation of at least 1/8in (3mm) must be incorporated in the fixed wiring.
The qualified technician must use an approved circuit breaker or switch.

7. Only connect the unit to an individual branch circuit outlet. Do not connect another
appliance to that outlet.

8. Make sure to properly ground the air conditioner.

9. Every wire must be firmly connected. Loose wiring can cause the terminal to overheat, resulting in
productmalfunction and possible fire.

10. Do not let wires touch or rest against refrigerant tubing, the compressor, or any moving parts
with in the unit.

11. If the unit has an auxiliary electric heater, it must be installed at least 1 meter (40in) away

from any combustible materials.

12. To avoid getting an electric shock, never touch the electrical components soon after the
power supply has been turned off. After turning off the power, always wait 10 minutes or
more before you touch the electrical components.

WARNING
Before performing any electrical or wiring work, turn off the main power to the system.

Step 6: Connect signal cable and power cables

The signal cable enables communication between the indoor and outdoor units. You must first choose the
right cable size before preparing it for connection.
NOTE: The cable conection of the indoor unit had been finished in the factory.

Cable Types

¢ Indoor Power Cable (if applicable): HO5VV-F or HO5V2V2-F

e  Outdoor Power Cable: HO7RN-F or HO5RN-F

e Signal Cable: HO7RN-F

Minimum Cross-Sectional Area of Power and Signal Cables (For reference)

@D
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Rated Current of Nominal Cross-Sectional
Appliance (A) Area (mm2)
>3and=<6 0.75
>6and <10 1
>10and < 16 1.5
> 16 and < 25 2.5
> 25 and < 32
> 32 and <40 6

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE
The size of the power supply cable, signal cable, fuse, and switch needed is determined by the maximum

C

urrent of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on the side panel of the

unit. Refer to this nameplate to choose the right cable, fuse, or switch.

WARNING

A All wiring must performed strictly in accordance with the wiring diagram located on the back of

1.

the indoor unit’s front panel.

Open front panel of the indoor unit.

2. Using a screwdriver, open the wire box cover on the right side of the unit. This will reveal the termi-

nal block.

FRONT VIEW
[l L] ~l| Terminal block BACK VIEW
| Wire cover (For some units only)
i
— ~J Screw
Cable clamp Knock-out panel

NOTE:
e For the units with conduit tube to connect the cable, remove the big plastic konck-out panel to cre-

ate a slot through which the conduit tube can be installed.
e  For the units with five-core cable, remove the middle small plactic knock-out panel to create a slot

through which the cable can exit.
e Use needle nose pliers if the plastic panel is too difficult to remove by hand.
3. Unscrew the cable clamp below the terminal block and place it to the side.
4. Facing the back of the unit, remove the plastic panel on the bottom left-hand side.
5. Feed the signal wire through this slot, from the back of the unit to the front.
6. Facing the front of the unit, connect the wire according to the indoor unit's wiring diagram, connect

the u-lug and firmly screw each wire to its corresponding terminal.

CAUTION

A DO NOT MIX UP LIVE AND NULL WIRES.

7.

8.

This is dangerous, and can cause the air conditioning unit to malfunction.

to the unit. Screw the cable clamp down tightly.
Replace the wire cover on the front of the unit, and the plastic panel on the back.

@D

After checking to make sure every connection is secure, use the cable clamp to fasten the signal cable
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NOTE ABOUT WIRING
The wiring connection process may differ slightly between units and regions.

Step 7: Wrappiping and cables
Before passing the piping, drain hose, and the signal cable through the wall hole, you must bundle them
together to save space, protect them, and insulate them(Not applicable in North America).

1. Bundle the drain hose, refrigerant pipes, and signal cable as shown below:

Indoor unit

Spacing behind unit

j— Refrigerant piping
F=—4—— Insulation tape

Signal wire Drain hose

DRAIN HOSE MUST BE ON BOTTOM
Make sure that the drain hose is at the bottom of the bundle. Putting the drain hose at the top of the
bundle can cause the drain pan to overflow, which can lead to fire or water damage.

DO NOT INTERTWINE SIGNAL CABLE WITH OTHER WIRES
While bundling these items together, do not intertwine or cross the signal cable with any other wiring.

2. Using adhesive vinyl tape, attach the drain hose to the underside of the refrigerant pipes.
3. Using insulation tape, wrap the signal wire, refrigerant pipes, and drain hose tightly together.
Double-check that all items are bundled.

DO NOT WRAP ENDS OF PIPING

When wrapping the bundle, keep the ends of the piping unwrapped. You need to access them to test for
leaks at the end of the installation process (refer to Electrical Checks and Leak Checks section of

this manual).

Step 8: Mount indoor unit
If you installed new connective piping to the outdoor unit.do the following:

If you have already passed the refrigerant piping through the hole in the wall, proceed to Step 4.

2. Otherwise, double-check that the ends of the refrigerant pipes are sealed to prevent dirt or foreign
materials from entering the pipes.

3. Slowly pass the wrapped bundle of refrigerant pipes, drain hose, and signal wire through the hole
in the wall.
Hook the top of the indoor unit on the upper hook of the mounting plate.

5. Check that unit is hooked firmly on mounting by applying slight pressure to the left and right-hand
sides of the unit. The unit should not jiggle or shift.

6. Using even pressure, push down on the bottom half of the unit. Keep pushing down until the
unit snaps onto the hooks along the bottom of the mounting plate.

7. Again, check that the unit is firmly mounted by applying slight pressure to the left and the
right-hand sides of the unit.

@D
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If refrigerant piping is already embedded in the wall, do the following:

1. Hook the top of the indoor unit on the upper hook of the mounting plate.

2. Use a bracket or wedge to prop up the unit, giving you enough room to connect the refrigerant
piping, signal cable, and drain hose.

o] | Wedge

3. Connect drain hose and refrigerant piping (refer to Refrigerant Piping Connection section of this
manual for instructions).

4. Keep pipe connection point exposed to perform the leak test (refer to Electrical Checks and Leak
Checks section of this manual).

5.  After the leak test, wrap the connection point with insulation tape.
Remove the bracket or wedge that is propping up the unit.

7. Using even pressure, push down on the bottom half of the unit. Keep pushing down until the unit
snaps onto the hooks along the bottom of the mounting plate.

UNIT IS ADJUSTABLE

Keep in mind that the hooks on the mounting plate are smaller than the holes on the back of the unit. If
you find that you don’t have ample room to connect embedded pipes to the indoor unit, the unit can be
adjusted left or right by about 30-50mm (1.18-1.96in), depending on the model.

30-50mm 30-50mm
(1.18-1.96in) (1.18-1.96in)

1 ]

Move to left or right

|  OUTDOOR UNIT INSTALLATION

Install the unit by following local codes and regulations , there may be differ slightly between
different regions.

60cm (24in) above

30cm (12in) from
back wall

30cm (12in) on left

— ) |\1

| |
200cm (79in) ] 60cm (24in) on right
in front =

@D
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Installation Instructions - Outdoor Unit
Step 1: Select installation location
Before installing the outdoor unit, you must choose an appropriate location. The following are standards

that will help you choose an appropriate location for the unit.

Proper installation locations meet the following standards:

o Meets all spatial requirements shown in Installation Space Requirements above.

o Good air circulation and ventilation

o Firm and solid - the location can support the unit and will not vibrate

o Noise from the unit will not disturb others

o Protected from prolonged periods of direct sunlight or rain

o Where snowfall is anticipated, raise the unit above the base pad to prevent ice buildup and coil

damage. Mount the unit high enough to be above the average accumulated area snowfall.
The minimum heigh must be 18 inches

DO NOT install unit in the following locations:

o Near an obstacle that will black air inlets and outlets

° Near a public street, crowded areas, or where noise from the unit will disturb others
o Near animals or plants that will be harmed by hot air discharge

o Near any source of combustible gas

o In a location that is exposed to large amounts of dust

o In a location exposed to a excessive amounts of salty air

SPECIAL CONSIDERATIONS FOR EXTREME WEATHER

If the unit is exposed to heavy wind:

Install unit so that air outlet fan is at a 90° angle to the direction of the wind. If needed, build a barrier in
front of the unit to protect it from extremely heavy winds.

See Figures below.

gamerm 0 Strong wind

Strong wind e
— A

Wind Baffle

Strong wind

If the unit is frequently exposed to heavy rain or snow:
Build a shelter above the unit to protect it from the rain or snow. Be careful not to obstruct air
flow around the unit.

If the unit is frequently exposed to salty air (seaside):
Use outdoor unit that is specially designed to resist corrosion.

Step 2: Install drain joint(Heat pump unit only)
Before bolting the outdoor unit in place, you must install the drain joint at the bottom of the unit. Note
that there are two different types of drain joints depending on the type of outdoor unit.

@D

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 120 @ 09-11-2021 09:07 ‘



If the drain joint comes with a rubber seal (see Fig. A ), do the following:

1. Fit the rubber seal on the end of the drain joint that will connect to the outdoor unit.

2 Insert the drain joint into the hole in the base pan of the unit.

3. Rotate the drain joint 90° until it clicks in place facing the front of the unit.

4 Connect a drain hose extension (not included) to the drain joint to redirect water from the unit

during heating mode.

If the drain joint doesn’t come with a rubber seal (see Fig. B ), do the following:

1. Insert the drain joint into the hole in the base pan of the unit. The drain joint will click in
place.
2. Connect a drain hose extension (not included) to the drain joint to redirect water from the

unit during heating mode.

Base pan hole of outdoor unit

© — Seal
15

o %—]‘ Seal %m

— Drain joint
| I

(A) (8)

IN COLD CLIMATES
A In cold climates, make sure that the drain hose is as vertical as possible to ensure swift water
drainage. If water drains toa slowly, it can freeze in the hose and flood the unit.

Step 3: Anchor outdoor unit
The outdoor unit can be anchored to the ground or to a wall-mounted bracket with bolt(M10). Prepare
the installation base of the unit according to the dimensions below.

UNIT MOUNTING DIMENSIONS
The following is a list of different outdoor unit sizes and the distance between their mounting feet.
Prepare the installation base of the unit according to the dimensions below.

A
Air inlet

v y

Air injet
(] ¢'_'_'i_' 0
i +
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Outdoor Unit Dimensions (mm) WxHxD

Mounting Dimensions Distance A (mm)

Mounting Dimensions Distance B (mm)

681x434x285 (26.8"x17.1"x11.2")

460 (18.1")

292 (11.5")

700x550%x270 (27.5"x21.6"x10.6") 450 (17.7") 260 (10.2")
700x550%x275 (27.5"x21.6"x10.8") 450 (17.7") 260 (10.2")
720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6") 452 (17.8") 255 (10.0")
728x555x300 (28.7"x21.8"x11.8") 452 (17.8") 302(11.9")
765x555x303 (30.1"x21.8"x11.9") 452 (17.8") 286(11.3")
770x555x300 (30.3"x21.8"x11.8") 487 (19.2") 298 (11.7")
805x554x330 (31.7"x21.8"x12.9") 511 (20.1") 317 (12.5")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.2") 340 (13.4")
845x702x363 (33.3"x27.6"x14.3") 540 (21.3") 350 (13.8")
890x673x342 (35.0"x26.5"x13.5") 663 (26.1") 354 (13.9")
946x810x420 (37.2"x31.9"x16.5") 673 (26.5") 403 (15.9")
946x810x410 (37.2"x31.9"x16.1") 673 (26.5") 403 (15.9")

If you will install the unit on the ground or on a concrete mounting platform, do the following:

Mark the positions for four expansion balts based on dimensions chart.

No v bk wnN

WARNING

Pre-drill holes for expansion balts.
Place a nut on the end of each expansion bolt.
Hammer expansion balts into the pre-drilled holes.

Put washer on each expansion bolt, then replace the nuts.
Using a wrench, tighten each nut until snug.

Remove the nuts from expansion balts, and place outdoor unit on balts.

When drilling into concrete, eye protection is recommended at all times.

If you will install the unit on a wall-mounted bracket , do the following:

CAUTION

Make sure that the wall is made of solid brick, concrete, or of similarly strong material. The wall

must be able to support at least four times the weight of the unit.

Mark the position of bracket holes based on dimensions chart.

Place a washer and nut on the end of each expansion bolt.

Carefully lift unit and place its mounting feet on brackets.

1.
2. Pre-drill the holes for the expansion balts.
3.
4.

and hammer expansion balts into the wall.
5. Check that the mounting brackets are level.
6.
7. Bolt the unit firmly to the brackets.
8.

Step 4: Connect signal and power cables

Thread expansion balts through holes in mounting brackets, put mounting brackets in position,

If allowed, install the unit with rubber gaskets to reduce vibrations and noise.

The outside unit’s terminal black is protected by an electrical wiring cover on the side of the unit. A comprehen-

sive wiring diagram is printed on the inside of the wiring cover.

@D
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WARNING
Before performing any electrical or wiring work, turn off the main power to the system.

1. Prepare the cable for connection:

USE THE RIGHT CABLE
Please choose the right cable refer to “Cable types”.

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE
The size of the power supply cable, signal cable, fuse, and switch needed is determined by the maximum
current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on the side panel of

the unit.

a. Using wire strippers, strip the rubber jacket from bath ends of cable to reveal about 40mm
(1.57in) of the wires inside.

b. Strip the insulation from the ends of the wires.

Using a wire crimper, crimp u-lugs on the ends of the wires.

PAY ATTENTION TO LIVE WIRE
While crimping wires, make sure you dearly distinguish the Live (“L") Wire from other wires.

WARNING
All wiring work must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside

of wire cover of the outdoor unit.

Unscrew the electrical wiring cover and remove it.
Unscrew the cable damp below the terminal black and place it to the side.
Connect the wire according to the wiring diagram, and firmly screw the u-lug of each wire to its
corresponding terminal.

5. After checking to make sure every connection is secure, loop the wires around to prevent rain
water from flowing into the terminal.
Using the cable damp, tasten the cable to the unit. Screw the cable damp down tightly.
Insulate unused wires with PVC electrical tape. Arrange them so that they do not touch any
electrical or metal parts.

8. Replace the wire cover on the side of the unit, and screw it in place.

NOTE: If the cable damp looks like the following, please select the appropriate through-hole according to

the diameter of the wire.
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Three sizes hole: Small, Large, Medium

When the cable is not fasten enough, use the buckle to prop it up, so it can be clamped tightly.

J  REFRIGERANT PIPING CONNECTION

When connecting refrigerant piping, do not let substances or gases other than the specified refrigerant
enter the unit. The presence of other gases or substances will lower the unit's capacity, and can cause
abnormally high pressure in the refrigeration cycle. This can cause explosion and injury.

Note on Pipe Length

The length of refrigerant piping will affect the performance and energy efficiency of the unit. Nominal

efficiency is tested on units with a pipe length of 5 meters (16.5ft)( In North America, the standard pipe

length is 7.5m (25’)). A minimum pipe run of 3 metres is required to minimise vibration & excessive noise.

In special tropical area, for the R290 refrigerant models, no refrigerant can be added and the maximum

length of refrigerant pipe should not exceed 10 meters(32.8ft). @

Refer to the table below for specifications on the maximum length and drop height of piping.

Maximum Length and Drop Height of Refrigerant Piping per Unit Model

Model Capacity (BTU/h) Max. Length (m) Max. Drop Height (m)
R410A,R32 Inverter < 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
Split Air Conditioner > 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
> 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
R22 Fixed-speed < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8 (26ft)
> 21,000 and < 35,000 20 (66t) 10 (33ft)
R410A, R32 Fixed-speed | < 18,000 20 (66ft) 8 (26t)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 36,000 25 (82ft) 10 (33ft)

Connection Instructions — Refrigerant Piping

Step 1: Cut pipes

When preparing refrigerant pipes, take extra care to cut and flare them properly. This will ensure efficient

operation and minimize the need for future maintenance.

1. Measure the distance between the indoor and outdoor units.

2. Using a pipe cutter, cut the pipe a little longer than the

measured distance.

3. Make sure that the pipe is cut at a perfect 90° angle.

@D
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DO NOT DEFORM PIPE WHILE CUTTING
A Be extra careful not to damage, dent, or deform the pipe while cutting. This will drastically
reduce the heating efficiency of the unit.

Step 2: Remove burrs

Burrs can affect the air-tight seal of refrigerant piping connection. They must be completely removed.
1. Hold the pipe at a downward angle to prevent burrs from falling into the pipe.

2. Using a reamer or deburring tool, remove all burrs from the cut section of the pipe.

Pipe
Reamer
Point down

Step 3: Flare pipe ends

Proper flaring is essential to achieve an airtight seal.

1. After removing burrs from cut pipe, seal the ends with PVC tape to prevent foreign materials from
entering the pipe.
Sheath the pipe with insulating material.
Place flare nuts on both ends of pipe. Make sure they are facing in the right direction, because you
can’t put them on or change their direction after flaring.

@ Flare nut @
Copper pipe y

Remove PVC tape from ends of pipe when ready to perform flaring work.
5. Clamp flare form on the end of the pipe. The end of the pipe must extend beyond the edge of the
flare form in accordance with the dimensions shown in the table below.

PIPING EXTENSION BEYOND FLARE FORM

Outer Diameter of A (mm) Flare form

Pipe (mm) Min. Max. _’A
@ 6.35 (@ 0.25") 0.7 (0.0275") 1.3 (0.05") EEEEE

@ 9.52 (@ 0.375" 1.0 (0.04" 1.6 (0.063"

©12.7 (((3 0.5") : 1.0 :0.04"; 1.8 §0.07")) 0\5

© 16 (2 0.63") 2.0 (0.078") 2.2 (0.086") Pipe

© 19 (@ 0.75") 2.0 (0.078") 2.4 (0.094")
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6. Place flaring tool onto the form.

7. Turn the handle of the flaring tool clockwise until the pipe is fully flared.
8. Remove the flaring tool and flare form, then inspect the end of the pipe for cracks and even flaring.

Step 4: Connect pipes

When connecting refrigerant pipes, be careful not to use excessive torque or to deform the piping in any

way. You should first connect the low-pressure pipe, then the high-pressure pipe.

MINIMUM BEND RADIUS

When bending connective refrigerant piping,

the minimum bending radius is 10cm.

Instructions for Connecting Piping to Indoor Unit

1. Align the center of the two pipes that you will connect.

Indoor unit tubing

Tighten the flare nut as tightly as possible by hand.

3. Using a spanner, grip the nut on the unit tubing.
While firmly gripping the nut on the unit tubing, use a torque
wrench to tighten the flare nut according to the torque values
in the Torque Requirements table below. Loosen the flaring

Flare nut

nut slightly, then tighten again.

TORQUE REQUIREMENTS

Pipe

©12.7 (2 0.5")

49~59(490~590kgf.cm)

16.2~16.5 (0.64~0.65")

@ 16 (2 0.63")

57~71(570~710kgf.cm)

19.2~19.7 (0.76~0.78")

© 19 (9 0.75")

67~101(670~1010kgf.cm)

23.2~23.7 (0.91~0.93")

Outer Diameter of Pipe Tightening Torque (Nem) | Flare dimension(B) Flare shape

(mm) (mm)

@ 6.35 (@ 0.25") 18~20(180~200kgf.cm) 8.4~8.7 (0.33~0.34") o

@ 9.52 (2 0.375") 32~39(320~390kgf.cm) | 13.2~13.5 (0.52~0.53") ;o R

i\.no.4-o. 8

DO NOT USE EXCESSIVE TORQUE
A Excessive force can break the nut or damage the refrigerant piping. You must not exceed
torque requirements shown in the table above.

Instructions for Connecting Piping to Outdoor Unit
1.  Unscrew the cover from the packed valve on the side of the outdoor unit.

Remove protective caps from ends of valves.

2
3. Align flared pipe end with each valve, and tighten the flare nut as tightly as possible by hand.
4

Using a spanner, grip the body of the valve. Do not grip the nut that seals the service valve.
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Valve cover

5. While firmly gripping the body of the valve, use a torque wrench to tighten the flare nut according to
the correct torque values.

6. Loosen the flaring nut slightly, then tighten again.

7. Repeat Steps 3 to 6 for the remaining pipe.

USE SPANNER TO GRIP MAIN BODY OF VALVE
Torque from tightening the flare nut can snap off other parts of valve.

AIR EVACUATION
Preparations and Precautions

Air and foreign matter in the refrigerant circuit can cause abnormal rises in pressure, which can damage
the air conditioner, reduce its efficiency, and cause injury. Use a vacuum pump and manifold gauge to
evacuate the refrigerant circuit, removing any non-condensable gas and moisture from the system.

Evacuation should be performed upon initial installation and when unit is relocated.

BEFORE PERFORMING EVACUATION

e Check to make sure the connective pipes between the indoor and outdoor units are
connected properly.

e Check to make sure all wiring is connected properly.

Evacuation Instructions

1. Connect the charge hose of the manifold gauge to service port on the outdoor unit’s low pressure
valve.

Connect another charge hose from the manifold gauge to the vacuum pump.

Open the Low Pressure side of the manifold gauge. Keep the High Pressure side closed.

Turn on the vacuum pump to evacuate the system.

s wN

Run the vacuum for at least 15 minutes, or until the Compound Meter reads -76cmHG (-10 Pa).

Manifold Gauge
Compound gauge

Pressure gauge

Charge hose

=

Vacuum pump

Low pressure valve

6. Close the Low Pressure side of the manifold gauge, and turn off the vacuum pump.
7. Wait for 5 minutes, then check that there has been no change in system pressure.
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If there is a change in system pressure, refer to Gas Leak Check section for information on how to
check for leaks. If there is no change in system pressure, unscrew the cap from the packed valve (high

Insert hexagonal wrench into the packed valve (high pressure valve) and open the valve by turning
the wrench in a 1/4 counterclockwise turn. Listen for gas to exit the system, then close the valve after

Watch the Pressure Gauge for one minute to make sure that there is no change in pressure. The

Pressure Gauge should read slightly higher than atmospheric pressure.
Remove the charge hose from the service port.

Flare nut

valve stem

Using hexagonal wrench, fully open both the high pressure and low pressure valves.

8.
pressure valve).
9.
5 seconds.
10.
11.
valve body
12.
13.

Tighten valve caps on all three valves (service port, high pressure, low pressure) by hand. You may
tighten it further using a torque wrench if needed.

OPEN VALVE STEMS GENTLY
When opening valve stems, turn the hexagonal wrench until it hits against the stopper. Do not
try to force the valve to open further.

NOTE ON ADDING REFRIGERANT
Some systems require additional charging depending on pipe lengths. The standard pipe length varies

according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 7.5m (25’).

In other areas, the standard pipe length is 5m (16’). The refrigerant should be charged from the service

port on the outdoor unit’s low pressure valve. The additional refrigerant to be charged can be

calculated using the following formula:

ADDITIONAL REFRIGERANT PER PIPE LENGTH

> Standard pipe
length

Vacuum Pump

(Pipe length — standard length) x 12g/m
(Pipe length — standard length) x 0.130Z/ft

Connective Pipe Air Purging Additional Refrigerant

Length (m) Method

< Standard pipe length Vacuum Pump N/A
Liquid Side: @ 6.35 (2 0.25") Liquid Side: @ 9.52 (9 0.375")
R32: R32:

(Pipe length — standard length) x 24g/m
(Pipe length — standard length) x 0.260Z/ft

R290:
(Pipe length — standard length) x 10g/m
(Pipe length — standard length) x 0.100Z/ft

R290:
(Pipe length — standard length) x 18g/m
(Pipe length — standard length) x 0.190Z/ft

R410A:
(Pipe length — standard length) x 15g/m
(Pipe length — standard length) x 0.160Z/ft

R410A:
(Pipe length — standard length) x 30g/m
(Pipe length — standard length) x 0.320Z/ft

R22:
(Pipe length — standard length) x 20g/m
(Pipe length — standard length) x 0.210Z/ft

R22:
(Pipe length — standard length) x 40g/m
(Pipe length — standard length) x 0.420Z/ft

For R290 refrigerant unit, the total amount of refrigerant to be charged is no more than: 387g (<=9000-

tu/h), 4479(>9000Btu/h and <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h and <=18000Btu/h), 632g(>18000Btu/h and

<=24000Btu/h).
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A CAUTION
DO NOT mix refrigerant types.

K ELECTRICAL AND GAS LEAK CHECKS

Before Test Run

Only perform test run after you have completed the following steps:

e  Electrical Safety Checks - Confirm that the unit’s electrical system is safe and operating properly
e  Gas Leak Checks- Check all flare nut connections and confirm that the system is not leaking

e  Confirm that gas and liquid (high and low pressure) valves are fully open

Electrical Safety Checks
After installation, confirm that all electrical wiring is installed in accordance with local and national
regulations, and according to the Installation Manual.

BEFORE TEST RUN

Check Grounding Work

Measure grounding resistance by visual detection and with grounding resistance tester. Grounding
resistance must be less than 0.10.

NOTE: This may not be required for some locations in the US.

DURING TEST RUN

Check for Electrical Leakage

During the Test Run, use an electroprobe and multimeter to perform a comprehensive electrical leakage
test.

If electrical leakage is detected, turn off the unit immediately and call a licensed electrician to find and
resolve the cause of the leakage.
NOTE: This may not be required for some locations in the US.

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK
A All wiring must comply with local and national electrical codes, and must be installed by a
licensed electrician.

Gas Leak Checks
There are two different methods to check for gas leaks.

Soap and Water Method
Using a soft brush, apply soapy water or liquid detergent to all pipe connection points on the indoor unit
and outdoor unit. The presence of bubbles indicates a leak.

Leak Detector Method
If using leak detector, refer to the device's operation manual for proper usage instructions.

AFTER PERFORMING GAS LEAK CHECKS

After confirming that the all pipe connection points DO NOT leak, replace the valve cover on the
outside unit.
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Check-point of indoor unit

Check-point of outdoor unit

Qe

A: Low pressure stop valve
B: High pressure stop valve
C& D: Indoor unit flare nuts

L TESTRUN

Test Run Instructions

You should perform the Test Run for at least 30 minutes.

1. Connect power to the unit.

2. Press the ON/OFF button on the remote controller to turn it on.

3. Press the MODE button to serail through the following functions, one at a time:
e COOL- Select lowest possible temperature
e HEAT - Select highest possible temperature

4. Let each function run for 5 minutes, and perform the following checks:

List of Checks to Perform PASS / FAIL
No electrical leakage @
Unit is properly grounded

All electrical terminals properly covered

Indoor and outdoor units are solidly installed

All pipe connection points do not leak Outdoor (2): Indoor (2):

Water drains properly from drain hose

All piping is properly insulated

Unit performs COOL function properly

Unit performs HEAT function properly

Indoor unit louvers rotate properly

Indoor unit responds to remote controller

DOUBLE-CHECK PIPE CONNECTIONS

During operation, the pressure of the refrigerant circuit will increase. This may reveal leaks that were not
present during your initial leak check. Take time during the Test Run to double-check that all refrigerant pipe
connection points do not have leaks. Refer to Gas Leak Check section for instructions.

5. After the Test Run is successfully completed, and you confirm that all checks points in List of Checks to
Perform have PASSED, do the following:
a. Using remote control, return unit to normal operating temperature.
b. Using insulation tape, wrap the indoor refrigerant pipe connections that you left uncovered
during the indoor unit installation process.
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IF AMBIENT TEMPERATURE IS BELOW 16°C (60°F)

You can’t use the remote controller to turn on the COOL function when the ambient temperature is below

16° C. In this instance, you can use the MANUAL CONTROL button to test the COOL function.

1. Lift the front panel of the indoor unit, and raise it until it clicks in place.

2. The MANUAL CONTROL button is located on the right-hand side of the unit. Press it 2 times to select the
COOL function.

3. Perform Test Run as normal.

GUARANTEE CONDITIONS

The air conditioner is supplied with a 48-month guarantee on the compressor and a 24-month guarantee on

other components, commencing on the date of purchase. The following rules apply:

—_

We expressly refuse all further damage claims, including claims for collateral damage.

2. Repairs to or replacement of components within the guarantee period will not result in an extension of

the guarantee.

3. The guarantee is invalidated if any modifications have been made, non genuine parts are fitted or

repairs are carried out by third parties.
Components subject to normal wear, such as the filter, are not covered by the guarantee.

5. The guarantee is valid only when you present the original, dated purchase invoice and if no modifica-

tions have been made.

6. The guarantee is invalid for damage caused by neglect or by actions that deviate from those in this

instruction booklet.

7. Transportation costs and the risks involved during the transportation of the air conditioner or air con-

ditioner components shall always be for the account of the purchaser.
8. Damage caused by not using suitable filters is not covered by the guarantee.

9. Refrigerant loss and/or leakage because of incompetent (dis)connecting of the units and/or (dis-) con-
nection of the units by not qualified personnel is not covered by the guarantee conditions applicable to
this product. Damage to units which are mounted, connected and/or disconnected not following local
law and/or legislation and/or not following the guidelines in this manual is not covered by the guaran-

tee conditions applicable to this product.

Consult your dealer for repairs if these instructions do not provide a solution. Make sure that in the unlikely
case of needed disconnection, that disconnection is always done by qualified, authorized personnel and

according to your local laws and legislation.
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Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection
facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substanc-
es can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and
well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to
take back your old appliance for disposal at least for free of charge. Do not throw batteries
into the fire, where they can explode or release dangerous liquids. If you replace or destroy
the remote control, remove the batteries and throw them away in accordance with the appli-
cable regulations because they are harmful to the environment.

Environmental information: This equipment contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto
Protocol. It should only be serviced or dismantled by professional trained personnel.

This equipment contains R32 refrigerant in the amount as stated in the table above. Do not vent R32 into
atmosphere: R32, is a fluorinated greenhouse gas with a Global Warming Potential (GWP) = 675

Internet:

For your convenience you can download the latest version of the user-, installation- and/or service manual
on www.Qlima.com
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Til kunden,

Gratulerer med kjopet av Qlima klimaanlegget ditt. Du har kjopt et produkt av hgy kvalitet
som vil ha glede av i mange ar, hvis det brukes forsvarlig.

Vennligst les disse instruksjonene forst for a sikre maksimal levetid for klimaanlegget.

Pa vegne av produsenten gir vi 24 maneders garanti for alle material- og produksjonsfeil

0g 48 maneders garanti pa klimaanleggets kompressor.
@ Gled deg over klimaanlegget ditt. @
Med vennlig hilsen,

PVG Holding b.v.

Kundeserviceavdeling

1. LES BRUKSANVISNINGEN FORST.

2. | TILFELLE TVIL, TA KONTAKT MED DIN FORHANDLER.
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INNHOLDSFORTEGNELSE
A. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
B. ENHETSSPESIFIKASJONER OG -FUNKSJONER

INNEND@RS ENHETSDISPLAY
DRIFTSTEMPERATUR

SPESIELLE FUNKSJONER

INNSTILLING AV VINKEL PA LUFTSTR@M
MANUELL DRIFT (UTEN FJERNKONTROLL)

C. ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

D. PROBLEML@SNING

E. TILBEHOR

F. INSTALLASJONSSAMMENDRAG - INNEND@RSENHET
G. DELER TIL ENHET

H. MONTERING AV INNEDELEN

VELG INSTALLASJONSSTED

FEST MONTERINGSPLATEN TIL VEGGEN

BOR HULL | VEGGEN FOR TILKOBLING AV R@OR
KLARGJORE KJOLEMIDDELRG@R

KOBLE TIL AVL@PSSLANGE

KOBLE TIL SIGNALKABEL OG STROMKABLER
INNPAKKING OG KABLER

MONTERE INNEND@RSENHET

. MONTERING AV UTENDELEN
VELG INSTALLASJONSSTED
MONTERE AVLOPSKOBLING
FORANKRE UTEND@RSENHET
KOBLE TIL SIGNAL- OG STROMKABLER

J. KJBLERGRTILKOBLING
K. ELEKTRISK OG GASSLEKKASJEKONTROLLER
L. PROVEKJGRING

M GARANTIVILKAR

VIKTIG MERKNAD:
Les denne handboken ngye for du installerer eller bruker den nye klimaanlegget.
Pass pa at du lagrer denne handboken for fremtidig referanse.
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A SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les sikkerhetsreglene for bruk og installasjon

Feil installasjon pa grunn av ignorering av instruksjoner kan
forarsake alvorlig skade. Alvorlighetsgraden av potensielle
skader er klassifisert som enten ADVARSEL eller FORSIKTIG.

/\ ADVARSEL
Dette symbolet indikerer muligheten for personskade
eller skade pa eiendom.

A FORSIKTIGHET
Dette symbolet indikerer risikoen for ded eller alvorlig
personskade.

ADVARSEL

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel pa erfaring og kunnskap, hvis de er under til-
syn eller har fatt instruksjoner om bruk av apparatet pa en
sikker mate og forstar farene som er involvert. Barn skal
ikke leke med apparatet. Rengjering og vedlikehold skal
ikke gjares av barn uten tilsyn(EU-land).

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de har
fatt tilsyn eller instruksjon angaende bruken av apparatet av
en person som har ansvar for deres sikkerhet. Barn bor veere
under tilsyn for a sikre at de ikke leker med apparater.

ADVARSLER FOR PRODUKTBRUK

e Hvis det oppstar en unormal situasjon (som en brennende
lukt), ma du straks sla av enheten og koble fra strammen.
Ring forhandleren for instruksjoner for a unnga elektrisk
stat, brann eller personskade.

o |kke stikk fingre, stenger eller andre gjenstander inn i
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luftinntaket eller utlgpet. Dette kan forarsake skade,
siden viften kan rotere ved hoye hastigheter.

o lkke bruk brennbare sprayer som harspray, lakk eller
maling i naerheten av enheten. Dette kan forarsake brann
eller forbrenning.

o lkke bruk klimaanlegget pa steder i naerheten av eller
rundt brennbare gasser. Utslipt gass kan samle seg rundt
enheten og forarsake eksplosjon.

o lkke bruk klimaanlegget i vate rom, som bad eller vaske-
rom. For mye eksponering for vann kan fore il at elektris-
ke komponenter kortslutter.

o |kke utsett kroppen direkte for kald luft over lengre tid.

o lkke la barn leke med klimaanlegget. Barn ma vaere under
tilsyn rundt enheten til enhver tid.

e Hvis klimaanlegget brukes sammen med brennere eller
andre varmeapparater, ma du ventilere rommet grundig
for a unnga oksygenmangel.

o | enkelte funksjonelle miljoer, for eksempel kjakken, ser-
verrom osv., anbefales det pa det sterkeste a bruke spesi-
aldesignede klimaanlegg.

RENGJORING OG VEDLIKEHOLD ADVARSLER

* Sla av apparatet og koble fra strammen fer rengjering.
Unnlatelse av a gjore dette kan forarsake elektrisk stat.

* Ikke rengjor klimaanlegget med store mengder vann.

o |kke rengjor klimaanlegget med brennbare rengjgrings-
midler. Brennbare rengjgringsmidler kan forarsake brann
eller deformasjon.

FORSIKTIGHET
* Sla av klimaanlegget og koble fra stremmen hvis du ikke
skal bruke det pa lenge.

e Sla av apparatet og koble fra enheten under uveer.

e Pass pa at vannkondensasjon kan renne uhindret fra
enheten.

o lkke bruk klimaanlegget med vate hender. Det kan fore
til elektrisk stat.
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o lkke bruk apparatet til andre formal enn det som det er
beregnet for.

o lkke klatre opp pa eller plasser gjenstander oppa uten-
dgrsenheten.

o lkke la klimaanlegget fungere over lengre tid med darer
eller vinduer apne, eller hvis fuktigheten er sveert hay.

ELEKTRISKE ADVARSLER
* Bruk bare angitt stremledning. Hvis stremledningen er
skadet, ma den erstattes av fabrikanten, dennes service-
forhandler eller en lignende kvalifisert person, for a
unnga fare.

e Hold stgpselet rent. Fjern eventuelt stov eller smuss som
akkumuleres pa eller rundt stopselet. En skitten plugg
kan forarsake brann eller elektrisk stot.

o lkke trekk i stramledningen for a koble fra enheten. Hold
stopselet godt fast og trekk den ut av stikkontakten. Hvis
du trekker direkte i ledningen, kan det skade den, noe
som kan fgre til brann eller elektrisk stot.

e Du ma ikke endre lengden pa stremforsyningen stremled-
ningen, eller bruke en skjateledning for a drive enheten.

o |kke del stikkontakten med andre apparater. Upassende
eller utilstrekkelig streamforsyning kan forarsake brann
eller elektrisk stat.

e Produktet ma veere riktig jordet pa installasjonstidspunk-
tet, ellers kan det oppsta elektrisk stot.

o For alt elektrisk arbeid, folg alle lokale og nasjonale
ledningsstandarder, forskrifter og installasjonsmanual.
Koble kablene tett, og demp dem godt for a forhindre at
eksterne ting skader terminalen. Upassende elektriske til-
koblinger kan overopphetes og forarsake brann, og kan
ogsa forarsake stat. Alle elektriske tilkoblinger ma gjares
i henhold til det elektriske tilkoblingsdiagrammet som er
plassert pa panelene pa innendgrs- og utendersenhetene.
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o Alle ledninger ma ordnes riktig for a sikre at dekselet pa
kontrollkortet kan lukkes ordentlig. Hvis kontrollkortdek-
selet ikke er ordentlig lukket, kan det fare til korrosjon
og fare til at tilkoblingspunktene pa terminalen varmes
opp, tar fyr eller forarsaker elektrisk stot.

* Hvis du kobler strgm til faste ledninger, en allpolet fra-
koblingsenhet som har minst 3 mm klaringer i alle poler,
og har en lekkasjestram som kan overstige 10mA, ma
reststromenheten (RCD) ha en nominell gjenvaerende
driftsstram som ikke overstiger 30mA, og frakobling ma
innlemmes i de faste ledningene i samsvar med lednings-
reglene.

VAR OPPMERKSOM PA SIKRINGSSPESIFIKASJONER
Klimaanleggets kretskort (PCB) er designet med en sikring
som gir beskyttelse mot overstrom. Spesifikasjonene til sik-
ringen er trykt pa kretskortet, for eksempel
T3.15A1/250VAC, T5AI/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC,
T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.

BEMERK: For enhetene bruker kjolemiddel R32 eller R290
kan bare den eksplosjonssikre keramiske sikringen brukes.

UV-C-lampe (gjelder bare for enheten med en UV-C-lampe)
Dette apparatet inneholder en UV-C-lampe. Vennligst les-
vedlikeholdsinstruksjonene for du apner dette apparatet.

1. Ikke bruk UV-C-lamper utenfor apparatet.

2. Apparater som apenbart er skadet ma ikke brukes.

3. Utilsiktet bruk av apparatet eller skade pa utsiden kan
fore til flukt av farlig UV-C-straling. UV-Csstraling kan,
selv i sma doser, forarsake skade pa eyne og hud.

4. For du apner de)rer og tilgangspaneler med faresymbolet

ULTRAFIOLETT STRALING for & utfere BRUKERVEDLIKEHOLD,

anbefales det a koble fra strammen.

UV-C-lampen kan ikke rengjeres, repareres og skiftes ut.

UV-C-BARRIERER med faresymbolet for ULTRAFIOLETT

STRALING ber ikke fjernes.

o Ut
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A ADVARSEL

Dette apparatet inneholder en UV-sender. Ikke stirr pa
lyskilden.

ADVARSLER FOR PRODUKTINSTALLASJON

1.

8.

9.

Installering ma utferes av en autorisert forhandler eller
spesialist. Fell installasjon kan forarsake vannlekkasje,
elektrisk stet eller brann.

. Installasjonen ma utferes i henhold til installasjons-

instruksjonene. Feil installasjon kan forarsake vann-
lekkasje, elektrisk stgt eller brann. (I Nord-Amerika ma
installasjonen kun utfgres i samsvar med kravet fra NEC
og CEC av autorisert personell.)

. Kontakt en autorisert servicetekniker for reparasjon og

vedlikehold av denne enheten. Apparatet skal installeres
| samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter.

. Bruk kun de medfglgende tilbehgrsdelene og spesifiserte

delene for installasjon.Bruk av deler som ikke er standard,
kan fore til vannlekkasje, elektrisk stgt, brann og fore til
at enheten svikter.

. Installer enheten pa et fast sted som kan stgtte enhetens

vekt. Hvis det valgte stedet ikke kan stgtte enhetens vekt,
eller installasjonen ikke er gjort riktig, kan enheten falle
og forarsake alvorlig skade.

. Installer dreneringsrar i henhold til instruksjonene i denne

handboken. Upassende drenering kan forarsake vannskader
pa ditt hjem og eiendom.

. For enheter som har ett ekstra elektrisk varmeapparat,

ma du ikke installere enheten innen 1 meter fra brenn-
bare materialer.

Hvis brennbar gass akkumuleres rundt enheten, kan det
forarsake brann

lkke sla pa stremmen for alt arbeid er fullfert.

10.Nar du flytter klimaanlegget, ta kontakt med erfarne ser-

viceteknikere for frakobling og reinstallering av enheten.
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11. Hvordan sette apparatet i stgtten, vennligst les informa-
sjonen for detaljer i avsnittene "installasjon av innendgr-
senhet" og "installasjon av utendersenhet”.

Merknad om fluoriserte gasser (gjelder ikke enheten med

R290 kjolemiddel)

1. Dette klimaanlegget inneholder fluorerte drivhusgasser.
For spesifikk informasjon om gasstype og mengde, se den
aktuelle etiketten pa selve enheten eller "Brukerhandbok
— Produktinformasjonsblad” i emballasjen til utender-
senheten. (Bare EU-produkter).

2. Montasje, service, vedlikehold og reparasjon av denne
enheten ma utfares av en sertifisert tekniker.

3. Demontering og gjenvinning av produktet ma utferes
av en sertifisert tekniker.

4. For utstyr som inneholder fluoriserte klimagasser i
mengder pa 5 tonn COz-ekvivalenter eller mer, men pa
mindre enn 50 tonn COz-ekvivalenter, Hvis systemet har
et lekkasjedeteksjonssystem montert, det ma kontrolleres
for lekkasjer minst hver 24. maned.

5. Nar enheten kontrolleres for lekkasjer, anbefales det
sterkt a notere ned alle slike kontroller.

ADVARSEL for bruk av R32 / R290 kjslemiddel

o Nar brennbart kjglemiddel brukes, skal apparatet oppbe-
vares i et godt ventilert omrade der romstarrelsen tilsvarer
romomradet som spesifikasjon for drift.
For R32 kjglemiddelmodeller:
Apparatet ma installeres, betjenes og lagres i et rom med
et gulvareal stgrre enn 4 m2. For R290 kjglemiddelmodel-
ler, apparatet ma installeres, betjenes og lagres i et rom
med et gulvareal storre enn:
<=9000 Btu/t-enheter: 13 m?
>9000 Btu/t og <=12 000 Btu/h -enheter: 17 m?
>12 000 Btu/t og <=18 000 Btu/h -enheter: 26 m?
>18 000 Btu/t og <=24 000 Btu/h -enheter: 35 m?
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o Gjenbrukbare mekaniske kontakter og flensede skjgter er
ikke tillatt innenders. (EN Standardkrav).

e Mekaniske kontakter som brukes innendgrs skal ha en
hastighet pa ikke mer enn 3 g/ar ved 25 % av maksimalt til-
latt trykk. Nar mekaniske kontakter gjenbrukes innendars,
skal tetningsdelene fornyes. Nar flensede skjoter gjenbru-
kes innendars, skal den flensede delen fremstilles pa nytt.
(UL standardkrav)

e Nar mekaniske kontakter gjenbrukes innendgrs, skal
tetningsdelene fornyes. Nar flensede skjoter gjenbrukes
innendars, skal den flensede delen fremstilles pa nytt.
(IEC standardkrav)

o Mekaniske kontakter som brukes innendgrs, skal veere
| samsvar med SO 14903.

Europeiske retningslinjer for avhending

Denne merkingen som vises pa produktet eller dets litteratur, indikerer at avfall fra elektrisk og eletrisk
utstyr ikke skal blandes med generelt/husholdningsavfall.

Riktig avhending av produktet
(Elektrisk avfall og elektronisk utstyr)

Dette apparatet inneholder kjglemiddel og andre potensielt farlige materialer. Ved avhending av dette
apparatet krever loven spesiell innsamling og behandling.
Ikke kast dette produktet som husholdningsavfall eller usortert kommunalt avfall.

Nar du kaster dette apparatet, har du felgende alternativer:

o Kast apparatet pa det angitte lokale elektroniske avfallsanlegget.

Nar du kjgper et nytt apparatet, vil forhandleren ta tilbake det gamle apparatet gratis.
o Produsenten tar det gamle apparatet tilbake gratis.
o Selg apparatet til sertifiserte skrapmetallforhandlere.

BEMERK

Avhending av dette apparatet i skogen eller andre naturlige omgivelser setter helsen din i fare og
er darlig for miljget. Farlige stoffer kan lekke ut i grunnvannet og komme inn i naeringskjeden.
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B ENHETSSPESIFIKASJONER OG -FUNKSJONER

Innendors enhetsdisplay
BEMERK: Ulike modeller har forskjellige frontpaneler og displayvinduer. Ikke alle visningskodene som

beskriver nedenfor, er tilgjengelige for klimaanlegget du kjopte.
Kontroller innendears displayvinduet til enheten du kjopte.

Illustrasjonene i denne handboken er forklarende. Den faktiske formen pd innendgrsenheten kan veere litt

annerledes. Selve formen skal gjelde.

Frontpanel

F I[ — = 7 Stremledning (noen enheter)

Ekstern kontroll Fjernkontrollholder
| (noen enheter)

Funksjonsfilter

(Pa baksiden av hovedfilteret - noen enheter) L
e
CI EI? fresh defrost run timer
I © O O O
A | (8)
@ " fresh ” nar frisk og UV-C lampe (hvis noen) funksjonen er aktivert (noen enheter) @

«defrost~ nar Defrost-funksjonen er aktivert
# FUn # nar enheten er pa
wtimer” nar Timer er satt
" ':Ebjéﬁdwér tradles kontrollfunksjon er aktivert (noen enheter)
”BB " Viser temperatur, operasjonsfunksjon og feilkoder:
" DH » i3 sekunder nar:
o TIMER PA er stilt inn (hvis enheten er AV, « DH # R forblir pa nar TIMER ON er stilt inn)

° FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO eller SILENCE-funksjonene er slatt pa
" EF # i3 sekunder nar: Visningsvindu
o TIMER OFF er innstilt
° FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO eller SILENCE-funksjonene er slatt av
" dF ” nar avfrysing
“FP » nar oppvarmingsfunksjonen pa 8 °C er slatt pa(noen enheter)
» LL » nar Active Clean(aktiv rengjoring)-funksjonen er aktivert (for delt type inverter)
nar enheten er selvrensende (for fast hastighetstype)
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Driftstemperatur

Nar klimaanlegget brukes utenfor fglgende temperaturomrader, kan visse sikkerhetsbeskyttelsesfunksjo-

ner aktiveres og fore til at enheten deaktiveres.

Inverter splitt-type

(For spesielle tropiske
modeller)

COOL-modus HEAT-modus DRY-modus
Romtemperatur 16°C - 32°C 0°C-30°C 10°C - 32°C
0°C-50°C 0°C-50°C
-15°C - 50°C
Utetemperatur (For modeller med lav- -15°C-30°C
temperatur kjolesystem)
0°C-52°C 0°C-52°C

(For spesielle tropiske
modeller)

FOR UTENDOQRSENHETER MED EKSTRA ELEKTRISK HJELPE VARMEAPPARAT

Nar utetemperaturen er under 0°C,anbefaler vi pa det sterkeste a holde enheten tilkoblet til enhver tid for

a sikre jevn kontinuerlig ytelse.

Type fast hastighet

(For spesielle tropiske
modeller)

COOL-modus HEAT-modus DRY-modus
Romtemperatur 16°C - 32°C 0°C-30°C 10°C - 32°C

18°C-43°C 11°C-43°C

-7°C-43°C

18°C - 43°C

Utetemperatur (For modeller med lav- -7°C - 24°C

temperatur kjolesystem)

18°C - 52°C 18°C - 52°C

(For spesielle tropiske
modeller)

BEMERK: Rom med relativ fuktighet mindre enn 80%. Hvis klimaanlegget opererer utover denne figuren,
kan overflaten pa klimaanlegget tiltrekke seg kondens. Sett det vertikale luftstreamspjeldet til sin maksimale

vinkel (vertikalt til gulvet), og velg H@Y viftemodus.

Gjor folgende for & optimalisere ytelsen til enheten ytterligere:

o Hold derer og vinduer lukket.

o Begrens energiforbruket ved & bruke TIMER PA- og TIMER OFF-funksjoner.
o Luftinntakene eller -uttakene ma ikke blokkeres.

o Kontroller og rengjer luftfiltrene regelmessig.
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En veiledning om bruk av den infrarede fjernkontrollen er ikke inkludert i denne litteraturpakken. lkke

alle funksjonene er tilgjengelige for klimaanlegget, vennligst sjekk innendersdisplayet og fjernkontrollen

til enheten du kjopte.

Andre funksjoner
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Auto-restartfunksjon(noen enheter)
Hvis enheten mister stremmen, starter den automatisk pa nytt med de tidligere innstillingene nar
strammen er gjenopprettet.
Anti-mugg (noen enheter)
Nar du slar av enheten fra COOL-, AUTO- (COOL) eller DRY-modus, vil klimaanlegget fortsette a
operere med sveert lav effekt for a terke opp kondensert vann og forhindre muggvekst.
Tradlas kontroll (noen enheter)
Tradles kontroll lar deg kontrollere klimaanlegget ved hjelp av mobiltelefonen og en tradles
tilkobling. For usb-enhet tilgang, utskifting, ma vedlikeholdsoperasjoner utferes av profesjonelt
personale.
Speldvinkel-minne(noen enheter)
Nar du slar pa enheten, vil spjeldet automatisk gjenoppta vinkelen.
Active Clean-funksjon (Aktiv rengjering)(noen enheter)
-- Active Clean teknologien vasker bort stev nar den fester seg til varmeveksleren ved
automatisk frysing og deretter rask opptining av frosten. En "pi-pi" lyd vil bli hort.
Aktiv rengjerings drift brukes til 8 produsere mer kondensert vann for a forbedre
rengjoringseffekten, og den kalde luften vil blases ut. Etter rengjoring fortsetter
det interne vindhjulet & operere med varm luft for a terke fordamperen, dette
holder innsiden ren.
-- Nar denne funksjonen er slatt pa, viser displayvinduet for innendersenheten "CL", etter 20
til 130 minutter slas enheten av automatisk og avbryter Active Clean-funksjonen.
-- For noen enheter vil systemet starte rengjeringsprosess med hgy temperatur, og
temperaturen pa luftuttaket er sveert hoy.
Veer sa snill 3 holde deg unna det. Og dette ville fgre til at romtemperaturen stiger.
Breeze Away (bris) (noen enheter)
Denne funksjonen unngar direkte luftstrem som blaser pa kroppen og far deg til a fole deg omgitt
av silkeaktig kjelighet.
Lekkasjedeteksjon av kjalemiddel (noen enheter)
Innendgrsenheten vil automatisk vise "ELOC " eller blinkende LED (modellavhengig) nar den
oppdager kjslemiddellekkasje.
Sleep(sove) Drift
SLEEP(Sove)-funksjonen brukes til a redusere energiforbruket mens du sover (og trenger ikke de
samme temperaturinnstillingene for a holde deg komfortabel). Denne funksjonen kan bare aktiveres
via fjernkontroll.Sleep(Sove)-funksjonen er ikke tilgjengelig i FAN(Vifte)- eller DRY(Tarr)-modus.
Trykk pa SLEEP-knappen nar du er klar til 8 sove. Nar enheten er i COOL-modus, gker temperaturen
med 1°C etter 1 time, og gker ytterligere 1°C etter enda en time. Nar enheten er i HEAT-modus,
reduseres temperaturen med 1°C etter 1 time, og den reduseres ytterligere 1°C etter enda en time.
Hvilemodusfunksjonen stopper etter 8 timer, og systemet vil fortsette a kjore med den
endelige situasjonen.



SLEEP-drift (Sove)

Kjolemodus (+1°C) per time
de to forste timene

Fortsett a

Still
temperatur ‘ . ‘ - kjore

1 time 1 time

varmemodus (-1°C) per time
de to forste timene

b 2O~

o R
™r \ ‘ﬁ
. |

BEMERK: Folgende funksjoner er ikke tilgjengelige for flerdelte klimaanlegg: Aktiv
rengjerings-funksjon, Stille-funksjon, Bris-funksjon, Kjglemiddellekkasjedeteksjonsfunksjon og

Eco-funksjon.
Innstilling av vinkel pa luftstrem

Stille inn vertikal vinkel pa luftstrammen
Nar enheten er pa, bruker du SWING/DIRECT-knappen pa fjernkontrollen til a stille inn luftstremmens
retning (vertikal vinkel). Se i bruksanvisningen for fjernkontroll for detaljer.

MERKNAD OM SPJELD-VINKLER

Nar du bruker COOL- eller DRY-modus, ma du ikke stille inn spjeldet i for vertikal vinkel over lengre tid.
Dette kan fere til at vann kondenserer pa spjeldet, som vil dryppe pa gulvet eller mgbler.

Nar du bruker COOL- eller HEAT-modus, kan det a stille inn spjeldet i for vertikal vinkel redusere ytelsen til
enheten pa grunn av begrenset luftstrom.

BEMERK: | henhold til de relative standardkravene, vennligst sett den vertikale luftstremsspjeldet til sin
maksimale vinkel under oppvarmingskapasitetstest.

Stille inn horisontal vinkel pa luftstrammen

Luftstremmens horisontale vinkel ma stilles inn manuelt. Ta tak i deflektorstangen (se fig.B) og juster
den manuelt til ensket retning. For noen enheter kan luftstreammens horisontale vinkel stilles inn med
fjernkontroll. Se i fjernkontrollhandboken.
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Manuell drift (uten fjernkontroll)

FORSIKTIGHET

Den manuelle knappen er kun beregnet for test og nedoperasjon. Vennligst ikke bruk
denne funksjonen med mindre fjernkontrollen gar tapt, og det er absolutt nedvendig. For a
gjenopprette vanlig drift, bruk fjernkontrollen for a aktivere enheten. Enheten ma slas av for
manuell drift.

For & betjene enheten manuelt:

Apne frontpanelet pa innendersenheten.

Finn MANUAL CONTROL-knappen pa hayre side av enheten.

Trykk pa MANUAL CONTROL-knappen en gang for a aktivere FORCED AUTO-modus.
Trykk pd MANUAL CONTROL-knappen igjen for & aktivere FORCED COOLING-modus.
Trykk pa MANUAL CONTROL-knappen en tredje gang for a sla av enheten.

Lukk frontpanelet.

o vk wN =

BEMERK: Ikke beveg spjeldet for hand. Dette vil fore til at spjeldet blir usynkronisert. Hvis dette skjer,
slar du av enheten og kobler den fra i noen sekunder, og deretter starter du enheten pa nytt. Dette vil
tilbakestille spjeldet.

FORSIKTIGHET
Ikke legg fingrene i eller i neerheten av blase- og sugesiden av enheten. Hoyhastighetsviften inne
i enheten kan forarsake skade.

Deflektorstang

NS

Bilde B
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C ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

Rengjore innendgrsenheten

FOR RENGJORING ELLER VEDLIKEHOLD
SLA ALLTID AV KLIMAANLEGGET OG KOBLE FRA STROMFORSYNINGEN F@R RENGJGRING ELLER
VEDLIKEHOLD.

FORSIKTIGHET

Bruk kun en myk, terr klut til & terke av enheten. Hvis enheten er spesielt skitten, kan du bruke

en klut fuktet i varmt vann for a terke den ren.

o |kke bruk kjemikalier eller kjemisk behandlede kluter til a rengjore enheten

e lkke bruk benzen, malingstynner, poleringspulver eller andre lgsemidler til & rengjore
enheten. Disse kan fore til at plastoverflaten sprekker eller deformeres.

e |kke bruk vann som er varmere enn 40°C til & rengjoere frontpanelet. Dette kan fore til at
panelet deformeres eller blir misfarget.

Rengjering av luftfilteret
Et tilstoppet klimaanlegg kan redusere kjoleeffektiviteten til enheten din, og kan ogsa veere darlig for
helsen din. Serg for a rengjore filteret en gang annenhver uke.

Loft frontpanelet pa innendersenheten.
2. Trykk ferst pa tappen pa enden av filteret for a lesne spennen, 3 I C
loft den opp og trekk den deretter mot deg selv.
3. Trekk filteret ut.
Hvis filteret har et lite luftrensingsfilter, lgsner du det fra det starre

/
Kategorien Filter

filteret. Rengjer dette luftrensingsfilteret med et handholdt stevsuger.

5. Rengjer det store luftfilteret med varmt sapevann. Pass pa a bruke et
mildt vaskemiddel.
6. Skyll filteret med friskt vann, og rist deretter av overfladig vann.
7. Tork det pa et kjolig, tert sted, og avsta fra a utsette det for direkte
sollys.
8. Nar det er tort, fester du luftrensingsfilteret til det storre filteret
og skyver det tilbake til innendgrsenheten. E:l:;é:fntraevn:wgre frere
9. Lukk frontpanelet pa innendgrsenheten. (noen enheter)

A

A FORSIKTIGHET
Ikke bergr luftrensingsfilteret (Plasma) i minst 10 minutter etter at du har slatt av enheten.
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FORSIKTIGHET

e For du skifter filter eller rengjer, ma du sla av enheten og koble fra stremforsyningen.

e Nar du fjerner filteret, ma du ikke berere metalldeler i enheten. De skarpe metallkantene
kan kutte deg.

e |kke bruk vann til a rengjere innsiden av innendgrsenheten. Dette kan edelegge isolasjon
og forarsake elektrisk stot.

e Filteret ma ikke utsettes for direkte sollys ved terking. Dette gjer at filterpanelet kan
krympe, bli deformert eller bli misfarget.

Paminnelser om luftfilter (valgfritt)

Paminnelse om rengjgring av luftfilter

Etter 240 timers bruk blinker displayvinduet pa innendgrsenheten "CL". Dette er en paminnelse om a rense
filteret. Etter 15 sekunder gar enheten tilbake til forrige display.

For a tilbakestille paminnelsen trykker du pa LED-knappen pa fjernkontrollen 4 ganger eller trykker pa
MANUAL CONTROL-knappen 3 ganger. Hvis du ikke tilbakestiller paminnelsen, blinker CL indikatoren igjen
nar du starter enheten pa nytt.

Paminnelse om utskifting av luftfilter

Etter 2880 timers bruk blinker displayvinduet pa innendgrsenheten "nF". Dette er en paminnelse om a
erstatte filteret. Etter 15 sekunder gar enheten tilbake til forrige display.

For a tilbakestille paminnelsen trykker du pa LED-knappen pa fjernkontrollen 4 ganger eller trykker pa
MANUAL CONTROL-knappen 3 ganger. Hvis du ikke tilbakestiller paminnelsen, blinker nF-indikatoren igjen
nar du starter enheten pa nytt.

FORSIKTIGHET

A o Eventuelt vedlikehold og rengjering av utendersenheten skal utferes av en autorisert
forhandler eller en lisensiert serviceleverander.
o Eventuelle enhetsreparasjoner ma utferes av en autorisert forhandler eller en lisensiert

Tjenesteleverandor.

Vedlikehold - lange perioder uten bruk
Hvis du planlegger a ikke bruke klimaanlegget i en lengre periode, gjer du felgende:

' ~ i i o \ s 3
ST
ay
—K A N/
LS N 4 . S L A
Rengjer alle filtre Sla pa VIFTE-funksjonen til enhe- Sla av enheten og koble Fjern batteriene fra
ten torker helt fra streammen fjernkontrollen
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Vedlikehold - Inspeksjon for sesongen
Etter lange perioder uten bruk, eller for perioder med hyppig bruk, gjer du felgende:

I ™

Se etter skadede ledninger Rengjer alle filtre Se etter lekkasjer Bytt ut batterier

- ~~

&

Forsikre deg om at ingenting blokkerer
alle luftinntak og uttak

~ -

D PROBLEMLOSNING

FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET
A Hvis noen av felgende forhold oppstar, sla av enheten umiddelbart!

o Stremledningen er skadet eller unormalt varm
@ o Du lukter en brennt lukt @
o Enheten avgir hgye eller unormale lyder
° En stromsikring gar eller strambryteren utlgses ofte
° Vann eller andre gjenstander faller inn i eller ut av enheten

IKKE FORSOK A GJORE DETTE SELV! KONTAKT EN AUTORISERT TJENESTELEVERAND@R
UMIDDELBART!

Vanlige problemer
Folgende problemer er ikke en funksjonsfeil, og i de fleste situasjoner vil det ikke kreve reparasjoner.
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Sak

Mulige arsaker

Enheten slas ikke pa nar du trykker pa
PA/AV-knappen

Enheten har en 3-minutters beskyttelsesfunksjon som forhindrer at den
blir overbelastet. Enheten kan ikke startes om igjen for tre minutter
etter at den er slatt av.

Enheten endres fra COOL/HEAT-
modus til FAN-modus

Enheten kan endre innstillingen for a forhindre frostdannelse pa enhe-
ten. Nar temperaturen gker, starter enheten igjen i den tidligere valgte
modusen.

Den innstilte temperaturen er nadd, hvoretter enheten slar av kom-
pressoren. Enheten vil fortsette a fungere nar temperaturen svinger
igjen.

Innendgrsenheten avgir hvit take

| fuktige omrader kan en stor temperaturforskjell mellom romluft og
den konditionerte luften forarsake hvit take.

Bade innendgrs og utenders enheter
avgir hvit take

Nar enheten starter i VARME-modus etter avrimning, kan hvit take
slippes ut pa grunn av fuktighet som skyldes avrimingsprosessen.

Innendgrsenheten avgir stay

En susende luftlyd kan oppsta nar spjeldet tilbakestiller sin posisjon.

En pipende lyd kan oppsta etter a ha kjert enheten i VARME-modus,
pa grunn av utvidelse og sammentrekning av enhetens plastdeler.

Bade innendgrsenheten og
utendersenheten gir lyd fra seg

Lav hveselyd under drift: Dette er normalt og skyldes kjelemiddelgass
som stremmer gjennom bade innenders og utenders enheter.

Lav hvesende lyd nar systemet starter, nettopp har sluttet a g3, eller
det er avriming: Denne lyden er normal og skyldes stopp eller ret-
ningsskift av kjslemediet.

Pipende lyd: Normal ekspansjon og sammentrekning av plast- og me-
talldeler forarsaket av temperaturendringer under drift kan forarsake
pipende lyder.

Utendersenheten avgir stoy

Enheten vil lage forskjellige lyder basert pa gjeldende driftsmodus.

Stov utledes fra enten innendors- el-
ler utendgrsenheten

Enheten kan samle stov i lengre perioder uten bruk, det vil bli sendt ut
nar enheten slas pa. Dette kan reduseres ved & dekke enheten under
lange perioder med inaktivitet.

Enheten gir fra seg vond lukt

Enheten kan absorbere lukt fra miljoet (slik som mgbler, matlaging,
sigaretter, etc.) og den vil stremme ut under drift.

Enhetens filtre er blitt mugne og ma rengjores.

Viften pa utendersenheten virker ikke

Under drift styres viftehastigheten for a optimalisere produktdriften.

Operasjonen er uregelmessig, uforut-
sigbar, eller enheten svarer ikke

Forstyrrelser fra mobiltelefontarn og fjernforsterkere kan forarsake feil
pa enheten.

| dette tilfellet kan du preve folgende:

e Koble fra stremmen, og koble deretter til igjen.

e Trykk pa ON/ OFF-knappen pa fjernkontrollen for a starte pa nytt.
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Problemlgsning

Nar det oppstar problemer, ma du kontrollere falgende punkter for du kontakter et reparasjonsfirma.

Problem

Mulige arsaker

Losning

Darlig kjeleevne

Temperaturinnstillingen kan veere
hoyere enn omgivelsestemperaturen

Senk temperaturinnstillingen

Varmeveksleren pa innendgrs- eller
utendersenheten er skitten

Rengjer den bergrte varmeveksleren

Luftfilteret er skittent

Fjern filteret og rengjor det i
henhold til instruksjonene

Luftinntaket eller utlgpet til hver
enhet er blokkert

Sla av enheten, fjern hindringen og
sla den pa igjen

Derer og vinduer er apne

Pass pa at alle derer og vinduer er
stengt nar du bruker enheten

Overdreven varme fremkalles av
sollys

Lukk vinduer og trekk for gardiner
i perioder med hey varme eller
skarpt solskinn

For mange varmekilder i rommet
(mennesker, datamaskiner,
elektronikk, etc.)

Reduser antall varmekilder

Lavt kjolemiddel pa grunn av lek-
kasje eller langvarig bruk

Kontroller om det er lekkasjer, tett
igjen om ngdvendig, og avkjel
kjolemiddelet

SILENCE-funksjonen er aktivert
(valgfri funksjon)

SILENCE-funksjonen kan redusere
produktytelsen ved a redusere
driftsfrekvensen.

Sla av SILENCE-funksjonen.

Enheten virker ikke

Strembrudd

Vent til stremmen kommer tilbake

Stremmen er slatt av

Sla pa stremmen

Sikringen er brent ut

Skift ut sikringen

Batteriene til fjernkontrollen er
dode

Bytt ut batterier

Enhetens 3-minutters beskyttelse er
aktivert

Vent tre minutter etter at du har
startet enheten pa nytt

Timer er aktivert

Sla av timer

Enheten starter og stopper ofte

Det er for mye eller for lite kjole-
middel i systemet

Sjekk for lekkasjer og fyll opp syste-
met med kjolemiddel.

Ukomprimerbar gass eller fuktighet
har kommet inn i systemet.

Tem og fyll opp systemet med
kjolemiddel

Kompressoren er gdelagt

Bytt kompressoren

Spenningen er for hoy eller for lav

Installer en manostat for a regulere
spenningen

Darlig oppvarming-ytelse

Utetemperaturen er ekstremt lav

Bruk tilleggsoppvarming

Kald luft kommer inn gjennom
derer og vinduer

Pass pa at alle derer og vinduer er
stengt under bruk

Lavt kjolemiddel pa grunn av lek-
kasje eller langvarig bruk

Kontroller om det er lekkasjer, tett
igjen om ngdvendig, og avkjel
kjolemiddelet

Indikatorlamper fortsetter a blinke

Feilkode vises og begynner med
bokstavene som folgende i display-
vinduet av innendgersenheten:

E(x), P(x), F(x)
EH(xx), EL(xx), EC(xx)

PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Enheten kan stoppe driften eller fortsette a kjore trygt. Hvis indikator-
lampene fortsetter a blinke eller feilkoder vises, vent i ca. 10 minutter.

Problemet kan lase seg selv.

Hvis ikke, koble fra strammen, og koble den til igjen. Sla pa enheten. Hvis
problemet vedvarer, kobler du fra stremmen og tar kontakt med nzer-

meste kundeservice.

BEMERK: Hvis problemet vedvarer etter at du har utfgrt kontrollene og diagnostikken ovenfor, slar du av

enheten umiddelbart og kontakter et autorisert servicesenter.
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E TILBEHOR

Klimaanlegget leveres med folgende tilbeher. Bruk alle installasjonsdelene og tilbehgret til a installere
klimaanlegget. Feil installasjon kan fgre til vannlekkasje, elektrisk stot og brann, eller fore til at utstyret

svikter. Varene som ikke er inkludert i klimaanlegget ma kjopes separat.

Navn pa tilbehgr Antall Form Navn pa tilbehgr Antall (stk) | Form
(stk)
Brukermanual 2~3 EI Fjernkontroll 1 %
Dreneringskobling 1 Batteri 2
(for kjole- og varme- -%D]
modeller)
Tetning (for kjole- og | 1 Fjernkontrollholder 1 =~
varmemodeller) @ (valgfritt) |]IFJ
Monteringsplate 1 Festeskrue for fjern- 2
kontrollholder (valg- -a
fritt)
Anker 5~8 Lite filter 1~2
(avhen- (Ma installeres pa (avhengig
gig av E=e baksiden av hoved- av modeller) L
modeller) |luftfilteret av den
Festeskrue for monte- | 5-8 autoriserte teknikeren
. lat hen- mens du installerer
ringspiate gal\; :Vn (| maskinen)
modeller)
Navn Form Antall (stk)
Koble til reropplegg Vaeskeside ®6,35 (1/4") Deler du ma kjope separat.
- Ta kontakt med forhandleren om
®9,52 (3/8") riktig rersterrelse pa enheten du
Gasside ®9,52 (3/8") kjopte.
®12,7 (1/2")
®16 (5/8")
19 (3/4")

pa tilkoblingskabelen.)

Magnetisk ring og belte
(Hvis dette felger med, kan du se
koblingsskjemaet for a installere det

Varierer etter modell
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F INSTALLASJONSSAMMENDRAG - INNEND@RSENHET

o 15¢m (sigin) % 9

12em 12cm %

(4.75in) | (4.75in) I F L* Lé
e ..
= . )H

1. Velg installasjonssted 2. Bestemme plassering av 3. Fest monteringsplaten
vegghull

5 6

D@

®

b

4. Bor vegghull 5. Koble til rer 6. Koble til ledninger

(gjelder ikke for enkelte

steder i Nord-Amerika)

) ) S
8. ape ror og kabel

7. Forbered avlgpsslange (gjelder ikke for enkelte steder i Nord-Amerika)

9. Montere innendgarsenhet
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G DELER TIL ENHET

BEMERK: Installasjonen ma utferes i samsvar med kravene i lokale og nasjonale standarder.
Installasjonen kan veere litt annerledes i forskjellige omrader.

Bryter for luftbrudd

®0

(1) (2)

1. Veggmonteringsplate 5. Funksjonsfilter (pa baksiden av 9. Fjernkontroll
hovedfilteret - noen enheter)

2. Frontpanel 6. Dreneringsror 10. Holder for fjernkontroll
(noen enheter)

3. Stremledning (noen enheter) 7. Signalkabel 11. Utedelens stremkabel
(noen enheter)

4. Spjeld 8. Kjoslemiddelror

MERKNAD PA ILLUSTRASJONER
Illustrasjonene i denne handboken er forklarende. Den faktiske formen pa innendgrsenheten kan
veere litt annerledes. Selve formen skal gjelde.

H MONTERING AV INNEDELEN

Monteringsanvisninger - Innendgrsenhet
For installasjon

For du installerer innendersenheten, se etiketten pa produktesken for a forsikre deg om at modellnum-
meret til innendgrsenheten samsvarer med modellnummeret til utendersenheten.
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Trinn 1: Velg installasjonssted

For du installerer innendersenheten, ma du velge et passende sted. Nedenfor finner du standarder som
hjelper deg med a velge et passende sted for enheten.

Riktige installasjonssteder oppfyller falgende standarder:

God luftsirkulasjon

Praktisk drenering

Stoy fra enheten vil ikke forstyrre andre mennesker

Fast og solid plassering som ikke vil vibrere

Sterk nok til a statte vekten av enheten

En plassering minst én meter fra alle andre elektriske apparater (f.eks. TV, radio, datamaskin)

IKKE installer enheten pa felgende steder:

e | neerheten av en hvilken som helst kilde til varme, damp eller brennbar gass
Neer brannfarlige gjenstander som gardiner eller klzer

Neer ethvert hinder som kan blokkere luftsirkulasjonen

Neer derapninger

Pa et sted som er utsatt for direkte sollys

MERKNAD OM VEGGHULL

Hvis det ikke er faste kjalemiddelrgr: Nar du velger et sted, ma du veere oppmerksom pa at du
bor la det veere god plass til et vegghull (se Bore vegghull for koblingsrer trinn) for signalkabelen
og kjolemiddelrgrene som forbinder innendors- og utendersenhetene. Standardposisjonen for
alle rgr er heyre side av innendgrsenheten (mens du vender mot enheten). Enheten har imidlertid
plass til rer for bade venstre og hgyre side.

Se folgende diagram for & sikre riktig avstand fra vegger og tak:

15cm ell;[mer

I ! +2-em eller mer

12 ¢cm eller mer A L L

I

. 2,3 m eller mer ,
Trinn 2: Fest monteringsplaten til veggen

Monteringsplaten er enheten du vil montere innendersenheten pa.
e Fjern skruen som fester monteringsplaten pa baksiden av innendgrsenheten.

e Fest monteringsplaten til veggen med skruene som fglger med. Pass pa at monteringsplaten er flat
mot veggen.

MERKNAD FOR BETONG- ELLER MURVEGGER

Hvis veggen er laget av murstein, betong eller lignende materiale, bor 5mm-diameter
(0,2in-diameter) hull i veggen og sett inn de medfelgende hylseankerne. Fest deretter
monteringsplaten til veggen ved a stramme skruene direkte inn i klipsankerne.
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Trinn 3: Bor hull i veggen for tilkobling av rer

1. Bestem plasseringen av vegghullet basert pa monteringsplatens posisjon. Se Monteringsplatens

dimensjoner.
2. Bruk en 65 mm eller 90 mm (avhengig av modeller) kjernebor, bor et hull i veggen. Pass pa at hullet
bores i en liten nedovervinkel, slik at utendersenden av hullet er lavere enn innendgrsenden med ca.

5 mm til 7 mm. Dette vil sikre riktig vanndrenering.
3. Plasser den beskyttende veggmansjetten i hullet. Dette beskytter kantene pa hullet og vil bidra til a
forsegle det nar du er ferdig med installasjonsprosessen.

FORSIKTIGHET
A Nar du borer vegghullet, ma du serge for @ unnga ledninger, rerleggerarbeid og andre sensitive
komponenter.

Utendors

Innendors

?j

5-7mm
(0.2-0.275i

WY

MONTERINGSPLATE DIMENSJONER
Ulike modeller har forskjellige monteringsplater. For de ulike tilpasningskravene kan formen pa monte-

ringsplaten veere litt annerledes.

Se type A og type B, for eksempel:

Riktig orientering av monteringsplaten
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348.4mm(13.7in) )
179mm(7. 1in| 403mmi15.9in} _
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vegghull 65 mm 722mm28.5in) 65 mm Venstre bakre ayre bakre vegghull
vegghull 65 mm 65 mm
MODELL A
MODELL B
418mm(16.5in) i
244mm(S.6in) 246mmie.7in ‘?;"“:f Sin) S2Tmm(207in) |
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~
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Venstre bakre ¥ / 835mm(32.8/n) %yri bITlére ensge”ba re Hoyre bakre
gghull 65 mm vegghu
vegghull 65 mm / \ \, vegghull 65 mm
MODELL D
MODELL C
199mm(7.8in) 603mm(23.7in) 643.6mm (25.3in)
5 : ; 389mm (15.3in) 257mm (10.1in)
i 222mm(12.7in| e 172mm (6.8 mm (13.05in)
=) £ _L E~ X 1 1 1 |
m Tl e <
i) - Lo ] __Oppriss av
£ EE = = innedel
: == A — 7~ |52mm (2.05in) 52mm (2.05in)
Venstre bakre / o Hoyre bakre  venstre bakre 4 —
vegghull 90 mm 1082mm(42.6in) \ vegghull vegghull 90 mm / "\ Hayri bI:I;\kre
\  90mm / 1259mm (43.55in) \.vegghu
0 mm
MODELL E MODELL F

BEMERK: Nar gasssidens koblingsrer er ® 16mm (5/8") eller mer, skal vegghullet vaere 90 mm.

Trinn 4: Klargjore kjelemiddelror

Kjolemiddelrgrene er inne i en isolerende hylse festet pad baksiden av enheten. Du ma forberede rorene

for du ferer den gjennom hullet i veggen.

1. Basert pa plasseringen av vegghullet i forhold til monteringsplaten, velg siden som rerene skal ga ut

av enheten.

Hvis vegghullet er bak enheten, ma du holde utslagspanelet pa plass. Hvis vegghullet er pa siden av

innendgrsenheten, fjerner du plastutslagspanelet fra den siden av enheten. Dette vil skape et spor
der rorene dine kan ga ut av enheten. Bruk en nesetang hvis plastpanelet er for vanskelig a fjerne for

hand.

Uttrykkingspanel

Hvis eksisterende tilkoblingsrer allerede er innebygd i veggen, gar du direkte til trinnet Koble til

avlgpsslange. Hvis det ikke er noen innebygde ror, kobler du innendgrsenhetens kjslemiddelror til de
tilkoblingsbare rerene som skal koble sammen innenders og utendgars. Se avsnittet Om kjelemiddel-
rortilkobling i denne handboken for detaljerte instruksjoner.
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MERKNAD OM RORVINKEL
Kjelemiddelrgr kan ga ut fra innendgrsenheten fra Venstre-bakside (nar du er vendt mot
baksiden av enheten)

FORSIKTIGHET
A Veer ekstremt forsiktig sa du ikke skader rerene mens du beyer dem bort fra enheten. Eventuelle
knekk i rgrledningen vil pavirke enhetens ytelse.

Trinn 5: Koble til avlepsslange

Som standard er avlgpsslangen festet til venstresiden av enheten (nar du ser mot baksiden av enheten).
Den kan imidlertid ogsa festes til hgyre side. For a sikre riktig drenering, fest avlgpsslangen pa samme
side som kjolemiddelrgrene gar ut av enheten. Fest avlgpsslangeforlengelsen (kjopt separat) til enden av
avlgpsslangen.

o Pakk inn koblingspunktet godt inn med Teflon tape for a sikre en god forsegling og for a forhindre
lekkasjer.
o For den delen av avlgpsslangen som forblir innendars, pakk den med skumrgarisolasjon for a

forhindre kondens.
o Fjern luftfilteret og hell en liten mengde vann i avlepspannen for a sikre at vannet stremmer jevnt
fra enheten.

MERKNAD OM PLASSERING AV AVLOPSSLANGE
Serg for a ordne avlgpsslangen i henhold til falgende figurer.

%x

RIKTIG IKKE RIKTIG
Pass pa at det ikke er noen Knekk i avlgpsslangen vil
knekk i avlgpsslangen for a skape vannlaser.

sikre riktig drenering.

X X

» »
» e
IKKE RIKTIG IKKE RIKTIG
Knekk i avlgpsslangen vil Ikke plasser enden av
skape vannlaser. avlgpsslangen i vann eller i

beholdere som samler vann.
Dette vil forhindre riktig

drenering. 0
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Plugg igjen det ubrukte dreneringshullet

Fo

dreneringshullet med den medfglgende gummipluggen.

r a unnga ugnskede lekkasjer ma du plugge igjen det ubrukte

A FOR DU UTFGRER ELEKTRISK ARBEID, MA DU LESE DENNE FORSKRIFTEN

1.

10.

11.

12.

Alle ledninger ma overholde lokale og nasjonale elektriske koder, forskrifter og ma installeres av

en lisensiert elektriker.

Alle elektriske tilkoblinger ma gjeres i henhold til det elektriske tilkoblingsdiagrammet som er
plassert pa panelene pa innenders- og utendersenhetene.

Hvis det er et alvorlig sikkerhetsproblem med stremforsyningen, ma du stoppe arbeidet umiddelbart.
Forklar resonnementet ditt til klienten og nekte a installere enheten for sikkerhetsproblemet er lost
pa riktig mate.

Stremspenningen skal veere innenfor 90-110% av nominell spenning. Utilstrekkelig streamforsyning
kan forarsake funksjonsfeil, elektrisk stat eller brann.

Hvis du kobler stregm til faste ledninger, bor ett overspenningsvern og hovedstrembryter installeres.
Hvis du kobler strem til faste ledninger, ma en bryter eller strambryter som kobler fra alle poler og
har en kontaktseparasjon pa minst 1/8in (3mm) innlemmes i de faste ledningene. Den kvalifiserte
teknikeren ma bruke en godkjent strembryter eller bryter.

Enheten ma kun kobles til et individuelt grenkretsuttak. Ikke koble et annet apparat til stikkontakten.
Serg for a jorde klimaanlegget riktig.

Hver ledning ma vaere godt tilkoblet. Lase ledninger kan fore til at terminalen overopphetes, noe som
resulterer i produktfeil og mulig brann.

Ikke la ledninger bergre eller hvile mot kjolemiddelrer, kompressoren eller bevegelige deler i
enheten.

Hvis enheten har en ekstra elektrisk varmer, ma den monteres minst 1 meter unna brennbare
materialer.

For & unnga elektrisk stet ma du aldri berere de elektriske komponentene kort tid etter at
stramforsyningen er slatt av. Nar du har slatt av stremmen, ma du alltid vente i 10 minutter eller mer
for du bergrer de elektriske komponentene.

ADVARSEL
For du utferer noe elektrisk eller ledningsarbeid, sla av hovedstrembryteren til systemet.

Trinn 6: Koble til signalkabel og stremkabler

Signalkabelen muliggjer kommunikasjon mellom innendgrs- og utendgrs-enheter. Du ma ferst velge riktig

kabelstorrelse for du klargjer den for tilkobling.

BE

MERK: Kabeltilkoblingen til innendersenheten er ferdig pa fabrikken.

Kabeltyper

Mi
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Innendgrs stremkabel (hvis aktuelt): HO5VV-F eller HO5V2V2-F
Utendgrs stremkabel: HO7RN-F eller HO5RN-F
Signalkabel: HO7RN-F

nimum tverrsnittsomrade for stream- og signalkabler (som referanse)



Merkestrom til Nominell tverrsnittsareal
enheten (A) (mm2)

>3 og <6 0,75

>6 0g <10 1

>10 09 <16 1,5

>16 og <25 2,5

>25 og <32 4

>32 og <40 6

VELG RIKTIG KABELST@RRELSE
Sterrelsen pa stromforsyningskabelen, signalkabelen, sikringen og bryteren som trengs, bestemmes av

enhetens maksimale stram. Maksimumsstremmen er angitt pa typeskiltet pa enhetens sidepanel. Se dette
navneskiltet for a velge riktig kabel, sikring eller bryter.

ADVARSEL

A Alle ledninger ma utferes strengt i henhold til ledningsdiagrammet pa baksiden av
innendoersenhetens frontpanel.

1. Apne frontpanelet pa innendgrsenheten.
2. Bruk en skrutrekker til & apne ledningsboksdekselet pa hgyre side av enheten. Dette vil vise terminal-

blokken.

FORSIDE

Terminalblokk

L‘ g Ledningsdeksel

Skrue
Kabel klemme

BEMERK:

e  For enhetene med ledningsrer for a koble til kabelen, fjern det store plast trykkut-panelet for a lage
et spor gjennom hvilket ledningsrer som skal installeres.
e  For enhetene med femkjernekabel fjerner du det midterste lille plastikk trykkut-panelet for a lage et

spor som kabelen kan ga ut gjennom.

e Bruk en nesetang hvis plastpanelet er for vanskelig a fjerne for hand.

o vk W

koble kabelskoen og skru hver ledning fast til den tilsvarende terminalen.

Skru av kabelklemmen under terminalblokken og plasser den pa siden.
Fjern plastpanelet nederst til venstre pa baksiden av enheten.
For signalledningen gjennom dette sporet, fra baksiden av enheten til forsiden.

FORSIKTIGHET

A IKKE BLAND SAMMEN STROMFQ@RENDE LEDNINGER OG NULL-LEDNINGER.
Dette er farlig, og kan fore til at klimaanlegget ikke fungerer som det skal.

BAKSIDE
(Bare for noen enheter)

Uttrykkingspanel

Vendt mot forsiden av enheten, koble ledningen i henhold til innendgrsenhetens ledningsdiagram,

7. Nar du har sjekket at hver tilkobling er sikker, bruker du kabelklemmen til a feste signalkabelen til
enheten. Skru kabelklemmen godt fast.

8. Sett pa plass ledningsdekselet foran pa enheten og plastpanelet pa baksiden.
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MERKNAD OM LEDNINGER
Ledningskoblingene kan variere noe mellom enheter og regioner.

Trinn 7: Innpakking og kabler
For du plasserer rorene, avlgpsslangen og signalkabelen gjennom vegghullet, ma du pakke dem sammen
for a spare plass, beskytte dem og isolere dem (Gjelder ikke i Nord-Amerika).

1. Bunt sammen avlgpsslangen, kjslemediererene og signalkabelen som vist nedenfor:

Innedel

Avstand bak enhet
j_ Kjelemiddelrgr
+—— Isolasjonstape

Signalkabel Dreneringsslangen

AVLOPSSLANGEN MA V/ZRE PA BUNNEN
Pass pa at avilgpsslangen er nederst pa bunten. Hvis du setter avlgpsslangen pa toppen av bunten, kan det
fore til at avlepspannen overlgper, noe som kan fgre til brann- eller vannskader.

IKKE SAMMENFLETT SIGNALKABELEN MED ANDRE LEDNINGER
Mens du bunter disse elementene sammen, ma du ikke blande eller krysse signalkabelen med andre
ledninger.

2. Bruk tape av selvklebende vinyl, fest avlgpsslangen til undersiden av kjglemiddelrgrene.
3. Bruk isolasjonstape til a vikle signalledningen, kjglemiddelrgrene og avlgpsslangen tett sammen.
Dobbeltsjekk at alt er buntet sammen.

IKKE TAPE ENDENE AV RORENE

Nar du pakker inn bunten, ma du holde endene av rerene fri for tape. Du ma fa tilgang til dem for a teste
om det er lekkasjer pa slutten av installasjonsprosessen (se avsnittet Elektriske kontroller og |
ekkasjekontroller i denne handboken).

Trinn 8: Montere innendgrsenhet
Hvis du installerte nye tilkoblingsrer til utendgrsenheten.Gjor felgende:

Hvis du allerede har plassert kjglemiddelrgrene gjennom hullet i veggen, gar du videre til trinn 4.

2. Ellers dobbeltsjekk at endene pa kjelemiddelrerene er forseglet for a forhindre at smuss eller
fremmedlegemer kommer inn i rgrene.

3. Plasser langsomt den innpakkede bunten med kjalemiddelrgr, avlgpsslange og signalkabel gjennom
hullet i veggen.
Hekt toppen av innendersenheten pa den gvre kroken pa monteringsplaten.

5. Kontroller at enheten er godt koblet til monteringsplaten ved a legge et lite trykk pa venstre og
hgyre side av enheten. Enheten skal ikke vippe eller forskyve seg.

6. Trykk jevnt ned pa den nederste halvdelen av enheten. Fortsett a skyve ned til enheten klikker pa
krokene langs bunnen av monteringsplaten.

7. Kontroller igjen at enheten er godt montert ved a pafare et lite trykk pa venstre og heyre side
av enheten.
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Hvis kjolemiddelrgret allerede er innebygd i veggen, gjer du felgende:

1. Hekt toppen av innendersenheten pa den gvre kroken pa monteringsplaten.

2. Bruk en brakett eller kile til a stotte opp enheten, slik at du far nok plass til a koble til
kjelemiddelrer, signalkabel og avlgpsslange.

Kile

3. Koble til avlepsslange og kjelemiddelrer (se avsnittet Kjslemiddelrer Tilkobling i denne handboken
for instruksjoner).

4.  Hold rertilkoblingspunktet synlig for a utfere lekkasjetesten (se avsnittet Elektriske kontroller og lek-
kasjekontroller i denne handboken).

5. Etter lekkasjetesten, pakk tilkoblingspunktet med isolasjonstape.
Fjern braketten eller kilen som holder enheten oppe.

7.  Trykk jevnt ned pa den nederste halvdelen av enheten. Fortsett & skyve ned til enheten klikker pa
krokene langs bunnen av monteringsplaten.

ENHETEN KAN JUSTERES

Husk at krokene pa monteringsplaten er mindre enn hullene pa baksiden av enheten. Hvis du finner ut at
@ du ikke har god plass til & koble innebygde rgr til innendersenheten, kan enheten justeres til venstre eller

hgyre med ca. 30-50 mm, avhengig av modell.

30-50 mm 30-50 mm

1 ]

Flytte til venstre eller hoyre

|  MONTERING AV UTENDELEN

Installer enheten ved a folge lokale koder og forskrifter, det kan vaere litt forskjellig mellom ulike
regioner.

60 cm over

30 cm fra bakveggen

30 cm til venstre

— |\-|
=

200 cm foran ] 60 cm til hoyre
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Monteringsanvisninger - Utendersenhet

Trinn 1: Velg installasjonssted
For du installerer utendersenhet, ma du velge et passende sted. Nedenfor finner du standarder som
hjelper deg med a velge et passende sted for enheten.

Riktige installasjonssteder oppfyller falgende standarder:

e Oppfyller alle romkrav som er vist i Plasskrav for installasjon ovenfor.

e  God luftsirkulasjon og ventilasjon

e Fast og solid - stedet kan stotte enheten og vil ikke vibrere

e  Stoy fra enheten vil ikke forstyrre andre mennesker

e  Beskyttet mot lengre perioder med direkte sollys eller regn

e Der det forventes sngfall, hever du enheten over baseputen for & forhindre isoppbygging og

e spoleskader. Monter enheten heyt nok til a veere over det gjennomsnittlige akkumulerte snofallet
i omradet. Minimumshgyden ma vaere 45.72cm (18 tommer)

IKKE installer enheten pa felgende steder:

o Neer et hinder som vil blokkere luftinntak og uttak

o | neerheten av en offentlig gate, overfylte omrader eller hvor stgy fra enheten vil forstyrre andre

o Neer dyr eller planter som vil bli skadet ved utslipp av varmluft

o Neer enhver kilde til brennbar gass

o Pa et sted som er utsatt for store mengder stov

o Pa et sted utsatt for store mengder salt luft

SPESIELLE HENSYN FOR EKSTREMV AR @

hvis enheten utsettes for kraftig vind:

Installer enheten slik at luftuttaksviften er i en 90° vinkel mot vindretningen. Hvis det er nedvendig, bygg
en barriere foran enheten for a beskytte den mot ekstremt kraftig vind.

Se figuren nedenfor.

gamerm 0 Sterk vind

Sterk vind =
et

Vind forvirring

Sterk vind

hvis enheten ofte utsettes for kraftig regn eller sne:
Bygg et ly over enheten for & beskytte den mot regn eller sng. Pass pa at du ikke hindrer luftstremmen
rundt enheten.

hvis enheten ofte utsettes for salt luft (ved sjgen):
Bruk utendgrsenhet som er spesialdesignet for 8 motsta korrosjon.

Trinn 2: Installer dreneringskobling (kun varmepumpeenhet)
For du bolter utendersenheten pa plass, ma du installere dreneringskoblingen nederst pa enheten. Veer
oppmerksom pa at det finnes to forskjellige typer avlgpskoblinger avhengig av type utendersenhet.
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Hvis avlgpskoblingen kommer med en gummitetning (se fig. A), gjer du felgende:

1.  Monter gummitetningen pa enden av avlgpskoblingen som skal kobles til utendersenheten.

2. Sett avlgpskoblingen inn i hullet i enhetens bunnpanne.

3. Drei avlgpskoblingen 90° til det klikker pa plass vendt mot forsiden av enheten.

4. Koble en avlgpsslangeforlengelse (folger ikke med) til avigpskoblingen for &8 omdirigere vann fra
enheten under oppvarmingsmodus.

Hvis avlgpskoblingen ikke kommer med gummitetning (se fig.B), gjer du felgende:

1. Sett avlgpskoblingen inn i hullet i enhetens bunnpanne. Avligpskoblingen klikker pa plass.

2. Koble en avlgpsslangeforlengelse (felger ikke med) til avigpskoblingen for 8 omdirigere vann fra
enheten under oppvarmingsmodus.

Bunnpanne-hull utedel

© — Tetning

i . % Tetning %m

— Dreneringskobling
1 I L

(A) (8)

| KALDT KLIMA
A | kaldt klima ma du serge for at avlgpsslangen er sa vertikal som mulig for a sikre rask
vanndrenering. Hvis vannet renner sakte, kan det fryse i slangen og oversvemme enheten.

Trinn 3: Forankre utendorsenhet
Utendgrsenheten kan forankres til bakken eller til en veggmontert brakett med bolt (M10). Forbered
monteringsbasen til enheten i henhold til dimensjonene nedenfor.

MONTERINGSDIMENSJONER FOR ENHET
Folgende er en liste over forskjellige utendersenhetsstorrelser og avstanden mellom monteringsfottene.
Forbered monteringsbasen til enheten i henhold til dimensjonene nedenfor.

A
Luftinntak
Luftinntak G =
3
E==]
: B
Luftutlep

AT
Y
ST
S gl Y
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Utedel mal (mm) B x H x D

Avstand for monteringsmal A (mm)

Avstand for monteringsmal B (mm)

681 x 434 x 285

460

292

700 x 550 x 270 450 260
700 x 550 x 275 450 260
720 x 495 x 270 452 255
728 x 555 x 300 452 302
765 x 555 x 303 452 286
770 x 555 x 300 487 298
805 x 554 x 330 511 317
800 x 554 x 333 514 340
845 x 702 x 363 540 350
890 x 673 x 342 663 354
946 x 810 x 420 673 403
946 x 810 x 410 673 403

Hvis du skal installere enheten pa bakken eller pa en betongmonteringsplattform, gjer du felgende:

Merk posisjonene for fire ekspansjonsbolter basert pa dimensjonstabellen.

N o vk wnN

Forbor hullene for ekspansjonsboltene.
Plasser en mutter pa enden av hver ekspansjonsbolt.
Sla ekspansjonsboltene i de forborede hullene.

A ADVARSEL
Ved boring i betong anbefales ayebeskyttelse til enhver tid.

Fjern mutterne fra ekspansjonsboltene, og plasser utendarsenheten pa boltene.
Sett skiven pa hver ekspansjonsbolt, og sett deretter pa mutterne.
Bruk en skiftengkkel til a stramme hver mutter til den sitter godt.

Hvis du installerer enheten pa en veggmontert brakett, gjor du felgende:

FORSIKTIGHET

Pass pa at veggen er laget av solid murstein, betong eller av tilsvarende sterkt materiale. Veggen
ma kunne stgtte minst fire ganger vekten av enheten.

P wnN =

Forbor hullene for ekspansjonsboltene.
Plasser en skive og mutter pa enden av hver ekspansjonsbolt.

og sla ekspansjonsboltene i veggen.

© N oW

Kontroller at monteringsbrakettene er i vater.
Loft enheten forsiktig og plasser monteringsfottene pa braketter.
Skru enheten godt fast til brakettene.

Trinn 4: Koble til signal- og stremkabler

Den utvendige enhetens klemme bak er beskyttet av et elektrisk ledningsdeksel pa siden av enheten. Et omfat-

tende koblingsskjema er trykt pa innsiden av ledningsdekselet.

Merk plasseringen av brakett hullene basert pa dimensjonsdiagrammet.

Sett ekspansjonsboltene gjennom hullene i monteringsbraketten, sett monteringsbraketter pa plass

Hvis det er tillatt, installer enheten med gummipakninger for a redusere vibrasjoner og stoy.
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A ADVARSEL
For du utferer noe elektrisk eller ledningsarbeid, sla av hovedstrembryteren til systemet.

1. Klargjer kabelen for tilkobling:

BRUK RIKTIG KABEL
Velg riktig kabel, se "Kabeltyper".

VELG RIKTIG KABELSTORRELSE
Sterrelsen pa stremforsyningskabelen, signalkabelen, sikringen og bryteren som trengs, bestemmes av
enhetens maksimale stram. Maksimumsstremmen er angitt pa typeskiltet pa enhetens sidepanel.

a. Bruk ledningsstripper til a fjerne isoleringen fra begge ender pa kabelen for & avdekke ca. 40 mm
av ledningene inni.

b. Stripp isolasjonen fra endene av ledningene.
Bruk en ledningskrymper, krymp en kabelsko pa endene av ledningene.

VAR OPPMERKSOM PA STROMFORENDE LEDNING
Mens du krymper ledninger, ma du sgrge for at du skiller stemfgrende ("S") ledning fra andre ledninger.

ADVARSEL
Alt ledningsarbeid ma utferes strengt i henhold til ledningsdiagrammet som er plassert inne i
ledningsdekselet til utendersenheten.

Skru av det elektriske ledningsdekselet og fjern det.
Skru av kabelklemmen under terminalblokken og plasser den pa siden.
Koble ledningen i henhold til koblingsskjemaet, og skru en kabelsko pa hver ledning godt fast til
den tilsvarende klemmen.

5. Etter a ha sjekket at hver tilkobling er sikker, slgyfer du ledningene rundt for & forhindre at regnvann
stremmer inn i terminalen.

6. Bruk kabelklemmen til a feste kabelen til enheten. Skru kabelklemmen godt fast.

7. lIsoler ubrukte ledninger med PVC-elektriker tape. Arranger dem slik at de ikke bergrer elektriske eller
metalldeler.

8. Sett pa igjen kabeldekselet pa siden av enheten, og skru det pa plass.

BEMERK: Hvis kabelklemmen ser slik ut, vennligst velg riktig hull i henhold til kabelens diameter.
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Tre storrelser pa hullene: Liten, stor, middels

Nar kabelen er ikke er festet godt nok, bruker du spennen for a statte den opp, slik at den kan klemmes

fast.

KJOLERORTILKOBLING

Nar du kobler til kjslemiddelrgr, ma du ikke la andre stoffer eller gasser enn det angitte kjolemediet

komme inn i enheten. Tilstedeveerelsen av andre gasser eller stoffer vil senke enhetens kapasitet, og kan

forarsake unormalt hgyt trykk i kjelesyklusen. Dette kan forarsake eksplosjon og skade.

Merknad om rgrlengde

Lengden pa kjelemiddelrgr vil pavirke enhetens ytelse og energieffektivitet. Nominell effektivitet testes

pa enheter med en reorlengde pa 5 meter (I Nord-Amerika er standard rerlengde 7,5 m).

En minimum rerlengde pa 3 meter er ngdvendig for &8 minimere vibrasjoner og overdreven stoy.

| spesielle tropiske omrader, for R290 kjelemiddelmodeller, kan det ikke tilsettes kjelemiddel, og maksimal

lengde pa kjolemiddelrer ber ikke overstige 10 meter.

Se tabellen nedenfor for spesifikasjoner om maksimal lengde og fallheyde pa rerene.

Maksimal lengde og fallheyde pa kjelemiddelrer per enhetsmodell

Modell Kapasitet (BTU/t) Maks lengde (m) Maks fallhgyde (m)
R410A, R32 Inverter Delt < 15000 25 10
klimaanlegg > 15 000 0g< 24 000 30 20
> 24 000 og< 36 000 50 25
R22 Delt klimaanlegg med | < 18 000 10 5
fast hastighet > 18 000 0g< 21 000 15 8
=21 000 og< 35 000 20 10
R410A, R32 Delt klimaan- | < 18 000 20 8
legg med fast hastighet > 18 000 og< 36 000 25 10

Tilkoblingsanvisninger - ror for kjolemiddel

Trinn 1: Kutt ror

Nar du forbereder kjglemiddelrgr, ma du veere ekstra forsiktig med a

kutte og blusse dem ordentlig. Dette vil sikre effektiv drift og minimere

behovet for fremtidig vedlikehold.

1. Mal avstanden mellom innendears- og utendgrsenhetene.

2. Bruk en rgrkutter til a kutte rgret litt lenger enn den malte avstanden.
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IKKE DEFORMER ROR UNDER KUTTING

A Vaer ekstra forsiktig sa du ikke skader, bulker eller deformerer reret mens du skjeerer. Dette vil

drastisk redusere varmeeffektiviteten til enheten.

Trinn 2: Fjern grader

Grader kan pavirke den lufttette forseglingen av kjslemiddelrgrtilkoblingen. De ma fjernes helt.
1. Hold rgret i en nedadgaende vinkel for & hindre at gradene faller inn i roret.

2. Bruk et reamer- eller avgradingsverktoy til a fjerne alle grader fra den kuttede delen av roret.

Rar
Reamer
Pek ned

Trinn 3: Flense rerender

Riktig flensing er viktig for a oppna en lufttett forsegling.

1. Etter a ha fjernet grader fra kuttede ror, forsegle endene med PVC tape for a forhindre at
fremmedlegemer kommer inn i rgret.

Kapp reret med isolerende materiale.

Plasser flensede muttere pa begge ender av rgret. Forsikre deg om at de vender i riktig retning, fordi
du ikke kan sette dem pa eller endre retning etter flensing.

Flaremutter

Kobberrgy

4. Fjern PVC-tape fra enden av reret nar du er klar til & utfere flensearbeid.

5. Klem flenseformen pa enden av reret. Enden av reret ma strekke seg utover kanten av flenseformen i
samsvar med dimensjonene som er vist i tabellen nedenfor.

RORFORLENGELSE UTOVER FLENSEFORM

Ytre diameter pa ror A (mm)

(mm) Min. Maks.
06,35 (2 0,25") 0,7 (0,0275") 1,3 (0,05")
© 9,52 (@ 0,375") 1,0 (0,04") 1,6 (0,063")
© 12,7 (©0,5") 1,0 (0,04") 1,8 (0,07")
0 16 (2 0,63") 2,0 (0,078") 2,2 (0,086")
© 19 (@ 0,75") 2,0 (0,078") 2,4 (0,094")

Flenseform

ps

Y

\ Ror
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6. Plasser flenseverktgyet pa skjemaet.

7. Drei handtaket pa flenseverkteyet med klokken til rgret er helt flenset.
Fjern flenseverktoyet og flenseformen, og kontroller deretter enden av roret for sprekker og til og
med flensing.

Trinn 4: Koble til ror

Nar du kobler til kjglemiddelrgr, ma du passe pa at du ikke bruker for mye dreiemoment eller deformerer

rerene pa noen mate. Du ber forst koble til lavtrykksroret, deretter hoytrykksroret.

MINSTE BOYERADIUS
Ved beying av tilkoblingsrgr er minimum bgyeradius 10 cm.

Instruksjoner for tilkobling av rer til innendgrsenhet

1. Juster midten av de to rgrene du vil koble til.

Innedel reropplegg Flaremutter

Stram flensemutteren sa tett som mulig for hand.
3. Tatak i mutteren pa enhetsslangen med en skiftenokkel.
Mens du griper mutteren godt pa enhetsslangen, bruker du
en momentngkkel til & stramme flensemutteren i henhold til
dreiemomentverdiene i tabellen Krav til dreiemoment nedenfor.

Losne flensemutteren litt, og stram deretter til igjen.

KRAV TIL DREIEMOMENT

Ytre diameter pa ror Tiltrekkingsmoment Flensdimensjon(B) Flensform

(mm) (Nem) (mm)

9 6,35 (@ 0,25") 18~20 8,4~8,7 (0,33~0,34") S

© 9,52 (©0,375") 32~39 13,2~13,5 (0,52~0,53") ’ ‘ B«T’iﬁg_{,\\
© 12,7 (©0,5") 49~59 16,2~16,5 (0,64~0,65")

216 (2 0,63") 57~71 19,2~19,7 (0,76~0,78") W‘“““"- =
© 19 (9 0,75") 67~101 23,2~23,7 (0,91~0,93")

IKKE BRUK FOR MYE DREIEMOMENT
A Overdreven kraft kan edelegge mutteren eller skade kjolemiddelrgrene. Du ma ikke overskride
dreiemomentkravene som er vist i tabellen ovenfor.

Instruksjoner for tilkobling av rer til utendersenhet

1. Skru av dekselet fra den pakkede ventilen pa siden av utendersenheten.

2. Fjern beskyttelseshetter fra endene av ventilene.

3. Juster den flensede rerenden med hver ventil, og stram flensmutteren sa tett som mulig for hand.
4

Bruk en skiftngkkel til & gripe om ventilens kropp. Ikke ta tak i mutteren som forsegler serviceventilen.
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Ventildeksel

5. Mens du griper ventilens kropp godt, bruk en momentngkkel for a stramme flensmutteren i henhold
til de riktige dreiemomentverdiene.
Losne flensemutteren litt, og stram deretter til igjen.
Gjenta trinn 3 til 6 for det gjenveerende roret.

BRUK SKIFTN@KKELEN TIL A GRIPE HOVEDDELEN AV VENTILEN
Dreiemoment fra & stramme flensmutteren kan knekke av andre deler
av ventilen.

FJERNING AV LUFT
Forberedelser og forholdsregler

Luft og fremmedlegemer i kjolekretsen kan forarsake unormale trykkekninger, noe som kan skade
klimaanlegget, redusere effektiviteten og forarsake skade. Bruk en vakuumpumpe og manifoldmaler til a
tomme kjolemiddelkretsen, og fjerne eventuell ikke-kondenserbar gass og fuktighet fra systemet.

Temming ber utferes ved forste installasjon og nar enheten flyttes.

FOR UTFORING AV TOMMING (O}
e Kontroller at de tilkoblede rerene mellom innenders- og utendarsenhetene er riktig tilkoblet.
e Kontroller at alle ledninger er riktig tilkoblet.

Instruksjoner for temming

1.  Koble ladeslangen pa manifoldmaleren til serviceporten pa utendersenhetens lavtrykksventil.
Koble en annen ladeslange fra manifoldmaleren til vakuumpumpen.

Apne lavtrykkssiden pa manifoldmaleren. Hold hoytrykkssiden lukket.

Sla pa vakuumpumpen for a temme systemet.

vk WwN

Kjor vakuumet i minst 15 minutter, eller til sammensatt maleren leser -76cmHG (-10 Pa).

Manifold maler

Sammensatt maler

Trykkslange
Vakuumpumpe

Lavtrykksventil

6. Lukk lavtrykkssiden pa manifoldmaleren, og sla av vakuumpumpen.
7. Venti 5 minutter, og kontroller deretter at det ikke har veert noen endring i systemtrykket.
8. Huvis det er en endring i systemtrykket, se avsnittet Gasslekkasjekontroll for informasjon om hvordan
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10.

11.

12.
13.

du ser etter lekkasjer. Hvis det ikke er noen endring i systemtrykket, skru av hetten fra den pakkede
ventilen (heytrykksventil).

Sett sekskantngkkelen inn i den pakkede ventilen (heytrykksventilen) og apne ventilen ved a dreie
skiftenokkelen i en 1/4 mot urviseren. Lytt etter gass som slipper ut av systemet, og lukk deretter
ventilen etter 5 sekunder.

Se pa trykkmaleren i ett minutt for a forsikre deg om at det ikke er noen endring i trykket.
Trykkmaleren bgr lese litt hoyere enn atmosfaerisk trykk.

Fjern ladeslangen fra serviceporten.

Flaremutter

Ventilhus
Ventilspindel

Bruk sekskantngkkel til & apne bade heytrykks- og lavtrykksventilene helt.
Stram ventilhettene pa alle tre ventilene (serviceport, hayt trykk, lavt trykk) for hand. Du kan
stramme den ytterligere ved hjelp av en momentnekkel om ngdvendig.

APNE VENTILSTENGER FORSIKTIG

A Nar du apner ventilstenger, dreier du sekskantngkkelen til den treffer mot stopperen. Ikke prov a

tvinge ventilen til 8 dpne seg ytterligere.

MERKNAD OM A FYLLE PA KIGLEMIDDEL
Noen systemer krever ekstra fylling avhengig av rerlengder. Standard rerlengde varierer i henhold til

lokale forskrifter. For eksempel, i Nord-Amerika er standard rerlengde 7,5 m. | andre omrader er standard

rerlengde 5m. Kjoglemediet skal fylles fra serviceporten pa utendersenhetens lavtrykksventil. Det ekstra

kjolemediet som skal fylles, kan beregnes ved hjelp av felgende formel:

EKSTRA KJOLEMIDDEL PER RORLENGDE

Tilkoblingsrerlengde (m)

Vakuumerings- Ekstra kjolemiddel

metode
< Standard rerlengde Vakuumpumpe IIA
Veeskeside: 06,35 (9 0,25") Veeskeside: @ 9,52 (9 0,375")
R32 R32
(Rerlengde — standard lengde) x 12g/m (Rerlengde — standard lengde) x 24g/m
R290 R290
> Standard rerlengde (Rerlengde — standard lengde) x 10g/m (Rarlengde — standard lengde) x 18g/m
Vakuumpumpe

R410A
(Rerlengde — standard lengde) x 15g/m

R410A
(Rerlengde — standard lengde) x 30g/m

R22
(Rerlengde — standard lengde) x 20g/m

R22
(Rerlengde — standard lengde) x 40g/m

For R290 kjelemiddelenhet er den totale mengden kjolemiddel som skal fylles ikke mer enn: 387 g
(<=9000 Btu/h), 447 g (>9000 Btu/h og <=12 000 Btu/h), 547 g (>12 000 Btu/h og <=18 000 Btu/h),
632 g (>18 000 Btu/h og <=24 000 Btu/h).

@D
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A FORSIKTIGHET
IKKE bland kjelemiddeltyper.
K ELEKTRISK OG GASSLEKKASJEKONTROLLER

For testkjoring

Utfer bare testkjoring etter at du har fullfert felgende trinn:

e  Elektrisk sikkerhetskontroller - Kontroller at enhetens elektriske system er trygt og fungerer som det
skal

e  Gasslekkasjekontroller - Kontroller alle flensmuttertilkoblinger og bekreft at systemet ikke lekker

e Kontroller at gass- og vaeskeventiler (hay- og lavtrykksventiler) er helt apne

Elektrisk sikkerhetskontroller
Etter installasjon ma du bekrefte at alle elektriske ledninger er installert i samsvar med lokale og nasjonale
forskrifter, og i henhold til Instalasjonsmanualen.

FOR TESTKJORING

Sjekk jordingsarbeid Mal jordingsmotstanden ved visuell deteksjon og med jordingsmotstandstester.
Jordingsmotstanden ma vaere mindre enn 0,10.

BEMERK: Dette er kanskje ikke ngdvendig for enkelte steder i USA.

UNDER TESTKJORING
Se etter elektrisk lekkasje Under testkjaringen bruker du en elektrosonde og et multimeter til & utfere en
@ omfattende elektrisk lekkasjetest. @

Hvis elektrisk lekkasje oppdages, sla av enheten umiddelbart og ring en lisensiert elektriker for a finne og
lose arsaken til lekkasjen.
BEMERK: Dette er kanskje ikke ngdvendig for enkelte steder i USA.

ADVARSEL - FARE FOR ELEKTRISK STOT
A Alle ledninger ma overholde lokale og nasjonale elektriske koder, og ma installeres av en
lisensiert elektriker.

Kontroll av gasslekkasje
Det er to forskjellige metoder for a se etter gasslekkasjer.

Metode med sapevann
Bruk en myk berste, pafer sapevann eller flytende vaskemiddel pa alle rgrtilkoblingspunkter pa
innendarsenheten og utendgarsenheten. Tilstedevaerelsen av bobler indikerer en lekkasje.

Metoder for a oppdage lekkasje
Hvis du bruker lekkasjedetektor, se bruksanvisningen for enheten for a fa riktige bruksanvisninger.

ETTER A HA UTFORT GASSLEKKASJEKONTROLLER

Etter & ha bekreftet at alle rortilkoblingspunktene IKKE lekker, ma du skifte ut ventildekselet pa den
utvendige enheten.

@D
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Sjekkpunkt for utendgrsenhet

Sjekkpunkt for innendersenheten

A: Stoppventil for lavt trykk
B: Stoppventil for heyt trykk
C & D: Innendgrsenhet flensemutter

PROVEKJORING

Testkjoringsinstruksjoner
Du ber utfere testkjoringen i minst 30 minutter.

1. Koble stremmen til enheten.
2. Trykk p& PA/AV-knappen pa fijernkontrollen for & sl& den pa.
3. Trykk pa MODE-knappen for & ga gjennom felgende funksjoner, én om gangen:
o COOL - Velg lavest mulig temperatur
o HEAT - Velg heyest mulig temperatur
4. La hver funksjon kjere i 5 minutter, og utfer felgende kontroller:
Liste over sjekker som skal utferes BESTATT/MISLYKKET

Ingen elektrisk lekkasje

Enheten er riktig jordet

Alle elektriske terminaler er riktig dekket

Innenders og utenders enheter er solid installert

Alle rgrtilkoblingspunkter lekker ikke Utendaoars (2): Innendears (2):

Vann drenerer ordentlig fra avlgpsslange

Alle ror er riktig isolert

Enheten utferer COOL-funksjonen pa riktig mate

Enheten utfgrer HEAT-funksjonen pa riktig mate

Innendgrsenhetsspjeld roterer riktig

Innendgrsenheten reagerer pa fjernkontrollen

DOBBELTSJEKK RORTILKOBLINGER

Under drift vil trykket pa kjolemiddelkretsen gke. Dette kan avslore lekkasjer som ikke var til stede under den
forste lekkasjekontrollen. Ta deg tid under testkjaringen til & dobbeltsjekke at alle koblingspunkter for
kjolemiddelrer ikke har lekkasjer. Se avsnittet Gasslekkasjesjekk for instruksjoner.

5. Nar testkjoringen er fullfort, og du bekrefter at alle sjekkpunktene i Liste over kontroller som skal
utfores er BESTATT, gjor du folgende:
a. Bruk fjernkontrollen til a tilbakestille enheten til normal driftstemperatur.
b. Bruk isolasjonstape til a vikle innenders kjelemiddelrgrtilkoblinger som du forlot udekket under

installasjonsprosessen for innendersenheten.

HVIS OMGIVELSESTEMPERATUREN ER UNDER 16°C (60 °F)
Du kan ikke bruke fjernkontrollen til & sla pa COOL-funksjonen nar omgivelsestemperaturen er under 16°C. |
dette tilfellet kan du bruke MANUAL CONTROL -knappen til & teste COOL-funksjonen.
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Laft frontpanelet pa innendgrsenheten, og hev den til den klikker pa plass.

2. MANUAL CONTROL -knappen er plassert pa heyre side av enheten. Trykk 2 ganger pa den for a velge
COOL-funksjonen.
3. Utfor testkjering som normalt.

Manuell kontrollknapp

M GARANTIVILKAR

Klimaanlegget leveres med 48 maneders garanti pa kompressoren og en 24 maneders garanti pa andre
komponenter, garantien begynner pa kjopsdatoen. Falgende regler gjelder:

Vi avviser alle ytterligere skadekrav, herunder krav om etterfelgende skader.

Reparasjoner eller utskifting av deler innenfor garantiperioden vil ikke fore til utvidelse av garantien.
Garantien blir ugyldig hvis det blir gjort noen endringer, ikke-originale deler monteres eller reparasjo-
ner utferes av en tredjepart.

Komponenter som er utsatt for normal slitasje, som filteret, dekkes ikke av garanti.

5. Garantien er gyldig kun nar du viser orignal datert kjops faktura, og hvis ingen endringer er gjort.
Garantien er ugyldig for skader forarsaket av uforsiktighet eller av handlinger som avviker fra instruk-
sene i denne bruksanvisningen.

7. Transportkostnader og risiko forbundet med transport av klimaanlegg eller klimaanleggets deler skal
alltid veere for kjgpers regning.

8. Skade forarsaket av bruk av ikke egnede filtre er ikke dekket av garantien.

9. Kjglemiddeltap og/eller lekkasje pa grunn av inkompetent (fra-) tilkobling av enhetene og/eller (fra-)
tilkobling av enhetene av ikke kvalifisert personell, dekkes ikke av garantibetingelsene som gjelder
for dette produktet. Skade pa enheter som er montert, tilkoblet og/eller frakoblet uten a folge lokal
lovgivning og/eller regulering og/eller uten a fglge retningslinjene i denne handboken, dekkes ikke av
garantibetingelsene som gjelder for dette produktet.

Kontakt forhandleren din for reparasjon hvis disse instruksjonene ikke gir en lgsning. Serg for at det i det
lite sannsynlige tilfelle at frakobling blir nedvendig, ma dette alltid gjeres av kvalifisert, autorisert personell
og i henhold til din lokale lovgivning og reguleringer.

Kast ikke elektrisk utstyr som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsanlegg.
Kontakt din lokale myndighet for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer. Hvis
elektriske apparater avhendes i deponier eller seppelhauger, kan farlige stoffer lekke ut i
grunnvannet, komme inn i naeringskjeden, og skade helse og trivsel. Nar du erstatter gamle
[ ] apparater med nye, er forhandleren lovlig forpliktet til a ta tilbake det gamle apparatet til
avhending, uten kostnader for deg. Kast ikke batterier inn i ilden, der de kan eksplodere
eller slippe ut farlige vaesker. Hvis du erstatter eller gdelegger fjernkontrollen, ma du fjerne
batteriene og kaste dem i henhold til gjeldende regelverk, fordi de er skadelige for miljoet.
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Miljginformasjon: Dette utstyret inneholder fluorholdige drivhusgasser som omfattes av Kyoto-protokollen.
Det skal kun bli overhalt eller demontert av profesjonelle fagpersoner.

Dette utstyret inneholder R32 kjolemiddel i mengden som angitt i tabellen ovenfor. Ikke slipp R32 ut i atmo-
sfeeren: R32 er en fluorholdig drivhusgass med en global oppvarmingspotensial (GWP) = 675

Internet:

For enkelhets skyld kan du laste ned den nyeste versjonen av bruker-, installasjons- og/eller servicehandbo-
ken pa www.Qlima.com
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Szanowni Panstwo!

Gratulujemy zakupu klimatyzatora Qlima. Jet to produkt wysokiej jakosci, ktéry pod warunkiem

prawidtowego uzywania zapewni wiele lat zadowolenia.

Najpierw nalezy przeczyta¢ niniejszg instrukcje, aby zapewni¢ optymalng trwato$¢ klimatyzatora.

W imieniu producenta udzielamy 24-miesiecznej gwarancji na wszystkie wady materiatu i

wykonania oraz 48-miesiecznej gwarancji na sprezarke klimatyzatora.

Zyczymy przyjemnego korzystania z klimatyzatora. @

Z powazaniem,

PVG Holding b.v.

Dziat obstugi klienta

1. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM NALEZY PRZECZYTAC INSTRUKCJE OBSLUGI.

2. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z SPRZEDAWCA.
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SPIS TRESCI
A. ZASADY BEZPIECZENSTWA
B. DANE | FUNKCJE URZADZENIA

WYSWIETLACZ WEWNETRZNY
TEMPERATURA ROBOCZA

FUNKCJE SPECJALNE

KAT USTAWIENIA PRZEPLYWU POWIETRZA
OBStUGA RECZNA (BEZ PILOTA)

C. OSTROZNIE | KONSERWACJA

D. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

E. AKCESORIA

F. PODSUMOWANIE MONTAZU — JEDNOSTKA WEWNETRZNA
G. ELEMENTY URZADZENIA

H. MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

WYBOR MIEJSCA MONTAZU
ZAMOCOWANIE PELYTY MONTAZOWEJ DO SCIANY
WYWIERCENIE OTWOROW NA RURY tACZACE W SCIANIE
PRZYGOTOWANIE ORUROWANIA CZYNNIKA CHEODNICZEGO
PODEACZANIE WEZA SPUSTOWEGO
® PODEACZENIE KABLA SYGNALOWEGO ®
OWINIECIE RUR | KABLI
MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

I. MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
WYBOR MIEJSCA MONTAZU
MONTAZ Zt ACZA SPUSTOWEGO
Zamocowanie jednostki zewnetrznej
Podtaczenie kabli sygnatowych i roboczych

J. PODLACZENIE ORUROWANIA CZYNNIKA CHLODNICZEGO
K. KONTROLE ELEKTRYCZNE | KONTROLE WYCIEKOW GAZU
L. TEST

M WARUNKI GWARANCJI

WAZNE WSKAZOWKI:

Nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejszg instrukcja przed rozpoczeciem montazu lub
uzywania nowego klimatyzatora. Instrukcje nalezy zachowa¢ na przysztosc.

([ PL
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A WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed montazem i rozpoczeciem korzystania z urzadzenia
nalezy przeczyta¢ wskazowki dotyczace bezpieczenstwa.
Nieprawidtowy montaz spowodowany ignorowaniem zale-
cen moze spowodowaé¢ powazne uszkodzenie urzadzenia
lub urazy ciata. Wielkos¢ potencjalnych uszkodzen lub
urazéw jest sklasyfikowana stowami OSTRZEZENIE lub
UWAGA.

A OSTRZEZENIE
Ten symbol oznacza mozliwosc odniesienia obrazen lub
utraty zycia przez personel.

A OSTROZNIE
Ten symbol oznacza mozliwos¢ uszkodzenia mienia lub
wystgpienia powaznych konsekwencji.

OSTRZEZENIE ®
Z urzgdzenia mogg korzystac dzieci w wieku od 8 lat oraz

0soby 0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
psychicznej bgdz osoby nie posiadajgce doswiadczenia i wiedzy,

jezeli zostang one otoczone nadzorem lub poinstruowane w

zakresie bezpiecznego korzystania z tego urzgdzenia i beda

rozumiaty zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny

bawiC sie urzgdzeniem. Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na

czyszczenie i konserwacje urzgdzenia bez nadzoru(kraje Unii
Europejskiej).

Z urzadzenia nie moga korzystac osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej,
lub ktore nie majg odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
chyba ze sg one nadzorowane lub zostaty poinstruowane w
zakresie korzystania z urzadzenia przez osobe odpowiedzialng
za ich bezpieczenstwo. Pilnowac, aby dzieci nie bawity sie
urzadzeniem.




OSTRZEZENIE DOTYCZACE UZYWANIA PRODUKTU

W przypadku wystapienia nienormalnej sytuacji (np. zapach
spalenizny), natychmiast wytaczy¢ urzadzenie i wyciggnac
wtyczke z gniazdka. Skontaktowac sie ze sprzedawcg w
celu uzyskania instrukcji dotyczacych ochrony przed pora-
zeniem prgdem, pozarem i urazami.

Nie wktadac palcow, pretdow ani innych przedmiotow do
wlotu ani wylotu powietrza. Mogtoby to spowodowac urazy,
poniewaz wentylator moze obracac sie z duzg predkoscia.
W poblizu urzadzenia nie uzywac tatwopalnych aerozoli,
takich jak lakier do wtoséw, lakiery lub farby. Mogtoby to
spowodowac pozar |ub zapton.

Nie uzywac klimatyzatora w miejscach znajdujgcych sig
poblizu lub w otoczeniu palnych gazow palnych. Emitowany
gaz moze gromadzi¢ sie wokot urzgdzenia i spowodowac
wybuch.

Nie uzywac klimatyzatora w mokrym pomieszczeniu, takim
jak tazienka lub pralnia. Zbyt duze narazenie na wode moze
spowodowac zwarcie w elementach elektrycznych.

Nie narazac ciata na bezposrednie dziatanie chtodnego
powietrza przez dtuzszy czas.

Nie pozwala¢ dzieciom bawic si¢ klimatyzatorem. Dzieci
znajdujace sie w poblizu urzadzenia nalezy przez caty czas
pilnowac.

Jesli klimatyzator jest uzywany razem z palnikami lub
iInnymi urzgdzeniami grzewczymi, nalezy doktadnie wietrzyc
pomieszczenie, aby unikng¢ niedoboru tlenu.

W niektorych srodowiskach pracy, takich jak kuchnie,
serwerownie itp., zaleca sie stosowanie specjalnie
zaprojektowanych urzgdzen klimatyzacyjnych.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA OSTRZEZENIA

man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 181

Przed przystagpieniem do czyszczenia nalezy wytaczyc
urzadzenie i odtaczyc je od pradu. W przeciwnym razie
moze nastgpiC porazenie pragdem.

Nie czysciC klimatyzatora nadmierng iloscig wody.

Nie czysci¢ klimatyzatora za pomocg palnych srodkow
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czyszczacych. Palne srodki czyszczace mogg spowodowac
pozar lub odksztatcenia.

OSTROZNIE
* Wylgczyc klimatyzator i odtgczyC go od pradu, jesli nie
bedzie uzywany przez dtuzszy czas.

 Podczas burzy urzgdzenie wytgczyc¢ i odtgczy¢ od pradu.

« Skroplona woda musi mie¢ mozliwos¢ swobodnego odptywu
Z urzgdzenia.

* Nie obstugiwac klimatyzatora mokrymi rekami. Mogtoby to
spowodowac porazenie prgdem.

* Nie uzywac urzgdzenia do innych celow niz jego przezna-
czenie.

* Nie wchodzi¢ na jednostke zewnetrzng ani nie umieszczac
na niej zadnych przedmiotow.

* Nie uzywac klimatyzatora przez dtuzszy czas z otwartymi
drzwiami lub oknami pomieszczenia lub gdy wilgotnosc jest
bardzo wysoka.

OSTRZEZENIA PRZED ZAGROZENIAMI ELEKTRYCZNYMI
* Uzywac wytgcznie podanego przewodu zasilajgcego. Aby
wyeliminowac zagrozenia, uszkodzony przewdd zasilajgcy
powinien zosta¢ wymieniony przez producenta lub przed-
stawiciela serwisowego bgdz przez osobe posiadajacg
podobne kwalifikacje.

» Wtyczka zasilajgca powinna byc czysta. Usuwac wszelki
kurz i zabrudzenia, ktére gromadzg sie na wtyczce lub
wokot niej. Brudne wtyczki mogg spowodowac pozar lub
porazenie pradem.

* Nie ciagnacC za przewod zasilajacy w celu odtgczenia urza-
dzenia. Nalezy chwyci¢ mocno wtyczke i wyciggnac jg z
gniazdka. Ciggnigcie bezposrednio za przewod moze go
uszkodziC i spowodowac pozar lub porazenie pradem.

* Nie zmienia¢ dtugosci przewodu zasilajgcego ani nie uzywac
przediuzacza do zasilania urzadzenia.

* Nie dzieli¢ gniazdka elektrycznego z innymi urzadzeniami.
Nieodpowiednia lub niewystarczajgca moc moze spowodowac




pozar lub porazenie prgdem.

* Produkt musi by¢ prawidtowo uziemiony podczas montazu,
poniewaz w przeciwnym razie grozi porazenie prgdem elek-
trycznym.

* W zakresie prac elektrycznych nalezy postgpowac zgodnie
z lokalnymi i krajowymi standardami oraz przepisami doty-
czgcymi okablowania oraz instrukcjg montazu. Podtgczy¢
kable mocno i dobrze je zdtawic, aby zapobiec uszkodzeniu
zaciskow przez zewnetrzne sity. Nieprawidiowe potaczenia
elektryczne moga si¢ spowodowac przegrzanie i spowodowac
pozar, a takze porazenie prgdem. Wszystkie potgczenia
elektryczne muszg byc wykonane zgodnie ze schematem
potaczen elektrycznych umieszczonym na ptytach jednostki
wewnetrznej | zewnetrzne;.

« Cate okablowanie musi by¢ odpowiednio utozone, aby
zapewnic prawidtowe zamkniecie pokrywy tablicy sterownicze;.
Jesli pokrywa tablicy sterowniczej nie jest prawidtowo
zamknieta, moze to prowadzi¢ do korozji i spowodowac
nagrzewanie sie punktow potgczen na zacisku, zapalenie
sie lub porazenie prgdem.

« W przypadku podtaczenia zasilania do statego okablowania,
urzadzenie odigczajace wszystkie bieguny, ktore ma co
najmniej 3 mm odstepy na wszystkich biegunach i ma prad
uptywu, ktory moze przekraczaC 10 mA, urzgdzenie rozni-
cowoprgdowe (RCD) na znamionowy prad réznicowy nie-
przekraczajgcy 30 mA i odtgczenie, muszg by¢ umieszczo-
ne w statym okablowaniu zgodnie z zasadami okablowania.

ZWRACAC UWAGE NA DANE BEZPIECZNIKOW
Ptytka obwodu (PCB) klimatyzatora posiada bezpiecznik
chronigcy przed przetezeniem. Dane techniczne bezpiecznika
sg nadrukowane na ptytce obwodu, np.:
T3.15Al/250VAC, T5AI/250VAC, T3.15A/250VAC,
T5A/250VAC, T20A/25OVAC T30A/250VAC itp.
WSKAZOWKA: W przypadku urzadzen z czynnikiem
chtodniczym R32 lub R290 mozna stosowac tylko bezpiecznik
ceramiczny, odporny na wybuch.

D

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 183 @ 09-11-2021 09:07 ‘



Lampa UV-C (dotyczy tylko urzadzen posiadajacych lampe

Uv-C)

Urzadzenie posiada lamke UV-C. Przed otwarciem urzadzenia

nalezy zapoznac si¢ z ponizszymi zaleceniami.

1. Nie uzywac lamp UV-C poza urzgdzeniem.

2. Nie wolno naprawiac urzadzen z widocznymi uszkodzeniami.

3. Przypadkowe otwarcie urzadzenia lub uszkodzenie obudowy
moze spowodowac wydostanie sie niebezpiecznego pro-
mieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C nawet w matych
dawkach moze spowodowac uszkodzenie oczu i skory.

4. Przed otwarciem drzwi i ptyt dostepowych z symbolem

zagrozenia PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE w

celu przeprowadzenia konserwacji nalezgcej do zakresu

uzytkownika zalecane jest odtgczenie od pradu.

Lapy UV-C nie mozna czysci¢, naprawiac ani wymieniac.

Nie usuwac oston przeciw promieniowaniu UV-C z symbolem

zagrozenia PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE.

A OSTRZEZENIE ®
To urzgdzenie zawiera zrodto promieniowania
ultrafioletowego. Nie patrze¢ na zrodio Swiatta.

o o

OSTRZEZENIE DOTYCZACE MONTAZU PRODUKTU

1. Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez uprawnionego
sprzedawce lub specjaliste. Nieprawidtowy montaz moze
spowodowac wyciek wody, porazenie prgdem lub pozar.

2. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami montazu.
Nieprawidtowy montaz moze spowodowac wyciek wody,
porazenie prgdem lub pozar (w Ameryce Potnocnej montaz
musi by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami NEC i
CEC przez uprawniony personel).

3. W razie koniecznosci przeprowadzenia naprawy lub konser-
wacji urzadzenia nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisantem. Urzgdzenie nalezy zainstalowac zgodnie z
lokalnymi przepisami w zakresie okablowania.

4. Podczas montazu nalezy uzywac wyfacznie dotgczonych
akcesoriow i czesci oraz czesci przewidzianych na potrzeby




montazu. Uzywanie niestandardowych elementow moze
spowodowac wyciek wody, porazenie prgdem, pozar oraz
awarie urzadzenia.

5. Urzadzenie nalezy zamontowac w stabilnym miejscu, ktore
wytrzyma jego cigzar. Jesli wybrane miejsce nie utrzyma
ciezaru urzgdzenia lub montaz nie zostanie wykonana
prawidtowo, urzgdzenie moze spasc¢ i spowodowac powazne
obrazenia ciata i uszkodzenia.

6. Przewody rurowe spustowe nalezy zamontowac zgodnie
z zaleceniami instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.
Niewtasciwy odptyw moze spowodowac uszkodzenie domu
| mienia przez wode.

7. W przypadku urzgdzen wyposazonych w dodatkowg
nagrzewnice elektryczng nie nalezy instalowac urzgdzenia
w odlegtosci mniejszej niz 1 metr od materiatdw palnych.

8. Jesli wokot urzagdzenia nagromadzi sie palny gaz, moze
spowodowac pozar.

9. Nie wigczac zasilania, dopoki wszystkie prace nie zostang
zakonczone.

10.W przypadku przenoszenia klimatyzatora nalezy skonsulto-
wac sie z doswiadczonym personelem serwisowym w celu
odfagczenia | ponownego zamontowania urzgdzenia.

11.Montaz urzadzenia na jego wsporniku jest opisany w
rozziatach ,Montaz jednostki wewnetrznej” i ,Montaz
jednostki zewnetrznej’.

Uwaga dotyczaca gazéw fluorowanych (nie dotyczy urza-

dzenia wykorzystujacego czynnik chtodniczy R290)

1. Klimatyzator zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Szczegdtowe informacje na temat rodzaju i ilosci gazu
mozna znalez¢ na odpowiedniej etykiecie na samym urza-
dzeniu lub w ,Podreczniku uzytkownika - karta produktu”
na opakowaniu jednostki zewnetrznej. (tylko produkty Unii
Europejskiej).

2. Montaz, serwis, konserwacja i naprawa urzadzenia musza
by¢ wykonywana przez certyfikowanego technika.

3. Demontaz urzgdzenia i poddanie go procesowi recyklingu
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4.

musi by¢ wykonane przez certyfikowanego technika.

W przypadku urzgdzen, ktore zawierajg fluorowane gazy
cieplarniane w ilosci 5 ton rownowaznika CO:z lub wiekszej,
ale mniejszej niz 50 ton rownowaznika CO2, Jesli system
ma zamontowany uktad wykrywania wyciekow, nalezy co
24 miesiecy go sprawdzac pod katem wyciekow.

Jesli urzadzenie jest sprawdzane pod katem szczelnosci,
bardzo zalecane jest prowadzenie ewidencji wszystkich
kontroli.

OSTRZEZENIE dotyczace uzywania czynnika chtodniczego
R32/R290

W razie zastosowania palnego czynnika chtodniczego,
urzadzenie nalezy przechowywac w dobrze wentylowanym
miejscu, ktorego wielkoS¢ pomieszczenia odpowiada
powierzchni pomieszczenia okreslonej dla pracy.

Modele na czynnik chtodniczy R32:

urzadzenie powinno by¢ zamontowane, obstugiwane i
przechowywane w pomieszczeniu 0 powierzchni wigksze]
niz 4 m?. Modele na czynnik chtodniczy R290: urzadzenie
powinno by¢ zamontowane, obstugiwane i przechowywane
W pomieszczeniu 0 powierzchni wiekszej niz:

jednostki <=0,26 kW: 13 m?

jednostki >0,26 kW i <=0,35 kW: 17 m?

jednostki >0,35 kW i <=5,28 kW: 26 m?

jednostki >5,28 kW i <=7,03 kW: 35 m?

Ztacza mechaniczne W|elokrotnego uzytku i ztgcza kielichowe
nie sg dozwolone w pomieszczeniach (wymagania normy
EN).

Ztacza mechaniczne uzywane w pomieszczeniach powinny
mie¢ wskaznik nie wigkszy niz 3 g/rok przy 25% maksymal-
nego dopuszczalnego cisnienia. W przypadku ponownego
uzycia ztaczy mechanicznych w pomieszczeniach nalezy
wymienic¢ elementy uszczelniajgce. Jesli ztgcza kielichowe
Sg ponownie uzywane w pomieszczeniach, czesc kielichowa
powinna zosta¢ wymieniona na nowa (wymagania normy UL).




« W przypadku ponownego uzycia ztgczy mechanicznych w
pomieszczeniach nalezy wymieniC elementy uszczelniajace.
Jesli ztgcza kielichowe sg ponownie uzywane w pomiesz-
czeniach, czesc kielichowa powinna zosta¢ wymieniona na
nowg (wymagania normy [EC).

» Zlgcza mechaniczne uzywane wewnatrz powinny by¢ zgodne
z 1ISO 14903.

Europejska dyrektywa ws. utylizacji

Takie oznaczenie pokazane na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, ze odpaddw elektrycznych i elektro-
nicznych nie nalezy miesza¢ z odpadami ogélnymi/gospodarczymi.

Prawidtowa utylizacja produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne substancje. W zakresie utylizacji
urzgdzenia obowigzujgce prawo wymaga specjalnego zbierania materiatow i postepowania z urzgdzeniem.
Nie utylizowac produktu jako odpaddw gospodarczych lub nieposortowanych odpadéw komunalnych.

@ Istniejg nastepujgce mozliwosci utylizacji zuzytego produktu: @
» Oddanie urzagdzenia do wyznaczonego gminnego punktu zbierania odpadéw elektronicznych.
* W przypadku zakupu nowego urzgdzenia sprzedawca przyjmie bezptatnie stare urzgdzenie.
* Producent przyjmie bezptatnie stare urzadzenie.
* Sprzedaz urzadzenia do certyfikowanych punktéw skupu ztomu.

WSKAZOWKA

@ Utylizacja tego urzadzenia w lesie lub innym naturalnym otoczeniu zagraza zdrowiu i jest szkodliwa
dla srodowiska. Substancje niebezpieczne mogg przedostac sie do wod gruntowych i taricucha
pokarmowego.

B DANE | FUNKCJE URZADZENIA

Wyswietlacz wewnetrzny

WSKAZOWKA: Rézne modele majg rézne ptyty czotowe i okna wyséwietlaczy Nie wszystkie
kody wyswietlania opisane ponizej sg dostepne do zakupionego klimatyzatora. Nalezy sprawdzi¢
wewnetrzny wyswietlacz zakupionego urzgdzenia.

llustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji majg wytgcznie charakter objasniajgcy. Rzeczywisty
ksztatt jednostki wewnetrznej moze sie nieznacznie rézni¢. Decyduje ksztatt rzeczywisty.
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Ptyta przednia

Przewdd zasilajgcy (niektore mo-
. i - : dele)
| . Uchwyt na pilot
E Pilot (niektore modele)

Zaluzja

Filtr roboczy
(z tytu gtéwnego filtra — - niektére modele)

Okno wyswietlania

—_——
I.._I |_| ” fresh defrost run timer

I © O o0 o
A | (8)

" fresh ” gdy funkcja Swieze i ewent. lampa UV-C jest aktywna (niektére urzadzenia)

«defrost~ gdy uruchomiono funkcje odmrazania
# run » gdy urzgdzenie jest wigczone
»timer ” gdy zakonczono jest ustawianie zegara
= gdy wigczona jest funkcja sterowania bezprzewodowego (w przypadku niektérych urzgdzen)
"BB " Wyswietla temperature, funkcje robocza i kody bledow:
" DH u  przez 3 sekundy, gdy:
. ustawiony jest ZEGAR WL. (gdy urzadzenie jest wytgczone, * BH # 0 pozostaje wigczone, gdy
ustawiony jest ZEGAR WL..)
. wigczone sg funkcje ODSWIEZANIE, UV-C lamp, WAHANIE, TURBO, ECO lub WYCISZANIE
" EF » przez 3 sekundy, gdy:
. ustawiona jest opcja ZEGAR WYL.
. funkcje ODSWIEZANIE, lampa UV-C, WAHANIE, TURBO, ECO lub WYCISZANIE sg wytgczone
" dF " podczas odszraniania
“FP » gdy wigczona jest funkcja ogrzewania 8°C (niektore urzadzenia)
" I:L » gdy wigczona jest funkcja Active Clean (typ Inverter Split)
podczas samoczyszczenia urzgdzenia (typ ze stalg predkoscia)

Temperatura robocza
Jesli klimatyzator jest uzywany na poza podanymi zakresami temperatury, niektére funkcje bezpieczenstwa

mogg sie uaktywnic¢ i spowodowac wytgczenie urzgdzenia.

Typ Inverter Split

Tryb CHLODZENIE Tryb ogrzewania Tryb osuszania
OGRZEWANIE OSUSZANIE
Temperatura pomieszczenia | 16°C - 32°C 0°C - 30°C 10°C - 32°C
0°C-50°C 0°C-50°C
-15°C - 50°C
(do modeli z niskotem-
Temperatura zewnetrzna peraturowymi systemami -15°C - 30°C
chtodzenia)
0°C -52°C 0°C - 52°C
(do specjalnych modeli (do specjalnych modeli
tropikalnych) tropikalnych)

@
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE Z ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA POMOCNICZA

Jesli temperatura zewnetrzna jest nizsza niz 0°C, bardzo zalecane jest zostawienie urzgdzenia podtgczonego do
pradu przez caty czas w celu zapewnienia ptynnej pracy.

Typ ze stata predkoscia

Tryb CHLODZENIE Tryb ogrzewania Tryb osuszania
OGRZEWANIE OSUSZANIE

Temperatura pomieszczenia | 16°C - 32°C 0°C-30°C 10°C - 32°C
18°C - 43°C 11°C - 43°C
-7°C - 43°C
(do modeli z piskotem- . 18°C - 43°C
peraturowymi systemami

- t ¢ chtodzenia)

emperatura zewnetrzna 7°C - 24°C

18°C - 52°C 18°C - 52°C
(do specjalnych modeli (do specjalnych modeli
tropikalnych) tropikalnych)

WSKAZOWKA: Wilgotno$é wzgledna w pomieszczeniu ponizej 80%. Jesli klimatyzator pracuje powyzej tej
wartosci, powierzchnia klimatyzatora moze sprzyja¢ kondensacji. Ustawic zaluzje pionowego przeptywu powietrza
pod maksymalnym katem (pionowo do podtogi) i ustawi¢ tryb wentylatora HIGH.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizowac wydajnos$¢ urzadzenia, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

. Zamykac drzwi i okna.

. Ograniczy¢ zuzycie energii za pomocg funkcji ZEGAR WL. i ZEGAR WYL.
. Nie blokowa¢ wlotéw ani wylotow powietrza.

. Regularnie sprawdzac i czyscic filtry powietrza.

Instrukcja obstugi pilota na podczerwien nie jest czescig niniejszej dokumentacji. Nie wszystkie funkcje sg
dostepne dla klimatyzatora; nalezy sprawdzi¢ wyswietlacz wewnetrzny i pilota zakupionego urzgdzenia.

Pozostate funkcje

. Automatyczne ponowne uruchamianie (w przypadku niektérych modeli)
W razie przerwy w zasilaniu urzgdzenia uruchomi sie ono automatycznie z poprzednimi ustawieniami,
gdy zasilanie powrdci.

. Zapobieganie grzybowi (niektore modele)
Gdy urzadzenie jest wytgczane z trybu CHLODZENIE, AUTO (CHLODZENIE) lub OSUSZANIE,
klimatyzator pracuje z bardzo matg mocg w celu wysuszenia kondensatu i ochrony przed powstaniem
grzyba.

. Sterowanie bezprzewodowe (niektore modele)
Sterowanie bezprzewodowe umozliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocg telefonu komérkowego
i potgczenia bezprzewodowego. W celu umozliwienia dostepu urzadzen USB, specjalistyczny personel
musi wykonaé czynnosci polegajgce na wymianie elementéw i serwisowaniu.

. Pamie¢ kata zaluzji(niektére modele)
Przy wtgczaniu urzadzenia zaluzja automatycznie wraca do poprzedniego ustawienia kata.
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Funkcja Active Clean(niektére modele)

- Technologia aktywnego czyszczenia Active Clean zmywa codziennie kurz przywierajgcy do
wymiennika ciepta poprzez ich zamrozenie, a nastepnie nagte stopienie szronu.Stycha¢ wtedy
piszczacy dzwiek. Operacja Active Clean stuzy do wytwarzania wiekszej ilosci skondensowanej
wody, aby poprawi¢ efekt czyszczenia, a zimne powietrze jest wydmuchiwane. Po wyczyszczeniu,
wewnetrzny wirnik wiatrowe kontynuuje dziatanie z gorgcym powietrzem, aby wysuszy¢ parownik,
utrzymujac wnetrze w czystosci.

-- Po wigczeniu tej funkcji na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawi sie napis ,,CL”, po od 20 do
130 minutach jednostka wytgczy sie automatycznie i anuluje funkcje Active Clean.

-- W niektorych urzgdzeniach system rozpocznie proces czyszczenia w wysokiej temperaturze, a
temperatura wylotu powietrza jest bardzo wysoka. Nie nalezy podchodzi¢ do urzadzenia. Ponadto
doprowadzitoby do wzrostu temperatury w pomieszczeniu.

Breeze Away (niektére modele)

Ta funkcja pozwala unikng¢ bezposredniego nadmuchu powietrza na ciato i zapewnia poczucie fagodnego

chtodu.

Wykrywanie wycieku czynnika chtodniczego (niektore modele)

W razie wykrycia wycieku czynnika chtodniczego jednostka wewnetrzna wyswietla automatycznie ,ELOC”

lub miga diodami LED (w zaleznosci od modelu).

Funkcja SEN

Funkcja SEN stuzy do zmniejszania zuzycia energii podczas spania (gdy nie sg potrzebne takie same

ustawienia temperatury w celu utrzymania komfortu). Funkcje te mozna aktywowac tylko za pomoca pilota.

Funkcja snu nie jest dostepna w trybach WENTYLATOR i OSUSZANIE.

Nacisng¢ przycisk SEN przed poéjsciem spaé. W trybie CHLODZENIE urzadzenie zwigksza temperature o

1°C po 1 godzinie i o dodatkowy 1°C po kolejnej godzinie. W trybie OGRZEWANIE urzgdzenie zmniejsza

temperature o 1°C po 1 godzinie i o dodatkowy 1°C po kolejnej godzinie.

Funkcja snu zatrzymuje sie po 8 godzinach i system zaczyna pracowa¢ zgodnie z ostatnig sytuacja.

DPraca s tryhio WD\
J 7

Tryb chfodzenia (+1°C) na godzing
przez dwie pierwsze godziny

Zostawi¢
w stanie

. ; wigczonym
00Z. Of

I Qb & H

tryb ogrzewa

C) na godzin
przez dwie pierwsze godziny

D S0¢
£ B o

1L ﬁ Oszczedzanie energii podczas F& ﬁ

—

WSKAZOWKA: W przypadku klimatyzatoréw typu multi-split nastepujgce funkcje nie sg dostepne: funkcja

Ustawianie

Aktywne czyszczenie, funkcja Silence, funkcja Bryza, funkcja wykrywania wycieku czynnika chtodniczego i
funkcja Eco.

Ustawianie kata przeptywu powietrza

Ustawianie pionowego kata przeptywu powietrza
Gdy urzgdzenie jest wtgczone, uzy¢ przycisku SWING/DIRECT na pilocie, aby ustawi¢ kierunek (kat pionowy)
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przeptywu powietrza. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji pilota zdalnego sterowania.
WSKAZOWKA DOTYCZACA KATOW ZALUZJI

Podczas korzystania z trybu CHLODZENIE lub OSUSZANIE nie nalezy ustawiaé zaluzji pod zbyt pionowym
katem na dluzszy czas. Moze to spowodowac kondensacje wody na zaluzji, ktdra spadnie na podtoge lub meble.
Podczas korzystania z trybu CHLODZENIE lub OGRZEWANIE ustawienie zaluzji pod zbyt pionowym katem
moze zmniejszy¢ wydajnos¢ urzadzenia z powodu ograniczonego przeptywu powietrza.

WSKAZOWKA: Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, Zaluzje pionowego przeptywu powietrza nalezy
ustawi¢ pod maksymalnym kgtem podczas testu wydajnosci ogrzewania.

Ustawianie poziomego kata przeptywu powietrza

Poziomy kat przeptywu powietrza nalezy ustawi¢ recznie. Chwyci¢ pret deflektora (patrz rys. B)

i dostosowac go recznie do preferowanego kierunku. W niektérych urzgdzeniach poziomy kat przeptywu powietrza
mozna ustawia¢ za pomocg pilota. Patrz instrukcja obstugi pilota.

Obstuga zdalna (bez pilota)

OSTROZNIE

A Przycisk obstugi recznej jest przeznaczony do testowania urzgdzenia oraz jego obstugi w sytuaciji
awaryjnej. Z funkcji tej nalezy korzystac tylko w przypadku zgubienia pilota lub gdy jest to absolutnie
konieczne. Aby przywréci¢ normalng prace urzgdzenia, nalezy wigczy¢ je pilotem. Przed przejsciem do
recznej obstugi urzadzenia nalezy je wytgczycé.

Reczna obstuga urzgdzenia:

1. Otworzy¢ ptyte frontowg jednostki wewnetrzne;.

2. Znalez¢ przycisk OBSELUGA RECZNA dostepny po prawej stronie urzgdzenia.

3. Wecisng¢ przycisk OBSLUGA RECZNA jeden raz, aby witgczy¢ tryb WYMUSZONA PRACA
AUTOMATYCZNA.

4. Woeisng¢ przycisk OBSLUGA RECZNA ponownie, aby wtaczy¢ tryp WYMUSZONE CHLODZENIE.

5. Wocisngc¢ przycisk OBSLUGA RECZNA trzeci raz, aby wytgczy¢ urzadzenie.

6. Zamkna¢ przednig plyte.

WSKAZOWKA: Nie ruszaé rekg zaluzji. Spowodowatoby to rozsynchronizowanie zaluzji. W takim przypadku
nalezy wytgczy¢ urzgdzenie i odtgczy¢ je od prgdu na kilka sekund, a nastepnie ponownie uruchomi¢ urzgdzenie.
Nastgpi wtedy zresetowanie zaluzji.

OSTROZNIE
Nie wktada¢ palcéw do ani w poblizu dmuchawy ani strony ssgcej urzgdzenia. Szybkoobrotowy
wentylator wewnatrz urzgdzenia moze spowodowac urazy.

([ PL
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Pret deflektoya
Przycisk sterowania recznego

C O0STROZNIE | KONSERWACJA

Czyszczenie jednostki wewnetrznej

PRZED CZYSZCZENIEM LUB KONSERWACJA
WYLACZAC ZAWSZE SYSTEM KLIMATYZATORA | ODLACZAC ZASILANIE PRZED
CZYSZCZENIEM LUB KONSERWACJA.

OSTROZNIE

Do czyszczenia urzadzenia uzywac¢ wytgcznie miekkiej, suchej szmatki. Jesli urzgdzenie jest bardzo

zabrudzone, do czyszczenia mozna uzy¢ sciereczki nasgczonej cieptg woda.

» Do czyszczenia urzgdzenia nie uzywac¢ chemikaliéw ani $ciereczek impregnowanych chemicznie

* Do czyszczenia urzgdzenia nie uzywac benzenu, rozcienczalnikéw do farb, proszku do polerowania
ani innych rozpuszczalnikow. Mogg one powodowac pekanie lub deformacje plastikowej
powierzchni.

* Do czyszczenia plyty przedniej nie uzywac wody o temperaturze wyzszej niz 40°C. Mogtoby to
spowodowac odbarwienie piyty.

Czyszczenie filtra powietrza
Zatkanie klimatyzator moze zmniejszy¢ jego wydajnos¢, a takze moze byc¢ niekorzystne dla zdrowia. Nalezy
czyscic filtr raz na dwa tygodnie.

Podniesc¢ ptyte frontowg jednostki wewnetrznej

2. Najpierw wcisngé wypustke na koncu filtra w celu zwolnienia klamry, } I C
podniesc jg, a nastepnie pociggng¢ do siebie. & i

3. Wyciagna¢ filtr.

4. Jesli filtr posiada maly filtr odSwiezania powietrza, nalezy go odpia¢

od wiekszego filtra. Wyczyscic filtr odswiezania powietrza za pomocg

recznego odkurzacza.
5. Wyczysci¢ duzy filtr cieptg wodg z mydtem. Uzywac wytgcznie tagodnych
srodkow czyszczgcych.

6. Sptukac filtr pod biezgcg woda, nastepnie obtrzasngé nadmiar wody.
7. Wysuszy¢ w chtodnym, suchym miejscu i nie naraza¢ na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.
8. Po wysuszeniu przyczepic filtr odswiezania powietrza do wiekszego srvin Wl
filtra, nastepnie wsung¢ go z powrotem do jednostki wewnetrznej. (niekidre modele)
9. Zamkngc¢ ptyte frontowg jednostki wewnetrzne;.

D@
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OSTROZNIE
Nie dotykac filtra odswiezajgcego powietrze (plazma) przez co najmniej 10 minut po wytgczeniu
urzgdzenia.

OSTROZNIE

* Przed wymiang filtra lub czyszczeniem wytgczy¢ urzgdzenie i odtgczy¢ je od pradu.

+ Podczas wyjmowania filtra nie dotykaj metalowych elementéw urzadzenia. Ostre metalowe
krawedzie mogg spowodowac skaleczenia.

* Nie uzywac¢ wody do czyszczenia wnetrza jednostki wewnetrznej. Moze ona zniszczy¢ izolacje i
spowodowac porazenie pragdem.

* Nie narazac filtra na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas suszenia. Mogtoby to
spowodowac skurczenie sig filtra.

Przypominanie o czyszczeniu filtrow powietrza (opcja)

Przypominanie o czyszczeniu filtrow powietrza

Po 240 godzinach uzytkowania na wyswietlaczu urzgdzenia wewnetrznego zacznie miga¢ kod ,CL”. Przypomina
on o wyczyszczeniu filtra. Po 15 sekundach urzadzenie powrdci do wyswietlania poprzedniego widoku.

Aby skasowac przypomnienie, nalezy nacisng¢ przycisk LED na pilocie 4 razy lub nacisng¢ przycisk recznego
sterowania 3 razy. Jesli przypomnienie nie zostanie skasowane, kod ,CL” zacznie ponownie miga¢ po ponownym
uruchomieniu urzgdzenia.

Przypominanie o wymianie filtrow powietrza

Po 2880 godzinach uzytkowania na wyswietlaczu urzgdzenia wewnetrznego zacznie miga¢ kod ,nF”. Przypomina
on o wymianie filtra. Po 15 sekundach urzgadzenie powréci do wyswietlania poprzedniego widoku.

Aby skasowac¢ przypomnienie, nalezy nacisng¢ przycisk LED na pilocie 4 razy lub nacisng¢ przycisk recznego
sterowania 3 razy. Jesli przypomnienie nie zostanie skasowane, kod ,nF” zacznie ponownie miga¢ po ponownym
uruchomieniu urzadzenia.

OSTROZNIE
A » Wszelkie prace zwigzane z konserwacjg i czyszczeniem jednostki zewnetrznej powinny by¢
wykonywane przez autoryzowanego sprzedawce lub licencjonowanego ustugodawce
« Ewentualne naprawy urzgdzen powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego sprzedawce lub
licencjonowanego ustugodawce.

Utrzymanie — diugie okresy nieuzywania
Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy:

f R © . ' b f ™
—\
tﬁ
p S A - - A J
Czyszczenie wszystkich Wigcz funkcje wentylatora Wytgczy¢ urzadzenie Wyjg¢ baterie z pilota
filtrow FAN i poczeka¢, az urzadzenie i wyciggna¢ wtyczke
catkowicie wyschnie z gniazdka
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Utrzymanie — przeglad przedsezonowy
Po dtugim okresie nieuzywania lub okresach czestego uzywania nalezy:

I ™

L3

Sprawdzi¢ pod katem Czyszczenie wszystkich filtrow Skontrolowac¢ szczelnos¢ Wymieni¢ baterie
uszkodzen okablowania

///_ _\‘ | o~ _

@\

~ -

Sprawdzi¢, czy zadne wloty i wykoty
powietrza nie sg zatkane.

D ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

SRODKI BEZPIECZENSTWA
A Jesli wystgpi KTORYKOLWIEK z ponizszych stanéw, nalezy natychmiast wytgczy¢ urzadzenie!
* Przewdd zasilajgcy jest uszkodzony lub nadmiernie nagrzany
@ » Czuc¢ won spalenizny @
* Urzadzenie emituje gtosne lub nienormalne dzwieki
+ Bezpiecznik zasilania przepala sie lub wytgcznik automatyczny czesto sie wytagcza
* Woda lub inne substancje wpadajg do lub wypadajg z urzadzenia

NIE PROBOWAC NAPRAWIC SAMODZIELNIE! NATYCHMIAST SKONTAKTOWAC SIE Z
AUTORYZOWANYM USLUGODAWCA!

Problemy ogélne
Ponizsze problemy nie sg usterkg i w wiekszosci sytuacji nie wymagajg naprawy.

D@
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Problem

Mozliwe przyczyny

Urzadzenie nie wigcza sie po wcisnieciu
przycisku WE./WYL.

W urzgdzeniu przewidziane jest 3-minutowe zabezpieczenie, ktdre chroni je przed
przecigzeniem. Ponowne uruchomienie urzadzenia w przeciggu 3 minut od jego
wytgczenia jest niemozliwe.

Tryb CHLODZENIE/GRZANIE urzgdzenia
jest przetaczany na tryb WENTYLATOR

Ustawienie urzadzenia moze by¢ zmieniane, aby zapobiec jego oszronieniu. Po
wzroscie temperatury urzadzenie ponownie rozpocznie prace we wczesniej wybra-
nym trybie.

Osiagnieto ustawiong temperature, co spowodowato wytgczenie sprezarki
urzadzenia. Ponowna zmiana temperatury spowoduje wznowienie pracy przez
urzadzenie.

Z urzadzenia wewnetrznego wydobywa sie
biata mgta

Jezeli w miejscach wilgotnych wystepujg duze réznice pomiedzy temperaturg powie-
trza w pomieszczeniu a temperaturg powietrza klimatyzowanego, moze powstawac
biata mgta.

Z urzadzenia zewnetrznego i wewnetrznego
wydobywa sie biata mgta

W przypadku ponownego uruchomienia urzadzenia w trybie OGRZEWANIE po
zakonczeniu odszraniania, na skutek wystepowania wilgoci powstatej w tym proce-
sie, z urzgdzenia moze wydobywac sie biata mgta.

Z urzadzenia wewnetrznego wydobywa sie
hatas

Podczas resetowania potozenia zaluzji moze byc¢ styszalny dzwigk przypominajacy
bardzo szybkie powietrze.

Po uruchomieniu urzgdzenia w trybie GRZANIE moze by¢ styszalne skrzypienie,
ktore jest efektem rozszerzania sig i kurczenia plastikowych czesci urzadzenia.

Z urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego
wydobywa sie¢ hatas

Ciche syczenie podczas pracy: Jest to normalne zjawisko, ktérego przyczyna jest
przeptywanie gazu chtodzgcego przez urzgdzenie wewnetrzne i zewnetrzne.

Ciche syczenie podczas uruchamiania systemu, tuz po jego wytgczeniu lub pod-
czas jego odszraniania: Dzwigk ten jest zjawiskiem normalnym, spowodowanym
wytgczeniem obiegu gazu chtodzgcego lub zmiang jego kierunku.

Skrzypienie: Normalne zjawisko rozszerzania si¢ i kurczenia plastikowych oraz me-
talowych czesci, wywotane zmianami temperatury podczas pracy, moze powodowac
skrzypienie.

Z urzadzenia zewnetrznego wydobywa sie
hatas

W zaleznosci od aktualnie ustawionego trybu pracy, z urzgdzenia bedg wydobywaty
sie rézne dzwieki.

Z urzadzenia wewnetrznego lub
zewnetrznego wydostaje sig kurz

Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, moze zgromadzi¢ sie w
nim kurz, ktéry zostanie usuniety na zewnatrz po jego witgczeniu. Zjawisko to mozna
ograniczyé¢, przykrywajac urzadzenie, ktére nie bedzie uzywane przez diuzszy okres
czasu.

Z urzadzenia wydobywa sie brzydki zapach

Urzadzenie moze pochtania¢ zapachy pochodzace z urzgdzenia (takie jak zapach
mebli, gotowania, papierosoéw itp.) oraz wydziela¢ je podczas pracy.

Filtry urzadzenia splesniaty i wymagajg wyczyszczenia.

Nie dziata wentylator w urzadzeniu
zewnetrznym

Podczas pracy urzgdzenia predkos¢ wentylatora jest sterowana tak, aby zapewnic¢
jego optymalng prace.

Urzadzenie pracuje w nieprawidtowy lub
nieprzewidywalny sposob badz nie reaguje.

Zaktécenia pochodzace od masztow telefonii komérkowej i zdalnych urzadzen

wspomagajgcych moga by¢ przyczyng nieprawidtowego dziatania tego urzadzenia.

W takim przypadku nalezy wyprébowac nastepujgcg metode:

. Odtgczy¢ zasilanie, a nastepnie podiaczyé je ponownie.

. Wecisng¢ przycisk WE./WYL. Dostepny na pilocie, aby ponownie uruchomi¢
urzadzenie.

WSKAZOWKA: Jezeli problem nadal wystepuje, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym sprzedawcg lub najblizszym

centrum obstugi klienta. W takim przypadku nalezy przekaza¢ szczegdtowy opis usterki urzgdzenia oraz

przypisany do niego numer modelu.
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Rozwigzywanie problemoéw

W razie problemu, przed skontaktowaniem sie z firmg serwisowg nalezy sprawdzi¢ ponizsze punkty.

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Niska wydajnos¢ chtodzenia

Ustawiona moze by¢ temperatura, ktéra
jest wyzsza niz temperatura otoczenia,
panujgca w pomieszczeniu

Zmniejszy¢ wartos¢ ustawionej tempera-
tury

Zabrudzony wymiennik ciepta
w urzadzeniu wewnetrznym lub
zewnetrznym

Wyczysci¢ odpowiedni wymiennik ciepta

Zabrudzony filtr powietrza

Wyciagna¢ filtr i wyczysci¢ go zgodnie ze
wskazéwkami

Zatkany wlot lub wylot powietrza w
ktoryms urzgdzeniu

Wyltaczy¢ urzadzenie, odetkac wlot lub
wylot i wigczy¢ je ponownie

Drzwi i okna sg otwarte

Sprawdzi¢ podczas pracy urzgdzenia,
czy wszystkie drzwi i okna sg zamkniete

Wytwarzana jest zbyt duza ilo$¢ ciepta na
skutek dziatania promieni stonecznych

Gdy wytwarzana jest duza ilo$¢ ciepta lub
Swieci jasne stonce, nalezy zamkng¢
i zastoni¢ okna

Zbyt wiele zrodet ciepta w pomieszczeniu
(ludzie, komputery, urzadzenia elektro-
niczne itp.)

Zmniejszyc¢ liczbe zrédet ciepta

Mata ilos¢ czynnika chtodniczego na
skutek jego wycieku lub dtugotrwatego
korzystania z urzadzenia

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ urzadzenia,
uszczelni¢ je ponownie w razie potrzeby
i uzupetni¢ czynnik chtodniczy

Wigczono funkcje WYCISZENIE
(opcjonalna)

Funkcja WYCISZENIE moze spowodowac
spadek wydajnosci urzgdzenia, poniewaz
jej wigczenie powoduje zmniejszenie
czestotliwosci robocze;.

Whytaczy¢ funkcje WYCISZENIE.

Urzadzenie nie pracuje

Awaria zasilania

Zaczeka¢ na przywrocenie zasilania

Wytgczono zasilanie

Wigczy¢ zasilanie

Przepalony bezpiecznik

Wymieni¢ bezpiecznik

Roztadowane baterie w pilocie

Wymienic¢ baterie

Wigczone zostato 3-minutowe zabezpiec-
zenie przewidziane w urzgdzeniu

Zaczekac 3 minuty, a nastgpnie ponownie
uruchomi¢ urzadzenie

Wigczono zegar

Wytgczy¢ zegar

Urzadzenie czesto wigcza sie i wylgcza

Zbyt duzo lub zbyt mato czynnika
chiodniczego w systemie

Sprawdzi¢ szczelno$¢ systemu i uzupetnic
czynnik chtodniczy.

Do urzadzenia przedostaty sie wilgo¢ lub
gaz niescisliwy.

Oprézni¢ system i napetni¢ go czynnikiem
chtodniczym

Uszkodzona sprezarka

Wymieni¢ sprezarke

Zbyt duze lub zbyt niskie napiecie

Zainstalowa¢ manostat, aby méc
regulowac napiecie

Niska wydajnos¢ grzania

Bardzo niska temperatura na zewnatrz

Uzy¢ dodatkowego urzgdzenia grzewczego

Przez drzwi i okna przedostaje sie zimne
powietrze

Sprawdzi¢ podczas korzystania z
urzadzenia, czy wszystkie drzwi i okna sg
zamkniete

Mata ilo$¢ czynnika chtodniczego na
skutek jego wycieku lub dtugotrwatego
korzystania z urzadzenia

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ urzadzenia,
uszczelni¢ je ponownie w razie potrzeby i
uzupei¢ czynnik chtodniczy

Wskazniki caty czas migajg

Pojawi sie kod btedu zaczynajacy sie
od litery na wyswietlaczu jednostki
wewnetrzne;j:

E(x), P(x), F(x)
EH(xx), EL(xx), EC(xx)
PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Urzadzenie moze przerwac prace lub nadal bezpiecznie pracowac. Jezeli wskazniki
nadal migajg lub widoczne sg nadal kody btedéw, nalezy zaczekaé okoto 10 minut.

Problem moze sam sie rozwigzac.

Jezeli tak sie nie stanie, nalezy odtgczy¢ zasilanie, a nastepnie podtgczyé je ponow-
nie. Wigczy¢ urzadzenie. Jezeli problem nadal wystepuje, nalezy odtgczyé zasilanie i
skontaktowac sige z najblizszym centrum obstugi klienta.

WSKAZOWKA: Jesli problem nadal wystepuje po wykonaniu kontroli i diagnostyki, nalezy natychmiast wytgczyé

urzgdzenie i skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

D@
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AKCESORIA

System klimatyzacji jest dostarczany z ponizszymi akcesoriami. Podczas montazu klimatyzatora nalezy wyko-

rzysta¢ wszystkie elementy montazowe i akcesoria. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac wyciek wody,

porazenie pradem lub pozar, a takze awarie urzadzenia Elementy niedostarczone z klimatyzatorem nalezy

zakupi¢ osobno.

Nazwa akcesoriow llos¢ (szt.) | Ksztalt Nazwa akcesoriow llos¢ (szt.) Ksztalt
Instrukcja obstugi 2~3 D Pilot 1 %
Ztgcze 1 Bateria 2
odprowadzajace (do -%[D
modeli z chtodzeniem i
ogrzewaniem)
Uszczelka (do modeli z | 1 Uchwyt na pilot 1 .
chtodzeniem i @ (wyposazenie .IIFJ
ogrzewaniem) opcjonalne)
Ptyta montazowa 1 Sruby mocujace na 2
uchwyt pilota (opcja) .a
Kotwa 5~8 Maty filtr 1~2
(W (montaz z tytu gtéwnego | (w yF
zaleznosci =t filtra powietrza przez zaleznosci
od modelu) uprawnionego technika | od modelu)
Sruby mocujgce do 5~8 podczas montazu
ptyty montazowe;j (w maszyny)
zaleznosci <
od modelu)
Nazwa Ksztalt llos¢ (szt.)
Zespot rury tgczgcej Strona cieczy 6,35 (1/47) Elementy nalezy zakupi¢ osobno.
" W sprawie pasujgcego rozmiaru rur
9,52 (3/8") do urzgdzenia nalezy zwréci¢ sie do
Strona gazu 29,52 (3/8") sprzedawcy.
@12,7 (1/127)
@16 (5/8”)
@19 (3/4”)

do kabla fgczgcego)

Pierscien magnetyczny i pas (jesli sa
dostarczone, patrz schemat montazu

(N0

zetozyC pasek przez
otwor pierscienia
magnetycznego, aby
zamocowac go na
kablu

Zalezy od modelu
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F PODSUMOWANIE MONTAZU - JEDNOSTKA WEWNETRZNA

o 15¢m (sigin) % 9

— -
12cm 12cm I ’—J |
(4.75in) (4.75in)

N — —0
\

2.3m (90.55in)

1. Wybdr miejsca zamontowania 2. Wyznaczenie miejsc na otwory 3. Zamontowanie ptyty montazowej

w $cianie

k»@’

4. Wywiercenie otworu w $cianie 5. Orurowanie tgczace 6. Okablowanie fgczace
(nie dotyczy niektérych lokalizaciji

D@

®

w Ameryce Pdétnocnej)

8

) ) ‘——
8. Owiniecie rur i kabli

7. Przygotowanie weza spustowego (nie dotyczy niektérych lokalizacji w Ameryce Pdtnocnej)

19

9. Montaz jednostki wewnetrznej
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G ELEMENTY URZADZENIA

WSKAZOWKA: Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami lokalnych i krajowych norm.
Montaz moze sie nieznacznie r6zni¢ w zaleznosci od miejsca.

Wytgcznik suchy

®0

1. Plyta do montazu $ciennego 5. Filtr roboczy (z tytu gtownego filira 9. Pilot
— niektére modele)

2. Piyta przednia 6. Rura spustowa 10. Uchwyt na pilot

(niektére modele)
3. Przewdd zasilajgcy (niektore 7. Kabel sygnatowy 11. Kabel zasilajgcy jednostke
modele) zewnetrzng

(niektore modele)

4. Zaluzja 8. Rura czynnika chtodniczego

INFORMACJE NA ILUSTRACJACH
llustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji majg wytgcznie charakter objasniajgcy. Rzeczywisty
ksztatt jednostki wewnetrznej moze sie nieznacznie roézni¢. Decyduje ksztatt rzeczywisty.

H MOoNTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

Zalecenia dotyczace montazu jednostki wewnetrznej
Przed rozpoczeciem montazu

Przed montazem jednostki wewnetrznej nalezy zapoznac¢ sie z etykietg na opakowaniu produktu, aby sie
upewnic¢, ze numer modelu jednostki wewnetrznej jest zgodny z numerem modelu jednostki zewnetrznej.

([ PL
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Krok 1: Wybrac¢ lokalizacje montazu. Przed montazem jednostki wewnetrznej nalezy wybra¢ odpowiednia
lokalizacje.

Ponizej znajdujg sie normy, ktére pomogg wybra¢ odpowiednig lokalizacje dla urzgdzenia.

Wiasciwe lokalizacje montazu spetniajg nastepujace standardy:

. Dobra cyrkulacja powietrza

. Wygodny odptyw

. Hatas z urzadzenia nie bedzie przeszkadzat innym osobom

. Mocna i solidna — lokalizacja nie bedzie wibrowaé

. Wystarczajgco mocna, aby utrzymac ciezar urzadzenia

. Co najmniej jeden metr od wszystkich innych urzadzen elektrycznych (np. TV, radio, komputer)

NIE montowa¢ urzadzenia w nastepujacych lokalizacjach:

W poblizu wszelkich zrodet ciepta, pary lub palnego gazu

* W poblizu palnych przedmiotow, takich jak zastony lub ubrania

* W poblizu wszelkich przeszkdd, ktére mogg spowodowac utrudnia¢ cyrkulacje powietrza
W poblizu drzwi

W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

INFORMACJA O OTWORZE W SCIANIE

Jesli nie ma statego orurowania czynnika chtodniczego:

Wybierajac lokalizacje, nalezy pamieta¢, ze nalezy zostawi¢ wystarczajgco duzo miejsca na otwoér

w Scianie (patrz krok Wiercenie otworu w $cianie na orurowanie tgczgce) na kabel sygnatowy i
orurowanie czynnika chtodniczego tgczace jednostke wewnetrzng i zewnetrzng. Domysina pozycja
wszystkich przewodoéw rurowych to prawa strona jednostki wewnetrznej (patrzac w strone jednostki).
Jednak urzgdzenie moze pomiesci¢ orurowanie zaréwno po lewej, jak i prawej stronie.

Zapoznac sie z ponizszym diagramem, aby zapewni¢ odpowiednig odlegtos¢ od $cian i sufitu:
15 cm lub wiecej
12 cm lub wiecej

12 cm lub wiecej

=

ALY o/

I

2,3 m lub wigcej

Krok 2: Zamocowanie ptyty montazowej do sciany
Ptyta montazowa to urzgdzenie, na ktérym nalezy zamontowac jednostke wewnetrzng.
*  Wykreci¢ srube mocujgca ptyte montazowg do tylnej czesci jednostki wewnetrznej.

e Przymocowac ptyte montazowg do $ciany za pomocg dostarczonych srub. Sprawdzi¢, czy ptyta montazowa
przylega ptasko do $ciany.

UWAGA DOTYCZACA SCIAN BETONOWYCH LUB CEGLANYCH

Jesli sciana jest wykonana z cegty, betonu lub podobnego materiatu, wywierci¢ w Scianie otwory o
Srednicy 5 mm i wiozy¢ dotgczone kotwy tulejowe.

Nastepnie przymocowac ptyte montazowg do sciany, wkrecajgc sruby bezposrednio w kotwy
zaciskowe.

09-11-2021 09:07‘
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Krok 3: Wywiercenie otworéw na rury tgczace w scianie

1. Okresli¢ potozenie otworu w $cianie na podstawie potozenia ptyty montazowej. Patrz wymiary ptyty
montazowe;.

2. Za pomocg wiertta rdzeniowego 65 mm (25 in) lub 90 mm(3,54 in) (w zaleznosci od modelu) wywierci¢
otwér w Scianie. Otwor musi by¢ wywiercony pod niewielkim katem w dét, tak aby koniec od zewnetrzny
koniec otworu byt nizszy niz wewnetrzny o okoto 5 mm do 7 mm (0,2-0,275 cala). Zapewni to prawidtowe
odprowadzanie wody.

3. Umiesci¢ pierscien ochronny w otworze. Chroni on krawedzie otworu i pomaga go uszczelni¢ po
zakonczeniu procesu montazu.

OSTROZNIE
A Podczas wiercenia otworu w $cianie nalezy unika¢ przewodéw, instalacji wodociggowych i innych
wrazliwych elementow.

Wewn. Zewn.

NN

?j

5-7mm
(0.2-0.275i

WY

WYMIARY PLYTY MONTAZOWEJ
Rézne modele majg rézne ptyty montazowe. W zalezno$ci od roznych wymagan klienta, ksztatt ptyty
montazowej moze sie nieznacznie roznic.

Zobacz typ A i typ B jako przyktad:

Prawidtowe ustawienie ptyty montazowej
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WSKAZOWKA: Gdy rura faczaca po stronie gazowej ma @16 mm (5/8 cala) lub wiecej, otwdr w $cianie powinien
mie¢ 90 mm (3,54 cala).

Krok 4: Przygotowanie orurowania czynnika chtodniczego
Orurowanie czynnika chfodniczego znajduje sie w rekawie izolacyjnym przymocowanym z tytu urzadzenia.
Orurowanie nalezy przygotowac przed przepuszczeniem go przez otwoér w Scianie.

1. W oparciu o potozenie otworu w $cianie w stosunku do ptyty montazowej, wybrac strone, z ktdrej orurowa-
nie bedzie wychodzi¢ z urzadzenia.

2. Jesli otwor w Scianie znajduje sie za urzadzeniem, nalezy pozostawi¢ wybijang ptytke na swoim miejscu.
Jesli otwor w Scianie znajduje sie z boku jednostki wewnetrznej, usunaé plastikowg ptytke do wybijania z
tej strony urzgdzenia. Powstanie w ten sposob szczelina, przez ktérg orurowanie moze wyjs¢ z urzgdzenia.
Uzy¢ szczypiec z koncowkami iglowymi, jesli plastikowa ptytka jest zbyt trudna do recznego usuniecia.

Ptytka do wybijania
3. Jesli istniejgce orurowanie tgczace jest juz osadzone w Scianie, nalezy przejs¢ bezposrednio do kroku

Podtgczanie weza spustowego. Jesli nie ma wbudowanego orurowania, podtgczyé orurowanie czynnika
chtodniczego jednostki wewnetrznej do orurowania tgczgcego, ktore potgczy jednostke wewnetrzng
i zewnetrzng. Szczegotowe instrukcje znajduja sie w rozdziale Podtaczanie przewoddw czynnika

chtodniczego w niniejszej instrukc;ji.

D@
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WSKAZOWKA DOTYCZACA KATA ORUROWANIA
Orurowanie z czynnikiem chtodniczym moze wychodzi¢ z jednostki wewnetrznej po lewej strone
(patrzac od tytu jednostki)

OSTROZNIE
A Nalezy zachowac szczegolng ostroznosé, aby nie wgniatac¢ ani nie uszkodzi¢ przewoddw podczas ich
odginania od urzgdzenia. Wszelkie wgniecenia w rurach beda miaty wptyw na dziatanie urzadzenia.

Krok 5: Podtaczanie weza spustowego

DomysInie waz spustowy jest przymocowany po lewej stronie urzgdzenia (gdy patrzymy na tyt urzadzenia). Mozna
go jednak réwniez przymocowac po prawej stronie. Aby zapewni¢ prawidiowy odptyw, nalezy podtgczy¢ waz
spustowy po tej samej stronie, po ktérej przewody czynnika chtodniczego wychodzg z urzgdzenia. Zamocowac
przedtuzenie weza spustowego (kupione osobno) do konca weza spustowego.

. Miejsce potgczenia owingé mocno tasmg teflonowg, aby zapewni¢ dobre uszczelnienie i zapobiec
wyciekom.
. W przypadku czesci weza spustowego, ktéra pozostanie w pomieszczeniu, nalezy jg owing¢ piankowg
izolacjg rurowg, aby zapobiec kondensac;ji.
. Wyjg¢ filtr powietrza i wla¢ niewielkg ilos¢ wody do miski spustowej, aby sprawdzi¢, czy woda sprawnie
@ odptywa z urzagdzenia. @

UWAGA DOTYCZACA UMIESZCZENIA WEZA SPUSTOWEGO
Waz spustowy musi by¢ umieszczony zgodnie z ponizszymi rysunkami.

S

DOBRZE ZLE
Upewnic sig, ze waz Zatamania weza spustowego
spustowy nie jest zagiety, aby sg putapkami dla wody.

zapewni¢ prawidtowy odptyw.

& &

ZLE
JLE Nie umieszczaé koncéwki weza
spustowego w wodzie ani w
pojemnikach, ktére zbierajg wode.
Uniemozliwitoby to prawidtowe
odprowadzanie wody. @

Zatamania weza spustowego
sg putapkami dla wody.
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Zatka¢ nieuzywany otwor spustowy
Aby zapobiec niepozgdanym wyciekom, nalezy zatka¢ nieuzywany otwor
spustowy za pomocg dostarczonej gumowej zatyczki.

APRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK PRAC ELEKTRYCZNYCH PRZECZYTAC PONIZSZE ZASADY

1.

10.

11.

12.

Cate okablowanie musi by¢ zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami oraz instalowane przez odpowiednio
wykwalifikowanego elektryka.

Wszystkie potgczenia elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie ze schematem potaczen elektrycznych
umieszczonym na ptytach jednostki wewnetrznej i zewnetrznej.

W razie powaznych problemow z bezpieczenstwem zasilania elektrycznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace. Wyjasni¢ klientowi przyczyny i odmowi¢ montazu urzadzenia do czasu usuniecia probleméw z bez-
pieczehstwem.

Napiecie zasilajgce powinno odpowiadac¢ 90-110% napiecia znamionowego. Nieodpowiednie napiecie moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie, porazenie prgdem lub pozar.

Podczas podtgczania zasilania do statego okablowania nalezy zainstalowac¢ zabezpieczenie przeciwprze-
pieciowe i gtéwny wytgcznik zasilania.

W przypadku podtgczania zasilania do statego okablowania, w okablowaniu statym musi by¢ zainstalowany
wytgcznik, ktory odtgcza wszystkie bieguny i ma przerwe na stykach co najmniej 3 mm. Wykwalifikowany
technik musi uzy¢ atestowanego wytgcznika.

Urzgdzenie mozna podigczacé tylko do gniazdka z oddzielnym obwodem. Nie podigczaé innych urzgdzen do
tego gniazdka.

Klimatyzator musi by¢ prawidtowo uziemiony.

Kazdy przewdd musi by¢ mocno podtgczony. Poluzowane okablowanie moze spowodowaé przegrzanie
zacisku, powodujgc wadliwe dziatanie produktu i ewentualnie pozar.

Nie wolno dopuscic, aby przewody dotykaty lub opieraty sie o przewody czynnika chtodniczego, sprezarke
lub jakiekolwiek ruchome czesci znajdujgce sie w urzgdzeniu.

Jesli urzgdzenie jest wyposazone w dodatkowg nagrzewnice elektryczna, nalezy jg zainstalowac w odlegto-
$ci co najmniej 1 metra od wszelkich materiatéw palnych.

Aby zapobiec porazeniu prgdem, nie wolno dotykac elementow elektrycznych zaraz po odtgczeniu od
pradu. Po odtgczeniu od pradu, przed dotknieciem elementow elektrycznych nalezy zawsze poczekac co
najmniej 10 minut.

OSTRZEZENIE

A Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej lub okablowaniu nalezy odtgczy¢

system pod pradu.

Krok 6: Podlaczenie kabli sygnatowych i roboczych

Kabel sygnatowy umozliwia komunikacje pomiedzy jednostkg wewnetrzng a jednostkg zewnetrzng. Nalezy naj-

pierw dobra¢ odpowiedni rozmiar kabla przed przygotowaniem go do podtgczenia.
WSKAZOWKA: Kabel jednostki wewnetrznej zostat podtgczony fabrycznie.

Typy kabli

Kabel jednostki wewnetrznej (jesli jest): HO5VV-F lub HO5V2V2-F
Zewnetrzny kabel zasilajgcy: HO7RN-F lub HO5RN-F
Kabel sygnatowy: HO7RN-F

Przekréj minimalny kabli zasilajgcych i sygnatowych (informacyjnie)
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Prad znamionowy | Znamionowy przekréj poprz-
urzgdzenia (A) eczny (mm2)
>3i<6 0,75

>6i<10 1

>10i<16 1,5

>16i<25 2,5

>25i<32 4

>32i<40 6

DOBRAC ODPOWIEDNI ROZMIAR KABLA

Wymagane rozmiary kabla zasilajgcego, kabla sygnatowego, bezpiecznika i wytacznika zalezg od maksymalne-
go pradu urzgdzenia. Maksymalny prad jest podany na tabliczce znamionowej znajdujgcej sie na ptycie bocz-
nej urzadzenia. Przy doborze kabla, bezpiecznika i wytgcznika nalezy korzysta¢ z danych zamieszczonych na

tabliczce znamionowe;.

OSTRZEZENIE
A Cate okablowanie nalezy wykona¢ $cisle wedtug schematu okablowania umieszczonego z tytu
przedniej ptyty jednostki wewnetrzne;.

1. Otworzy¢ ptyte frontowg jednostki wewnetrzne;j.

2. Za pomocg Srubokretu otworzyé pokrywe skrzynki okablowania z prawej strony urzadzenia. Odstoni ona

blok zaciskow.

WIDOK Z PRZODU

listwa zaciskowa

g pokrywa okablowania

Sruba
zacisk kablowy

WSKAZOWKA:

WIDOK Z TYLU
(tylko niektore urzadzenia)

ptytka do wybijania

W urzadzeniach z rurkg do podtgczenia kabla nalezy usung¢ duzg plastikowg ptytke w celu stworzenia

szczeliny do zamontowania rurki.

W urzadzeniach z kablem pieciozytowym nalezy usung¢ srodkowag matg plastikowg ptytke w celu utworze-

nia szczeliny na wyprowadzenie kabla.

*  Uzy¢ szczypiec z koncowkami iglowymi, jesli plastikowa ptytka jest zbyt trudna do recznego usuniecia.

o 0k w

Odkreci¢ zacisk kablowy ponizej listwy zaciskowej i umiesci¢ go z boku.

Przeprowadzi¢ przewdd sygnatowy przez szczeline od tytu do przodu urzgdzenia.

Stojgc przodem do tylnej czesci urzadzenia, usunac plastikowg ptytke na dole po lewej stronie.

Stojgc przodem do urzgdzenia, podtgczy¢ przewod zgodnie ze schematem okablowania jednostki

wewnetrznej, podigczy¢ jarzmo i mocno przykreci¢ kazdy przewdd do odpowiedniego zacisku.

OSTROZNIE

A NIE MIESZAC PRZEWODOW FAZOWYCH Z ZEROWYMI.

Jest to niebezpieczne i moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie klimatyzatora.

7. Po sprawdzeniu, czy kazde potgczenie jest bezpieczne, za pomocg zacisku kablowego przymocowac kabel

sygnatowy do urzgdzenia. Dokreci¢ mocno zacisk kablowy.
8. Zatozyc¢ ostone przewodow z przodu urzadzenia i plastikowg ptytke z tytu.

([ PL
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UWAGA DOTYCZACA OKABLOWANIA
Proces podtgczania okablowania moze sie nieznacznie r6zni¢ w zaleznosci od urzgdzenia i regionu.

Krok 7: Owijanie i kable
Przed przeprowadzeniem rur, weza spustowego i kabla sygnatowego przez otwor w $cianie nalezy je zwigzac, aby
zmniejszy¢ ilos¢ zajmowanego miejsca oraz zabezpieczyC¢ i zaizolowac przewody (nie dotyczy Ameryki Potnocnej).

1. Zwigzac¢ waz spustowy, rury czynnika chtodniczego i kabel sygnatowy, jak pokazano ponizej:

jednostka wewnetrzna

przestrzen za urzgdzeniem

j_ orurowanie czynnika chtodniczego

+—— tasma montazowa

przewod sygnatowe — waz spustowy

WAZ SPUSTOWY MUSI BYC NA DOLE
Waz spustowy musi znajdowac sie na dole wigzki. Umieszczenie weza spustowego na gorze wigzki moze
spowodowac przepetnienie miski spustowej, co moze prowadzi¢ do pozaru lub zalania.

NIE SKRECAC KABLA SYGNALOWEGO Z INNYMI PRZEWODAMI
Podczas tgczenia tych elementéw w wigzke nie nalezy skrecac ani krzyzowac kabla sygnatowego z innymi
przewodami.

2. Za pomocg samoprzylepnej tasmy winylowej przymocowac waz spustowy do spodu rur czynnika chiodniczego.
3. Za pomocg tasmy izolacyjnej owing¢ ciasno przewod sygnatowy, rury czynnika chfodniczego i wgz spustowy.
Sprawdzi¢ doktadnie, czy wszystkie elementy sg umieszczone w pakiecie.

NIE OWIJAC KONCOW RUR
Podczas owijania wigzki nie owija¢ koncow rur. Musisz by¢ one dostepne w celu sprawdzenia szczelnosci pod
koniec montazu (patrz rozdziat Kontrole elektryczne i kontrole szczelnosci w niniejszej instrukciji).

Krok 8: Montaz jednostki wewnetrznej
Jesli zainstalowano nowe orurowanie fgczgce do jednostki zewnetrznej, nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1. Jesli przewody czynnika chtodniczego zostaty juz przepuszczone przez otwor w Scianie, przejs¢ do kroku 4.

2. W przeciwnym razie sprawdzi¢ dokfadnie, czy konce rur czynnika chtodniczego sg uszczelnione, aby zapobiec
zabrudzeniu lub obecnosci obcych substancji w rurach.

3. Przeprowadzi¢ powoli owinietg wigzke rur czynnika chtodniczego, weza spustowego i przewodu sygnatowego
przez otwor w Scianie.

4. Zaczepi¢ gorng czes¢ jednostki wewnetrznej na gérnym haku ptyty montazowe;.

5. Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest mocno zaczepione, dociskajgc lekko lewg i prawg strone urzgdzenia.
Urzadzenie nie powinno sie trzgs¢ ani przesuwac.

6. Wywierajgc rownomierny nacisk, docisng¢ dolng potowe urzgdzenia. Dociskac, az urzadzenie zatrzasnie
sie na hakach wzdtuz dolnej czesci ptyty montazowe;.

7. Sprawdzi¢ ponownie, czy urzgdzenie jest mocno zamocowane, dociskajgc lekko lewg i prawg strone urzgdzenia.

D@
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Jesli przewody czynnika chtodniczego s3 juz osadzone w $cianie, wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

1. Zaczepi¢ gorng czesc¢ jednostki wewnetrznej na gérnym haku ptyty montazowe;j.

2. Uzywajgc wspornika lub klina podeprze¢ urzadzenie, zostawiajgc wystarczajgco duzo miejsca na podtgczenie
przewodow czynnika chtodniczego, kabla sygnatowego i weza spustowego.

0| | _—Klin

3. Podtaczy¢ waz spustowy i orurowanie czynnika chtodniczego (patrz rozdziat Podtgczanie orurowania
czynnika chtodniczego w niniejszej instrukcji).

4. Zostawi¢ odstoniety punkt potgczenia rury, aby przeprowadzi¢ test szczelnosci (patrz rozdziat Kontrole
elektryczne i kontrole szczelnosci w niniejszej instrukciji).

5. Po tescie szczelnosci owingé punkt potgczenia tasmg izolacyjna.

6. Usung¢ wspornik lub klin podpierajgcy urzadzenie.

7. Wywierajgc rownomierny nacisk, docisng¢ dolng potowe urzgdzenia. Dociskaé, az urzadzenie zatrzasnie
sie na hakach wzdtuz dolnej czesci ptyty montazowej.

URZADZENIE MA REGULACJE

Jak mozna zauwazy¢, haki na ptycie montazowej sg wezsze niz otwory z tytlu urzadzenia. Jesli okaze sie, ze jest
za mato miejsca na podtgczenie rur zamontowanych w jednostce wewnetrznej, mozna jg wyregulowac¢ w lewg lub
prawg strone o okoto 30 - 50 cm (1,18 - 1,96 cala).

30-50 mm 30-50 mm

1 ]

Przesung¢ w lewo lub prawo

|  MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Zamontowac urzgdzenie zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami, ktére mogg sie nieco rézni¢
w zaleznosci od regionu.

60 cm w gore

30 cm od tylnej
Scianki

30 cm w lewo

— . |\-|
—

200 cm do przodu y 60 cm w prawo
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Zalecenia dotyczace montazu jednostki zewnetrznej

Krok 1: Wybér miejsca montazu
Przed montazem jednostki zewnetrznej nalezy wybra¢ odpowiednig lokalizacje. Ponizej znajdujg sie normy,
ktére pomogg wybra¢ odpowiednig lokalizacje dla urzadzenia.

Wiasciwe lokalizacje montazu spetniajg nastepujace standardy:

e Spetnienie wszystkich wymagan przedstawionych w powyzszych wymaganiach dotyczgcych przestrzeni
montazowe;.

. Dobra cyrkulacja i wentylacja

*  Mocna i solidna lokalizacja — musi unies¢ urzgdzenie i nie moze drgac¢

e Hatas z urzgdzenia nie bedzie przeszkadzat innym osobom

e Ochrona przed dtuzszymi okresami bezposredniego nastonecznienia i deszczu

e Jesli mozna spodziewac sie opadow sniegu, urzgdzenie nalezy podnie$¢ nad podstawe, aby zapobiec
powstawaniu lodu i uszkodzeniu rurek.
Urzadzenie zamontowac na odpowiedniej wysokosci, ponad sredniego sumarycznego opadu $niegu.
Minimalna wysoko$¢ musi wyniesc¢ 45 cm.

NIE montowa¢ urzadzenia w nastepujacych lokalizacjach:
* W poblizu przeszkdd zatykajgcych wloty i wyloty powietrza
¢ W poblizu drdég publicznych, zattoczonych miejsc lub tam, gdzie hatas urzgdzenia przeszkadzatby innym
osobom
W poblizu zwierzat lub roslin, ktérym wywiewane powietrze mogtoby zaszkodzi¢
W poblizu wszelkich zrédet palnego gazu
@ W miejscach narazonych na duze ilosci pytu @
* W miejscach narazonych na nadmierne ilosci zasolonego powietrza

SZCZEGOLNE UWAGI DOTYCZACE EKSTREMALNYCH WARUNKOW POGODOWYCH

Jesli urzgdzenie jest narazone na silny wiatr: Urzadzenie nalezy zamontowac tak, aby wentylator wylotu powie-
trza znajdowat sie pod kgtem 90° do kierunku wiatru. W razie potrzeby zbudowa¢ bariere przed urzadzeniem,
aby je zabezpieczy¢ przed bardzo silnym wiatrem.

Patrz rysunki ponizej.

gam silny wiatr
e

silny wiatr 2
y @

ostona przed wiatrem

silny wiatr

Jesli urzgdzenie jest czesto narazone na intensywny deszcz lub $nieg: Zbudowac schronienie nad urzgdzeniem,
aby je zabezpieczy¢ przed deszczem lub $niegiem. Uwazac, aby nie utrudnic¢ przeptywu powietrza wokét urzg-
dzenia.

Jesli urzagdzenie jest czesto narazone na dziatanie zasolonego powietrza (nad morzem): Uzy¢ jednostki
zewnetrznej, ktora jest specjalnie zaprojektowana pod katem odpornosci na korozje.

D@
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Krok 2: Montaz ztacza spustowego (tylko agregat pompy ciepta)
Przed przykreceniem jednostki zewnetrznej nalezy zainstalowac ztgcze spustowe na dole urzgdzenia. Nalezy
pamietaé, ze w zaleznosci od typu jednostki zewnetrznej istniejg dwa rézne typy ztgczy spustowych.

Jesli ztgcze spustowe jest wyposazone w gumowg uszczelke (patrz rys. A), nalezy:

1. Zatozy¢ gumowg uszczelke na koncu ztgcza spustowego, ktére bedzie potgczone z jednostkg zewnetrzna.

2. Wiozy¢ ztacze spustowe do otworu w misce podstawy urzgdzenia.

3. Obroci¢ ztgcze spustowe o 90°, aby zatrzasneto sie na swoim miejscu z przodu urzgdzenia.

4. Podtaczy¢ przedtuzenie weza spustowego (nie ma w zestawie) do ztgcza spustowego, aby skierowaé wode
z urzadzenia w trybie ogrzewania.

Jesli ztgcze spustowe nie jest wyposazone w gumowg uszczelke (patrz rys. B), nalezy:

1. Wlozy¢ ztgcze spustowe do otworu w misce podstawy urzadzenia. Ztgcze odptywowe zatrzasnie sie na
Swoim miejscu.

2. Podtgczy¢ przediuzenie weza spustowego (nie ma w zestawie) do ztgcza spustowego, aby skierowaé wode
z urzadzenia w trybie ogrzewania.

I |
| ra

T
LY

otwor w misce jednostki zewnetrznej

€© — uszczelka

1 ] — uszczelka
- %m

— zi it
@ : zigcze spustowe @
(A) (8)

W ZIMNYCH KLIMATACH
W zimnych klimatach wgz spustowy musi by¢ jak najbardziej pionowy, aby zapewni¢ szybki odptyw
wody. Jesli woda sptywa zbyt wolno, moze zamarzngé w wezu i zalaé pozniej urzadzenie.

Krok 3: Zamocowanie jednostki zewnetrznej
Jednostke zewnetrzng mozna zamocowac do podtoza lub do wspornika sciennego za pomoca $ruby (M10).
Przygotowac podstawe montazowg urzgdzenia zgodnie z ponizszymi wymiarami.

WYMIARY MONTAZOWE URZADZENIA

Ponizej znajduje sig lista roznych rozmiaréw jednostek zewnetrznych i odlegto$ci miedzy ich nézkami montazo-
wymi. Przygotowac podstawe montazowg urzgdzenia zgodnie z ponizszymi wymiarami.

([ PL
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wlot powietrza
wlot powietrza

b

Wymiary jednostki zewnetrznej (mm) szer. x | Odlegto$¢ wymiaréw montazowych A (mm) Odlegto$¢ wymiaréw montazowych B (mm)
wys. X gt.

681 x 434 x 285 (26.8"x17.1"x11.2") 460 (18,17) 292 (11,5")

700 x 550 x 270 450 (17,77) 260 (10,2")

700 x 550 x 275 450 (17,77) 260 (10,2")

720 x 495 x 270 452 (17,8”) 255 (10,0")

728 x 555 x 300 452 (17,8") 302 (11,9")

765 x 555 x 303 452 (17,8") 286 (11,3")

770 x 555 x 300 487 298 (11,7")

805 x 554 x 330 511 317 (12,5")

800 x 554 x 333 514 (20,2") 340 (13,4")

845 x 702 x 363 540 (21,3") 350 (13,8") @
890 x 673 x 342 663 354 (13,9")

946 x 810 x 420 673 403 (15,9")

946 x 810 x 410 673 403 (15,9")

Jesli urzgdzenie jest montowane na ziemi lub na betonowej platformie montazowej, nalezy:
Zaznaczy¢ pozycje czterech Srub rozpreznych na podstawie specyfikacji wymiarow.
Nawierci¢ otwory na sruby rozprezne.

Umiesci¢ nakretke na koncu kazdej sruby rozporowe;.

Whbi¢ sruby rozprezne w nawiercone otwory.

Odkreci¢ nakretki ze srub rozpreznych i umiesci¢ jednostke zewnetrzng na Srubach.
Zatozy¢ podktadke na kazda Srube rozporowg, a nastepnie zatozy¢ ponownie nakretki.

No g s~Dh =

Za pomocg klucza dokreci¢ do oporu kazdg nakretke.

A OSTRZEZENIE
Podczas wiercenie w betonie zalecane jest zawsze uzywanie ochrony oczu.

Jesli urzagdzenie jest montowane na wsporniku $ciennym, nalezy:

OSTROZNIE
Sciana musi byé¢ wykonana z solidnej cegty, betonu lub innego wytrzymatego materiatu. Sciana musi
wytrzymac co najmniej czterokrotno$¢ ciezaru urzgdzenia.
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Zaznaczy¢ pozycje otworéw wspornika na podstawie specyfikacji wymiaréw.
Nawierci¢ otwory na sruby rozprezne.
Umiesci¢ podktadke i nakretke na koncu kazdej sruby rozporowe;j.

pPobd =

Wkreci¢ sruby rozprezne w otwory we wspornikach montazowych, umiesci¢ wsporniki montazowe w odpo-
wiednim miejscu i wbi¢ $ruby rozprezne w Sciane.

Sprawdzi¢, czy wsporniki montazowe sg wypoziomowane.

Podnie$¢ ostroznie urzadzenie i umiesci¢ jego stopy montazowe na wspornikach.

Przykreci¢ mocno urzgdzenie do wspornikow.

® N oo

Jesli jest to dozwolone, zamontowac¢ urzadzenie z gumowymi uszczelkami, aby zmniejszy¢ wibracje i hatas.

Krok 4: Podtaczenie kabli sygnatlowych i zasilajacych
Czarny zacisk jednostki zewnetrznej jest zabezpieczony ostong okablowania elektrycznego z boku urzgdzenia.
Szczegotowy schemat okablowania jest wydrukowany po wewnetrznej stronie ostony okablowania.

OSTRZEZENIE
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej lub okablowaniu nalezy odtgczy¢
system pod pradu.

1. Przygotowanie kabla do podtgczenia:

UZYC ODPOWIEDNIEGO KABLA
Nalezy dobra¢ odpowiedni kabel, patrz , Typy kabli”.

DOBRAC ODPOWIEDNI ROZMIAR KABLA
Wymagane rozmiary kabla zasilajgcego, kabla sygnatowego, bezpiecznika i wytgcznika zalezg od maksymalnego

@ pradu urzadzenia. Maksymalny prad jest podany na tabliczce znamionowej znajdujgcej sie na ptycie bocznej @
urzgdzenia.

a. Zapomocg szczypiec do zdejmowania izolacji usungé gumowa koszulke z obu koncoéwek kabla, aby odsto-
ni¢ okoto 40 mm przewodow wewnetrznych.
Sciggnaé izolacje z koncow przewodow.
Za pomocg zaciskarki do przewodow zacisng¢ jarzma na koncach przewodow.

UWAGA NA PRZEWODY POD NAPIECIEM
Podczas zaciskania przewodow nalezy wyraznie odrézni¢ przewdd pod napieciem (,L”) od innych przewodéw.

OSTRZEZENIE
Cate okablowanie nalezy wykona¢ $cisle wedtug schematu okablowania umieszczonego wewnatrz
pokrywy okablowania jednostki zewnetrznej.

2. Odkrecic¢ i zdjg¢ pokrywe przewodow elektrycznych.

3. Odkreci¢ zacisk kablowy ponizej listwy zaciskowej i umiesci¢ go z boku.

4. Podtgcz przewdd zgodnie ze schematem okablowania i mocno przykre¢ jarzmo kazdego przewodu do
odpowiedniego zacisku.

5. Po sprawdzeniu, czy kazde potgczenie jest bezpieczne, owingé przewody, aby zapobiec przedostawaniu sie
wody deszczowej do zacisku.

6. Za pomocg zacisku przymocowac kabel do urzgdzenia. Dokreci¢ mocno zacisk kablowy.

7. Zaizolowa¢ nieuzywane przewody tasmg izolacyjng z PCW. Utozyc¢ je tak, aby nie stykaty sie z zadnymi
czesciami elektrycznymi ani metalowymi.

8. Zalozy¢ pokrywe przewodow na bok jednostki i przykrecic ja.

([ PL
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WSKAZOWKA: Jesli zacisk jest taki sam, jak pokazany ponizej, nalezy wybraé odpowiedni otwér przelotowy
zgodnie ze srednicg przewodu.

d = = klamra

otwor o trzech rozmiarach: maty, duzy, sredni

el

Jezeli przewdd nie zostanie odpowiednio przymocowany, nalezy podeprze¢ go sprzaczka, aby mozna byto

dobrze zatozy¢ zacisk.

J PODLACZENIE ORUROWANIA CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Podczas podtgczania przewodéw czynnika chtodniczego nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do urzadzenia
substancji ani gazéw innych niz podany czynnik chtodniczy. Obecnos¢ innych gazow lub substancji obniza
wydajnos¢ urzgdzenia i moze spowodowac nienormalnie wysokie cisnienie w cyklu chtodniczym. Moze to
spowodowac wybuch i urazy.

Uwaga dotyczagca dtugosci rur

Dtugos$¢ orurowania czynnika chtodniczego bedzie miata wptyw na wydajnos¢ i efektywnos¢ energetyczng
urzgdzenia. Wydajnos¢ nominalna jest testowana na urzgdzeniach dtugosci rur wynoszgcej 5 metréw

(w Ameryce Pétnocnej standardowa diugos¢ rur wynosi 7,5 m.

Aby zminimalizowa¢ wibracje i nadmierny hatas, wymagany jest minimalny bieg rur o dtugosci 3 metrow.
W specjalnych obszarach tropikalnych, w przypadku modeli z czynnikiem chfodniczym R290, nie mozna dodawac

czynnika chtodniczego, a maksymalna dtugos$¢ rury czynnika chtodniczego nie powinna przekracza¢ 10 metrow.

Ponizsza tabela zawiera specyfikacje dotyczgce maksymalnej dtugosci i wysokosci spadku rur.
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Maksymalna dtugos¢ i wysokos¢ spadku przewodow czynnika chtodniczego dla modelu urzgdzenia

Model 2,64 kW Dlugos¢ maks. (m) Maks. wysokos$c¢ spadku
(m)
R410A, R32 Klimatyzator | < 15 000 25 10
typu Inverter Split > 15 000 i < 24 000 30 20
> 24 000 i < 36 000 50 25
R22 Klimatyzator typu Split | <18 000 10 5
o statych obrotach > 18 000 i < 21 000 15 8
> 21000 i < 35 000 20 10
R410A, R32 Klimatyzator | < 18 000 20 8
e Split o statych obro- > 1 000 i < 36 000 25 10
acl

Instrukcja podtaczania rur na czynnik chtodniczy
Krok 1: Ciecie rur v X X X

/J skosny chropowaty krzywy

NIE DEFORMOWAC RUR PODCZAS CIECIA

A Zachowa¢ szczegodlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢, nie wgniata¢ ani nie deformowac rury podczas
ciecia. Spowodowatoby to drastyczne obnizenie wydajnos¢ grzewczej urzadzenia.

Przygotowujgc rury czynnika chtodniczego nalezy zachowac¢ szczegding
ostroznos$c¢, aby je odpowiednio przycig¢ i rozszerzy¢ na koncach.

Zapewni to wydajng prace i zminimalizuje potrzebe przysziej konserwaciji

1. Zmierz odlegtos$¢ miedzy jednostkg wewnetrzng a jednostkg zewnetrzna.
2. Za pomoca ucinarki do rur ucig¢ rure nieco dtuzsza niz zmierzona odlegtosé.

Krok 2: Usuniecie zadzioréw

Zadziory mogg wptywac¢ negatywnie na hermetyczne uszczelnienie potgczenia przewodoéw czynnika chtodnicze-
go. Zadziory nalezy dokfadnie usungc.

1. Trzymac rure pod katem w dot, aby zapobiec wpadaniu zadzioréw do rury.

2. Za pomocg rozwiertaka lub narzedzia do wygtadzania usung¢ wszystkie zadziory z cietej czesci rury.

ura

rozwiertak

w dot

Krok 3: Rozszerzanie koncéwek rur

Prawidtowe rozszerzenie jest niezbedne do uzyskania hermetycznego uszczelnienia.

1. Po usunieciu zadzioréw z ucietej rury, konce nalezy uszczelni¢ tasmg PCW, aby zapobiec przedostawaniu
sie obcych substancji do rury.

2. Ostoni¢ rure materiatem izolacyjnym.

3.  Umiesci¢ nakretki kielichowe na obu koncach rury. Sprawdzi¢, czy sg one zwrécone we wiasciwym kierun-
ku, poniewaz po rozszerzeniu nie mozna ich zatozy¢ ani zmienié¢ ich kierunku.

rowek kielicha

rura miedziana
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4. Usung¢ tasme PCW z koncoéw rury, gdy jest ona gotowa do rozszerzania.
5. Odcisna¢ ksztalt kielicha na koncu rury. Koniec rury musi wystawa¢ poza krawedz kielicha zgodnie z
wymiarami przedstawionymi w ponizszej tabeli.

WYSTAWANIE RURY ZA KSZTALT KIELICHA

Srednica zewnetrzna A (mm) forma rozszerzajaca
rury (mm) Min. Maks. A
@ 6,35 (@ 0,25") 0,7 (0,0275") 1,3 (0,05") %Z
@ 9,52 (2 0,375 1,0 (0,04") 1,6 (0,063")
: ,, ,, S
12,7 (20,5 1,0 (0,04”) 1,8 (0,07”)
16 (2 0,63") 2,0 (0,078”) 2,2 (0,086) rura
219 (3 0,75") 2,0 (0,078") 2.4 (0,094")

6. Zatozy¢ narzedzie do rozszerzania na formie.

7. Obracac¢ uchwyt narzedzia do rozszerzania w prawg strone, az rura zostanie catkowicie rozszerzona.

8. Usuna¢ narzedzie do rozszerzania i forme kielichowa, a nastepnie sprawdzi¢ koniec rury pod kgtem peknie¢,
i rownego kielicha.

Krok 4: Podtaczenie rur @
Podczas podtgczania rur czynnika chtodniczego nalezy uwazaé, aby nie wywiera¢é nadmiernego momentu obro-
towego ani w zaden sposob nie deformowac rur. Najpierw nalezy podtgczy¢ rure niskiego cisnienia, a nastepnie
rure wysokiego cisnienia.

MINIMALNY PROMIEN UGIECIA
Podczas giecia orurowania fgczacego systemu czynnika chtodniczego,
minimalny promien ugiecia to 10 cm.

Instrukcja potaczenia orurowania z urzagdzeniem wewnetrznym
1. Wyréwnaé srodki dwoch rur, ktére majg by¢ potgczone.

rura

orurowanie jednostki wewnetrznej rowek kielicha

2. Dokreci¢ recznie jak najmocniej nakretke kielichowa.

3. Chwyci¢ nakretke na rurze urzgdzenia za pomoca klucza.

4. Trzymajgc mocno nakretke na rurach urzadzenia, dokreci¢ nakretke
kielichowg za pomocg klucza dynamometrycznego zgodnie z
wartosciami momentéw dokrecenia podanymi w ponizszej tabeli

wymaganych momentow.
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Poluzowaé nakretke kielichowa, a nastepnie dokreci¢ ja ponownie.

WYMAGANE MOMENTY OBROTOWE

Srednica zewnetrzna rury
(mm)

Moment dokrecenia (Nm)

Rozmiar kielicha (B)
(mm)

Ksztatt kielicha

@ 6,35 (@ 0,25") 18~20 8,4~8,7 (0,33~0,34")
@ 9,52 (@ 0,375") 32~39 13,2~13,5 (0,52~0,53")
@127 (@0,5") 49~59 16,2~16,5 (0,64~0,65")
@ 16 (@ 0,63") 57~71 19,2~19,7 (0,76~0,78”)
@19 (@ 0,75") 67~101 23,2~23,7 (0,91~0,93")

ap =4

< - Bﬁin‘*"\.‘
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NIE WYWIERAC NADMIERNEGO MOMENTU OBROTOWEGO

A Nadmierna sita moze ztamac¢ nakretke lub uszkodzi¢ orurowanie czynnika chtodniczego. Nie wolno
przekracza¢ wymagan dotyczgcych momentu obrotowego, przedstawionych w powyzszej tabeli.

Instrukcja potaczenia orurowania z urzgdzeniem zewnetrznym

1. Odkreci¢ pokrywe z zaworu z boku jednostki zewnetrzne;.

Zdjgc¢ zatyczki ochronne z koncéwek zawordw.

2
3.  Wyrownac¢ kielichowy koniec rury z kazdym zaworem i dokreci¢ recznie nakretke jak najwiekszg sitg.
4

Chwyci¢ korpus zaworu za pomocg klucza. Nie chwytac nakretki, ktdra uszczelnia zawoér serwisowy.

5.  Trzymajac mocno korpus zaworu, dokreci¢ za pomocg klucza dynamometrycznego nakretke kielichowg

pokrywa zaworu

zgodnie z prawidtowymi wartosciami momentu obrotowego.

6. Poluzowa¢ nakretke kielichowa, a nastepnie dokreci¢ jg ponownie.

7. Powtdrzy¢ kroki od 3 do 6 dla pozostatej rury.

UZYC KLUCZA DO CHWYCENIA GLOWNEGO KORPUSU ZAWORU
Moment obrotowy dokrecania nakretki kielichowej moze odtamac¢ inne

czesci zaworu.

ODPOWIETRZANIE

Przygotowanie i sSrodki ostroznosci

Powietrze i obce substancje w obwodzie czynnika chtodniczego mogg powodowacé nieprawidtowe wzrosty

cisnienia, ktére mogg uszkodzi¢ klimatyzator, zmniejszy¢ jego wydajnosc¢ i spowodowac urazy ciata. Za pomocg

pompy prézniowej i manometru na rozgatezieniu odpowietrzy¢ obwdéd czynnika chtodniczego, usuwajac z uktadu

wszelkie nieskraplajgce sie gazy i wilgoc¢.

Odpowietrzanie nalezy przeprowadzi¢ przy pierwszym montazu i po kazdym przeniesieniu urzgdzenia.

PRZED ODPOWIETRZENIEM

«  Sprawdzi¢, czy rury fgczgce miedzy jednostkg wewnetrzng a jednostkg zewnetrzng sg prawidtowo

podtgczone.

»  Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody sg prawidtowo podtgczone.
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Instrukcja odpowietrzania
1. Podtaczy¢ waz manometru do ztgcza serwisowego przy zaworze niskiego cisnienia jednostki zewnetrznej.

2. Podtgczy¢ drugi wgz manometru do pompy prézniowe;.
3. Otworzy¢ strone niskiego cisnienia manometru. Strona wysokiego ci$nienia powinna by¢ zamknieta.
4. Wigczy¢ pompe prozniowa, aby odpowietrzy¢ uktad.
5. Odpowietrzanie powinno trwac co najmniej 15 minut lub do momentu, gdy miernik wskaze -76 cmHG (-10 Pa).
manometr odgatezienia
manometr tgczny

zawor niskiego ci$nienia 77
waz cisnieniowy
waz tadowania

zawor niskiego cisnienia

6. Zamkna¢ strone niskiego cisnienia manometru i wytgczy¢ pompe prézniows.
Poczekaj 5 minut, a nastepnie sprawdzi¢, czy nie nastgpita zmiana cisnienia w uktadzie.
W razie zmiany cisnienia w ukfadzie nalezy zapoznac¢ sie z punktem Sprawdzanie szczelnosci gazowej,
aby uzyskac¢ informacje na temat sprawdzania wyciekow. Jesli nie ma zmiany ci$nienia w uktadzie, odkreci¢
kapturek z zaworu (zawor wysokiego cisnienia).
9. Wiozyc klucz szesciokatny do zaworu (zawor wysokiego cisnienia) i otworzyé zawor, obracajac klucz o 1/4
@ obrotu w lewg strone. Nastuchiwac, czy gaz wyptywa z uktadu, a nastepnie zamknij zawor po 5 sekundach. @
10. Obserwowac¢ manometr przez minute, aby sie upewnic, ze cisnienie nie ulegto zmianie. Manometr powinien
wskazywac cisnienie nieco powyzej cisnienia atmosferycznego.
11. Wyja¢ waz ze ztgcza serwisowego.

rowek kielicha

korpus zaworu
trzonek zaworu
12. Za pomoca klucza szesciokatnego otworzy¢ catkowicie zawory wysokiego i niskiego cisnienia.
13. Dokreci¢ recznie kapturki na wszystkich trzech zaworach (ztgcze serwisowe, wysokie cisnienie, niskie
cisnienie). W razie potrzeby mozna je dokreci¢ bardziej za pomocg klucza dynamometrycznego.

DELIKATNE OTWIERANIE TRZONKOW ZAWOROW
A Otwierajac trzonki zaworu nalezy obraca¢ kluczem szesciokatnym, az dotknie ogranicznika. Nie
probowac otwiera¢ zaworu na site.

UWAGA DOTYCZACA DODAWANIA CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Niektére systemy wymagajg dodatkowego tadowania w zaleznosci od dtugosci rur. Standardowa dtugos¢ rury
rézni sie w zaleznosci od lokalnych przepiséw. Na przyktad w Ameryce Poétnocnej standardowa dtugosé rur
wynosi 7,5 m. W innych regionach standardowa dtugos$¢ rury wynosi 5 m. Czynnik chtodniczy nalezy wlewac ze
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ztgcza przy zaworze niskiego cisnienia jednostki zewnetrznej.Dodatkowy czynnik chtodniczy, ktory nalezy dolac,

mozna obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:

DODATKOWY CZYNNIK CHLODNICZY NA DLUGOSC RURY

Dtugos¢ rur faczacych (m)

Metoda odpo-

Dodatkowy czynnik chtodniczy

wietrzania
< Standardowa dtugos$¢ rur Pompa Nie dotyczy
prézniowa
Strona cieczy: & 6,35 (& 0,25”) Strona cieczy: @ 9,52 (& 0,375”)
R32: R32:
(dtugos¢ rury — standardowa) x 12 g/m (dtugos¢ rury — standardowa) x 24 g/m
R290: R290:
> Standardowa diugosé rury Pompa (dtugos¢ rury — standardowa) x 10 g/m (dtugosé€ rury — standardowa) x 18 g/m
proézniowa

R410A:
(dtugos¢ rury — standardowa) x 15 g/m

R410A:
(dtugos¢ rury — standardowa) x 30 g/m

R22:
(dtugos¢ rury — standardowa) x 20 g/m

R22:
(dtugos¢ rury — standardowa) x 40 g/m

W przypadku urzgdzen z czynnikiem chtodniczym R290 catkowita ilo$¢ czynnika chtodniczego do wlania nie
przekracza: 387 g (<=2,64 kW), 447 g(>2,64 kW i <=3,52 kW), 547 g(>3,52 kW i <=5,28 kW), 632 g(>5,28 kW i

<=7,03 kW).

A OSTROZNIE
NIE WOLNO miesza¢ réznych typéw czynnika chtodniczego.

K KONTROLE ELEKTRYCZNE | KONTROLE WYCIEKOW GAZU

Przed wykonaniem testu

Test uruchamia¢ wytgcznie po wykonaniu nastepujgcych krokow:

«  Kontrole bezpieczenstwa elektrycznego — potwierdzenie, ze instalacja elektryczna urzadzenia jest bezpiecz-

ny i dziata prawidtowo

. Kontrola wycieku gazu — sprawdzenie wszystkich potgczenia nakretek kielichowych i potwierdzenie, ze

uktad jest szczelny

+  Potwierdzenie, ze zawory gazu i cieczy (wysokiego i niskiego cisnienia) sg catkowicie otwarte

Kontrole bezpieczenstwa elektrycznego

Po montazu nalezy potwierdzic, ze cate okablowanie elektryczne zostato zainstalowane zgodnie z lokalnymi i

krajowymi przepisami oraz zgodnie z Instrukcjg montazu.

PRZED ROZPOCZECIEM TESTU

Sprawdzenie uziemienia

ZmierzyC rezystancje uziemienia metodg wizualng i probnikiem rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia

musi by¢ mniejsza niz 0,10.

WSKAZOWKA: Moze to nie byé wymagane w niektérych lokalizacjach w USA.

PODCZAS TESTU

Kontrola pod katem prgdéw uptywowych Podczas testu nalezy za pomocg sondy elektrycznej i multimetru prze-

prowadzi¢ kompleksowy test na prady uptywowe. W razie wykrycia pradéw uptywowych nalezy natychmiast

wytgczy¢ urzadzenie i wezwac uprawnionego elektryka w celu znalezienia i usuniecia przyczyny uptywu.
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WSKAZOWKA: Moze to nie byé wymagane w niektérych lokalizacjach w USA.

OSTRZEZENIE - NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM
A Cate okablowanie musi by¢ zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi oraz wykonane
przez odpowiednio uprawnionych elektrykow.

Kontrole uptywéw gazu
Istniejg dwie ré6zne metody sprawdzania wyciekéw gazu.

Metoda mydta i wody
Za pomocg miekkiej szczoteczki natozy¢ wode z mydtem lub ptynny detergent na wszystkie punkty potgczen rur
w jednostce wewnetrznej i zewnetrznej. Obecnos¢ babelkéw wskazuje na nieszczelnosc.

Sposoby z wykrywaczem nieszczelnosci
Jesli uzywany jest wykrywacz nieszczelnosci, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzadzenia, aby uzyskac
informacje na temat prawidtowego uzytkowania.

PO KONTROLI WYCIEKOW GAZU
Po potwierdzeniu, ze zadne punkty potgczen rurowych NIE przeciekaja, zatozy¢ pokrywe zaworu na jednostce
zewnetrznej.

punkt kontrolny jednostki wewnetrznej

A: zawor odcinajgcy niskiego cisnienia
B: zaw6r odcinajgcy wysokiego cisnienia
C i D: nakretki rozszerzajgce jednostki wewnetrznej

TEST

Instrukcje wykonywania testu

Test powinien trwac¢ co najmniej 30 minut.

1. Podtgczy¢ urzadzenie do pradu.

2. Nacisngc¢ przycisk ON/OFF na pilocie w celu wtgczenia.

3. Nacisna¢ przycisk MODE, aby kolejno przej$¢ przez nastepujgce funkcje:
. CHLODZENIE — Wybra¢ jak najnizszg temperature
. OGRZEWANIE — Wybra¢ jak najwyzszg temperature

4. Zostawi¢ kazda funkcje wigczong na 5 minut i wykona¢ nastepujgce testy:
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Lista kontroli do wykonania ZALICZONA/NIEZALICZONA
Brak elektr. pradow uptywowych

Urzadzenie jest prawidtowo uziemione

Wszystkie zaciski elektryczne sg odpowiednio przykryte

Jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrzna sg solidnie zamon-
towane

Wszystkie punkty potaczen rur sg szczelne Na zewnatrz (2): Wewnatrz (2):

Woda sptywa prawidiowo z weza spustowego

Cate orurowanie jest odpowiednio zaizolowane

Urzadzenie prawidtowo wykonuje funkcje chtodzenia

Urzgdzenie prawidiowo wykonuje funkcje ogrzewania

Zaluzje jednostki wewnetrznej obracajg sie prawidtowo

Jednostka wewnetrzna reaguje na pilota

DOKLADNE SPRAWDZENIE POLACZEN RUROWYCH

Podczas pracy cisnienie w obiegu czynnika chtodniczego wzroénie. Wskutek tego moga ujawni¢ sie nieszczelnosci,
ktorych nie byto podczas poczatkowej kontroli szczelnosci. Nalezy poswieci¢ troche czasu podczas testu i doktadnie
sprawdzi¢, czy wszystkie punkty potgczen przewoddw czynnika chtodniczego sg nieszczelne.Patrz instrukcje w punk-

cie Sprawdzanie wyciekow gazu.

5. Po pomysinym zakonczeniu testu i potwierdzeniu, ze wszystkie punkty kontrolne wedtug Listy kontroli do wykona-
nia zostaty ZALICZONE, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
a. Za pomocg pilota przywrd¢ jednostke do normalnej temperatury roboczej.
b. Za pomoca tasmy izolacyjnej owing¢é wewnetrzne potgczenia rur czynnika chtodniczego, ktére zostaty

odkryte podczas montazu jednostki wewnetrzne;.

JESLI TEMPERATURA OTOCZENIA JEST NIZSZA NIZ 16°C
Nie mozna uzywac pilota do wigczania funkcji chtodzenia, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 16°C. W takim

przypadku mozna uzy¢ przycisku sterowania recznego, aby przetestowac funkcje chtodzenia.

Podnies¢ przednig panel jednostki wewnetrznej i zatrzasnac¢ jg na swoim miejscu.

2. Przycisk obstugi recznej znajduje sie z prawej strony urzadzenia. Nacisng¢ go 2 razy, aby wtgczy¢ funkcje chto-
dzenia.

3.  Wykona¢ normalnie test.

przycisk recznego sterowania

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 219 @ 09-11-2021 09:07 ‘



M WARUNKI GWARANCJI

Klimatyzator jest dostarczany wraz z 48-miesieczng gwarancjg na sprezarke i 24-miesieczng gwarancjg na
pozostate elementy. Okres gwarancji liczy sie od daty zakupu. Ponizej przedstawiono stosowane zasady:

1. Woyraznie zrzekamy sie obowigzku akceptowania wszelkich dalszych roszczen odszkodowawczych, w tym
roszczen dodatkowych.

2. Naprawy lub wymiany podzespotéw, dokonywane w okresie gwarancyjnym, nie bedg wptywaty na przediu-
zenie tego okresu.

3. Gwarancja traci waznos¢ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji, stosowania nieoryginalnych czesci lub
naprawy urzgdzenia przez podmioty zewnetrzne.

4. Podzespoty podlegajgce normalnemu zuzyciu, takie jak filtr, nie podlegajg gwaranciji.

5. Gwarancja zostanie uznana tylko w przypadku okazania oryginalnej faktury zakupowej z datg oraz gdy
urzgdzenie nie zostato zmienione w jakikolwiek sposob.

6. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku uszkodzen wynikajgcych z zaniedbania lub czynnosci innych niz te,
ktoére przedstawiono w niniejszej instrukcji.

7. Kupujgcy bedzie zawsze ponosit koszty transportu oraz ryzyko zwigzane z transportem klimatyzatora lub jego
elementow.

8. Uszkodzenia powstate na skutek stosowania nieodpowiednich filtréw nie sg objete gwarancja.

9. Utrata i/lub wyciek czynnika chtodniczego z powodu podtgczania lub odigczania urzgdzeh w nieodpowiedni
sposob lub przez niewykwalifikowany personel nie sg objete warunkami gwarancji dotyczgcymi tego produktu.
Uszkodzenia urzgdzenia zamontowanych, podtaczonych i/lub odigczonych niezgodnie z lokalnym prawem i/
lub przepisami i/lub z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji nie sg objete warunkami gwarancji doty-
czgcymi tego produktu.

Jezeli w instrukgji nie jest podane rozwigzanie, nalezy zwréci¢ sie do sprzedawcy w sprawie naprawy. W mato
prawdopodobnym przypadku koniecznego odtgczenia, odtgczenie musi by¢ zawsze wykonywane przez wykwali-
fikowany, upowazniony personel i zgodnie z lokalnymi przepisami i obowigzujagcym prawem.

Nie utylizowacC urzgdzen elektrycznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Nalezy
skorzysta¢ z odpowiedniego punktu gromadzenia odpaddw. Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat
dostepnych systemow zbiorki odpaddéw, nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami. Jesli urzg-
dzenia elektryczne zostang wyrzucone wysypisko Smieci, niebezpieczne substancje mogg wyciekac
do wéd gruntowych i dostac sie do fancucha pokarmowego, szkodzgc zdrowiu i dobremu samopoczu-
I ciu Podczas wymiany starych urzadzen na nowe, sprzedawca ma obowigzek bezptatnego odbioru
starego urzgdzenia w celu poddania go utylizacji. Nie wrzucac¢ baterii do ognia, poniewaz mogg
wybuchng¢ lub wydziela¢ niebezpieczne ptyny. Jesli wyrzuca sie lub utylizuje pilota, nalezy wyja¢
baterie i wyrzucic je, zgodnie z odpowiednimi przepisami, poniewaz sg szkodliwe dla srodowiska.

Informacje dotyczace srodowiska: Niniejsze urzadzenie zawiera fluorowe gazy cieplarniane objete przez Protokét
z Kioto. Urzgdzenie moze by¢ obstugiwane lub rozmontowywane przez profesjonalnie przeszkolony personel.

Urzgdzenie zawiera czynnik chtodniczy R32 w ilosci podanej w tabeli powyzej. Nie wypuszcza¢ czynnika R32 do
atmosfery: R32 to fluorowy gaz cieplarniany o wspétczynniku globalnego ocieplenia (GWP) = 675.

Internet:
Dla wygody mozna pobra¢ najnowszg wersje instrukcji obstugi, montazu i/lub serwisowania ze strony www.Qlima.com
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Basta kund,

Grattis till ditt kop av Qlima luftkonditionering. Du har képt en hogkvalitativ produkt som,

om du anvander den pa ett ansvarsfullt satt, kommer att ge dig gladje i manga ar.

Las anvandarhandboken forst vid forsta anvandning for att sakerstalla den optimala

livslangden for din luftkonditionering.

Fran tillverkaren ges 24 manaders garanti pa alla material- och produktionsfel, samt en

48-manaders garanti pa kompressorn till luftkonditioneringen.

Njut av din luftkonditionering.

Med vanliga halsningar,

PVG Holding b.v.

Avdelningen for kundtjanst

1. LAS ANVISNINGARNA FORE FORSTA ANVANDNING.

2. OM DU AR OSAKER KONTAKTA DIN ATERFORSALJARE.
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INNEHALLSFORTECKNING

A SAKERHETSFORESKRIFTER

B. ENHETSSPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER
VISNING AV INOMHUSENHET
DRIFTTEMPERATUR
SPECIALFUNKTIONER
INSTALLNING AV VINKELN FOR FLODET
MANUELL DRIFT (UTAN FJARRSTYRNING)

C SKOTSEL OCH UNDERHALL

D. FELSOKNING

E. TILLBEHOR

F. SAMMANFATTNING AV INSTALLATION - INOMHUSENHET
G. ENHETSDELAR

H. INSTALLATION AV INOMHUSENHET

VALJ PLATSEN FOR INSTALLATION
FAST MONTERINGSPLATTAN PA VAGGEN
BORRA VAGGHAL FOR ANSLUTNINGSROR
BEREDA KOLDMEDIEROR
ANSLUT AVLOPPSSLANG
@ ANSLUT SIGNALKABEL @
ISOLERA RORLEDNING OCH KABLAR
MONTERA INOMHUSENHET

. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET
VALJ PLATSEN FOR INSTALLATIONEN
INSTALLERA DRANERINGSROR
FORANKRA UTOMHUSENHET
ANSLUT SIGNAL- OCH STROMKABLAR

J. ANSLUTNING AV KOLDMEDIEROR

K. KONTROLLER EFTER ELEKTRISKA FEL OCH GASLACKOR
L. TESTKORNING

M GARANTIVILLKOR

VIKTIG NOTERING:
Innan du installerar och satter nya luftkonditioneringsapparaten i drift ska du lasa
bruksanvisningen noggrant. Se till att spara bruksanvisningen for framtida referens.

‘ man_S60xx SCAN ('21) V4.indd 223 @ 09-11-2021 09:07 ‘




A SAKERHETSINSTRUKTIONER

Las sakerhetsforeskrifterna innan installation och anvand-
ning Felaktig installation pa grund av underlatenhet att
folja anvisningar kan orsaka allvarlig personskada eller
skada pa egendom. Den allvarlighet for potentiella skador
eller skador klassificerade antingen som en VARNING eller
FORSIKTIGHET.

/\ VARNING
Denna symbol anger risken fér personskada eller
forlust av liv.

/\ FORSIKTIGHETSATGARD
Denna symbol anger méjligheten fér skada pa
egendom eller allvarlig féljder.

VARNING

Apparaten kan anvandas av barn fran 8 ar och upp och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk férmaga
eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fatt hand-
ledning eller instruktioner om anvandning av apparaten pa
ett sakert satt och forstar de risker involverade. Barn ska
inte leka med apparaten. Rengdéring och anvandarunderhall
ska inte utféras av barn utan tillsyn(lander i EU).

Denna apparat ar inte amnad fér anvandning av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
kapacitet eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de inte
har fatt tillsyn eller anvisning vad galler apparaten av personer
som ansvarar for deras sakerhet. Barn skall hallas under upp-
sikt sa att de inte leker med maskinen.

VARNINGAR VID ANVANDNING AV PRODUKT
e Om en onormal situation uppstar (som lukten fran nagot
brant), ska enheten stangas av omedelbart strémmen
kopplas bort. Kontakta din aterférsaljare for instruktioner
L S
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for att undvika elektriska stétar, brand eller skador.

For inte in nagra fingrar, stavar eller andra féremal |
luftintaget eller utloppet. Detta kan orsaka skada eftersom
flakten kan rotera vid héga hastigheter.

Brandfarliga sprayer som harspray, lack eller malarfarg
nara enheten ska inte anvandas. Detta kan orsaka brand
eller férbranning.

Luftkonditioneringen ska anvandas pa platser nara eller
runt brannbara gaser. Utslappt gas kan samlas runt enheten
och orsaka explosion.

Anvand inte luftkonditioneringen i ett vatrum, som ett
badrum eller tvattstuga. Fér hdg exponering fér vatten
kan orsaka interna elektriska komponenter att kortslutas.
Utsatt inte kroppen direkt fér den svala luften under en
langre tid.

Barn ska inte leka med luftkonditioneringen. Barn ska alltid
dvervakas runt enheten.

Om luftkonditioneringen anvands tillsammans med bran-
nare eller andra uppvarmningsanordningar, ska rummet
ventileras noggrant for att undvika syrebrist.

| vissa funktionella miljéer, sasom kok, rum med servrar,
etc. rekommenderas att man anvander specialdesignade
luftkonditioneringsapparater.

VARNINGAR FOR RENGORING OCH UNDERHALL

* Stdng av apparaten och koppla bort strommen fére ren-
goring. Underlatenhet att gora det kan orsaka elektriska
stotar.

Rengdr inte luftkonditioneringen med stora mangder
vatten.

Luftkonditioneringen ska inte rengdras med brannbara
rengdéringsmedel. Brannbara rengéringsmedel kan orsaka
brand eller vanstallande.

FORSIKTIGHETSATGARD
e Stang av luftkonditioneringen och koppla bort strémmen

om du inte kommer att anvanda den under en langre tid.
O
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o Stanga av och koppla bort enheten vid storm.

o Sakerstall att vattenkondens kan rinna obehindrat fran
enheten.

o Luftkonditioneringen ska inte hanteras med vata hander.
Det kan orsaka elektriska stotar.

o Apparaten ska inte anvandas fér nagot annat andamal an
dess avsedda anvandning.

o Klattra inte upp pa eller placera féremal ovanpa
utomhusenheten.

o Undvik att kéra luftkonditioneringen under langa perioder
med dorrar eller fénster 6ppna, eller om luftfuktigheten
ar mycket hég.

ELEKTRISKA VARNINGAR
o Anvand endast angiven natsladd. Om ett ar skadad, maste
den ersattas av tillverkaren, dess serviceagent eller pa
]rcnotsvarande satt av kvalificerade personer for att undvika

ara.

e Hall sladdens stickkontakt ren. Ta bort damm eller smuts
som samlats pa eller runt kontakten. Smutsiga kontakter
kan orsaka brand eller elektriska stétar.

e Dra inte i stromsladden for att dra ur kontakten. Hall i
stickkontakten och dra ut den ur uttaget. Drar du direkt
| sladden kan den skadas, vilket kan leda till brand eller
elektriska stotar.

e Andra inte strdmsladdens langd eller anvand en férlang-
ningssladd foér att driva enheten.

e Dela inte eluttaget med andra apparater. Felaktig eller
otillracklig strémférsérjning kan orsaka brand eller elek-
triska stotar.

o Produkten ska vara ordentligt jordad vid tiden fér instal-
lationen, annars kan elektriska stétar uppsta.

o For elektriska arbeten, folj alla lokala och nationella
standarder for ledningsdragning, féreskrifter och installa-
tionsmanualen. Anslut kablarna ordentligt och packa dem
ordentligt fér att férhindra att externa faror skadar termi-
nalen. Felaktiga elektriska anslutningar kan éverhettas och
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orsaka brand och kan dven orsaka stétar. Alla elektriska
anslutningar ska utféras enligt det elektriska kopplingsdi-
agrammet som finns pa inomhus- och utomhusenheternas
paneler.

o All kabeldragning ska vara ordentligt ordnade fér att
sakerstalla att skyddet for kontrollpanelen kan stangas
ordentligt. Om kontrollpanelens skydd inte stangs ordent-
ligt kan det leda till korrosion och att anslutningspunkter-
na pa terminalen varms upp, vilka kan fatta eld eller orsa-
kar elektriska stétar.

* Inkoppling av strém till fast ledningsdragning, ska en all-
polig anordning fér frankoppling har minst 3 mm avstand
| alla poler och har en lackstrém som kan 6verstiga 10 mA,
har en jordfelsbrytare (RCD) en nominell kvarvarande
driftstrdm som inte 6verstiger 30 mA, och frankoppling
maste inforlivas i den fasta ledningen i enlighet med reg-
lerna fér ledningsdragning.

® NOTERA SPECIFIKATIONER FOR SAKRINGAR
Luftkonditioneringsapparatens kretskort (PCB) ar utformat
med en sakring for att ge éverstromsskydd. Sakringarnas
specifikationer skrivs ut pa kretskortet pa foéljande satt:
T3.15A1/250VAC, T5AI/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC,
T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.
OBS: For enheter med R32 eller R290 kéldmedium kan
endast explosionssdker keramisk sakring anvandas.

UV-C-lampa (Galler for enheten som innehaller endast en

UV-C-lampa)

Denna apparat innehaller en UV-C-lampa. Vanligen las

anvisningarna fér underhall innan du 6ppnar apparaten.

1. Anvand inte UV-C-lampor utanfér apparaten.

2. Apparater som uppenbarligen ar skadade ska inte
anvandas.

3. Oavsiktlig anvandning av apparaten eller skador pa héljet
kan leda till farlig UV-C-stralning. UV-C-stralning kan,
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aven i sma doser, skada 6gon och hud.

4. Innan du &ppnar doérrar och atkomstpaneler med
farosymbolen ULTRAVIOLETT STRALNING fér utférande
av ANVANDARUNDERHALL rekommenderas det att
man kopplar bort strémmen.

UV-C-lampan kan inte rengéras, repareras och bytas ut.
UV-C BARRIARER som visar farosymbolen ULTRAVIOLETT
STRALNING ska inte tas bort.

A VARNING
Denna apparat innehaller en UV-séandare. Stirra inte
direkt i ljuskallan.

o Ut

VARNINGAR VID INSTALLATION AV PRODUKTEN

1. Monteringen ska utféras av en auktoriserad aterférsaljare
eller specialist. Felaktig defekt installation kan orsaka
vattenlackage, ge elektrisk stét eller brand.

2. Installationen maste utféras enligt installationsanvisning-
arna. Felaktig installation kan orsaka vattenlackage, ge
elektrisk stét eller brand. (I Nordamerika, ska installationen
endast utféras i enlighet med kraven i NEC och CEC av
behérig personal.)

3. Kontakta en behérig servicetekniker fér reparation eller
underhall av denna enhet. Apparaten ska installeras
| enlighet med nationella bestammelser f6r kabelanslut-
ning.

4. Anvand endast de medféljande delarna som tillbehér,
och specificerade for installation.Anvandning av icke-
standardiserade delar kan orsaka vattenlackage, elektriska
stdtar, brand och kan orsaka att apparaten slutar fungera.

5. Montera apparaten pa en fast plats som kan bara dess
vikt. Om den valda platsen inte kan stédja apparatens
vikt, eller installationen inte utférs korrekt, kan appara-
tendfalla och orsaka allvarlig personskada och egendoms-
skada.
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11.

Montera draneringsrér enligt instruktionerna i denna
handbok. Inkorrekt dranering kan orsaka vattenskador i
ditt hem och egendom.

For enheter som har en extra elvarmare, ska apparaten
inte installeras inom 1 meter fran nagot brannbart material.
gm %rénnbar gas ansamlas runt enheten kan det orsaka

rand.
Sla inte pa strommen férran allt arbete har slutforts.

. Radfraga erfarna servicetekniker nar du flyttar eller

omplacerar luftkonditioneringsapparaten fér att koppla
bort och installera om enheten.

Hur man installerar apparaten pa dess stéd, ska informa-
tionen om detaljer i avsnittet "installation av inomhu-
senhet" och "installation av utomhusenhet” lasas.

Anmarkning gallande fluorerade gaser (Galler inte enheten
med R290 koldmedium)

1.

Denna luftkonditionering innehaller fluorerade vaxt-
husgaser. For specifik information om typen av gas och
mangden, se den relevanta etiketten pa SJaIva apparaten
eller "Agarmanualen - Produktbroschyren" i férpack-
ningen fér utomhusenheten. (Endast EU-produkter).
Installation service, underhall och reparation av enheten
ska utféras av en behdrig tekniker.

Avinstallering och atervinning av produkten ska utféras
av en behorig tekniker.

For utrustning som innehaller fluorerade vaxthusgaser
I mangder av 5 ton CO; -ekvivalent eller mer, men med
mindre an 50 ton COz-ekvivalent, Om systemet har ett
system for detektering av lackage installerat, maste det
kontrolleras for lackage atminstone var 24:e manad.
Nar enheten kontrolleras foér lackage, rekommenderas
det starkt att alla kontroller registerfors.

VARNINGAR endast for anvandning av kéldmedium R32/R290
e Nar brandfarligt kéldmedium anvands ska apparaten

férvaras i ett val ventilerat utrymme dar rummets storlek
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motsvarar den rumsyta som ar specificerad for drift.

For modeller R32 med kylmedel:

apparaten ska installeras, drivas och férvaras i ett rum
med en golvyta stérre an 4 m2. Fér modeller R290 med
kylmedel, apparaten ska installeras, drivas och férvaras i
ett rum med en golvyta storre an:

<=9000 Btu/h enheter: 13 m?

>9000 Btu/h och <=12 000 Btu/h enheter: 17 m?

>12 000 Btu/h och <=18 000 Btu/h enheter: 26 m?

>18 000 Btu/h och <=24 000 Btu/h enheter: 35 m?
Ateranvandbara mekaniska kontaktdon och flare beslag
ar inte tillatna inomhus. (SV Standardkrav).

Mekaniska kontaktdon som anvands inomhus ska ha en
omsattning pa hogst 3g/ar vid 25 % av det hdgsta tillatna
trycket. Nar mekaniska kontakter ateranvands inomhus
ska tatningsdelar férnyas. Nar flare beslag ateranvands
inomhus ska delen av flare beslaget tillverkas pa nytt. (UL
-standardkrav)

Nar mekaniska kontakter ateranvands inomhus ska
tatningsdelar foérnyas. Nar flare beslag ateranvands
inomhus ska delen av flare beslaget tillverkas pa nytt.
(IEC-standardkrav)

Mekaniska kontaktdon som anvands inomhus ska uppfylla
kraven I1SO 14903.

Europeiska riktlinjer for avfallshantering

Denna markning som visas pa produkten eller litteratur indikerar att elektriskt avfall och elektrisk utrust-
ning inte ska blandas med allmant/hushallsavfall.

ﬁ Korrekt kassering av produkten
(Avfall som utgors av eller innehaller elektrisk eller elektronisk utrustning)

Denna apparat innehaller kdldmedium och andra potentiellt farliga material. Vid bortskaffande av denna
apparat kraver lagen sarskild insamling och behandling.
Kassera inte produkten som hushallsavfall eller osorterat kommunalt avfall.
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Nar du kasserar denna apparat har du féljande alternativ:

e Kassera apparaten pa en sarskild atervinningsanlaggning fér insamling av elektroniskt avfall.
e Nar du koper en ny produkt, tar aterforsaljaren tillbaka den gamla apparaten kostnadsfritt.
e Tillverkaren tar tillbaka den gamla apparaten kostnadsfritt.

e Salj apparaten till certifierade skrothandlare.

OBS
Kassering av apparaten i skog eller i annan naturlig miljé din halsa och ar daligt for miljon.
Farliga amnen kan lacka ut i grundvattnet och férorena naringskedjan.

B  ENHETSSPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Visning av inomhusenhet

OBS: Olika modeller har olika frontpaneler och visningsfénster. Inte alla visade koder som beskriver nedan
ar tillgangliga for luftkonditioneringen som du kopte. Kontrollera inomhusets visningsfonster for enheten
som du kopte.

Illustrationer i denna manual ar endast for forklaringsandamal. Den verkliga formen pa din inomhusenhet
kan vara ndgorlunda avvikande. Den faktiska formen ska galla.

Frontpanel

@ " i o ] ——— Stréomkabel (vissa enheter) @

Fjarrkontrollens hallare

= Fjarrkontroll (vissa enheter)

Ventilationsgaller —

Funktionsfilter
(Pa baksidan av huvudfiltret - vissa apparater)

T Visningsfonster
CI EI? fresh defrost run timer
I © O o0 o
@) | (B)

“fresh ” Nar Fresh och UV-C-lampa (om ndgon) har aktiverats (vissa enheter)
«defrost~ nar funktionen fér avfrostning &r aktiverad
# FUN # nar enheten ar paslagen
“timer” nar Timern &r installd
= " nar funktionen tradlds kontroll r aktiverad (vissa enheter)
"BB " Visar temperatur, driftsfunktion och felkoder:
“ DH u | 3 sekunder nar:
° TIMER ON (PA) ar installd (om enheten &r OFF (AV), = DH #  forblir paslagen nar TIMER ON
ar installd)
° FRESH (FRASCH), UV-C lamp (UV-C-lampa), SWING (SVANG), TURBO, ECO eller SILENCE
(TYST)-funktionerna ar paslagna
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" EF # | 3 sekunder nar:
. TIMER OFF (FRAN) &r installd

° FRESH (FRASCH), SWING (SVANG), TURBO, ECO eller SILENCE (TYST)-funktionerna ar

avstangda

nar avfrostningen

nar 8 °C uppvarmningsfunktion ar paslagen (vissa enheter)
nar Active Clean (Aktiv rengorings)-funktionen ar aktiverad (vaxelriktare av delad typ)

nar enheten ar sjalvrengdrande (For typ av fast hastighet)

Drifttemperatur

Nar luftkonditioneringen anvands utanfor de foljande temperaturomraden, kan vissa skyddsfunktioner

aktiveras och orsaka att apparaten sténgs av.

Vaxelriktare av delad typ

COOL (Kylning)-lage

HEAT (Uppvarmning)-lage

DRY (Avfuktning)-lage

(Modeller for speciella
tropiska klimat)

Rumstemperatur 16 °C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C
0°C-50°C 0°C-50°C
-15°C-50°C
Utomhust t (Fér modeller med kylsys-
omhustemperatur tem for lag temperatur) |[-15°C-30 °C
0°C-52°C 0°C-52°C

(Modeller for speciella
tropiska klimat)

FOR UTOMHUSENHET MED EXTRA ELVARMARE

Nar temperaturen utomhus ar under 0 °C rekommenderar vi starkt att apparaten alltid ar inkopplad for att

sakerstalla smidig I6pande prestanda.

Typ med fast hastighet

COOL (Kylning)-lage

HEAT (Uppvarmning)-lage

DRY (Avfuktning)-lage

(Modeller for speciella
tropiska klimat)

Rumstemperatur 16 °C-32°C 0°C-30°C 10°C-32°C
18°C - 43°C 11°C-43°C
-7 °C-43°C

Utomhustemperatur (For modeller med kylsys- . . [

18 °C-43 °C tem for lag temperatur) 7°C-24°C 18°C-43°C
18 °C-52°C 18 °C-52°C

(Modeller for speciella
tropiska klimat)

OBS: Rummets relativa luftfuktighet mindre &n 80 %. Om luftkonditioneringsapparaten arbetar éver denna
siffra kan luftkonditioneringens yta dra till sig kondens. Stall in ventilationsgallret med vertikala luftflodet

till dess maximala vinkel (vertikalt mot golvet) och ange laget HIGH (HOGT).
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Gor foljande for att ytterligare optimera din apparats prestanda:

Hall doérrar och fénster stangda.

Begransa energianvandningen genom att anvéanda TIMER ON (PA) och TIMER OFF (AV) funktioner.
Blockera inte luftintag eller utlopp.

Inspektera och rengor luftfilter regelbundet.

En guide om hur du anvander den infraréda fjarrkontrollen ingar inte i detta paket. Inte alla funktioner ar

tillgangliga for luftkonditioneringen. Kontrollera inomhusdisplayen och fjarrkontrollen till apparaten som

du koépte.

Ovriga funktioner
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Auto-omstart(vissa enheter)

Om apparaten tappar strom, startar den automatiskt om med de tidigare installningarna nar

strommen har aterstallts.

Anti-mogel (vissa enheter)

Nar du stanger av apparaten fran lagen COOL (KYLNINGS-), AUTO (COOL) eller DRY (Torr)-lage,

kommer luftkonditioneringsapparaten att fortsatta arbeta med mycket lag effekt for att torka upp

kondensvatten och foérhindra tillvaxt av mogel.

Tradlds kontroll (vissa enheter)

Med tradlds kontroll kan du styra din luftkonditioneringsapparat med mobiltelefonen och en tradlos

anslutning. For atkomst till USB-enheten ska byte och underhall utféras av professionell personal.

Minnesenhet for ventilationsgallrets vinkel(vissa enheter)

Nar du slar pa apparaten aterupptar kommer ventilationsgallret automatiskt ateruppta sin tidigare

vinkel.

Funktion for aktiv rengoring(vissa enheter)

- Active Clean (Aktiv rengdring)-tekniken tvattar bort damm néar det faster sig vid
varmevaxlaren genom att automatiskt frysa och sedan snabbt tina frosten. Ett “pi-pi” ljud
hors. Drift med Active clean anvands for att producera mer kondenserat vatten som férbattrar
rengoringseffekten, och den kalla luften kommer att blasas ut. Efter rengoéringen fortsatter
det inre vindhjulet med varm luft for att blasa férangaren, vilket haller insidan ren.

-- Nar denna funktion ar aktiverad visas inomhusenhetens visningsfonster “CL". Efter 20 till
130 minuter stangs apparaten av automatiskt och avbryter Active Clean-funktionen.

- For vissa apparater startar systemet en rengéringsprocess med hég temperatur och
luftutloppets temperatur ar mycket hog. Hall dig borta fran det. Och detta skulle leda till att
rumstemperaturen stiger.

Breeze Away (vissa enheter)

Denna funktion undviker direkt luftflode som blaser mot kroppen och far dig att kanna dig silkeslen.

Detektering vid ldckage av kéldmedium (vissa enheter)

Inomhusenheten visas automatiskt “ELOC" eller blinkar lysdioder (beroende pa modell) nar det

upptacker ett lackage av kéldmedium.

Viloldge-funktionen

SLEEP(S6mn)-funktionen anvands for att minska energianvédndningen nar du sover (om du inte

behover samma temperaturinstallningar for att halla dig bekvam). Funktionen kan endast aktiveras

via fjarrkontrollen. Och Sleep(S6mn)-funktionen ar inte tillganglig i FAN(Flakt)- eller DRY(Torr)-
lage. Tryck pa& SLEEP (SOMN)-knappen néar du &r redo att sova. | ldget COOL (Kylnings)-lage kommer
enheten hoj temperaturen med 1 °C efter 1 timme och den kommer att 6ka ytterligare 1 °C efter
ytterligare en timme. | HEAT (UPPVARMNINGS)-lage kommer enheten att sdnka temperaturen
med 1 °C efter 1 timme, for att sedan minska ytterligare med 1 °C efter en timme. S6mnfunktionen

stannar efter 8 timmar och systemet fortsatter att arbeta med den slutliga cykeln.



SLEEP (SOMN)-drift

Kylningslage (+1°C) per timme
under de forsta tva timmarna

Stall in tem- Fortsatt drift

peraturen ‘ ‘ ‘ | —-—
1hr Thr

Uppvarmningslage (-1°C) per timme
under de forsta tva timmarna

D 0:

'e) R
'l \L;
b

OBS: Foljande funktioner ar inte tillgangliga for flerdelade luftkonditioneringsapparater:
Funktionerna Aktiv clean, tyst, Breeze Away, detektering av kéldmediumlackage och Eco.

Installning av vinkeln for luftflode

Installning av vertikal vinkel for luftflode

Medan apparaten &r paslagen, anvand SWING (SVANGA)/DIRECT-knappen pé fjarrkontrollen for att stélla
in luftflodets riktning (vertikal vinkel). Se Manualen fér anvandning av fjarrkontrollen fér mer detaljerad
information.

NOTERA VENTILATIONSGALLRETS VINKEL

Nar du anvander laget COOL (KYLNINGS) eller DRY (TORR)-lage, stall inte in ventilationsgallret in en
alltfor vertikal vinkel under ldng tid. Detta kan orsaka att vatten kondenseras pa ventilationsgallrets
blad, vilket kommer att falla pa ditt golv eller mébler. Om du anvander laget COOL (KYLNING) eller HEAT
(UPPVARMNING)-l4ge, kan instéllning av ventilationsgallret i en alltfér f6r hog vertikal vinkel minska
apparatens prestanda pa grund av begransat luftflode.

OBS: Enligt de relativa standardkraven stéll in det vertikala luftflédets ventilationsgaller till dess maximala
vinkel under testet for uppvarmningskapacitet.

Installning av horisontell vinkel for luftflodet

Luftflédets horisontella vinkel ska stallas in manuellt. Greppa tag i luftriktaren (se bild B) och justera
den manuellt till 6nskad riktning. For vissa enheter kan luftflodets horisontella vinkel stallas in med
fjarrkontrollen. Se handboken for fjarrkontrollen.

Manuell drift (utan fjarrstyrning)

FORSIKTIGHETSATGARD

Den manuella knappen ar endast avsedd for testandamal och néddrift. Anvand inte den har

funktionen om inte fjarrkontrollen ar férlorad och att det ar absolut nédvandigt. Nar normal
drift ska aterstallas, ska du anvanda fjarrkontrollen for att aktivera enheten. Enheten maste

stangas av innan manuell drift.
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Nar enheten ska drivas manuellt:

1. Oppna inomhusenhetens frontpanel.

2. Lokalisera MANUAL CONTROL-knappen pa enhetens hogra sida.

3. Tryck pa MANUAL CONTROL-knappen en gang for att aktivera FORCED AUTO (FORCERAT
AUTOMATISKT) -lage.

4. Tryck pa MANUAL CONTROL-knappen en gang for att aktivera FORCED COOLING (FORCERAT
KYLNING)-lage.

5.  Tryck pa MANUAL CONTROL-knappen en tredje gang for att stdnga ev enheten.
Stang frontpanelen.

OBS: Flytta inte ventilationsgallret for hand. Detta gor att ventilationsgallret blir osynkroniserat. Intraffar
detta, ska apparaten stangas av och koppla ur den i nagra sekunder och starta sedan om apparaten. Detta
aterstaller ventilationsgallret.

FORSIKTIGHETSATGARD
Lagg inte fingrarna i eller nara apparatens flakt och sugsida. Hoghastighetsflakten i enheten kan
orsaka personskada.

Luftriktare

Manuell kontrollknapp

C SKOTSEL OCH UNDERHALL

Rengoring av inomhusenheten

FORE RENGORING ELLER UNDERHALL
STANG ALLTID AV LUFTKONDITIONERINGSSYSTEMET OCH KOPPLA FRAN STROMMEN INNAN
RENGORING ELLER UNDERHALL.
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f FORSIKTIGHETSATGARD

Torka av apparaten med en mjuk, torr och ren trasa. Om apparaten ar mycket smutsig kan du

torka av den med en duk fuktad i varmt vatten.

o Anvand inte kemikalier eller kemiskt behandlade trasor for att rengéra apparaten
o Anvand inte bensin, fértunningsmedel, slippasta eller liknande I6sningsmedel for
rengoéring av apparaten. Dessa kan orsaka att plastytan spricker eller deformeras.

o Anvand inte vatten som ar varmare an 40 °C for att reng6dra frontpanelen. Detta kan goéra

att panelen deformeras eller missfargas.

Rengoring av luftfiltret

din halsa. Se till att filtret reng6rs varannan vecka.

Lyft inomhusenhetens frontpanel.

Tryck forst pa fliken i anden pa filtret for att lossa spannet, lyft upp
den och dra den mot dig.

Dra nu ut filtret.

Om ditt filter har ett litet luftreningsfilter, spann loss det fran det

storre filtret. Rengor detta luftreningsfilter med ett handhallet vakuum.

Rengor det stora filtret i varmt tvalvatten. Se till att anvanda ett
milt tvattmedel.

Skolj filtret med farskt vatten och skaka sedan av 6verflodigt vatten.
Torka det pa en sval, torr plats och avsta fran att utsatta den for
direkt solljus.

Nar det ar torrt, spann fast luftreningsfiltret pa det storre filtret

och skjut sedan tillbaka det i inomhusenheten.

Stang inomhusenhetens frontpanel.

A FORSIKTIGHETSATGARD

/
Filterflik

Ta bort luftreningsfiltret fran
baksidan av det storre filtret

(vissa apparater)

Ror inte vid luftreningsfiltret (plasma) i minst 10 minuter efter att du stangt av apparaten.

FORSIKTIGHETSATGARD

o Innan du byter filter eller reng6r, stang av apparaten och koppla fran strommen.
o Nar du tar bort filtret, ska du inte réra apparatens metalldelar. De vassa metallkanterna

kan skara dig.

o Anvand inte vatten for att rengdra inomhusenhetens insida. Detta kan forstora

isoleringen och orsaka elektriska stotar.

o Utsatt inte filtret for direkt solljus vid torkning. Detta kan krympa filtret,och panelen kan

deformeras eller missfargas.

Paminnelser om luftfilter (tillval)

Paminnelse om rengoring av luftfilter
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For att aterstalla paminnelsen, tryck pa LED-knappen pa fjarrkontrollen 4 ganger eller tryck pa knappen for
MANUELL KONTROLL 3 ganger. Om du inte aterstéller paminnelsen, bérjar “CL" indikatorn blinka igen nar
du startar om apparaten.

Paminnelse om byte av luftfilter

Efter 2 880 timmars anvandning, blinkar displayfénstret pa inomhusenheten “nF.” Detta &r en paminnelse
om att filtret ska rengoras. Efter 15 sekunder atergar apparaten till féoregaende bildskarm.

For att aterstalla paminnelsen, tryck pa LED-knappen pa fjarrkontrollen 4 ganger eller tryck pa knappen foér
MANUELL KONTROLL 3 ganger. Om du inte aterstaller paminnelsen, borjar “nF” indikatorn blinka igen nar
du startar om apparaten.

FORSIKTIGHETSATGARD
A o Allt underhall och rengéring av utomhusenheten ska utféras av en auktoriserad
aterforsaljare eller en licensierad tjansteleverantor.
o Alla reparationer av apparaten ska utféras av en auktoriserad aterforsaljare eller en
licensierad tjansteleverantor.

Underhall - Langa perioder utan anvandning
Om du planerar att inte anvanda din luftkonditionering under en langre period, ska féljande utféras:

r‘ > g 5 o~ k| 'S ™
—\
v_.’"//”:\
p S -~ L S L J
Rengor alla filtren. SI& p& FAN (FLAKT)- Stang av apparaten och Plocka bort batterierna
funktionen tills appara- koppla bort strommen ur fjarrkontrollen

ten har torkat helt

Underhall - Inspektion infor sdsongen
Efter ldnga perioder av icke-anvandning eller fére perioder med frekvent anvdandning, ska féljande utféras:

I ™

Kontrollera att ledningarna Rengor alla filtren. Kontrollera for lackage Byt ut batterierna
inte ar skadade

~ -

Se till att ingenting blockerar alla
luftintag och utlopp
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D FELSOKNING

SAKERHETSFORESKRIFTER
A Om NAGOT av féljande tillstand intraffar, stang av apparaten omedelbart!
e Stromsladden ar skadad eller onormalt varm
e Du kadnner en brand lukt
e Apparaten avger héga eller onormala ljud
e En sakring har gatt eller strombrytaren l6ser ofta ut
e Vatten eller andra féremal tar sig in i eller ur apparaten

FORSOK INTE ATT GORA DETTA SJALV! KONTAKTA EN AUKTORISERAD TJANSTELEVERANTOR
OMEDELBART!

Vanliga fragor
Foljande problem ar inte en funktionsstorning och kraver i de flesta situationer inte reparationer.
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Problem

Mojliga orsaker

Enheten sl&s inte pa nar ON/OFF (PA/
AV)-knappen trycks

Enheten har en skyddsfunktion pa tre (3) minuter som férhindrar att
enheten dverbelastas. Enheten kan inte startas om inom tre minuter
efter att den stangts av.

Enheten &ndras fran COOL/HEAT
(KYLNING/UPPVARMNING) -lage till
FAN (FLAKT)-Iége

Enheten kan &ndra installning for att férhindra att frost bildas pa
enheten. Nar temperaturen hojs, startar enheten om igen i det tidigare
valda laget.

Nar den installda temperaturen har uppnatts, stanger enheten av
kompressorn. Enheten fortsatter att vara i drift nar temperaturen
fluktuerar ater.

Inomhusenheten slapper ut vit dimma

| fuktiga regioner kan stora temperaturskillnader mellan rummets luft
och luftkonditionerad luft orsaka vit dimma.

Bade inomhus- och utomhusenheter
ger ifran sig vit dimma

Nar enheten startas om i HEAT(uppvarmnings)-lage efter avfrostning,
kan vit dimma avges pa grund av fukt som produceras fran avfrost-
ningsprocessen.

Inomhusenheten ger ifran sig ljud

Ett brusande luftljud kan uppsta nar ventilationsgallret aterstaller sitt
lage.

Ett gnisslande ljud kan horas efter att enheten har koérts
HEAT(uppvarmnings)- lage pa grund av utvidgning och sammandragning
av enhetens plastdelar.

Bade inomhus- och utomhusenheten
ger ifran sig ljud

Lagt vasande ljud under drift: Detta ar normalt och orsakas av kéldme-
dium (gas) som strémmar genom bade inomhus och utomhusenheter.

Lagt vasande ljud nar systemet startar har precis slutat kora eller ar att
avfrostning pagar: Detta ljud ar ett normalt skeende och orsakas av att
kylmedlet stoppas eller andrar riktning.

Gnisslande ljud: Normal utvidgning och sammandragning av plast- och
metalldelar som orsakas av férandringar i temperaturen under drift
kan ge ifran sig gnisslande ljud.

Utomhusenheten ger ifran sig ljud

Enheten ger ifrén sig olika ljud baserat pa dess aktuella driftlage.

Damm avges antingen fran inomhus-
eller utomhusenheten

Enheten kan samla pa sig damm under langre perioder vid icke an-
vandning som har avgetts nar enheten var paslagen. Detta kan mildras
genom att tacka 6ver enheten under langre perioder av inaktivitet.

Enheten avger en dalig lukt

Enheten kan absorbera lukt fran miljén (sdsom mébler, matlagning,
cigaretter etc.) som kommer att slappas ut under drift.

Filtren i enheten filter har blivit mégliga och bor rengoras.

Enhetens utomhusflakt fungerar inte

Under drift kontrolleras flaktens hastighet fér att optimera produktens
drift.

Driften ar oregelbunden, oférutsag-
bar eller enheten svarar inte

Storningar fran en mobiltelefonmast och fjarrkontrollférstarkare kan
leda till funktionsstérning pa enheten.

Om sa ar fallet kan du proéva foljande:

e Koppla bort strommen och anslut den sedan igen.

e Tryck PA/JAV-knappen pa fjarrkontrollen for att starta om driften.
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Felsokning

Om problem uppstar, ska féljande punkter kontrolleras innan du kontaktar ett reparationsféretag.

Problem

Mdjliga orsaker

Losning

Dalig kylférmaga

Temperaturinstallningen kan vara
hégre an den omgivande
temperaturen i rummet

Sank temperaturen

Varmevaxlaren pa inomhus- eller
utomhusenheten ar smutsig

Rengor de berérda omraden pa
varmevaxlaren

Luftfiltret ar smutsigt.

Ta bort filtret och rengér det enligt
anvisningarna

Enhetens luftinlopp eller -uttag ar
blockerat

Stang av enheten. Ta bort hindret
och sla pa den igen

Dorrar och fonster ar 6ppna

Se till att alla dorrar och fonster ar
stangda nar enheten ar i drift

Allt for mycket varme genereras av
solljus

Stang fonster och dra fér gardiner
under perioder med hég varme eller
starkt solljus

Allt féor manga varmekallor i rummet
(manniskor, datorer, elektronik etc.)

Minska antalet varmekallor

Lagt kylmedel pa grund av lackage
eller langvarig anvandning

Kontrollera for lackor, tita om sa
kravs och fyll pa kylmedel

SILENCE-(Tystgdende) funktionen ar
aktiverad (funktion som tillval)

SILENCE-funktionen kan sanka
produktens prestanda genom att
minska arbetsfrekvensen.

Stang av SILENCE-funktionen.

Enheten fungerar inte

Stréomavbrott

Vanta pa att strommen aterstalls

Strémmen &r avslagen

Sla pa strommen

Utbrand sakring

Byt ut sadkringen

Fjarrkontrollens batterier ar forbru-
kade

Byt ut batterierna

Enhetens 3-minuters skydd har
aktiverats

Vanta i tre minuter efter att ha
startat om enheten

Timern ar aktiverad

Stang av timer

Enheten startar och stannar ofta

Det finns allt for mycket eller for lite
kylmedel i systemet

Kontrollera for lackage och ladda
systemet med kylmedel.

Inkompressibel gas eller fukt har
tagit sig in i systemet.

Tom eller ladda systemet pa nytt
med kylmedel

Kompressorn ar trasig

Byt ut kompressorn

Spanningen ar antingen for hog
eller for lag

Installera en tryckreglerventil for att
reglera spanningen

Svag uppvarmningsférmaga

Utomhustemperaturen &r extremt
lag

Anvand extra
uppvarmningsanordning

Kall luft tar sig in genom dérrar och
fonster

Sakerstall att alla dorrar och fénster
ar stangda under anvandning

Lagt kylmedel pa grund av lackage
eller 1dngvarig anvandning

Kontrollera for lackor, tata om sa
kravs och fyll pa kylmedel

Indikatorlamporna fortsatter att
blinka

Felkod visas och bérjar med boks-
taverna enligt féljande i visnings-
fonstret pa inomhusenheten:

E(x), P(x), F(x)
EH(xx), EL(xx), EC(xx)

PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Enheten kan avbryta driften eller fortsatta att kora den i ett sakert till-
stand. Om indikatorlamporna fortsatter att blinka eller felkoder visas,ska

du vanta i ungefar 10 minuter.
Problemet kan I6sa sig sjalvt.

Om ett inte, koppla bort strommen och anslut den igen. Sla pa enheten.
Om ett problemet kvarstar, koppla bort strommen och kontakta narmaste

servicecenter.

OBS: Om ditt problem kvarstar efter att ha utfért kontrollerna och diagnosen ovan, ska apparaten stangas

av omedelbart och ett auktoriserat servicecenter ska kontaktas.
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TILLBEHOR

Luftkonditioneringssystemet levereras med foljande tillbehor. Anvand alla delar och tillbehor

for att installera luftkonditioneringen. Inkorrekt installation kan leda till vattenlackage, elek-

triska stotar och brand, eller orsaka fel pa utrustningen. Artiklarna som inte ingar i luftkondi-

tioneringen maste kdpas separat.

Namn pa tillbehor Kvantitet | Form Namn pa tillbehor Kvantitet Form

(st) (st)
Instruktionsbok 2~3 [I Fjarrkontroll 1 %
Draneringsavlopp 1 Batteri 2
(modeller for kylning %{D
och uppvarmning)
Tatning (modeller for | 1 Fjarrkontrollens 1 =~
kylning och uppvarm- @ hallare(tillval) ﬂm
ning)
Monteringsplatta 1 Fastskruv for hallare av | 2

fjarrkontroll(tillval) -q

Férankring 5~8 Litet filter 1~2

(beroen- ﬁl (Behover installeras pa | (beroende T

de pa baksidan av huvudluft- | pa modell)

modell) filtret av en aukto-
Monteringsplattans 5~8 r|sera_d tek_nlker nar
fastskruv (beroen- maskinen installeras)

de pa (|

modell)
Namn Form Kvantitet (st)

Anslutning av rérledningen

Sidan med vats-

ka

®6,35 (1/4")
®9,52 (3/8")

Sidan med gas

®9,52 (3/8")
®12,7 (1/2")
@16 (5/8")
®19 (3/4")

Delar du maste inhandla separat.
Be om rad fran aterforsaljaren
om ratt storlek pa roret for den
apparat som du kopte.

Magnetisk ring och bélte

(om de medféljer, se kopplingssche-
mat for att installera den pa anslut-
ningskabeln.)

I5
L

0.0

F6r remmen genom
halet pa magnetiska
ringen for att fasta
den pa kabeln

Varierar efter modell
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F SAMMANFATTNING AV INSTALLATION - INOMHUSENHET

1 C

— -
12cm 12cm ’—J
(4.75in) (4.75in) I

2.3m (90.55in)

1. Valj plats for installation

vaggen

5

= S

4. Borra vagghal 5. Anslutningsror

@ 8

2. Bestam halets position i

6

3. Fast monteringsplattan

D@

®

b

6. Anslut ledningsdragning
(galler inte for vissa platser i
Nordamerika)

8. Isolera rorledning och kablar
(galler inte for vissa platser i Nordamerika)

7. Beredning av avloppsslangen

19

))‘——
\ 4

9. Montera inomhusenhet
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(G ENHETSDELAR

OBS: Installationen ska utforas i enlighet med kraven for lokala och nationella standarder. Installationen
kan skilja sig ndgot pa olika omraden.

Luftbrytare

®0

(1) (2)

1. Vaggmonteringsplatta 5. Funktionsfilter (pa baksidan av 9. Fjarrkontroll
huvudfiltret - vissa enheter)

2. Frontpanel 6. Draneringsror 10. Fjarrkontrollens hallare
(vissa enheter)

3. Elkabel (vissa enheter) 7. Signalkabel 11. Utomhusenhetens stromkabel
(vissa enheter)

4. Ventilationsgaller 8. Koéldmedieror

ANMARKNING OM ILLUSTRATIONER
Illustrationer i denna manual ar endast for forklaringsandamal. Den verkliga formen pa din
inomhusenhet kan vara nagorlunda avvikande. Den faktiska formen ska galla.

H INSTALLATION AV INOMHUSENHET

Monteringsanvisningar - Inomhusenhet
Fore installationen

Innan du installerar inomhusenheten, se etiketten pa produktférpackningen for att sakerstalla att inom-
husenhetens modellnummer matchar utomhusenhetens modellnummer.
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Steg 1: Valj platsen for installation

Innan du installerar inomhusenheten ska du valja en lamplig plats. Foljande ar standarder som hjalper dig
att valja en lamplig plats for apparaten.

Plats for korrekta installation uppfyller foljande standarder:

God luftcirkulation

Bekvam dréanering

Buller fran enheten kommer inte att stéra andra manniskor

Pa fast och solid plats kommer den inte att vibrera

Stark nog for att klara enhetens vikt

En plats minst en meter fran alla andra elektriska enheter (t.ex. TV, radio, dator)

Installera INTE enheten pa féljande platser:

e Nara nagon varmekalla, anga eller brannbar gas
Nara brandfarliga féremal som gardiner eller klader
Néara alla hinder som kan blockera luftcirkulationen
Néra doérréppningen

Pa en plats som utsatts for direkt solljus

ANMARKNING OM VAGGHAL

Om det inte finns nagra fasta kéldmedieror:

Nar du valjer en plats, ska du vara medveten om att du bor [dmna gott om utrymme for ett
vagghal (se Borra vagghal for anslutning av rérledning) for signalkabeln och kéldmedierér som
forbinder inomhus- och utomhusenheterna. Standardlaget for alla rorledning ar héger sida pa
inomhusenheten (medan den vetter mot apparaten). Dock kan apparaten rymma rérledning for
bade vanster och hoger.

Se foljande diagram for att sakerstalla lampligt avstand fran vaggar och tak:

15 cm eller mer

i

12 cm eller mer

—

12 cm eller mer

ALY o/

I

2,3 m eller mer

Steg 2: Fast monteringsplattan pa viggen
Monteringsplattan ér enheten som du kommer att montera inomhusenheten pa.
e Ta bort skruven som faster monteringsplattan pa baksidan av inomhusenheten.

e Fast monteringsplattan pa vaggen med de medfdéljande skruvarna. Se till att monteringsplattan sitter
platt mot vaggen.

OBS FOR BETONG- ELLER TEGLVAGGAR

Om vaggen ar byggd med tegel, betong eller liknande material, ska du borra hal med
en diameter pa 5 mm i vaggen och infoga de medfoljande férankringshylsor. Fast sedan
monteringsplattan pa vaggen genom att dra at skruvarna direkt i buntbandsankare.
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Steg 3: Borra vagghal for anslutningsror

1. Bestam platsen for vagghalet baserat pa monteringsplattans position. Se matt for monteringsplattan.
Borra ett hal i vdggen med en 65 mm eller 90 mm (beroende pa modell). Se till att halet borras i en
liten nedatgaende vinkel, sa att halets utgaende ande ar mindre an inomhusanden med cirka 5 mm
till 7 mm.Detta sakerstaller korrekt drénering av vatten.

3. Placera den skyddande vaggmanschetten i halet. Detta skyddar halets kanter och hjalper till att tata
det nar du avslutar installationsprocessen.

FORSIKTIGHETSATGARD
A Se till att undvika ledningar, vatten- och avloppsledningar och andra kansliga komponenter nar
du borrar vagghalet.

Utomhus

Inomhus

?j

5-7mm
(0.2-0.275i

WY

MATT FOR MONTERINGSPLATTAN
Olika modeller har olika monteringsplattor. For de olika anpassningskraven kan monteringsplattans form

vara nagot annorlunda.

Se typ A och typ B som exempel:

Korrekt orientering av monteringsplattan

09-11-2021 09:07‘
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OBS: Nar gassidans anslutningsrér ar ® 16 mm eller mer, ska vagghalet vara 90 mm.

Steg 4: Bereda kéldmedierér

Koldmedieroret sitter inuti en isolerande hylsa som ar fast pa baksidan av apparaten. Du maste bereda

réret innan du trar det genom halet i vaggen.

1. Baserat pa vagghalets placering i férhallande till monteringsplattan, ska du valja fran vilken sida
rorledningen kommer att utga fran apparaten.

2. Om vagghalet ligger bakom enheten, ska knock-out panelen hallas pa plats. Om vagghalet ar pa
sidan av inomhusenheten, ta bort knock-out panelen av plast fran den sidan av enheten. Detta skapar
en plats genom vilken din rérledning kan utga fran enheten. Anvand spetstang om plastpanelen ar

fér svar att ta bort fér hand.

Knock-out panel

3.  Om befintliga anslutna rérledningar redan ar inbaddade i vaggen, ska du ga du direkt till steget
Anslut avloppsslang. Om det inte finns nagra inbaddade rorledningar, ska inomhusenhetens kold-
medierdr kopplas till anslutningsréoren som kommer att férbinda inomhus- och utomhusenheterna.
Se avsnittet Anslutning av kéldmedierér i denna handbok for detaljerade instruktioner.
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NOTERA VINKELN PA RORLEDNINGEN
Koldmedelror kan utga fran inomhusenheten fran vanster bakre sida (nar du star mot baksidan
av enheten)

FORSIKTIGHETSATGARD
A Var forsiktig sa att du inte far bucklor pa eller skadar rérledningen medan du béjer dem fran
enheten. Eventuella bucklor pa rérledningen paverkar enhetens prestanda.

Steg 5: Anslut avloppsslang

Som standard ar avloppsslangen ansluten pa vanster sida av enheten (nar du vetter mot enhetens baksida).

Den kan dock ocksa fastas pa hoger sida. For att sakerstalla korrekt dranering, ska avloppsslangen fastas pa

samma sida som ditt kdldmedieror utgar fran apparaten. Fast avloppsslangens forlangning (kops separat) i

slutet av avloppsslangen.

o Isolera anslutningspunkten ordentligt med teflontejp for att sakerstalla en bra tatning och for att
foérhindra lackage.

o For den del av avloppsslangen som forblir inomhus, ska den réret lindas med skumisolering for att
férhindra kondens.

o Plocka bort luftfiltret och hall en liten mangd vatten i dranerkarlet for att sakerstalla att vatten
rinner smidigt fran apparaten.

ANMARKNING OM AVLOPPSSLANGENS PLACERING
Se till att ordna avloppsslangen enligt foljande figurer.

Y G

_ KORREKT INTE KORREKT
Se till att det inte finns Veck i avloppsslangen
nagra veck eller férdjupning skapar vattenfallor.

i avloppsslangen for att sa-
kerstalla korrekt dranering.

"

INTE KORREKT

INTE KORREKT Placera inte avloppsslangens ande i
Veck i avloppsslangen vatten eller i behallare som samlar
vatten.

skapar vattenfallor.
P Detta foérhindrar korrekt dranering.
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Anslut det oanvanda draneringshalet
For att forhindra oonskat lackage ska du plugga igen det oanvanda
draneringshalet med den medféljande gummiproppen.

AlNNAN DU UTFOR NAGOT ELEKTRISKT ARBETE, SKA DU LASA DESSA FORESKRIFTER

1.

10.

11.
12.

All ledningsdragning ska uppfylla lokala och nationella elektriska koder och installeras av en behérig
och kompetent elektriker.

Alla elektriska anslutningar ska utforas enligt det elektriska kopplingsdiagrammet som finns pa
inomhus- och utomhusenheternas paneler.

Om det finns ett allvarligt sakerhetsproblem med stromforsoérjningen, ska arbetet avbrytas omedelbart.
Forklara ditt resonemang for kunden och vagra att installera apparaten tills sakerhetsproblemet har
|6sts.

Natspanningen bér ligga inom 90-110 % av markspanningen. Otillracklig strémférsérjning kan orsaka
fel, elektriska stotar eller brand.

Om du ansluter strom till fasta ledningar ska ett éverspanningsskydd och huvudstrombrytare installeras.
Om anslutning av strom till fasta ledningar ska en omkopplare eller strémbrytare som kopplar bort
alla poler och har en separation pa minst 3 mm inga i den fasta ledningsdragning. Den kvalificerade
teknikern ska anvanda en godkand skyddsbrytare eller omkopplare.

Anslut bara apparaten till ett enskilt grenuttag. Anslut inte en annan apparat till uttaget.

Se till att luftkonditioneringen ar ordentligt jordad.

Varje kabel ska vara ordentligt ansluten. Losa ledningar kan orsaka éverhettning av terminalen, vilket
kan leda till funktionsstorningar pa produkten och eventuell brand.

Lat inte ledningar komma i kontakt eller ligga mot kylrér, kompressorn eller rérliga delar som finns

i apparaten.

Om apparaten har en extra elvdrmare ska den installeras minst 1 meter fran allt brannbart material.
For att undvika elektriska stotar, ska de elektriska komponenterna aldrig komma i beréring strax
efter att stromforsérjningen har stéangts av. Efter att ha stangt av strommen, ska man alltid vanta i 10
minuter eller mer innan du rér vid de elektriska komponenterna.

VARNING
Innan du utfér nagot elektriskt arbete, sla av huvudstrommen for systemet.

Steg 6: Anslut signalkabel och stromkablar

Signalkabeln mojliggér kommunikation mellan inomhus- och utomhusenheter. Du ska forst valja ratt

storlek pa kabeln innan du bereder den for anslutning.

OBS: Inomhusenhetens kabelanslutning var klar pa fabriken.

Kabeltyper

Inomhuskabel (om tillampligt): HO5VV-F eller HO5V2V2-F
Stromkabel for utomhus: HO7RN-F eller HOSRN-F
Signalkabel: HO7RN-F

Minsta tvarsnittsarea for strom- och signalkablar (fér referens)
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Apparatens Nominell tvarsnittsarea
markspanning (A)
>30ch<6 0,75
>60ch<10 1
>100ch <16 1,5
> 16 och < 25 2,5
> 25 o0ch <32 4
> 32 och <40 6

VALJ RATT STORLEK PA KABELN

Storleken pa forsdrjningskabel, signalkabel, sakring och omkopplare bestams av enhetens maximala
strom. Maximal strom anges pa typskylten pa enhetens sidopanel. Se typskylten for att valja ratt kabel,
sakring eller omkopplare.

VARNING
A All ledningsdragning ska utféras strikt enligt kopplingsschemat som finns pa baksidan av
inomhusenhetens frontpanel.

1. Oppna inomhusenhetens frontpanel.
2. Med hjalp av en skruvmejsel kan du 6ppna luckan till kabelboxen pa apparatens hogra sida. Detta
kommer att visa kopplingsplinten.

VY FRAMIFRAN

Kopplingsplint

1 L‘l g Overdragna ledningar

Skruv
Kabelklamma

VY BAKIFRAN
(Endast for vissa enheter)

Knock-out panel

e FOr apparater med ledningsror for att ansluta kabeln, plocka bort den stora knock-out panelen av
plast for att skapa en plats genom vilken ledningsréret kan installeras.

e  FOr apparater med femkarnig kabel, ska den mellersta lilla knock-out panelen av plast plockas bort
for att skapa en plats genom vilken kabeln kan utga.

e Anvand spetstang om plastpanelen ar for svar att ta bort f6r hand.

Skruva loss kabelklamman under kopplingsplinten och placera den pa sidan.
Vand mot apparatens baksida ska plastpanelen pa nedre vanstra sidan tas bort.
Mata signalkabeln genom denna plats, fran apparatens baksida till framsidan.

S e o

Vand mot enhetens framsida, anslut kabeln enligt inomhusenhetens kopplingsschema, och anslut
kontakten och skruva fast varje kabel till motsvarande terminal.

FORSIKTIGHETSATGARD
A BLANDA INTE IHOP STROMFORANDE OCH ICKE STROMFORAND LEDNINGAR.
Detta ar farligt och kan orsaka en funktionsstorning pa luftkonditioneringsapparaten.

7. Efter att ha kontrollerat att alla anslutningar ar sakrade ska kabelklamman anvandas for att fasta
signalkabeln pa apparaten. Skruva fast kabelklamman ordentligt.
8. Satt tillbaka kabelskyddet pa framsidan av apparaten och platspanelen pa baksidan.
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ANMARKNING OM KABELDRAGNING
Processen for anslutning av ledning kan skilja sig nagot mellan apparater och regioner.

Steg 7: Isolera ror och kablar
Innan du trader rérledningen, avloppsslangen och signalkabeln genom vagghalet ska du bunta ihop dem
for att spara utrymme, skydda dem och isolera dem (Galler inte i Nordamerika).

1. Satt ihop avloppsslangen, kéldmedierér och signalkabel enligt nedan:

Inomhusenhet

Avstand bakom enheten
j_ Koéldmedieror
+—— lIsoleringstejp

Signalkabel Draneringsslang

AVLOPPSSLANGEN SKA VARA PA BOTTEN
Sakerstall att avloppsslangen ligger i botten for knippet. Att satta avloppsslangen 6verst pa knippen kan
leda till att dranerkarlet rinner 6ver, vilket kan leda till brand eller vattenskador.

SAMMANFLATA INTE SIGNALKABELN MED ANDRA KABLAR
Nar du kombinerar dessa knippen, ska du undvika att sammanflata eller korsa signalkabeln med andra
kablar.

2. Anvand sjalvhaftande vinyltejp och fast avloppsslangen pa kéldmedierérens undersida.
3. Med hjalp av isoleringstejp, linda in signaltraden, kéldmedierér och avloppsslangen tatt ihop.
Dubbelkolla att alla delar ar bundna.

LINDA INTE IN RORLEDNINGENS ANDAR

Nar du lindar in knippet ska du halla andarna pa rérledningen fria. Du maste komma at dem for att testa
for lackage i slutet av installationsprocessen (se avsnittet Elektriska kontroller och kontroll efter lackage i
denna handbok).

Steg 8: Montera inomhusenhet Om du installerade ny ansluten rorledning till utomhusenheten, ska fol-
jande utféras:

Om du redan har passerat tratt kéldmedieréret igenom halet i vaggen, fortsatt till steg 4.

2. Annars ska du kontrollera att kéldmedierdrens andar ar tatade for att forhindra att smuts eller fram-
mande material tranger in i réren.

3. For langsamt in det inslagna knippet med kéldmedierér, avloppsslang och signalkabel genom halet i
vaggen.
Haka fast ovansidan av inomhusenheten pa monteringsplattans évre krok.

5. Kontrollera att enheten sitter fast ordentligt vid montering genom att trycka latt pa apparatens
vanstra och hogra sida. Apparaten ska inte vicka eller forskjutas.

6. Anvand jamnt tryck och tryck ner den nedre halvan av apparaten. Hall nedtryckt tills apparaten
knapps fast pa krokarna langs botten pa monteringsplattan.

7. Kontrollera igen att apparaten ar fast monterad genom att trycka latt pa vanster och hoger sida
apparaten.
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Om koldmedieror redan ar inbaddade i vaggen, ska foljande utforas:

1. Haka fast ovansidan av inomhusenheten pa monteringsplattans évre krok.

2. Anvand en konsol eller kil for att stotta upp apparaten, vilket ger dig tillrackligt med utrymme for att
ansluta kéldmedieror, signalkabel och avloppsslang.

Kil

3. Anslut avloppsslangen och kdldmedierér (se avsnittet Anslutning av kéldmedierdr i denna handbok
for instruktioner).

4.  Hall rorets anslutningspunkt exponerad for att kunna utfora test for lackage (se avsnittet Elektriska
kontroller och kontroller fér lackage i denna handbok).

5. Efter test for lackage, linda anslutningspunkten med isoleringstejp.
Ta bort fastet eller kilen som stéder apparaten.

7.  Anvand jamnt tryck och tryck ner den nedre halvan av apparaten. Fortsatt att halla nedtryckt tills
apparaten knapps fast pa krokarna langs botten pa monteringsplattan.

APPARATEN AR JUSTERBAR
Tank pa att krokarna pa monteringsplattan ar mindre an halen pa apparatens baksida. Om du upptacker

@ att du inte har gott om utrymme for att ansluta de inbaddade réren till inomhusenheten, kan apparaten @
justeras at vanster eller héger med cirka 30-50 mm, beroende pa modell.

1 ]

30-50 mm 30-50 mm

Flytta till vanster eller hdger

| INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

Installera apparaten genom att folja lokala koder och regler. De kan skilja sig nagot mellan olika
regioner.

60 cm ovan

30 cm fran bakvaggen

30 cm till vanster

] - |\-|
= 60 cm till hoger

200 cm framfor
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Monteringsanvisningar - Utomhusenhet

Steg 1: Valj platsen for installation
Innan du installerar utomhusenheten ska du valja en lamplig plats. Foljande ar standarder som hjalper dig
att valja en lamplig plats for apparaten.

Plats for korrekta installation uppfyller foljande standarder:

e Uppfyller alla spatiala krav som visas i installationskraven ovan.

e  Bra luftcirkulation och ventilation

e  Fast och solid, kan platsen stddja apparaten och kommer inte att vibrera

e  Buller fran enheten kommer inte att stéra andra

e Skyddad mot langa perioder av direkt solljus eller regn

e Nar snofall forvantas, ska apparaten hojas ovanfor basplattan for att forhindra isbildning och skador
pa spolen. Montera apparaten tillrackligt hogt for att den ska vara 6ver det genomsnittliga ackumu-
lerade snofallet. Minsta hojd ska vara 18 tum.

Installera INTE enheten pa féljande platser:

e Nara ett hinder som kommer att blockera luftintag och utlopp

e Nara en allméan gata, tranga omraden eller dar buller fran apparaten kommer att stéra andra
e Nara djur eller véaxter som kommer att skadas av varmt luftutslapp

e Nara alla kéllor med brannbar gas

e Pa en plats som utsatts for stora mangder damm

e Paen plats som utsatts for stora mangder salthaltig luft

SARSKILDA OVERVAGANDEN FOR EXTREMT VADER @
Om apparaten utsatts for harda vindar: Montera apparaten sa att flakten for luftutloppet ar i 90° vinkel

mot vindens riktning. Om det behoévs, bygg en barriar framfér apparaten for att skydda den fran extremt

kraftiga vindar.Se figurer nedan.

g S Stark vind

P>
Stark vin

Vind baffle

Stark vind

Om apparaten utsatts ofta for kraftigt regn eller sn6: Bygg ett skydd ovanfér apparaten for att skydda
den fran regn eller sn6. Var forsiktig sa att du inte hindrar luftflédet runt enheten.

Om enheten utsatts ofta for salthaltig luft (vid havet):
Anvand utomhusenhet som ar speciellt utformad fér att motsta korrosion.

Steg 2: Montera draneringsror (endast virmepumpsenhet)
Innan du laser fast utomhusenheten pa plats ska du installera draneringsroret langst ner pa apparaten.

Observera att det finns tva olika typer av draneringsrér beroende pa typen av utomhusenhet.

Om draneringsroéret har en gummitatning (se Figur A), ska foljande utféras:
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Montera gummitatningen pa éanden av draneringsréret som ansluts till utomhusenheten.
For in draneringsroret i halet pa apparatens baspanna.
Vrid draneringsroret 90 ° tills den klickar pa plats mot apparatens framsida.

A wnN =

Anslut en forlangning fran avloppsslangen (ingar ej) till draneringsroret for att leda bort vatten fran
apparaten under uppvarmningslage.

Om draneringsroret inte kommer med en gummitatning (se Figur B), ska foljande utféras:

1. For in draneringsroret i halet pa apparatens baspanna. Draneringsroret klickar pa plats.

2. Anslut en forlangning fran avloppsslangen (ingar ej) till dréaneringsroret for att leda bort vatten fran
apparaten under uppvarmningslage.

Bottenpannans hal pa utomhusenheten

— Forsegling

— Forsegling
- N

— Dranerlngsavlotpp1

(A) (8)

| KALLA KLIMAT

| kallt klimat, se till att avloppsslangen ar sa vertikal som mojligt for att sakerstalla snabb
dranering av vatten. Om vatten rinner ut fér langsamt kan det frysa i slangen och éversvamma
apparaten.

Steg 3: Férankra utomhusenheten
Utomhusenheten kan férankras i marken eller pa en vaggmonterad konsol med bult (M10). Bered installa-
tionsbasen foér apparaten enligt nedanstdende matt.

MATTEN FOR MONTERING AV APPARAT
Foljande ar en lista 6ver olika storlekar pa utomhusenheten och avstandet mellan deras monteringsfotter.
Bered installationsbasen for apparaten enligt nedanstdende matt.

A
Luftintag

Luftintag G >

3
E==],
: B
Luft&opp

-
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Matten pa utomhusenheten (mm) B x H
x D

Matten pa monteringsavstand A (mm)

Matten pa monteringsavstand B (mm)

681 x 434 x 285 460 (18,1") 292
700 x 550 x 270 450 (17,7") 260
700 x 550 x 275 450 (17,7") 260
720 x 495 x 270 452 (17,8") 255
728 x 555 x 300 452 (17,8") 302
765 x 555 x 303 452 (17,8") 286
770 x 555 x 300 487 298
805 x 554 x 330 511 317
800 x 554 x 333 514 (20,2") 340
845 x 702 x 363 540 (21,3") 350
890 x 673 x 342 663 354
946 x 810 x 420 673 (26,5") 403
946 x 810 x 410 673 (26,5") 403

Om du installerar apparaten pa marken eller en monteringsplattform

av betong, ska foljande utforas:

Markera positionerna foér fyra expansionsbultar baserat pa matten diagrammet.

VARNING

[ No v A WwN

Forborra hal for expansionsbultar.
Placera en mutter pa slutet av varje expansionsbult.
Hamra expansionsbultarna in i de férborrade halen.

Satt brickor pa varje expansionsbult och satt tillbaka muttrarna.
Dra at varje mutter med en skiftnyckel tills den sitter ordentligt.

Nar borrning sker i betong rekommenderas 6gonskydd.

Plocka bort muttrarna fran expansionsbultarna och placera utomhusenheten pa bultarna.

Om du 6nskar installera apparaten pa en vaggmonterad konsol, ska féljande utféras:

FORSIKTIGHETSATGARD

Se till att vaggen ar gjord av massivt tegel, betong eller av liknande starkt material. Vaggen
maste kunna bara minst fyra ganger apparatens vikt.

Placera en bricka och mutter i slutet pa varje expansionsbult.

1.
2. Forborra halen for expansionsbultar.
3.
4.
hamra in expansionsbultarna i vaggen.
5. Kontrollera att de monterade konsolerna ar i jamn niva.
6.
7. Skruva fast apparaten ordentligt pa konsolerna.
8.

Steg 4: Anslut signal och stromkablar

Den yttre apparatens svarta plint skyddas av ett elektriskt kabelskydd pa sidan av apparaten. Ett omfattande

kopplingsschema ar tryckt pa insidan av skyddet fér ledningsdragning.

Markera positionen for konsolens hal baserat pa diagrammets matt.

Tra expansionsbultar genom halen i monteringskonsolen, placera monteringsfasten pa plats och

Lyft forsiktigt upp apparaten och placera monteringsfotterna pa konsolerna.

Om tillatet, installera apparaten med gummipackningar for att minska vibrationer och buller.

A VARNING
Innan du utfér nagot elektriskt arbete, sla av huvudstrémmen for systemet.
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1. Bered kabeln foér anslutning:

ANVAND RATT KABEL
For ratt val av kabel, se “Kabeltyper”.

VALJ RATT STORLEK PA KABELN
Storleken pa forsorjningskabel, signalkabel, sakring och omkopplare bestams av apparatens maximala
strom. Maximal strdm anges pa typskylten pa enhetens sidopanel.

a. Anvand bandkablar, riv bort gummimanteln fran kabeldndarna for att avsldja cirka 40 mm av tradar-
na inuti.

b. Ta bort isoleringen fran kablarna andar.
Med en tradtang, klam fast kabelskorna pa kablarnas andar.

VAR UPMARKSAM PA STROMFORANDE KABEL
Medan du klammer fast tradar, se till att du i hég grad skiljer stromférande (“S") kabel fran andra led-
ningar.

VARNING
All arbete med ledningsdragning ska utforas strikt enligt kopplingsschemat som finns i
utomhusenhetens 6éverdragna ledningar.

Skruva loss den elektriska 6éverdragna ledning och plocka bort den.

3. Skruva loss den fuktiga kabeln under terminalen svart och lagg den at sidan.
Anslut kabeln enligt kopplingsschemat och skruva fast kabelskon pa varje kabel med dess motsvaran-
de terminal.

5. Efter att ha kontrollerat att varje anslutning ar sékrad, linda kablarna runt foér att forhindra att regn-
vatten rinner in i terminalen.

6. Testa kabeln till enheten med fuktig kabel. Skruva fast den fuktiga kabeln.

7. lsolera oanvanda kablar med PVC-eltejp. lordningstéll dem sa de inte kommer i kontakt med nagra
elektriska eller metalliska delar.

8. Satt tillbaka kabelskyddet pa sidan av enheten och skruva fast den pa plats.

OBS: Om kabelkldmman ser ut som féljande, valj [&mpligt genomgadende hal enligt kabelns diameter.
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Hal med tre storlekar: Litet, stort, medium

Nar kabeln inte ar tillrackligt fast ska spannet anvandas for att stotta upp den for att klammas fast.

ANSLUTNING AV KOLDMEDIEROR

Vid anslutning av kéldmedierér, ska andra amnen eller gaser an det angivna kéldmediumet inte tillatas
tas sig in i apparaten. Narvaron av andra gaser eller amnen minskar apparatens kapacitet och kan orsaka
onormalt hogt tryck i kylcykeln. Detta kan orsaka explosion och skada.

Anmarkning om ldngdens ror

Langden pa koéldmedieroret paverkar apparatens prestanda och energieffektivitet. Nominell effektivitet
testas pa apparater med en rorlangd pa 5 meter (16,5 fot) (I Nordamerika &r rérlangden som standard 7,5

m (25 ')).

En minsta rorledning pa 3 meter kravs for att minimera vibrationer och 6éverdrivet buller.

| speciellt tropiska omraden, fér modellerna kéldmedierér R290, kan inget kéldmedium tillsdttas och maxi-

mala langd for koldmedierér ska inte 6verstiga 10 meter (32,8 fot).

Se tabellen nedan for specifikationer om rérledningens maximala langd och fallhojd.

Maximal langd och fallhojd for kéldmedieror per enhetsmodell

Modell

Kapacitet (BTU/h)

Max langd (m)

Max fallhojd (m)

R410A, R32 Vaxelriktare
for tvadelad luftkonditio-

< 15000

25

10

hastighet

A > 15 000 och < 24 000 30 20
neringsapparat.
> 24 000 och < 36 000 50 25
R22 Tvadelad luftkonditi- | < 18 000 10 5
onering med fast has- > 18 000 och < 21 000 15
tighet
g > 21000 och < 35 000 20 10
R410A, R32 Tvadelad luft- | < 18 000 20 8
konditionering med fast > 18 000 Och <36 000 25 10

Anvisningar om anslutning — R6r med kdldmedium

Steg 1: Kapa ror

Nar du bereder kéldmedierdr, var extra noga med att skara och koppla
dem ordentligt. Detta sakerstaller effektiv drift och minimerar behovet

av framtida underhall.

1. Mat avstandet mellan inomhus- och utomhusenheterna.

2. Anvand en rorskarare och skar roret lite langre &n det uppmatta

avstandet.
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DEFORMERA INTE RORET UNDER KAPNING
A Var extra forsiktig sa att du inte skadar, bojer eller deformerar réret medan du kapar. Detta
kommer att drastiskt minska varmeeffektiviteten for apparaten.

Steg 2: Ta bort grader

Grader kan paverka den lufttata tatningen pa anslutningen fér kéldmedierér. De maste tas bort helt.

1. Hall réret i en nedatgaende vinkel for att forhindra att grader faller ner i roret.

2. Ta bort alla grader fran rorets snittdel med hjalp av en brotsch eller verktyg fér borttagning grader.

Ror
Brotsch
Peka ner

Steg 3: Flare rorandar

For att uppna en lufttat tatning ar det nédvandigt med korrekt koppling.

1. Efter att ha tagit bort grader fran det kapade roret, ska andarna tatas med PVC-tejp for att forhindra
att frammande material tranger in i roret.
Tack réret med isolerande material.
Placera flansmuttrar pa bada andarna av roret. Se till att de ar vanda at ratt hall, eftersom du inte
kan fasta dem eller andra riktning efter att de har kopplats.

Flansmutter

Kopparroér y

Ta bort PVC-tejp fran rorets andar nar du ar redo att utféra arbetet med koppling.
5. Klam fast flare beslaget pa rorets ande. Rorets ande ska stracka sig utover kanten for flare beslaget i
enlighet med matten som visas i tabellen nedan.

FORLANGNING AV RORLEDNING UTOVER FLARE BESLAG

Rérets yttre diameter A (mm) Flare beslag

(mm) Min. Max. _’A
06,35 (92 0,25") 0,7 (0,0275") 1,3 (0,05") ééz EE;

© 9,52 (0 0,375") 1,0 (0,04") 1,6 (0,063") O\>
©12,7(©0,5") 1,0 (0,04") 1,8 (0,07") \

@ 16 (@ 0,63") 2,0 (0,078") 2,2 (0,086") Ror

@19 (@ 0,75") 2,0 (0,078") 2,4 (0,094")
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6. Placera verktyget for flare pa beslaget.

7. Vrid handtaget pa verktyget for uppflansning medurs tills réret ar helt uppflanst.

Ta bort verktyget fér uppflansning och flare beslaget, inspektera sedan rérets ande for sprickor och till

och med uppflansning.

Steg 4: Anslutningsror

Nar du ansluter kéldmedierér, var forsiktig sa att du inte anvander for stort vridmoment eller att deforme-

rar rérledningen pa nagot satt. Du bér férst ansluta lagtrycksréret, sedan hégtrycksroret.

MINIMUM BOJNINGSRADIUS
Vid bojning av anslutande kéldmedierér,

ar den minsta bojningsradien 10 cm.

Instruktioner for anslutning av ror till inomhusenhet
1. Rikta in mitten av de tva réren som du ska ansluta.

Inomhusenhet med slang

Dra at flansmuttern sa hart som mojligt for hand.

3. Greppa muttern pa vortexréret med en skiftnyckel.
Medan du haller fast muttern pa vortexréret, anvand en
momentnyckel for att dra at flansmuttern enligt vardena for
vridmoment i tabellen fér krav pa vridmoment nedan.
Lossa pa flansmuttern nagot och dra at igen.

KRAV PA VRIDMOMENT

Flansmutter

Rorets yttre diameter Atdragningsmoment Flare matt (B) Flare beslag

(mm) (Nem) (mm)

06,35 (92 0,25") 18~20 8,4~8,7 (0,33~0,34") S

© 9,52 (@ 0,375") 32~39 13,2~13,5 (0,52~0,53") Z BJ"}"’\‘
© 12,7 (@0,5") 49~59 16,2~16,5 (0,64~0,65")

© 16 (@ 0,63") 57~71 19,2~19,7 (0,76~0,78") Wm““-a
© 19 (2 0,75") 67~101 23,2~23,7 (0,91~0,93")

ANVAND INTE OVERDRIVET MOMENT

A Overdriven kraft kan ta sonder muttern eller skada kéldmedierdret. Du far inte éverskrida kraven

fér vridmoment som anges i tabellen ovan.

Instruktioner fér anslutning av roérledning till utomhusenhet

1. Skruva loss locket fran packbox ventilen pa sidan av utomhusenheten.
Ta bort skyddskaporna fran ventilandarna.

2
3. Rikta in den utvidgade réranden med varje ventil och dra at flansmuttern sa hart som mojligt for hand.
4

Ta tag i ventilkroppen med en skiftnyckel. Greppa inte muttern som tatar serviceventilen.
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Ventilkapa

5. Medan du haller hart i ventilkroppen ska en momentnyckel anvandas for att dra at flansmuttern
enligt de korrekta vardena fér vridmoment.

6. Lossa pa flansmuttern nagot och dra at igen.
7. Upprepa steg 3 till 6 for det aterstaende roret.

ANVAND SKRUVNYCKEL FOR ATT GREPPA HUVUDKROPPEN FOR VENTIL
Vridmoment fran atdragning av flansmuttern kan lossna fran andra
delar av ventilen.

EVAKUERING AV LUFT

Beredande och férsiktighetsatgarder
Luft och frammande amnen i kretsen med kéldmedium kan orsaka onormala tryckstegringar, vilket
kan leda till skador pa luftkonditioneringen, minska dess effektivitet och orsaka personskada. Anvand
en vakuumpump och grenrérsmatare for att evakuera kéldmedium fran kretsen, och ta bort eventuell
icke-kondenserbar gas och fukt fran systemet.

Evakuering ska utféras vid forsta installationen och nar apparaten flyttas.

FORE UTFORANDE AV EVAKUERING

e Kontrollera att e anslutna rérledningarna mellan inomhus- och utomhusenheterna ar korrekt
anslutna.

e Kontrollera att alla ledningar ar korrekt anslutna.

Instruktioner fér evakuering

1. Anslut laddningsslangens grenrérsmatare till serviceporten pa utomhusenhetens lagtrycksventil.
Anslut en annan laddningsslang fran grenrérsmataren till vakuumpumpen.

Oppna sidan med lagtryck pa grenrérsmataren. Hall sidan med hdgtryck stangd.

SIa pa vakuumpumpen for att evakuera systemet.

s wN

Kor vakuumet i minst 15 minuter, eller tills foreningsmataren laser -76 cm Hg (-10 Pa).

Grenrdrsmatare

Sammansatt matare

Manometer

Lagtrycksventil /R
Tryckslang
Laddningsslang

Laddningsslang
Vakuumpump

Lagtrycksventil

6. Stang sidan med lagtryck pa grenrérsmataren och stang av vakuumpumpen.
7. Vanta i 5 minuter och kontrollera att det inte har skett nagon férandring i systemtrycket.
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8. Om det skett en férandring i systemtrycket, se avsnittet Kontroll for gaslackage for mer information
om hur du kontrollerar lackor. Om det inte finns ndgon féréndring i systemtrycket, skruva av locket
fran packbox ventilen (hogtrycksventil).

9. For in sexkantnyckeln i packbox ventilen (hégtrycksventil) och 6ppna ventilen genom att vrida skift-
nyckeln 1/4 varv moturs. Lyssna efter gas som tar sig ut fran systemet och stang sedan ventilen efter 5
sekunder.

10. Titta pa tryckmataren i en minut for att sakerstalla att det inte sker nagon férandring i trycket.
Tryckmataren ska avlasa nagot hogre éan atmosfarstrycket.

11. Ta bort laddningsslangen fran serviceporten.

Flansmutter

ventilhus o
ventilspindel

12. Med hjalp av sexkantnyckel ska du 6ppna bade hogtrycks- och lagtrycksventilerna helt.
13. Dra at ventilkaporna pa alla tre ventilerna (serviceport, hogt tryck, lagt tryck) for hand. Du kan dra at
den ytterligare med en momentnyckel om sa kravs.

OPPNA VENTILSPINDLARNA FORSIKTIGT
A Nar ventilspindlarna 6ppnas, vrid den sexkantiga skiftnyckeln tills den stoter mot stoppare. Forsok
inte tvinga ventilen att 6ppna ytterligare.

ANMARKNING OM TILLSATS AV KOLDMEDIUM

Vissa system kraver ytterligare laddning beroende pa rérets langd. Rérlangden som standard varierar
enligt lokala foreskrifter. Till exempel i Nordamerika ar rérlangden som standard 7,5 m. | andra omraden
ar rorlangden som standard 5 m. Kéldmedium ska fyllas pa fran serviceporten pa utomhusenhetens lag-
trycksventil. Det extra kdéldmedium som ska fyllas pa kan berdaknas med féljande formel:

YTTERLIGARE KOLDMEDIUM PER RORLANGD

Langden pd anslutningsréret (m) | Metod for Ytterligare kdldmedium
avluftning
< Langden pa standardréret Vakuumpump Inte tillampbar
Sidan med vatska: @ 6,35 (9 0,25") Sidan med vatska: @ 9,52 (@ 0,375")
R32: R32:
(Léngd pa roret — standardlangd) x 12 g/m (Langd pé roret — standardlangd) x 24 g/m
R290: R290:
> Lingden pd standardraret (Langd pa roret — standardlangd) x 10 g/m (Langd pa roret — standardlangd) x 18 g/m
Vakuumpump
R410A: R410A:
(Léngd pé roret — standardlangd) x 15 g/m (Léngd pa réret — standardlangd) x 30 g/m
R22:
(Ldngd pa roret — standardlangd) x 20 g/m (Langd pé roret — standardlangd) x 40 g/m

For kéldmedium R290 &r den totala méangden kéldmedium som ska fyllas hégst inte mer &n : 387 g
(<=9000 Btu/h), 447 g (>9000 Btu/h och <=12 000 Btu/h), 547 g (>12 000 Btu/h och <=18 000 Btu/h), 632 g
(>18 000 Btu/h och <=24 000 Btu/h).
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A FORSIKTIGHETSATGARD

Blanda INTE olika typer av kéldmedium.

K KONTROLLER EFTER ELEKTRISKA FEL OCH GASLACKOR

Innan testkorning

Utfor endast testkdrning nar du har slutfort féljande steg:

e  Elektriska sakerhetskontroller — Bekrafta att enhetens elsystem ar sakert och fungerar som det ska
e Kontroller efter gaslackage - Kontrollera alla anslutna flansmuttrar och att systemet inte lacker

e Kontrollera att gas- och vatskeventiler (h6gt och lagt tryck) ar helt 6ppna

Elektriska sikerhetskontroller
Efter installationen, bekrafta att alla elektriska ledningar ar installerade i enlighet med lokala och natio-
nella féreskrifter och enligt handboken for installation.

Innan testkorning

Kontrollera arbetet med jordning Mat jordmotstandet genom visuell detektering och med tester for jord-
motstand. Jordmotstandet ska vara mindre dn 0,10.

OBS: Detta kanske inte kravs for vissa platser i USA.

UNDER TESTKORNING
Kontrollera efter lackage av kylarvatska Under testkérningen, anvand en elektrosond och multimeter for
att genomfora ett omfattande elektriskt lackagetest.

Om elektrisk lackage detekteras upptacks, stang av apparaten omedelbart och ring en behorig elektriker
for att hitta och 16sa orsaken till lackaget.
OBS: Detta kanske inte kravs for vissa platser i USA.

VARNING - RISK FOR ELEKTRISK STOT
A All ledningsdragning ska uppfylla lokala och nationella elektriska koder och installeras av en
behorig elektriker.

Kontroller for gaslackage
Det finns tva olika metoder for att kontrollera gaslackor.

Tval och- vattenmetoden
Med hjalp av en mjuk borste anvand tvalvatten eller flytande tvattmedel pa alla anslutningspunkter for
réret pa inomhusenheten och utomhusenhet. Narvaron av bubblor indikerar lackage.

Metoder for detektering av lackage
Om du anvander lackdetektor, se apparatens bruksanvisning for korrekta anvisningar.

EFTER GENOMFORANDE AV KONTROLLER FOR GASLACKAGE

Efter att du har bekraftat att alla anslutningspunkter for réret INTE lacker, ska ventilkapan bytas ut pa
utomhusenheten.
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Kontrollpunkt for inomhusenhet

A: Lagtrycksventil

B: Hogtrycksventil

C & D: Flansmuttrar till inom-
husenhet

L TESTKORNING

Anvisningar for testkérning

Du bor utféra testkérningen i minst 30 minuter.

1. Anslut strommen till apparaten.

2. Tryck pa ON (PA)/OFF (AV)-knappen pa fjarrkontrollen for att sla pa den.

3.  Tryck p& MODE (LAGES)-knappen fér att navigera genom féljande funktioner, en i taget:
e COOL /KYLNING)- Valj lagsta mojliga temperatur
e HEAT (UPPVARMNING)- Valj hégsta méjliga temperatur

4. Lat varje funktion kdéra i 5 minuter och utfér féljande kontroller:

Lista 6ver kontroller som ska utféras GODKANT / ICKE GODKANT

Inget elektriskt lackage

Enheten ar ordentligt jordad

Alla elektriska terminaler tacks ordentligt

Inomhus- och utomhusenheterna ar fast installerade

Alla anslutningspunkter for roret lacker inte Utomhus (2): Inomhus (2):

Vatten rinner ut ordentligt fran avloppsslangen

All rérledning ar ordentligt isolerad

Enheten utfér COOL-funktionen korrekt

Enheten utfér HEAT-funktionen korrekt

Inomhusenhetens ventilationsgaller roterar ordentligt

Inomhusenheten svarar pa fjarrkontrollen

DUBBELKONTROLLERA RORANSLUTNINGAR

Under drift kommer trycket i kretsen med kéldmedium att 6ka. Detta kan hjalpa till att avsloja lackor som inte
var narvarande under din forsta kontroll for lackage. Ta dig tid under testkérningen for att dubbelkolla att alla
anslutningspunkter for kéldmedium inte har lackor. Se avsnittet om Kontroller for gaslackage for anvisningar.

5. Nar testkorningen har slutfoérts och du bekraftar att alla kontrollpunkter i listan éver kontroller som ska
utféras har GODKANTS, ska féljande utféras:
a. Aterstall apparaten till normal driftstemperatur med fjarrkontrollen.
b. Anvand isoleringstejp, linda in de anslutna kéldmedieréren som du ldmnade otdckta under
installationen av inomhusenheten.
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OM OMGIVANDE TEMPERATUR AR UNDER 16 °C

Du kan inte anvanda fjarrkontrollen for att sla pa COOL (KYLNING)-funktionen nar den omgivande temperaturen
ar under 16 °C. | det har fallet kan du anvanda knappen MANUAL CONTROL (MANUELL KONTROLL) for att testa
COOL-funktionen.

Lyft inomhusenhetens frontpanel och hoj den tills den klickar pa plats.
2. Lokalisera knappen MANUAL CONTROL (MANUELL KONTROLL) pa apparatens hogra sida. Tryck pa den
2 ganger for att valja COOL-funktionen.

3. Utfor testkdrning som vanligt.

Manuell kontrollknapp
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M GARANTIVILLKOR

Luftkonditioneringen levereras med en 48-manaders garanti pa kompressorn samt en 24-manaders garanti
pa andra komponenter fran inkdpsdatumet. Féljande regler galler:

Vi vagrar uttryckligen alla ytterligare skadestand, inklusive krav pa indirekta skador.

2. Eventuella reparationer eller byte av delar under garantitiden, innebar inte en forlangning av garanti-
perioden.

3. Garantin ogiltigférklaras om eventuella andringar har gjorts, icke dkta delar monterats eller reparatio-
ner utforts av tredje part.

Delar som utsatts for normalt slitage, sasom filter tacks inte av garantin.

5. Garantin galler endast nar du lagger fram den ursprungliga, daterade inképsfakturan och om inga
andringar har gjorts.

6. Garantin ar ogiltig for skador som orsakats av férsummelse eller av atgarder som avviker fran de som
finns i denna bruksanvisning.

7. Fraktkostnader och risker som kan uppkomma under transport av luftkonditioneringen eller delarna
ska alltid belastas képaren.

8. Skada som uppstar av att inte ha anvant lampliga filter omfattas inte av garantin.

9. Forlust av kéldmedium och/eller lackage pa grund av otillborlig anslutning/frankoppling av enheterna
av icke kvalificerad personal omfattas inte av de garantivillkoren som galler fér denna produkt. Skador
pa enheter som ar monterade, anslutna och/eller frankopplade som inte enligt lokala lagar och/eller
lagstiftning samt inte foljer riktlinjerna i denna bruksanvisning omfattas inte av de garantivillkor som
galler fér denna produkt.

Radgor med din aterforsaljare for reparationer om dessa anvisningar inte ger nagon losning. Se till att det i
det osannolika fallet av nédvandig frankoppling alltid gors av kvalificerad, behérig personal, och enligt din
lokala bestammelser och lagstiftning.

Kassera inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, utan anvand separata
insamlingsanlaggningar. Kontakta din lokala myndighet for information angaende tillgang-
liga insamlingssystem. Om elektriska apparater kasseras i deponier eller tippar, kan farliga
amnen lacka ut i grundvattnet och upptas i livsmedelskedjan, vilket skadar din halsa och
valbefinnande. Nar du byter ut gamla apparater med en ny, ar aterférsaljaren juridiskt skyl-

N dig att ta tillbaka din gamla apparat for bortskaffande utan kostnad. Kasta inte batterier
i 6ppen eld, dar de kan explodera eller frigora farliga vatskor. Om du byter ut eller forstor
fjarrkontrollen, ska du ta ur batterierna och kassera dem i enlighet med gallande foéreskrifter
eftersom de ar skadliga for miljon.

Miljdinformation: Denna utrustning innehaller fluorerade vaxthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet.
Den ska endast underhallas eller demonteras av professionell utbildad personal.

Denna utrustning innehaller R32-kéldmedium i den mangd som anges i tabellen ovan. Ventilera inte R32 ut
i atmosfaren: R32, ar en fluorerad vaxthusgas med en global uppvarmningspotential (GWP) = 675

Internet:

For din bekvamlighet kan du hamta den senaste versionen av anvandar-, installations- och/eller servicema-
nualen pa www.Qlima.com
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www.Qlima.com

lima

Distributed in Europe by PVG Holding B.\V.
(@ Bendtigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.glima.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (T: +31 412 694 694).

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.glima.com eller det lokale Kundecenter (T: +45 77
34 33 30).

& Si necesita informacion o si tiene algun problema, visite nuestra pagina Web www.glima.es, o pdngase en contacto con el servicio cliente (T:
+34 916 113 113).

@ Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un probléme, rendez-vous sur notre site Web (www.glima.fr /
www.fr.glima.be) ou contactez notre service client (T : +33 2 32 96 07 47 / +32 (0)3 326 39 39).

@® Jos haluat huoltoapua, lisdtietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.glima.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (T: +45 77 34 33 30).

If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.glima.com) or contact our sales support (T: +31 412 694
694).

@@ Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.glima.it oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (T: +39 0571 628 500).

@ Huvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du ga til nettsidene www.glima.com. Alternativt kan du kontakte
med PVG’ forbrukertjeneste (T: +45 77 34 33 30).

@D Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.glima.nl / www.glima.be) of neem contact op met
de afdeling sales support (T: +31 412 694 694 / +32 (0)3 326 39 39).

® Se necessitar de informacoes ou se tiver problemas, visite o Web site www.glima.es ou contacte o Centro de Assisténcia (T: +34 916 113 113).

21y w1

W przypadku probleméw i w celu uzyskania szczegétowych informacji odwiedz strone internetowa Qlima dostepna pod adresem www.glima.com
lub skontaktuj sie z Centrum kontaktéw Qlima (T: +48 48 613 00 70)

(& Om du behdover service eller information eller har problem med apparaten kan du bestka www.glima.com eller kontakta Qlima kundtjanst (T:
+45 77 34 33 30).

Ce Zelite dodatne informacije, obis¢ite spletno mesto podijetja na naslovu www.glima.si ali poklicite na telefonsko (T: +386 (0)41 674 139).
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